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1. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ОРЛА 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

 

Согласно п. 77 методических указаний по разработке схем теплоснабжения, 

утверждённых Министерством энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 для целей 

разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади 

строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения 

составляется на 3-5 лет и основывается на следующих данных, указанных в утвержденном 

в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке 

генеральном плане поселения, городского округа, города федерального значения: 

 проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке; 

 выданных технических условий на подключение объектов капитального 

строительства к тепловым сетям каждой ЕТО; 

 проектных деклараций застройщиков; 

 перечня выданных разрешений на строительство объектов капитального 

строительства. 

В административном отношении город разделён на четыре района - Заводской, 

Советский, Железнодорожный, Северный. Заводской самый старый, большой и 

населённый, а Северный самый молодой. Площадь городского округа составляет 121,21 кв. 

км. 

Численность постоянного населения на 2023 г. составляет 296 633 чел. С 2016 г. 

численность населения сократилась на 23,018 тыс. чел. Тем не менее, данным проектом 

ГП от 2021 г. проектная численность населения может быть установлена на проектный 

срок 315 тыс. чел., на первую очередь – 315 тыс. чел. 

Проектная численность населения была рассчитана методом передвижки возрастов, 

на основе прогноза естественного и механического движения, учитывающего тенденции 

пронаталистической политики, государственную программу повышения естественного 

прироста населения. 

Жилищный фонд городского округа «город Орёл» составляет 9 810,4 тыс. кв. м; 

средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – порядка 

32,6 кв. м. 
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Площадь многоквартирного жилого фонда г. Орла составляет 7 476,6 тыс. м2 или 

76 %. По годам постройки многоквартирный жилой фонд распределяется следующим 

образом (таблица 1.1.1): 

Таблица 1.1.1 – Многоквартирный жилой фонд по годам постройки 
Год постройки Число домов, ед. Жилая площадь, м2 

2010-2019 84 841 976,6 

2000-2009 130 1 033 793,1 

1990-1999 144 1 042 492,3 

1980-1989 163 1 272202,6 

1970-1979 307 1 712 751,0 

1960-1969 489 1 127576,4 

1950-1959 365 350 003,6 

1940-1949 45 38 828,8 

1930-1939 9 8 218,3 

1920-1929 5 1 643,0 

1910-1919 109 31 201,1 

1900-1909 2 765,4 

Итого 1852 7 461 452,2 

 

Динамика ввода жилых домов в период с 2000 по 2014 гг. представлена на рисунке 

1.1.1. 

 

Рисунок 1.1.1 – Динамика ввода жилых домов в период с 2000 по 2014 гг. 

 

В г. Орле в основном жилой фонд располагается в 5-х этажных домах и выше. 

В структуре многоэтажного строительства преобладает многоэтажная и 

среднеэтажная застройка, на долю которой приходится 75% от всего многоквартирного 

строительства, застройка малоэтажными зданиями составляет 9%. 

На долю индивидуального одноэтажного фонда с приусадебными участками 

приходится около 16 % всего жилищного фонда. 

В период 2010-2019 гг. среднегодовой ввод жилья достиг 84,2 тыс. м2. 
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На перспективу до 2035 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 

определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, 

внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых 

зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за 

счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение 

жильем нового населения, а также существующего населения городского округа. 

Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение 

условий проживания жителей, удовлетворение потребности населения в жилье при 

повышении качества жилой среды. Также предполагается построить или реконструировать 

в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной 

инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, 

учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается 

дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых 

центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций. 

В соответствии с утвержденной от 19.11.2021 г. схемой теплоснабжения 

муниципального образования "Город Орел" на период с 2021 до 2035 года планируемые 

объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы 

теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников 

тепловой энергии приведены в таблице 1.1.2. 

 
 



 

 

Таблица 1.1.2 – Планируемые объекты нового капитального строительства 

№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 

здания 

отапливаемая 

Зона теплоснабжения 

котельной Планировочный район 

м² 

Ввод многоквартирного жилого фонда 

1 2023 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Советский район, территория ограниченная 

улицами: Коммуны, Горького, 60 летия 

Октября  

7690 ПП "Орловская ТЭЦ" 

2 2025 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Советский район, территория ограниченная 

улицами: Костомаровская, Болховская  
186150 ПП "Орловская ТЭЦ" 

3 2023 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Советский район, территория ограниченная 

улицами: Веселая, Генерала-Родина, 

Полесская (ЖК "Университетский") 

142620 
Котельная ул. 

Генерала Родина, 69а 

4 2024 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Советский район, территория ограниченная 

улицами: Наугорское шоссе, Скворцова, 

Центральная  

164380 
Котельная ш. 

Наугорское, 29б 

5 2026 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Московская, 

Грузовая, Ляшко  

87690 ПП "Орловская ТЭЦ" 

6 2023 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Старо-Московская, 

Прядильная, Грузовая  

63850 ПП "Орловская ТЭЦ" 

7 2024 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство  

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Московская, Старо-

Московская, Пушкина 

74620 ПП "Орловская ТЭЦ" 

8 2025 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Пушкина, 1-я 

Курская, 2-я Курская, Русанова 

56150 ПП "Орловская ТЭЦ" 

9 2026 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: 5-го Августа, 

Фомина, Русанова, наб. Дубровинского 

76920 ПП "Орловская ТЭЦ" 

10 2028 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Раздольная, Гайдара, 

Севастопольская, Молодежная 

67690 ПП "Орловская ТЭЦ" 
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№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 

здания 

отапливаемая 

Зона теплоснабжения 

котельной Планировочный район 

м² 

11 2027 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Комсомольская, Гагарина, Розы 

Люксенбург, 1-я Пасадская 

83800 ПП "Орловская ТЭЦ" 

12 2023 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Васильевская, Калинина, 

Карачевское шоссе 

96900 Новая котельная №4 

13 2024 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Заводская, Преображенского, 

Гродской переулок 

49200 Новая котельная №3 

14 2025 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Родзевица-Белевича, Металлургов, 

Раздольная 

39230 ПП "Орловская ТЭЦ" 

15 2027 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Раздольная, Кузнецова, Кукушкина 
43850 ПП "Орловская ТЭЦ" 

16 2030 Многоквартирный жилой дом 
Северный район, ул. Орловских партизан, 4 

(ЗАО "Зенит Строй") 
18720 ПП "Орловская ТЭЦ" 

17 2030 

Многоэтажное, среднеэтажное и 

малоэтажное жилищное 

строительство 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Московское шоссе, Михалицына и 

железнодорожной веткой 

50850 ПП "Орловская ТЭЦ" 

18 2035 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Московское шоссе, Дубовая Роща, 

Благининой 

64620 Новая котельная №2 

19 2035 
Малоэтажное жилищное 

строительство 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Кленовая, Ольханская 
53850 Новая котельная №1 

20 2025-2030* 
Многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство 

Северный район, микрорайон 13, территория 

ограниченная улицами: Раздольная, 

Михалицына, Дмитрия Блынского, 

Московское шоссе 

378262 ПП "Орловская ТЭЦ" 

ИТОГО на расчетный срок: 1807042   
Учреждения общего и специального образования 

21 2023 
Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся 

Северный район, Микрорайон 13, ул. 

Кузнецова, д.45 
18000 ПП "Орловская ТЭЦ" 
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№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 

здания 

отапливаемая 

Зона теплоснабжения 

котельной Планировочный район 

м² 

22 2025-2030* 
Общеобразовательная школа на 550 

учащихся 

Северный район, микрорайон 13, территория 

ограниченная улицами: Раздольная, 

Кузнецова, Кукушкина 

10000 ПП "Орловская ТЭЦ" 

23 2035 
Общеобразовательная школа на 

1500 учащихся 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Московское шоссе, Дубовая Роща, 

Благининой 

21024 Новая котельная №2 

24 2025 
Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Родзевича-Белевича, Металлургов 
17476 ПП "Орловская ТЭЦ" 

25 2026 
Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Московская, 

Железнодорожная, Строительный пер., 

Детский переулок 

17476 ПП "Орловская ТЭЦ" 

26 2027 
Общеобразовательная школа на 660 

учащихся 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Паровозная, 

Деповская, Лазо, Электровозная 

9247 ПП "Орловская ТЭЦ" 

27 2028 
Общеобразовательная школа на 

2540 учащихся 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: 1-ая Курская, 2-ая 

Курская, Русанова, Речной пер. 

35600 ПП "Орловская ТЭЦ" 

28 2029 
Общеобразовательная школа на 

1000 учащихся 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Фомина, Русанова, 5-

го Августа, 4-я Курская 

15912 ПП "Орловская ТЭЦ" 

29 2030 
Общеобразовательная школа на 550 

учащихся 

Советский район, территория ограниченная 

улицами: Новая, Полесская, Лазурная, 

Матросова 

7705 ПП "Орловская ТЭЦ" 

30 2025 
Общеобразовательная школа на 800 

учащихся 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Спивака, Коллективная, Андреева 
11617 

Котельная Федотовой, 

12 

31 2023 Детский сад на 320 мест 
Северный район, в районе улиц: Бурова-

Раздольной-Металлургов 
6348 ПП "Орловская ТЭЦ" 

32 
2025-2030* 

Детский сад на 95 мест 
Северный район, микрорайон 13, в районе 

улиц: Московское шоссе, Михайлицына 
1800 ПП "Орловская ТЭЦ" 

33 2025-2030* Детский сад на 140 мест Северный район, микрорайон 13 2800 ПП "Орловская ТЭЦ" 

34 2025-2030* Детский сад на 190 мест Северный район, микрорайон 13 5000 ПП "Орловская ТЭЦ" 
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№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 

здания 

отапливаемая 

Зона теплоснабжения 

котельной Планировочный район 

м² 

35 2025-2030* Детский сад на 230 мест  Северный район, микрорайон 13 5200 ПП "Орловская ТЭЦ" 

36 2023 Детский сад на 260 мест 

Северный район,территория ограниченная 

улицами: Керамический пер., Михайлицына, 

Артельный пер. 

5156 ПП "Орловская ТЭЦ" 

37 2035 Детский сад на 320 мест 

Северный район, территория ограниченная 

улицами: Московское шоссе, Черемховский 

пер., Благининой 

6348 Новая котельная №2 

38 2035 Детский сад на 140 мест 
Северный район,территория ограниченная 

улицами: Российская, Южный пер., Дуговая 
2768 Новая котельная №1 

39 2025 Детский сад на 180 мест 
Северный район, территория ограниченная 

улицами: Родзевича-Белевича, Металлургов 
3572 ПП "Орловская ТЭЦ" 

40 2026 Детский сад на 90 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Московская, 

Грузовая, Ляшко 

1781 ПП "Орловская ТЭЦ" 

41 2026 Детский сад на 100 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Старо-Московская, 

Прядильная, Пожарный пер. 

1848 ПП "Орловская ТЭЦ" 

42 2027 Детский сад на 120 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: Старо-Московская, 

Пушкина, Емеляна Пугачева 

2376 ПП "Орловская ТЭЦ" 

43 2027 Детский сад на 320 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: 3-я Курская, 

Магазиная, 2-я Курская 

6348 ПП "Орловская ТЭЦ" 

44 2028 Детский сад на 320 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: фомина, 5-го 

Августа, 4-я Курская, Русанова 

6348 ПП "Орловская ТЭЦ" 

45 2029 Детский сад на 90 мест 

Железнодорожный район, территория 

ограниченная улицами: 1-ая Курская, 

Русанова, Пугачева 

1781 ПП "Орловская ТЭЦ" 

46 2030 Детский сад на 100 мест 
Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Ливенская, Абрамова и Соколова 
1848 

Котельная Ливенская, 

48г 
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№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 

здания 

отапливаемая 

Зона теплоснабжения 

котельной Планировочный район 

м² 

47 2031 Детский сад на 120 мест Заводской район, ул. Планерная 2376 
Котельная Кромская, 

7а (908 кв.) 

48 2033 Детский сад на 280 мест 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. 

Есенина 

5565 
Котельная Пушкарная, 

20а 

49 2035 Детский сад на 180 мест 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Лескова, Полесская, Матросова, 

Осипенко 

3572 ПП "Орловская ТЭЦ" 

50 2035 Детский сад на 120 мест 
Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Горького, Карьерная, Пожарная 
2376 ПП "Орловская ТЭЦ" 

ИТОГО на расчетный срок: 239268   
Физкультурно-спортивные учреждения 

51 2028 Строительство аквапарка 
Территория, ограниченная улицами: 

Горького, Коммунны 
1800 ПП "Орловская ТЭЦ" 

52 2035 Строительство аквапарка 

Заводской район, территория ограниченная 

улицами: Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. 

Есенина 

1500 
Котельная Пушкарная, 

20а 

ИТОГО на расчетный срок: 3300   
Организации и учреждения управления, торговли и общественного питания 

53 2023 
Строительство торгово-

развлекательного комплекса 

Микрорайон 13, территория ограниченная 

улицами: Московское шоссе, Михалицына, 

Космонавтов, пер. Космонавтов 

9640 ПП "Орловская ТЭЦ" 

54 2023 
Строительство торгово-

развлекательного комплекса 

Территория, ограниченная улицами: 

Михалицына, Керамический пер. 
5120 ПП "Орловская ТЭЦ" 

55 2024 
Строительство торгово-

развлекательных комплексов 

Территория, ограниченная улицами: 

Паровозная, Московское шоссе, 

железнодорожным полотном 

3640 ПП "Орловская ТЭЦ" 

56 2025 
Строительство торгово-

развлекательного комплекса 

Территория, ограниченная улицами: 

Московская, Грузовая, пер. Брянцево 
3120 ПП "Орловская ТЭЦ" 

57 2027 Строительство торгового центра 
Территория, ограниченная улицами: 

Горького, Коммунны, Ермолова 
6320 ПП "Орловская ТЭЦ" 
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№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование объекта по 

генеральному плану 

Описание места размещения объекта Площадь 
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м² 

58 2028 
Строительство торгово-

развлекательного центра 

Территория, ограниченная улицами: 

Трамвайный пер., пл. Поликарпова, Пушкина 
8240 ПП "Орловская ТЭЦ" 

59 2030 
Строительство торгово-

развлекательного центра 

Территория, ограниченная улицами: 4-я 

Курская, 3-я Курская, Новосильская, Речной 

пер. 

6960 ПП "Орловская ТЭЦ" 

60 2035 Строительство торгового центра 

Территория, ограниченная улицами: 

Гостиная, Левый берег реки Оки, 

Воскресенский пер., Гагарина 

3940 ПП "Орловская ТЭЦ" 

ИТОГО на расчетный срок: 46980   

Учреждения культуры и искусства 

61 2029 
Строительство культурно-

досугового центра 

Территория, ограниченная улицами: 

Михалицына, Артельный пер., Московское 

шоссе 

1180 ПП "Орловская ТЭЦ" 

62 2035 

Строительство культурно-

досугового центра с размещением в 

нем учреждения культурно-

досугового типа и библиотеки 

Северный район, в районе ул. Российская 1520 Новая котельная №1 

ИТОГО на расчетный срок: 2700   
63 2023 н/д Ул. Покровская, 28а н/д Ст.Разина 11б 

64 2023-2025 н/д Московское шоссе, 137А н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

65 2023-2025 н/д увеличение отпуска мощности ул. Ленина, д.22 н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

66 2023-2025 н/д 

подключение теплоснабжения проектируемого 

объекта: «Строительство поликлиники БУЗ 

Орловской области «Поликлиника №1» по 

адресу: г. Орел, Артельный переулок, 

кадастровый номер участка 57:25:0040230:3» 

н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

67 2023-2025 н/д 

подключение теплоснабжения 24-этажного 240-

квартирного одноподъездного жилого дома по ул. 

Раздольная на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0000000:138 

н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

68 2023-2025 н/д 
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 

Родзевича-Белевича на земельном участке 

57:25:0040323:17 
н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 
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Период 
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м² 

69 2023-2025 н/д 
Среднее общеобразовательное  учреждение по ул. 

Родзевича-Белевича, 15 на земельном участке 

57:25:0040323:2939 школа на 1225 учащихся 
н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

70 2023-2025 н/д 

Среднее общеобразовательное  учреждение по ул. 

Раздольная на земельном участке 

57:25:0040323:2076 школа на 1225 учащихся 795 

квартале 

н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

71 2025-2030* В рамках развития 13 мкр. 

Объекты капитального строительства  на 

земельном участке 57:25:0040236:4 (школа без 

ограничения количества детей) школа на 1225 

учащихся в микрорайоне № 13 г. Орла (ул. 

Кузнецова,уч.45) 

н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

72 2023-2025 В рамках развития 13 мкр. 
57:25:0030405:7 среднеэтажная жилая застройка 

площадью 2698,7м2 г. Орла (ул. Наб. 

Дубровинского 68) 
н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

73 2025-2030* н/д 
3 многоквартирных жилых дома на земельном 

участке с кадастровым номером 

57:25:0000000:5152 (13-й микрорайон) 
н/д ПП "Орловская ТЭЦ" 

ИТОГО на расчетный срок: 

ВСЕГО на расчетный срок: 2099290   

 

*Отсутствует информация распределения объектов по годам в период реализации. Развитие мкр.13 при условии отсутствия периода 

реализации принят период ввода объектов 2025-2030 с одинаковым ежегодным вводом площадей по годам.  

 

Более подробно о перспективе развития 13 мкр. информация представлена ниже.
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Перспектива развития Северного жилого района г. Орел 

Жилой район Северный расположен северо-восточнее Советского района в 

правобережной части города. Территория Северного района ограничена с запада и юга 

железной дорогой, с севера и востока границей городского округа "Город Орёл". 

Расположение Северного района представлено на рисунке 1.1.2. 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Расположение Северного района г. Орла 

 

Общая площадь территории Северного жилого района г. Орла – 2500 га, численность 

населения – 64 557 чел. 

На рисунке 1.1.3 представлены перспективные зоны размещения застройки 13 

микрорайона на территории района.  



20 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 – Перспективные зоны размещения застройки на территории района 

 

Согласно представленной информации планируемые объекты нового капитального 

строительства в перспективной зоне размещения застройки на территории 13 микрорайона: 

- многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство – 34 здания 17-этажных 

жилых домов общей площадью 378 262 м2, из них 19 домов общей площадью квартир по 

9169 м2 и 15 домов – 13603,4 м2; 

- детский сад на 230 мест; 

- детский сад на 190 мест; 

- детский сад на 140 мест; 

- детский сад на 95 мест; 

- школа на 1100 мест; 

- школа на 550 мест. 

Согласно информации, полученной от ТСО (ПАО «Квадра» – «Орловский филиал»), 

для обеспечения нужд теплоснабжения объекты капитального строительства 13-го 

микрорайона г. Орла будут подключены к системе централизованного теплоснабжения от 

Орловской ТЭЦ. Планируемая суммарная тепловая нагрузка – 55,33 Гкал/ч. 
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Обобщенные данные прироста площади строительных фондов г. Орла по этапам и на 

расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.1.3. 

 

Таблица 1.1.3 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по 

этапам и на расчетный срок 

Наименование 

Прирост площади строительных фондов, м2 

2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 
ИТОГО 

Жилой фонд 311060 288200 281530 807782 118470 1807042 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения 
0 0 0 0 0 0 

Учреждения общего и специального 

образования 
11504 0 32665 151070 44029 239268 

Организации и учреждения 

управления, торговли и общественного 

питания 

14760 3640 3120 21520 3940 46980 

Физкультурно-спортивные учреждения 0 0 0 1800 1500 3300 

Учреждения культуры и искусства 0 0 0 1180 1520 2700 

Всего по городу Орел 337324 291840 317315 983352 169459 2099290 

 

Далее при актуализации схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние 

централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса 

присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой 

теплоснабжения. Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и 

автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к 

схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических 

показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы. 

В соответствие с данными генерального плана развития капитального строительства на 

перспективу до 2035 года предполагается интенсивное жилищное строительство. Фактические 

объемы прироста тепловой нагрузки новых потребителей не соответствуют данным 

генерального плана, что свидетельствует о завышенных показателях перспективного 

развития. 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Сведения об объемах потребления тепловой энергии (величина тепловой энергии, 

поступившая к потребителям) потребителями г. Орла, которые обеспечены тепловой энергии 

от указанных в схеме источников теплоснабжения за 2019-2022 гг., представлены в таблице 

1.2.1.1. 

Таблица 1.2.1.1 – Сведения об объемах потребления тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии (полезный 

отпуск), Гкал 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв/Деф

ицит, 

Гкал/ч 

2019 2020 2021 2022**** базовый 2022 г. 

1 Орловская ТЭЦ 
965127,0

9 

952780,9

6 

1004058,

86 

985234,8

0 
459,933 212,979 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ 22713,83 21885,90 22809,22 23481,52 13,820 24,525 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        47892,49 47535,97 50359,07 21364,40 18,140 -4,053 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 11451,39 12848,70 13414,26 6210,25 6,051 1,632 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 5043,63 4833,88 4875,65 2148,67 1,936 1,086 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 12174,72 10277,07 10485,33 4831,55 3,924 0,565 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 651,64 493,39 493,80 261,50 0,239 0,013 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 4172,22 3910,84 4047,23 1373,98 1,715 1,504 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 141,82 137,33 159,27 23,33 0,072 0,109 

10 Котельная ул. Городская, 98к  451,86 215,70 595,74 206,60 0,131 0,531 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 20869,63 20981,20 21403,57 9443,27 8,052 0,838 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 6590,61 7095,78 4530,04 3340,85 2,984 0,731 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 3511,22 4266,80 4292,63 1843,29 1,866 1,101 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 4708,35 4127,40 7587,68 2000,86 1,648 -0,504 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 4596,49 4736,86 4880,24 1863,17 1,919 0,150 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 3349,25 2620,58 2625,39 1387,15 1,419 0,251 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 2681,32 2923,07 3068,71 1520,95 0,794 0,628 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 11746,35 13589,11 14682,77 4371,08 5,795 0,011 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 3456,81 4310,23 4516,69 1529,60 1,584 2,201 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 2800,64 3267,90 3358,15 1462,75 1,543 0,515 

21 
Котельная ул.  Комсомольская, 

206а 
11600,82 11906,68 11740,81 5113,66 4,204 -0,580 

22 
Котельная ул.  Комсомольская, 

241б 
1674,67 1831,32 1933,53 751,45 1,003 0,193 

23 
Котельная ул.  Комсомольская, 

252а 
10653,94 10258,08 10791,50 5066,29 3,686 0,528 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  746,76 668,42 875,46 361,67 0,462 0,354 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 4722,42 5214,27 5776,67 2075,07 2,235 0,455 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 2692,65 2466,01 2785,49 1127,86 1,227 0,226 

27 Котельная ул. Красина, 52  227,05 192,02 242,50 111,78 0,115 0,024 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 15827,63 20177,88 20312,10 6337,98 7,218 -0,015 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 52232,06 44268,84 43952,23 19820,47 15,721 -1,818 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 1021,82 908,94 959,19 524,68 0,460 0,089 

31 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 37а  
25880,76 23283,00 23957,86 8502,60 9,612 -1,539 

32 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 98   
2556,70 2278,61 2502,46 938,85 0,952 0,266 

33 
Котельная ул.  Латышских  

стрелков, 109  
24275,76 22654,85 22681,06 9906,62 7,561 7,520 

34 
Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 

23 
12802,48 11112,39 11886,72 5665,10 4,933 0,834 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
836,86 509,65 204,98 171,25 0,286 1,284 

36 
Котельная ул.  

Машиностроительная, 5а 
3427,29 3043,02 3422,07 1518,68 1,261 1,650 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 3576,68 3256,35 3943,52 1229,84 1,539 1,356 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии (полезный 

отпуск), Гкал 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв/Деф

ицит, 

Гкал/ч 

2019 2020 2021 2022**** базовый 2022 г. 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    594,94 440,90 580,43 256,30 0,258 0,528 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 8472,98 7768,01 7914,64 4021,58 3,172 2,429 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 2147,13 2179,72 2422,71 1015,09 0,744 0,475 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 233,47 181,97 214,66 103,90 0,087 0,021 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской 

дивизии, 14 
19984,96 16879,50 17684,16 9015,67 6,218 -0,101 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 757,61 513,13 520,36 282,64 0,222 0,141 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 2017,01 1381,74 1588,19 596,31 0,707 0,133 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 2044,05 774,69 1029,89 641,17 0,506 1,386 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 635,54 637,90 704,26 213,32 0,278 0,235 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 14730,35 13252,64 13320,47 5462,22 5,185 -1,983 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 4641,07 3753,04 3724,88 2394,70 1,595 0,067 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 3879,07 3266,33 3471,68 1692,27 1,777 0,962 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 2027,82 1390,40 1778,93 817,05 0,906 0,879 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 3541,57 3133,49 3170,43 1605,55 1,569 0,213 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 550,22 459,65 461,85 215,22 0,228 0,392 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 1499,31 1114,74 0,00 630,41 0,679 -0,127 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,563 

55 Котельная пл.  Щепная,12б 3576,08 3548,82 3716,52 1805,91 1,105 1,202 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 1180,17 1300,31 1480,92 677,67 0,815 0,733 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 701,84 477,29 598,38 205,51 0,245 0,327 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 517,98 573,60 671,08 266,58 0,269 0,197 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 545,17 491,74 553,14 277,21 0,456 0,059 

60 
Котельная ул.  Генерала  Жадова, 

4а 
3569,64 1875,42 2663,54 1433,65 2,142 -0,885 

61 
Котельная ул.  Генерала  Родина, 

69а 
22216,93 20060,03 21484,99 8434,73 7,970 0,069 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   1274,81 1047,80 1228,69 622,76 0,754 -0,103 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 15,83 8,91 6,83 453,40 0,461 -0,241 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 5896,22 5293,70 5920,67 2490,02 3,726 0,446 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 22444,14 23998,97 26349,48 9986,25 8,571 -0,013 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 2283,03 3090,69 4297,58 1185,39 1,161 0,515 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 3123,50 3284,95 3876,06 1399,35 1,266 0,151 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 8409,92 8473,66 10580,79 3601,98 5,088 0,590 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 7939,23 7159,91 7922,50 2747,79 3,458 -0,272 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 3346,90 1522,59 1779,22 474,19 0,795 1,421 

71 
Котельная ул. Трудовые резервы, 

32а 
4872,06 4421,58 5032,33 1839,04 1,866 1,215 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 3772,67 4833,73 5093,33 1373,23 1,682 1,790 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 559,48 498,07 498,07 645,36 0,363 0,073 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 214,04 170,45 170,45 82,89 0,086 0,037 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 2742,57 2449,33 2571,81 1129,95 1,448 -0,422 

76 
Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 

76б 
1002,37 673,13 716,50 466,74 0,395 1,168 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 505,89 628,16 651,84 262,91 0,273 0,096 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 4847,25 4789,52 4854,12 1960,12 0,935 0,389 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 867,04 715,34 975,07 355,41 0,436 0,406 

  Котельная ул. 1-я Курская, 99а 137,07 119,43 135,99 0,00     

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 717,72 385,28 338,21 257,17 1,060 1,338 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г 10539,78 8788,70 8775,55 4582,58 3,334 1,108 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а 421,34 306,91 368,42 139,97 0,164 0,271 

83 Котельная ул.  Московская, 27а 1182,36 1180,15 1222,21 450,40 0,403 0,848 

84 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом.1 
121,85 99,69 99,87 55,19 0,057 0,005 

85 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом. 2 
87,05 71,19 71,19 36,50 0,039 0,021 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б 13264,33 14178,87 14322,92 5768,78 5,229 0,007 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а 767,51 547,73 675,92 304,74 0,327 0,370 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б 28989,23 26382,42 28042,90 13368,74 10,963 2,137 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а 645,82 568,97 568,97 257,05 0,309 0,070 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а 459,32 1831,51 2023,42 811,57 1,318 0,056 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии (полезный 

отпуск), Гкал 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв/Деф

ицит, 

Гкал/ч 

2019 2020 2021 2022**** базовый 2022 г. 

91 Котельная ул. Тульская, 24а 1187,68 1184,05 1151,97 506,46 0,745 0,022 

92 Котельная ул. Тульская, 63б 503,60 436,49 572,07 279,25 0,217 -0,030 

93 Котельная пер. Южный, 26б 2444,35 2312,86 2459,36 1135,08 1,025 0,326 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б 517,17 692,01 727,14 1924,89 2,284 0,145 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а 4082,28 5003,42 5155,27 1982,72 2,169 0,015 

96 Котельная ул. Часовая, 41а* 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 3,507 2,311 

97 
Котельная ул. Автогрейдерная, 

3г** 
744,90 744,90 788,66 788,66 0,590 0,642 

98 
Котельная пер. Воскресенский, 

14г** 
860,80 860,80 1819,51 1819,51 0,960 0,903 

99 
Котельная ул. Горького, 2(лит А, 

пом.46) ** 
525,00 525,00 741,66 741,66 0,246 0,833 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г** 372,60 372,60 411,70 411,70 0,290 0,019 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит 

А, пом 8) ** 
65,92 65,92 67,79 67,79 0,040 0,001 

102 Котельная ул. Линейная 69а** 138,11 138,11 68,81 68,81 0,050 0,005 

103 Котельная ул. Пищевой 12А ** 130,78 130,78 96,95 96,95 0,060 0,072 

104 
Котельная ул. Рабочий городок 

22а** 
127,81 127,81 61,92 61,92 0,060 0,073 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а** 1497,70 1497,70 1926,09 1926,09 0,900 0,959 

106 Планерная, 31-1 0,00 0,00 1631,24 1631,24 0,000 нд 

107 Котельная ул. Комсомольская 287* 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 1,760 0,914 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56* 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 0,490 0,702 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31* 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 0,654 0,404 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18* 149,63 149,63 149,63 149,63 0,062 2,586 

  
Филиал ПАО «Квадра" - 

"Орловская генерация» 
965127,1 952781,0 

1004058,

9 
985234,8 459,9 213,0 

  
Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ 

ЭНЕРГО» 
22713,8 21885,9 22809,2 23481,5 13,8 24,5 

  АО «Орелгортеплоэнерго» 561297,1 534807,4 562337,2 239409,6 221,8 40,0 

  
ООО «Орловские тепловые 

магистрали» 
6128,0 6128,0 6128,0 6128,0 3,5 2,3 

  АО «Орелтеплосервис» 4463,6 4463,6 7614,3 7614,3 3,2 3,5 

  ЗАО «Теплоавтоматика»  3417,9 3417,9 3417,9 3417,9 1,8 0,9 

  
Орловско-Курский 

территориальный участок ОАО 

«РЖД» 

3209,4 3209,4 3209,4 3209,4 0,5 0,7 

  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 5164,4 5164,4 5164,4 5164,4 0,7 0,4 

  МУП «Зеленстрой» 149,6 149,6 149,6 149,6 0,1 2,6 

  Всего по городу Орел 2536798 1532007 1614889 1273810 705,25 287,93 

 

*использованы данные 2020 г. утвержденной схемы ввиду отсутствия новой информации. 

**для данных котельных в 2019 г. использованы данные 2020 г. утвержденной схемы ввиду 

отсутствия информации 

*** Передачу всей произведенной тепловой энергии от Орловской ГТ ТЭЦ осуществляет 

ООО «ТСК Орел». В данной таблице представлена тепловая энергия, полученная конечными 

потребителями после транспорта по тепловым сетям ООО «ТСК Орел». 
потребителями после транспорта по тепловым сетям ООО «ТСК Орел». 

**** Показатели котельных АО «Орелгортеплоэнерго» представлены за август-декабрь 2022 г. 

ввиду того, что до 01.08.2022 г. котельные находились в эксплуатации у ООО «Газпром Теплоэнерго 

Орел». 
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Также следует отметить, что более 80% полезного отпуска от Орловской ТЭЦ 

осуществляется через квартальные тепловые сети, взятые в аренду у АО 

«Орелгортеплоэнерго». 

На рисунке 1.2.1.1 представлена динамика потребления тепловой энергии в г. Орла за 

2019-2021 гг. Данные за 2022 г. не приводятся ввиду их неполноты по котельным АО 

«Орелгортеплоэнерго». 

 

 

Рисунок 1.2.1.1 – Динамика потребления тепловой энергии в г. Орла за 2019-2021 гг. 
 

Увеличенное потребление тепловой энергии за 2021 г. объясняется более 

продолжительным отопительным периодом. 
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На рисунке 1.2.1.2 представлена динамика потребления тепловой энергии в г. Орле с 

разбивкой по источникам теплоснабжения ТСО за 2019-2021 гг. Порядка 61% тепловой 

энергии отпущено потребителям с Орловской ТЭЦ и порядка 34,6% от котельных АО 

«Орелгортеплоэнерго». 

Рисунок 1.2.1.2 – Динамика потребления тепловой энергии в г. Орле с разбивкой по 

источникам теплоснабжения ТСО 

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в 

таблице 1.2.1.2. В таблице нагрузки представлены без учета потерь тепловой энергии 

(конечные потребители тепла). 

Таблица 1.2.1.2 – Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Qот час, 

Гкал/ч 

Qгвс час, 

Гкал/ч 

Qвен 

час, 

Гкал/ч 

Qпар, 

Гкал/ч 
ВСЕГО,Гкал/ч 

1 Орловская ТЭЦ 388,270 49,095 22,569   459,933 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ 10,590 3,230     13,820 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        14,845 3,295 0,000 0,000 18,140 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 5,677 0,172 0,202 0,000 6,051 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 1,628 0,308 0,000 0,000 1,936 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 3,692 0,233 0,000 0,000 3,924 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 0,239 0,000 0,000 0,000 0,239 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 1,540 0,174 0,000 0,000 1,715 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 0,053 0,018 0,000 0,000 0,072 

10 Котельная ул. Городская, 98к  0,131 0,000 0,000 0,000 0,131 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 7,072 0,980 0,000 0,000 8,052 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 2,815 0,169 0,000 0,000 2,984 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 1,529 0,195 0,143 0,000 1,866 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 1,565 0,083 0,000 0,000 1,648 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 1,919 0,000 0,000 0,000 1,919 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 1,419 0,000 0,000 0,000 1,419 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 0,757 0,038 0,000 0,000 0,794 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 4,804 0,991 0,000 0,000 5,795 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 1,584 0,000 0,000 0,000 1,584 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 1,543 0,000 0,000 0,000 1,543 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 3,806 0,398 0,000 0,000 4,204 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Qот час, 

Гкал/ч 

Qгвс час, 

Гкал/ч 

Qвен 

час, 

Гкал/ч 

Qпар, 

Гкал/ч 
ВСЕГО,Гкал/ч 

22 
Котельная ул.  Комсомольская, 

241б 
1,003 0,000 0,000 0,000 1,003 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 3,451 0,234 0,000 0,000 3,686 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  0,458 0,004 0,000 0,000 0,462 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 2,167 0,067 0,000 0,000 2,235 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 1,058 0,169 0,000 0,000 1,227 

27 Котельная ул. Красина, 52  0,115 0,000 0,000 0,000 0,115 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 7,218 0,000 0,000 0,000 7,218 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 12,786 2,935 0,000 0,000 15,721 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 0,417 0,043 0,000 0,000 0,460 

31 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 37а  
9,083 0,528 0,000 0,000 9,612 

32 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 98   
0,952 0,000 0,000 0,000 0,952 

33 
Котельная ул.  Латышских  

стрелков, 109  
6,213 1,276 0,073 0,000 7,561 

34 
Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 

23 
4,509 0,425 0,000 0,000 4,933 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
0,265 0,021 0,000 0,000 0,286 

36 
Котельная ул.  

Машиностроительная, 5а 
1,122 0,138 0,000 0,000 1,261 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 1,378 0,161 0,000 0,000 1,539 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    0,258 0,000 0,000 0,000 0,258 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 2,808 0,364 0,000 0,000 3,172 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 0,613 0,131 0,000 0,000 0,744 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 0,087 0,000 0,000 0,000 0,087 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской 

дивизии, 14 
5,101 1,117 0,000 0,000 6,218 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 0,178 0,044 0,000 0,000 0,222 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 0,421 0,109 0,086 0,091 0,707 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 0,241 0,103 0,015 0,148 0,506 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 0,272 0,006 0,000 0,000 0,278 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 4,777 0,393 0,014 0,000 5,185 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 1,516 0,079 0,000 0,000 1,595 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 1,746 0,030 0,000 0,000 1,777 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 0,906 0,000 0,000 0,000 0,906 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 1,569 0,000 0,000 0,000 1,569 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 0,187 0,042 0,000 0,000 0,228 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 0,625 0,054 0,000 0,000 0,679 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

55 Котельная пл.  Щепная,12б 1,066 0,039 0,000 0,000 1,105 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 0,755 0,060 0,000 0,000 0,815 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 0,228 0,017 0,000 0,000 0,245 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 0,269 0,000 0,000 0,000 0,269 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 0,456 0,000 0,000 0,000 0,456 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 1,084 0,429 0,629 0,000 2,142 

61 
Котельная ул.  Генерала  Родина, 

69а 
6,421 1,036 0,514 0,000 7,970 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   0,406 0,348 0,000 0,000 0,754 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 0,362 0,098 0,000 0,000 0,461 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 1,510 1,403 0,813 0,000 3,726 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 7,160 1,411 0,000 0,000 8,571 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 1,072 0,089 0,000 0,000 1,161 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 1,178 0,088 0,000 0,000 1,266 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 3,824 0,657 0,607 0,000 5,088 



28 

 

 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Qот час, 

Гкал/ч 

Qгвс час, 

Гкал/ч 

Qвен 

час, 

Гкал/ч 

Qпар, 

Гкал/ч 
ВСЕГО,Гкал/ч 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 2,874 0,584 0,000 0,000 3,458 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 0,672 0,123 0,000 0,000 0,795 

71 
Котельная ул. Трудовые резервы, 

32а 
1,604 0,263 0,000 0,000 1,866 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 1,007 0,423 0,000 0,252 1,682 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 0,363 0,000 0,000 0,000 0,363 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 0,086 0,000 0,000 0,000 0,086 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 1,382 0,065 0,000 0,000 1,448 

76 
Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 

76б 
0,362 0,033 0,000 0,000 0,395 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 0,234 0,038 0,000 0,000 0,273 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 0,731 0,204 0,000 0,000 0,935 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 0,414 0,022 0,000 0,000 0,436 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 0,000 0,560 0,000 0,500 1,060 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г 2,917 0,417 0,000 0,000 3,334 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а 0,164 0,000 0,000 0,000 0,164 

83 Котельная ул.  Московская, 27а 0,372 0,030 0,000 0,000 0,403 

84 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом.1 
0,057 0,000 0,000 0,000 0,057 

85 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом. 2 
0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б 4,299 0,930 0,000 0,000 5,229 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а 0,255 0,072 0,000 0,000 0,327 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б 9,055 1,908 0,000 0,000 10,963 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а 0,309 0,000 0,000 0,000 0,309 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а 1,318 0,000 0,000 0,000 1,318 

91 Котельная ул. Тульская, 24а 0,745 0,000 0,000 0,000 0,745 

92 Котельная ул. Тульская, 63б 0,217 0,000 0,000 0,000 0,217 

93 Котельная пер. Южный, 26б 0,906 0,118 0,000 0,000 1,025 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б 1,111 0,630 0,000 0,543 2,284 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а 2,169 0,000 0,000 0,000 2,169 

96 Котельная ул. Часовая, 41а 3,26 0,247     3,507 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 0,59       0,590 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г 0,96       0,960 

99 
Котельная ул. Горького, 2(лит А, 

пом.46) 
0,21 0,036     0,246 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г 0,29       0,290 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит 

А, пом 8) 
0,04       0,040 

102 Котельная ул. Линейная 69а 0,05       0,050 

103 Котельная ул. Пищевой 12А  0,06       0,060 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а 0,06       0,060 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а 0,72 0,18     0,900 

106 Планерная, 31-1         0,000 

107 Котельная ул. Комсомольская 287 1,26 0,5     1,760 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 0,42 0,07     0,490 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31 0,588 0,066     0,654 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 0,062       0,062 

  Всего по городу Орел 597,00 81,05 25,66 1,53 705,25 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе 

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, не планируется. 
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2. РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

представлены на рисунке 2.1.1. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения с 

учетом перспективных переключений источников теплоснабжения и объединением их зон по 

сценариям развития представлены на рисунке 2.1.2. Подробнее информация об объединении 

зон действия источников теплоснабжения представлена в разделе 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии» и разделе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей». 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Существующие зоны действия источников централизованного 

теплоснабжения на территории г. Орла 
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Рисунок 2.1.2 – Перспективная зона действия системы ЦТ и источников тепловой 

энергии при реализации мероприятий по сценарию № 1 (увеличение зоны Орловской 

ТЭЦ по ТМ-3 и Орловской ГТ ТЭЦ) 
 

 

 

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

 

Точная информация о существующих зонах индивидуального теплоснабжения 

отсутствует и поэтому принимается равной зоне в границах г. Орла за исключением зоны 

централизованного теплоснабжения. 
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2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть, на каждом этапе по г. Орла в целом и по каждой системе отдельно 

 

В таблице 2.3.1 представлены балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 2022-2035 гг. 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности 

и перспективной тепловой нагрузки на 2022-2035 гг. определены на основании данных Раздела 

1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории г. Орла». Балансы составленные из 

условия отсутствия реализации каких-либо мероприятий во всем расчетном периоде 

действия схемы теплоснабжения.  

В рамках актуализации схемы теплоснабжения рассмотрено 2 варианта обеспечения 

тепловой энергией 13 микрорайона (подробнее информация представлена в Разделе 4 

«Мастер-план вариантов развития»): 

Вариант 1 – от Орловкой ТЭЦ 

Вариант 2- от новой собственной котельной. 

В ходе последующих актуализаций схемы теплоснабжения рекомендуется уточнять 

планы по строительству объектов в зонах действия существующих источников тепловой 

энергии для своевременного формирования балансов тепловой мощности и тепловой 

нагрузки.
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Таблица 2.3.1 – Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 2023-2035 гг. 
№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 

2022  

базовый год 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 37,353 38,821 40,190 41,526 42,429 42,725 42,725 42,725 42,725 42,725 42,771 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 473,913 501,638 521,146 539,329 557,082 569,084 573,008 573,008 573,008 573,008 573,008 573,630 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 197,947 168,136 147,159 127,607 108,518 95,613 91,393 91,393 91,393 91,393 91,393 90,725 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 36,520 37,155 37,691 38,194 38,265 38,560 38,560 38,560 38,560 38,560 38,607 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 473,913 490,572 499,014 506,131 512,818 513,754 517,678 517,678 517,678 517,678 517,678 518,300 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 197,947 180,035 170,957 163,304 156,114 155,108 150,888 150,888 150,888 150,888 150,888 150,220 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1                                      

  Установленная мощность Гкал/ч 19,9200 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,4400 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,090 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,4500 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,2600 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,0000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,0300 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

10 Котельная ул. Городская, 98к                                

  Установленная мощность Гкал/ч 3,6000 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 13,000 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,800 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 -0,504 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,500 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,450 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,580 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 -0,580 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

25 Котельная ул.  Красина, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,800 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

26 Котельная ул.  Красина, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

27 Котельная ул. Красина, 52                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,686 0,686 0,686 0,686 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,366 7,366 7,366 7,366 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 -1,818 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 
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31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 14,800 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 -1,539 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109                                

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23                               

  Установленная мощность Гкал/ч 15,150 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 2,080 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,860 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,960 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а                                  

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 
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39 Котельная ул.  Маяковского, 62а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,450 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 

14 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 6,687 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 -0,101 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,160 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,700 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,055 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,854 1,738 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,012 0,061 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,540 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
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47 Котельная пр.  Связистов, 1а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,600 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 3,532 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 -1,983 

48 Котельная ул.  Спивака, 85                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,777 1,777 1,777 1,777 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,962 0,962 0,962 0,962 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

55 Котельная пл.  Щепная,12б                               
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  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

58 Котельная ул.  Брестская, 6                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

59 Котельная ул.  Веселая, 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 -0,885 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,656 0,656 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,970 7,970 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,069 0,069 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 -6,823 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 -0,103 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,820 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,220 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 -0,241 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,820 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,280 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 

65 Котельная ул. Матросова, 46б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

67 Котельная ш. Наугорское, 27                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,850 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,310 0,310 0,310 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,088 5,088 5,088 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 -7,356 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 -0,272 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,470 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,300 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 
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  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,420 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

73 Котельная пер. Огородный, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

75 Котельная Пролетарская гора, 1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,980 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,880 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,980 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,580 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,720 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

83 Котельная ул.  Московская, 27а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

84 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,070 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 16,900 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,252 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 10,963 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,137 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

91 Котельная ул. Тульская, 24а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

92 Котельная ул. Тульская, 63б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 

93 Котельная пер. Южный, 26б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,430 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,040 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,100 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,470 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

96 Котельная ул. Часовая, 41а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,900 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,250 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,920 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,890 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

99 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,110 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит А, 

пом 8) 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

102 Котельная ул. Линейная 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

103 Котельная ул. Пищевой 12А                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

106 Планерная, 31-1                               

  Установленная мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Располагаемая мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

107 Котельная ул. Комсомольская 287                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,730 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,220 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,650 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 

111 Новая котельная БМК №1                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,203 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,694 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,897 
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 

2022  

базовый год 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

112 Новая котельная БМК №2                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,287 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,610 

113 Новая котельная БМК №3                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 -2,377 

                                  

115 Новая котельная БМК №4                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 -4,688 

116 Новая котельная 13 МКР                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,833 1,666 2,499 3,332 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 11,066 22,132 33,198 44,264 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 -11,899 -23,798 -35,697 -47,596 -59,495 -59,495 -59,495 -59,495 -59,495 -59,495 -59,495 

 

На ряде источников тепловой энергии уже наблюдается дефицит тепловой мощности, а на других ожидается дефицит тепловой мощности за счет роста перспективной тепловой нагрузки, в зонах действия 

источников тепла (выделены цветом). По всем остальным источникам тепловой энергии, в зоне которых планируется прирост тепловой нагрузки, наблюдаются резервы тепловой мощности, которые в течение 

расчетного периода сократятся в связи с приростом тепловой нагрузки, однако будут достаточными для обеспечения требуемой надежности теплоснабжения. Для прочих источников тепла перспективных 

приростов тепловой нагрузки не наблюдается, присоединенные тепловые нагрузки остаются неизменными относительно базового года.
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Следует отметить, что в таблице 2.3.1 представлены существующие источники 

тепловой энергии с текущими значениями установленных мощностей. Мероприятия развития 

систем теплоснабжения, как и балансы перспективной тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в соответствии с данными мероприятиями, приведены в Разделе 4 «Мастер-план 

вариантов развития». 

 



48 

 

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более городских округов с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей городского округа и по каждому источнику отдельно 

 

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в основном в г. Орле. 

Исключение составляет зона действия Орловской ГТ ТЭЦ (обеспечивает тепловой энергией через 

сети ООО «ТСК Орел» часть потребителей соседнего Орловского района). 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой 

системе отдельно 

 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия 

источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 

энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус 

эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение 

доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии 

это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) 

являются минимальными. 

В рекомендуемой методике расчет радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается 

в трех возможных вариантах. 

В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника 

тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов 

застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника 

тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм 

для определения эффективности подключения. 
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Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как 

предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от 

реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и 

эксплуатацию данной теплотрассы. 

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную 

протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно 

для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника 

теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного 

теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного 

объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. 

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного 

источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант 

подключения объекта для потребителя. 

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же 

учитывать: 

 гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построением 

пъезометрических графиков; 

 превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов 

должно составлять не более 0,05%; 

 превышение установленной мощности теплоисточника не допускается. 

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для 

районов крупной застройки. 

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного 

теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, 

затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны 

расстоянию до источника и мощности потребления. 

1) Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного 

центра присоединенной нагрузки; 

2) Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, 

присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра 

присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе; 

3) Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент 

пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км 

тепловой сети и на единицу присоединенной мощности; 
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4) Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для 

всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны 

присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков 

теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на 

транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для 

существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета 

присоединяемого объекта); 

5) Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до 

потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал (если радиус эффективного теплоснабжения 

считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла 

берутся без учета присоединяемого объекта); 

6) Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт; 

7) Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми 

затратами на транспорт тепла для района застройки. 

 

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным, если: 

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на 

транспорт тепла, определенных по тарифу; 

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла; 

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии. 

 

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к 

централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой 

энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше 

совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с 

данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий: 

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном 

расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую 

точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном 

трубопроводе потери не должны превышать 2 м вод.ст. Данное условие берется из 

целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, 

если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад 
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давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки 

гидравлического режима всей системы теплоснабжения. 

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для 

рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В 

соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном 

случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения. 

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых 

потерь с потерями сетевой воды. 

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями. 

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя 

укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет 

собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра 

наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка 

тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты 

на строительство. 

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении 

вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, 

определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за 

прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В 

дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, 

определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного 

диаметра. 

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как 

сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет 

(Постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат. 

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию 

теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии. 

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения 

принимается на основании соблюдения условия: отношение совокупных затрат на строительство 

и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или 

равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и 

присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит. 
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Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в 

доме. 

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной 

тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч. 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к 

централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затраты на строительство 

и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата 

с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного 

отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В 

соответствии с данными условиями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

следующий: 

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания. При 

отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного 

здания можно определить по укрупненным показателям; 

2) Исходя из данных расчетной тепловой нагрузки отопления, определяем тип котла и его 

характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и 

расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в 

натуральное выражение; 

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом 

потреблении от отопительной котельной; 

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от отопительной 

котельной и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем, 

как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми 

затратами при потреблении от отопительной котельной и годовыми затратами на топливо 

котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются 

аналогично первому варианту для определенного диаметра; 

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость 

котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и 

эксплуатацию трассы. Т.е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра 

будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на 

строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то 

соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и 

строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при 
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невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному 

теплоснабжению будет более обоснованным вариантом. 

 

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой 

энергии для районов крупной застройки. 

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки и 

средний радиус теплоснабжения системы  

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки, км: 

  iздi QLQL /)( зд  
(1) 

где i  – номер района застройки; 

здL
 – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника 

тепловой энергии; 

здQ
 – присоединенная нагрузка здания, Гкал/ч; 

iQ
 – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, здQQi   . 

Средний радиус теплоснабжения по системе, км: 

  QLQL iср /)( i  
(2) 

где Q  – присоединенная нагрузка к источнику, Гкал/ч. 

Удельные затраты на транспорт тепла и среднечасовые затраты на транспорт тепла 

от источника до потребителя 

Удельные затраты на транспорт тепла рассчитываются: 

)( ср

ср

LQ

C
Z




 

(3) 

где срС
 – средняя себестоимость передачи тепла, тыс. руб. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя, тыс. 

руб./Гкал: 

iiчср LQZС .  
(4) 

Годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя руб./год: 

ЧСС чсргод  .  
(5) 

где Ч  – число часов работы системы теплоснабжения в год. 

Себестоимость транспорта 1 Гкал тепла, отпущенной от источника до потребителя: 
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годгодГал QСС /1 
 

(6) 

где годQ
 – годовая нагрузка здания. 

Годовые затраты на транспорт тепла 

Годовые затраты на транспорт тепла, руб./год: 

ТQВ  год  (7) 

где Т – тариф на транспорт тепла; 

годQ
 – годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, тыс. Гкал/год. 

Если годовые затраты на транспорт тепла от источника до потребителя меньше годовых 

затрат на транспорт тепла определенных по тарифу на транспорт тепла, то подключение объекта 

на данном расстоянии от источника тепловой энергии возможно. Так же полученная себестоимость 

транспорта 1 Гкал не должна превышать средней себестоимости передачи тепла и тариф на 

транспорт тепловой энергии. 

 

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения 

объекта 

Расчет длины трубопровода 

Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе 

сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность 

расчетов и значение гидравлических потерь (в сумме в подающем и обратном трубопроводе не 

должны превышать 2 м вод. ст). Определение длины производится по формулам расчета 

гидравлических потерь, представленным в справочнике В. И. Манюк «Наладка и эксплуатация 

водяных тепловых сетей». 

Потери давления на участке трубопровода, м в.ст.: 

мтр РРР 
 

(8) 

где Ртр – линейные потери давления, м в.ст.; 

Рм – потери давления в местных сопротивлениях, м в.ст. 

Линейные потери давления, м в.ст.: 

lRРтр 
 

(9) 

где R – удельные потери давления 
2/ мкгс ; 

l  – длина теплотрассы. 
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(10) 

где 


 – плотность теплоносителя, кг/м3; 

  – коэффициент гидравлического трения; 

  – скорость теплоносителя, м/с; 

g
 – ускорение свободного падения, м/с2; 

вD
 – внутренний диаметр трубопровода, мм; 

G –расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч; 

Потери давления в местных сопротивлениях, м в.ст.: 


2

2
мР

 

(11) 

где 
 – сумма коэффициентов местных сопротивлений (табл. 4.15 В. И. Манюк «Наладка и 

эксплуатация водяных тепловых сетей»). 

Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Прандтля-Никурадзе: 

2

экв

)lg214,1(

1

K

Dв



 

(12) 

где эквК
 – эквивалентная шероховатость, принимается для вновь прокладываемых труб водяных 

тепловых сетей 0,5 мм. 

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов отличных от 0,5 мм на 

величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент   (табл. 4.14 В. И. 

Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»). В этом случае: 

R

PP
lстводмРRlР м

м





 ..,

 

(13) 

Расчет пропускной способности трубопровода 

Перед расчетом принимается температурным графиком работы теплосети, исходя из 

фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Пропускная способность трубопровода (А.А. Николаев «Справочник проектировщика»), 

Гкал: 

)(ч

от оп ttGcQ 
 

(14) 

где G  – расход сетевой воды, т/ч; 
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пt  – температура в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком тепловой 

сети, °С; 

оt  – температура в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком тепловой 

сети, °С; 

с  – удельная теплоемкость сетевой воды, кДж/кгК. 

Полезный отпуск тепловой энергии за месяц, Гкал: 


расчвн

мнрч

от
tt

tt
QQ






.вн

м от.

 

(15) 

V – объем здания по наружному обмеру, 
3м ; 

внt
 – температура внутри помещения, °С; 

мнрt .  – среднемесячная температура наружного воздуха, °С; 

расчt
 - расчетная температура наружного воздуха, °С; 

  – количество часов в месяце. 

Годовой полезный отпуск, Гкал: 

м от.год QQ   
(16) 

Определение тепловых потерь водяными тепловыми сетями 

Расчет тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети производится 

по РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению энергетической характеристики 

водяных тепловых сетей по показателю «тепловые потери»». 

Определение тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции 

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам: 

 )(ср.г

норм LqQ н  
(17) 

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам: 

 )( .

ср.г

норм.п LqQ пн  
(18) 

 )( .

ср.г

норм.о LqQ он  
(19) 

где qн, qн.п, qн.о – удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам 

тепловых потерь или для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы 

тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и 

раздельно для надземной прокладки, Вт/м [ккал/(м×ч)]; 
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L – длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в двухтрубном исчислении при 

подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м; 

  – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, 

компенсаторами, опорами (принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 

1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также при всех 

диаметрах бесканальной прокладки). 

Удельные часовые тепловые потери, qн, Вт/м [ккал/(м×ч)], определяются для подземной 

прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам по формуле: 

12

1.

121

н )(
Т

ср

Т

ср

Т

ср

гср

срТ

н

Т

н

Т

н
tt

tt
qqqq






 

(20) 

где 
1Т

нq
 и 

2Т

нq
 – удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для 

данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, 

Вт/м [ккал/(м×ч)] (таблица П1.1, П1.3,П1.4); 

гср

срt .
 – значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для данной тепловой 

сети, °С; 

1Т

срt
 и 

2Т

срt
 – смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной сети) табличные 

значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, °С. 

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта 
гср

срt .
 , °С, определяется по 

формуле: 

ср.г

гр

..
ср.г

ср
2

t
tt

t
гср

о

гср

п 



 

(21) 

гср

пt
.

 и 
гср

оt
.

 – среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном 

трубопроводах для данной тепловой сети, °С; 

гср

грt .

 – среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов, °С. 

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам нпq
, ноq

, Вт/м [ккал/(м×ч)], по формулам: 

12
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Т

п

Т

п

Т

п

гср

пТ

нп

Т

нп

Т

нп
tt

tt
qqqq






 

(22) 
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(23) 

где 
1Т

нпq
 и 

2Т

нпq
 – удельные часовые тепловые потери по подающему трубопроводу для данного 

диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях 

среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м [ккал/(м×ч)], 

(таблица П1.2); 

1Т

ноq
 и 

2Т

ноq
 – удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу для данного диаметра 

при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой 

разности температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м (ккал/(м×ч)], (таблица П1.2); 

гср

пt
.

 и 
гср

оt
.

 – среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в подающем и 

обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, °С; 

1Т

пt  и 
2Т

пt  – смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой 

разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного воздуха, °С; 

1Т

оt  и 
2Т

оt  – смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой 

разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного воздуха, °С. 

Среднегодовые значения разности температур для подающего 
гср

пt
.

 и обратного 
гср

оt
.

 

трубопроводов определяются как разность соответствующих среднегодовых температур сетевой 

воды 
гср

пt
.

 и 
гср

оt
.

 и среднегодовой температуры наружного воздуха 
гср

вt
.

 

Определение нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды 

В соответствии с РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению 

энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «тепловые потери»» 

определяется величина утечки. Нормируемые эксплуатационные годовые тепловые потери с 

утечкой сетевой воды 
г

утQ
 , [Гдж (Гкал)], определяются по формуле: 

6ср.г

х

..
.. 10)

2
( 


 год

гср

о

гср

пгсргсрг

ут nt
tt

caVQ 
 

(24) 

где а – нормируемая среднегодовая утечка сетевой воды м3/(ч×м3); устанавливается ПТЭ не более 

0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней 

системах теплопотребления (0,0025 м3/(ч×м3); 

гсрV .

 – среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах 

теплопотребления, м3; 



59 

 

 

с – удельная теплоемкость сетевой воды; принимается равной 4,1868 кДж / (кг×°С) или 1 ккал / 

(кг×°С); 

гср.
 – среднегодовая плотность воды, кг/м3; определяется при среднем значении среднегодовых 

температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах; 

гср

пt
.

 и 
гср

оt
.

 – среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети, °С; принимается в соответствии с п. 3.1.10; 

гср

хt
.

 – среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для 

подготовки и использования в качестве подпитки тепловой, сети, °С; 

годn
 – продолжительность работы тепловой сети в течение года, ч. 

 

Среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловой сети и в системах 

теплопотребления 
гсрV .

, м3, определяется по формуле: 

год

.

n

nVnV

nn

nVnV
V ллотот

лот

ллототгср 







 

(25) 

где отV
 и лV

 – объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления соответственно в 

отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети, м3; 

отn
 и лn

 – продолжительность работы тепловой сети соответственно в отопительном и летнем 

сезонах работы тепловой сети, ч. 

Среднегодовая температура воды, поступающей на источник тепловой энергии для 

последующей обработки с целью подпитки тепловой сети 
ср.г

хt , °С, определяется по формуле: 

л

ср.г

х
nn

ntnt
t

от

л

л

хот

от

х






 

(26) 

где 
от

хt  и 
л

хt  – значения температуры воды, поступающей на источник тепловой энергии, 

соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети (°С), определяются как 

средние значения из соответствующих среднемесячных значений температуры холодной воды; при 

отсутствии статистических эксплуатационных данных принимается равной 5°C, 15 °С. 

Определение выручки от реализации тепловой энергии и затрат с тепловыми потерями 

Выручка от реализации тепловой энергии, тыс. руб./год: 

1000/год ТQВ 
 

(27) 
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где годQ
 – годовая нагрузка отопления здания. 

Затраты с тепловыми потерями, тыс. руб./год: 

1000/. ТQЗ гср

нормпот   (28) 

где Т – тариф за тепловую энергию, определяется на основе Правил регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ 

России от 13.06.2013 г. № 760-э. 

Расчет капитальных затрат на строительство тепловой сети 

Капитальные затраты на строительство тепловой сети определяются по НЦС 81-02-13-2012 

«Наружные тепловые сети» с учетом показателя укрупненного норматива цены строительства 

НСЦ 81-02-11-2012 «Наружные тепловые сети», который представляет собой объем денежных 

средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей. 

Затраты на строительство i-го участка тепловой сети тыс. руб.: 

1000/i

учi LЗЗ 
 

(29) 

где З  – затраты определенные с учетом показателя укрупненного норматива цены строительства, 

тыс. руб. (включают строительство тепловой сети от точки присоединения до потребителя, 

реконструкцию тепловых сетей, строительство тепловых пунктов, строительство ПНС); 

iLуч  – длина i-го участка тепловой сети, м. 

Приведенные затраты на строительство на 10 лет, тыс. руб./год:  

10/iприв ЗЗ 
 

(30) 

Расчет эксплуатационных затрат 

Эксплуатационные затраты для определенного диаметра, тыс. руб.: 

 общЭdЭ
 

(31) 

где общЭ
 – общие эксплуатационные затраты (определялись из фактических затрат на эксплуатацию 

внутриквартальных тепловых сетей), тыс. руб.; 

  – доля теплотрассы определенного диаметра (определяется из общей протяженности 

внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении). 

В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для 

длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для 

данного диаметра, тыс. руб.: 
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d

i

уч
ЭL

L
Э




уч

уч

 

(32) 

iLуч  – длина i-го участка тепловой сети, м; 

учL  – сумма длин всех участков, м. 

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы 

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, тыс. руб., 

определяются по формуле: 

учпривпот ЭЗЗЗ 
 

(33) 

Далее определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию 

теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии, %: 

В

З


 

(34) 

Исходя из условия 


=100%, определяется предельно допустимая длина теплотрассы. 

Дальнейшее применение расчета таково: если 


 меньше либо равно 100%, то 

присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника 

целесообразно, а значит, возможно. При значениях 


>100% подключение объекта с заданной 

тепловой нагрузкой будет вызывать перераспределение издержек на ранее подключенных 

абонентов и соответственно к росту тарифов, следовательно, подключение данного объекта к 

системе централизованного теплоснабжения от данного источника нецелесообразно и должно быть 

запрещено. 

 

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного 

агрегата в доме 

Данный метод состоит на сравнительном анализе стоимостных затрат на строительство 

новой трассы и затрат на установку отдельного котла в доме. 

Определение расчетной часовой тепловой нагрузки отопления отдельного здания 

В соответствии с МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» при отсутствии проектной 

информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно 

определить по укрупненным показателям: 

3

н 10)1)((  ирвнoop KttVqQ 
 

(35) 
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где   – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного 

воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, при 

которой определено соответствующее значение; 

V – объем здания по наружному обмеру, м3; 

oq
 – удельная отопительная характеристика здания, (кДж/м3°С); 

ирK
 – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. 

соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через нружные 

ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления. 

Расчетный коэффициент инфильтрации определяется по формуле: 

2

в

2

273

273
210 p

н
ир

t

t
gLК 




 

 

(36) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2; 

L – свободная высота здания, м; 

p
 – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по 

СНиП 2.04 05-91. 

Определение удельного расхода условного топлива и расхода условного топлива в базовом 

году 

Исходя из данных расчетной тепловой нагрузки отопления, определяем тип котла и его 

характеристики по проектной документации. 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базовом году тb
, кг 

у.т./Гкал: 

ка

b


143
т 

 

(37) 

ка
 – КПД котельного агрегата. 

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базовом году 
у

тВ
, кг у.т.: 

op

у

т QbВ  т  
(38) 

г

орQ
 – годовая нагрузка на отопление, Гкал. 

Перевод величины расхода условного топлива в натуральное выражение, т.н.т:  

)/( .... нормнуслн

у

т QQВВ 
 

(39) 
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Расчет годовых затрат на топливо и затрат при годовом потреблении от отопительной 

котельной 

Годовые затраты на топливо, тыс. руб.: 

ЦВЗ н

ттопл 
 

(40) 

где Ц – цена за тонну натурального топлива, тыс. руб. 

Затраты при годовом потреблении от отопительной котельной: 

ТQЗ г

орТЭЦ 
 

(41) 

где Т – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал. 

Срок окупаемости котельного агрегата 

Экономия между годовыми затратами при потреблении от отопительной котельной и 

годовыми затратами на топливо, тыс. руб.: 

топлТЭЦ ЗЗЭ 
 

(42) 

Срок окупаемости установки котельного агрегата: 

Э

С
Т 

 

(43) 

где С – стоимость котельного агрегата с учетом установки, тыс. руб. 

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяем по формуле (33). 

Сравниваем сумму стоимости котельного агрегата с учетом установки с совокупными 

затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Отсюда определяем максимально допустимую 

длину трассы для определенного диаметра, которая будет ограничена стоимостью котельного 

агрегата с учетом установки. Исходя из условия, что фактическая длина новой трассы нам известна, 

сравниваем ее с максимально допустимой длиной трассы. Если фактическая длина трассы больше 

максимально допустимой длины при данных затратах будет более экономична установка 

котельного агрегата. 

Так же при определении более экономичного варианта необходимо учесть срок окупаемости 

котельного агрегата, т.к. в совокупные затраты на строительство и эксплуатацию входят 

приведенные затраты на строительство на 10 лет. 

В результате расчетов получена зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от 

подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети, представленной на рис. 2.5.1. 
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Рисунок 2.5.1 Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подключаемой 

нагрузки и протяженности тепловой сети 

 

Область над графиком входит в радиус эффективного теплоснабжения. Область ниже 

графика лежит за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения 

городского округа для варианта 1, представлены в таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование источника 

Установленная мощность Rэфф. 

2022 год 
2035 

год 
2025 год 

2035 

год 

Гкал/ч Гкал/ч м м 

1 Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 725 725 11346 11346 

2 
Орловская ГТ ТЭЦ, Московское 

шоссе, 182 
40 40 2407 2407 

3 Котельная ул. Авиационная, 1  19,9200 20 1461 1461 

4 Котельная ул. Автовокзальная, 77а 10,0000 10 1056 1056 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 3,4400 3,4 522 522 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 7,4500 7,4 877 877 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 0,2600 0,3 69 69 

8 Котельная ул. Васильевская, 138а 8,0000 8 918 918 

9 Котельная ул. Гагарина, 48а 1,0300 1 207 207 

10 Котельная ул. Городская, 98к  3,6000 3,6 539 539 

11 Котельная ул. Калинина, 6б 13,0000 13 1244 1244 

12 Котельная ул. Карачевская, 29а 5,8000 5,8 744 744 

13 Котельная ул. Карачевская, 41б 3,4400 3,4 522 522 

14 Котельная пер. Карачевский, 23а 2,0000 2 353 353 

15 Котельная ш. Карачевское, 5а 3,0000 3 473 473 

16 Котельная ш. Карачевское, 60а 2,5000 2,5 415 415 

17 Котельная ул. Комсомольская, 15а 1,7200 1,7 315 315 

18 Котельная ул. Комсомольская,119а 8,6000 8,6 961 961 

19 Котельная ул. Комсомольская,127а 4,0000 4 579 579 
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№ п/п Наименование источника 

Установленная мощность Rэфф. 

2022 год 
2035 

год 
2025 год 

2035 

год 

Гкал/ч Гкал/ч м м 

20 Котельная ул. Комсомольская,185а 2,5800 2,6 426 426 

21 
Котельная ул. Комсомольская, 

206а 
4,0000 4,5 579 579 

22 
Котельная ул. Комсомольская, 

241б 
1,6200 1,6 302 302 

23 
Котельная ул. Комсомольская, 

252а 
5,0000 5 674 674 

24 
Котельная ул. Комсомольская, 

261а 
0,8240 0,8 178 178 

25 Котельная ул. Красина, 6а 2,8000 2,8000 472 472 

26 Котельная ул. Красина, 7а 1,8000 2,3 391 391 

27 Котельная ул. Красина, 52  0,1700 0,1700 50 50 

28 Котельная ул. Кромская, 7а(908кв) 10,7500 10,8 1106 1106 

29 Котельная ул. Кромская, 7а(909кв) 19,5000 19,5 1589 1589 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 0,6450 0,6 146 146 

31 
Котельная ул. Латышских 

стрелков, 37а  
14,8000 12 1347 1347 

32 
Котельная ул. Латышских 

стрелков, 98  
1,5000 1,5 284 284 

33 
Котельная ул. Латышских 

стрелков, 109  
19,5000 19,5 1589 1589 

34 Котельная ул. Левый берег, 23 15,1500 15,1500 1366 1366 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
2,0800 2 364 358 

36 
Котельная ул. 

Машиностроительная, 5а 
3,4400 3,4 522 522 

37 Котельная ул. Маяковского,10а 3,8600 3,9 565 565 

38 Котельная ул. Маяковского, 55а  1,0000 1 207 207 

39 Котельная ул. Маяковского, 62а 7,4500 7,4 877 877 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 1,6200 1,6 302 302 

41 Котельная ул. МОПРа, 48а 0,1720 0,2 50 50 

42 
Котельная ул. 6-ой Орловской 

дивизии, 14 
8,6000 8,6 961 961 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 0,4690 0,5 112 112 

44 Котельная ул. 2-я Посадская, 19а 2,1600 2,1 367 367 

45 Котельная ул. 1-я Пушкарная, 20а 2,7000 3,08 428 560 

46 Котельная ул. 1-я Пушкарная, 21а 1,0000 1 213 213 

47 Котельная пр. Связистов, 1а 5,6000 5,6 630 816 

48 Котельная ул. Спивака, 85 2,0000 2 353 353 

49 Котельная ул. Федотовой, 12 3,0000 3 473 535 

50 Котельная ул. Циолковского,1б 2,0000 2,0000 353 353 

51 Котельная ул. Циолковского, 51а 2,0000 2 353 353 

52 Котельная ул. Черепичная, 24б 1,0000 0 207 0 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 0,6000 0,8 138 138 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92"Г" 0,6000 0,6 138 138 

55 Котельная пл. Щепная,12б 3,0000 3 473 473 

56 Котельная ул. Энгельса, 88а 2,0000 2 353 353 

57 Котельная ул. Яблочная, 59а 1,0000 1 207 207 

58 Котельная ул. Генерала Жадова, 4а 1,5000 2 284 446 
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№ п/п Наименование источника 

Установленная мощность Rэфф. 

2022 год 
2035 

год 
2025 год 

2035 

год 

Гкал/ч Гкал/ч м м 

59 
Котельная ул. Генерала Родина, 

69а 
19,5000 16 1589 1773 

60 Котельная пер. Ипподромный, 2а  1,5000 1 284 284 

61 Котельная ул. Лескова, 31а 1,8200 0,75 316 316 

62 Котельная ул. Матвеева, 9а 5,8200 5,8200 742 742 

63 Котельная ул. Матросова, 46б 10,7500 10,75 1106 1106 

64 Котельная ш. Наугорское, 13б 2,0000 1,7 315 315 

65 Котельная ш. Наугорское, 27 1,8000 1,5 291 291 

66 Котельная ш. Наугорское, 29б 6,8500 16 830 1605 

67 Котельная ул. Октябрьская, 4а 4,3000 4,3000 609 609 

68 Котельная ул. Октябрьская, 54а 5,4700 5,4700 672 672 

69 
Котельная ул. Трудовые резервы, 

32а 
5,3000 5,3 701 701 

70 Котельная ул. Цветаева, 15б 4,4200 4,3 611 611 

71 Котельная пер. Огородный, 7а 0,4300 0,4300 105 105 

72 Котельная ул. Тургенева, 50а 0,1410 0,1 43 43 

73 Котельная ул. 5 Августа, 66а 0,4300 0,4 105 105 

74 Котельная ул. Грузовая, 119г 1,7200 1,7 315 315 

75 Котельная ул. Деповская, 6а 1,0000 1 207 207 

76 Котельная ул. 3-я Курская, 3а 4,9800 4,9800 608 608 

77 Котельная ул. Ливенская, 48г 5,5800 7,5 879 879 

78 Котельная ул. Лесная, 9а 1,0000 1,0000 207 207 

79 Котельная ул. Московская, 27а 2,0000 2,0000 353 353 

80 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом.1 
0,0700 0,1 26 26 

81 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом. 2 
0,0860 0,1 30 30 

82 Котельная ул. Паровозная, 64б 8,6000 8,6 961 961 

83 Котельная ул. Пушкина, 68а 1,5000 1,5000 286 286 

84 Котельная ул Ст. Разина, 11б 16,9000 0 1458 1458 

85 Котельная ул. Рельсовая, 7а 0,4120 0,4 101 101 

86 Котельная ул. Студенческая, 2а 1,6200 1,6 302 302 

87 Котельная ул. Тульская, 24а 1,0800 1,1 221 221 

88 Котельная ул. Тульская, 63б 0,2580 0,2580 69 69 

89 Котельная пер. Южный, 26б 1,6200 1,6 302 302 

90 Котельная ул. Металлургов, 80б 3,0400 3,0400 468 468 

91 Котельная Силикатная, 28а 3,1000 0 485 485 

92 Котельная Брестская,6 1,0000 1 207 207 

93 Котельная Веселая,2 1,0000 1,0000 207 207 

94 Котельная Пролетарская гора,1 1,5000 1,5000 284 284 

95 Котельная Абрамова-Соколова,76б 1,9800 2,2 381 381 

96 Котельная ул. Часовая, 41а 6,45 6,5 799 799 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 1,28 1,3 252 252 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г 1,92 1,9 343 343 

99 
Котельная ул. Горького, 2(лит А, 

пом.46) 
1,11 1,11 225 225 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г 0,324 0,32 83 83 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит 

А, пом 8) 
0,042 0,04 19 19 

102 Котельная ул. Линейная 69а 0,061 0,06 24 24 



67 

 

 

№ п/п Наименование источника 

Установленная мощность Rэфф. 

2022 год 
2035 

год 
2025 год 

2035 

год 

Гкал/ч Гкал/ч м м 

103 Котельная ул. Пищевой 12А  0,138 0,1 42 42 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а 0,138 0,1 42 42 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а 2,012 2 355 355 

106 Планерная, 31-1 нд нд нд нд 
107 Котельная ул. Комсомольская 287 3,698 3,7 549 549 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 1,808 1,8 327 327 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31 1,245 1,2 246 246 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 2,709 2,7 441 441 

 

Визуально РЭФ Орловской ТЭЦ представлен на рисунке 2.5.2. 
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Рисунок 2.5.2. – РЭФ Орловскорй ТЭЦ 
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3. РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей по г. Орлу в целом и по каждой системе 

отдельно 

 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 

источников тепловой энергии представлена на перспективу по годам схемы теплоснабжения в 

таблице 3.1.1. Показатели на базовый период представлены в развернутом виде, на перспективу 

отражены итоговыми значениями. 

Баланс теплоносителя складывается из затрат на подпитку тепловой сети (ориентировочный 

расход должен быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети), затрат на 

проведение регламентных испытаний тепловых сетей (ориентировочный расход составляет 0,5 

объема тепловой сети), затрат на заполнение тепловой сети (ориентировочный расход составляет 

1,5 объема тепловой сети) и собственные нужды котельных.
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Таблица 3.1.1 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

 

Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 656602 669439 696705 770989 822673 888696 889875 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 44973 45852 47720 52807 56347 60870 60950 

Регламентные 

испытания 
м3 14991 15284 15907 17602 18782 20290 20317 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 716565 730575 760331 841399 897803 969855 971142 

АО "ГТ ЭНЕРГО" 

Орловская ГТ-ТЭЦ, Московское 

шоссе, 182 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 4819 7767,168 12374,79 12374,79 12374,79 12374,79 12374,79 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 330 531,8874 847,4123 847,4123 847,4123 847,4123 330 

Регламентные 

испытания 
м3 110 177,2958 282,4708 282,4708 282,4708 282,4708 110 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 5259 8476,351 13504,67 13504,67 13504,67 13504,67 13504,67 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Авиационная, 1  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 5533,4 5533,4 5533,4 5533,4 5533,4 5533,4 5533,4 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 379 379 379 379 379 379 379 

Регламентные 

испытания 
м3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 6038,7 6038,7 6038,7 6038,7 6038,7 6038,7 6038,7 

Котельная ул. Автовокзальная, 77а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1586,6 1586,6 1586,6 1586,6 1586,6 1586,6 1586,6 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 

Регламентные 

испытания 
м3 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1731,5 1731,5 1731,5 1731,5 1731,5 1731,5 1731,5 

Котельная пер. Бетонный, 4а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 281,9 281,9 281,9 281,9 281,9 281,9 281,9 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Регламентные 

испытания 
м3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 307,6 307,6 307,6 307,6 307,6 307,6 307,6 

Котельная пер. Ботанический, 2а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 757 757 757 757 757 757 757 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

Регламентные 

испытания 
м3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Итого м3 826,5 826,5 826,5 826,5 826,5 826,5 826,5 

Котельная ул. Васильевская, 84б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 1 1 1 1 1 1 1 

Регламентные 

испытания 
м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

Котельная ул. Васильевская, 138а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 421 421 421 421 421 421 421 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Регламентные 

испытания 
м3 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 459,4 459,4 459,4 459,4 459,4 459,4 459,4 

Котельная ул. Гагарина, 48а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2 2 2 2 2 2 2 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Регламентные 

испытания 
м3 0 0 0 0 0 0 0 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Котельная ул. Городская, 98к  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Регламентные 

испытания 
м3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 

Котельная ул. Калинина, 6б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1569 1569 1569 1654 2248 2248 2248 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 107,5 107,5 107,5 113,3 154 154 154 

Регламентные 

испытания 
м3 35,8 35,8 35,8 37,8 51,3 51,3 51,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1712,4 1712,4 1712,4 1805 2453,3 2453,3 2453,3 

Котельная ул. Карачевская, 29а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 617 617 617 617 617 617 617 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 

Регламентные 

испытания 
м3 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 673,1 673,1 673,1 673,1 673,1 673,1 673,1 

Котельная ул. Карачевская, 41б 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 218 218 218 218 218 218 218 

Пусковое заполнение м3 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 5 5 5 5 5 5 5 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

Котельная пер. Карачевский, 23а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 176 176 176 176 176 176 176 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Регламентные 

испытания 
м3 4 4 4 4 4 4 4 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 192,2 192,2 192,2 192,2 192,2 192,2 192,2 

Котельная ш. Карачевское, 5а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 361 361 361 361 361 361 361 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

Регламентные 

испытания 
м3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 394 394 394 394 394 394 394 

Котельная ш. Карачевское, 60а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 351 351      

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 24,1 24,1      

Регламентные 

испытания 
м3 8 8      

Сливы из САРЗ м3 0 0      

Итого м3 383,4 383,4 383,4 383,4 383,4 383,4 383,4 

Котельная ул. Комсомольская, 15а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 53 53 53 53 53 53 53 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Регламентные 

испытания 
м3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

Котельная ул. Комсомольская,119а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 713 713 713 713 713 713 713 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 

Регламентные 

испытания 
м3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 

Котельная ул. Комсомольская,127а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 435 435 435 435 435 435 435 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 

Регламентные 

испытания 
м3 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Котельная ул. Комсомольская,185а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 271 271 271 271 271 271 271 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 

Регламентные 

испытания 
м3 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 295 295 295 295 295 295 295 

Котельная ул. Комсомольская, 206а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 551 551 551 551 551 551 551 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 37,77 37,77 37,77 37,77 37,77 37,77 37,77 

Регламентные 

испытания 
м3 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 601,9 601,9 601,9 601,9 601,9 601,9 601,9 

Котельная ул. Комсомольская, 241б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 302 302 302 302 302 302 302 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 

Регламентные 

испытания 
м3 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 330,1 330,1 330,1 330,1 330,1 330,1 330,1 

Котельная ул. Комсомольская, 252а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 958 958 958 958 958 958 958 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 65,61 65,61 65,61 65,61 65,61 65,61 65,61 

Регламентные 

испытания 
м3 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1045,3 1045,3 1045,3 1045,3 1045,3 1045,3 1045,3 

Котельная ул. Комсомольская, 261а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Регламентные 

испытания 
м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Котельная ул. Красина, 6а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 257 257 257 257 257 257 257 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 

Регламентные 

испытания 
м3 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 

Котельная ул. Красина, 7а 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 202 202 202 202 202 202 202 

Пусковое заполнение м3 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 

Котельная ул. Красина, 52  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Регламентные 

испытания 
м3 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Котельная ул. Кромская, 7а(908кв) 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1837 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 113,43 113,43 113,43 113,43 113,43 113,43 125,83 

Регламентные 

испытания 
м3 37,81 37,81 37,81 37,81 37,81 37,81 41,94 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1807,3 1807,3 1807,3 1807,3 1807,3 1807,3 2005 

Котельная ул. Кромская, 7а(909кв) 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 244,55 244,55 244,55 244,55 244,55 244,55 244,55 

Регламентные 

испытания 
м3 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 81,52 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 3896,5 3896,5 3896,5 3896,5 3896,5 3896,5 3896,5 

Котельная Кромское шоссе, 13а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Регламентные 

испытания 
м3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Котельная ул. Латышских стрелков, 

37а  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 124,01 124,01 124,01 124,01 124,01 124,01 124,01 

Регламентные 

испытания 
м3 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1975,9 1975,9 1975,9 1975,9 1975,9 1975,9 1975,9 

Котельная ул. Латышских стрелков, 

98  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Регламентные 

испытания 
м3 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 
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Котельная ул. Латышских стрелков, 

109  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1264 1264 5655 5655 5842 5965 5965 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 86,58 86,58 387,34 387,34 400,14 408,55 408,55 

Регламентные 

испытания 
м3 28,86 28,86 129,11 129,11 133,38 136,18 136,18 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1379,4 1379,4 6171,6 6171,6 6375,6 6509,5 6509,5 

Котельная ул. Левый берег, 23 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 711 711 711 711 711 711 711 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 

Регламентные 

испытания 
м3 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 775,5 775,5 775,5 775,5 775,5 775,5 775,5 

Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 178 178 178 178 178 178 178 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 

Регламентные 

испытания 
м3 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 194,3 194,3 194,3 194,3 194,3 194,3 194,3 

Котельная ул. Машиностроительная, 

5а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 848 848 848 848 848 848 848 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 

Регламентные 

испытания 
м3 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 925,6 925,6 925,6 925,6 925,6 925,6 925,6 

Котельная ул. Маяковского,10а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 171 171 171 171 171 171 171 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 

Регламентные 

испытания 
м3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 

Котельная ул. Маяковского, 55а  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 11 11 11 11 11 11 11 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Регламентные 

испытания 
м3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Котельная ул. Маяковского, 62а 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 420 420 420 420 420 420 420 

Пусковое заполнение м3 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 
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Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 458,7 458,7 458,7 458,7 458,7 458,7 458,7 

Котельная ул. МОПРа, 28а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 113 113 113 113 113 113 113 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 

Регламентные 

испытания 
м3 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 

Котельная ул. МОПРа, 48а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Регламентные 

испытания 
м3 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Котельная ул. 6-ой Орловской 

дивизии, 14 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 100,53 100,53 100,53 100,53 100,53 100,53 100,53 

Регламентные 

испытания 
м3 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1601,8 1601,8 1601,8 1601,8 1601,8 1601,8 1601,8 

Котельная пер. Пищевой, 9а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Регламентные 

испытания 
м3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 3 3 3 3 3 3 3 

Котельная ул. 2-я Посадская, 19а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

Регламентные 

испытания 
м3 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 44 44 44 44 44 44 44 

Котельная ул. 1-я Пушкарная, 20а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 825 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 56,51 

Регламентные 

испытания 
м3 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 18,84 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 900,3 
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Котельная ул. 1-я Пушкарная, 21а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 37 37 37 37 37 37 37 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Регламентные 

испытания 
м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 40 40 40 40 40 40 40 

Котельная пр. Связистов, 1а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 935 935 935 935 935 935 935 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 64,07 64,07 64,07 64,07 64,07 64,07 64,07 

Регламентные 

испытания 
м3 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1020,9 1020,9 1020,9 1020,9 1020,9 1020,9 1020,9 

Котельная ул. Спивака, 85 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 443 443 443 443 443 443 443 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 

Регламентные 

испытания 
м3 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 483,1 483,1 483,1 483,1 483,1 483,1 483,1 

Котельная ул. Федотовой, 12 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 453 453 453 453 1366 1352 1352 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 31,05 31,05 31,05 31,05 93,56 92,58 92,58 

Регламентные 

испытания 
м3 10,35 10,35 10,35 10,35 31,19 30,86 30,86 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 494,7 494,7 494,7 494,7 1490,7 1475,1 1475,1 

Котельная ул. Циолковского,1б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 85 85 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

Регламентные 

испытания 
м3 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

Котельная ул. Циолковского, 51а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 244 244 244 244 244 244 244 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 

Регламентные 

испытания 
м3 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 266,6 266,6 266,6 266,6 266,6 266,6 266,6 

Котельная ул. Черепичная, 24б 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 

Пусковое заполнение м3 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 
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Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

Котельная пер. Шпагатный, 92 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 

Регламентные 

испытания 
м3 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

Котельная пер. Шпагатный, 92"Г" 

Суммарный среднегодовой объем трубопроводов 

тепловых сетей 
м3 

  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 

Регламентные 

испытания 
м3 

Сливы из САРЗ м3 

Итого м3 

Котельная пл. Щепная,12б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 328 328 328 328 328 328 328 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47 

Регламентные 

испытания 
м3 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 358 358 358 358 358 358 358 

Котельная ул. Энгельса, 88а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 451 451 451 451 451 451 451 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 

Регламентные 

испытания 
м3 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 491,7 491,7 491,7 491,7 491,7 491,7 491,7 

Котельная ул. Яблочная, 59а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Регламентные 

испытания 
м3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 

Котельная ул. Генерала Жадова, 4а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 157 157 157 157 157 157 157 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

Регламентные 

испытания 
м3 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 
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Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 3264 3264 7250 7250 7250 7586 7586 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 223,53 223,53 496,57 496,57 496,57 519,57 519,57 

Регламентные 

испытания 
м3 74,51 74,51 165,52 165,52 165,52 173,19 173,19 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 3561,6 3561,6 7912 7912 7912 8278,5 8278,5 

Котельная пер. Ипподромный, 2а  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 

Регламентные 

испытания 
м3 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 

Котельная ул. Лескова, 31а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

Регламентные 

испытания 
м3 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

Котельная ул. Матвеева, 9а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 281 281 281 281 281 281 281 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 

Регламентные 

испытания 
м3 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 306,3 306,3 306,3 306,3 306,3 306,3 306,3 

Котельная ул. Матросова, 46б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 974 974 974 974 974 974 974 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 

Регламентные 

испытания 
м3 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 

Котельная ш. Наугорское, 13б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 

Регламентные 

испытания 
м3 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 

Котельная ш. Наугорское, 27 Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 144 144 144 144 144 144 144 
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Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 

Регламентные 

испытания 
м3 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1233 1233 1233 4374 4374 4374 4374 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 84,43 84,43 84,43 299,6 299,6 299,6 299,6 

Регламентные 

испытания 
м3 28,14 28,14 28,14 99,87 99,87 99,87 99,87 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1345,3 1345,3 1345,3 4773,6 4773,6 4773,6 4773,6 

Котельная ул. Октябрьская, 4а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 420,4 420,4 420,4 420,4 420,4 420,4 420,4 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Регламентные 

испытания 
м3 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 

Котельная ул. Октябрьская, 54а 

Суммарный среднегодовой объем трубопроводов 

тепловых сетей 
м3 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 

Регламентные 

испытания 
м3 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 122,8 122,8 122,8 122,8 122,8 122,8 122,8 

Котельная ул. Трудовые резервы, 

32а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 326 326 326 326 326 326 326 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 

Регламентные 

испытания 
м3 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 

Котельная ул. Цветаева, 15б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 

Регламентные 

испытания 
м3 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 

Котельная пер. Огородный, 7а 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 45 45 45 45 45 45 45 

Пусковое заполнение м3 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

Котельная ул. Тургенева, 50а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Регламентные 

испытания 
м3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Котельная ул. 5 Августа, 66а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Регламентные 

испытания 
м3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Котельная ул. Грузовая, 119г 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Регламентные 

испытания 
м3 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 

Котельная ул. Деповская, 6а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Регламентные 

испытания 
м3 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 

Котельная ул. 3-я Курская, 3а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 372,3 372,3 372,3 372,3 372,3 372,3 372,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Регламентные 

испытания 
м3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

Котельная ул. Ливенская, 48г 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 697,6 697,6 697,6 697,6 697,6 723,2 723,2 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 49,53 49,53 

Регламентные 

испытания 
м3 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 16,51 16,51 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 761,3 761,3 761,3 761,3 761,3 789,2 789,2 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Котельная ул. Лесная, 9а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Регламентные 

испытания 
м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Котельная ул. Московская, 27а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

Регламентные 

испытания 
м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 

Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом.1 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1 1 1 1 1 1 1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Регламентные 

испытания 
м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 

2 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1 1 1 1 1 1 1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Регламентные 

испытания 
м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная ул. Паровозная, 64б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 

Регламентные 

испытания 
м3 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 

Котельная ул. Пушкина, 68а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 

Регламентные 

испытания 
м3 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 

Котельная ул Ст. Разина, 11б 
Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1724,7 1724,7 1724,7 1724,7 1724,7 1724,7 1724,7 

Пусковое заполнение м3 118,13 118,13 118,13 118,13 118,13 118,13 118,13 



83 

 

 

Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Технологические потери 

теплоносителя 

Регламентные 

испытания 
м3 39,38 39,38 39,38 39,38 39,38 39,38 39,38 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1882,2 1882,2 1882,2 1882,2 1882,2 1882,2 1882,2 

Котельная ул. Рельсовая, 7а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Регламентные 

испытания 
м3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 

Котельная ул. Студенческая, 2а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

Регламентные 

испытания 
м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 

Котельная ул. Тульская, 24а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 

Регламентные 

испытания 
м3 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 170,1 170,1 170,1 170,1 170,1 170,1 170,1 

Котельная ул. Тульская, 63б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Регламентные 

испытания 
м3 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Котельная пер. Южный, 26б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Регламентные 

испытания 
м3 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 

Котельная ул. Металлургов, 80б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57 

Регламентные 

испытания 
м3 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 



84 

 

 

Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Котельная Силикатная, 28а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 348 348 348 348 348 348 348 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 

Регламентные 

испытания 
м3 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 

Котельная Брестская,6 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 1 1 1 1 1 1 1 

Регламентные 

испытания 
м3 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 16 16 16 16 16 16 16 

Котельная Веселая,2 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Регламентные 

испытания 
м3 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 10 10 10 10 10 10 10 

Котельная Пролетарская гора,1 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 110 110 110 110 110 110 110 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 

Регламентные 

испытания 
м3 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 

Котельная Абрамова-Соколова,76б 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Регламентные 

испытания 
м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

ООО «Орловские тепловые магистрали» 

Котельная ул. Часовая, 41а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 

Регламентные 

испытания 
м3 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1304,4 1304,4 1304,4 1304,4 1304,4 1304,4 1304,4 

АО «Орелтеплосервис» 

Котельная ул. Автогрейдерная, 3г Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 
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Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Регламентные 

испытания 
м3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 

Котельная пер. Воскресенский, 14г 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 

Регламентные 

испытания 
м3 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 

Котельная ул. Горького, 2(лит А, 

пом.46) 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Регламентные 

испытания 
м3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная ул. Карачевская, 12г 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Регламентные 

испытания 
м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Котельная ул. Московская,175 (лит 

А, пом 8) 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 2 2 2 2 2 2 2 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Регламентные 

испытания 
м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Котельная ул. Линейная 69а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Регламентные 

испытания 
м3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Котельная ул. Пищевой 12А  

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Регламентные 

испытания 
м3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 



86 

 

 

Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Котельная ул. Рабочий городок 22а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 1 1 1 1 1 1 1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Регламентные 

испытания 
м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная ул. Медведева, д.93а 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

Регламентные 

испытания 
м3 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

ЗАО «Теплоавтоматика»  

Котельная ул. Комсомольская 287 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 310 310 310 310 310 310 310 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 

Регламентные 

испытания 
м3 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 

Орловско-Курский территориальный участок ОАО «РЖД» 

Котельная ул. 3-я Курская, д.56 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 220 220 220 220 220 220 220 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 

Регламентные 

испытания 
м3 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 240,2 240,2 240,2 240,2 240,2 240,2 240,2 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

Котельная ул. Планерная, д. 31 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Регламентные 

испытания 
м3 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

МУП «Зеленстрой» 

Котельная 2-ая Пушкарная, 18 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Регламентные 

испытания 
м3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 
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Адрес источника теплоснабжения Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035-2035 

Итого м3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Строительство новых котельных 

Новая котельная БМК №1 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 0 0 0 0 0 0 2175 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0 0 0 0 0 0 148,96 

Регламентные 

испытания 
м3 0 0 0 0 0 0 49,65 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 0 0 0 0 0 0 2373,5 

Новая котельная БМК №2 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 0 0 0 0 0 0 3626 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0 0 0 0 0 0 248,37 

Регламентные 

испытания 
м3 0 0 0 0 0 0 82,79 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 0 0 0 0 0 0 3957,4 

Новая котельная БМК №3 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 0 0 261 1596 1596 1596 1596 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0 0 17,85 109,3 109,3 109,3 109,3 

Регламентные 

испытания 
м3 0 0 5,95 36,43 36,43 36,43 36,43 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 0 0 284,4 1741,6 1741,6 1741,6 1741,6 

Новая котельная БМК №4 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3 0 215 4084 4084 4084 4084 4084 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3 0 14,74 279,71 279,71 279,71 279,71 279,71 

Регламентные 

испытания 
м3 0 4,91 93,24 93,24 93,24 93,24 93,24 

Сливы из САРЗ м3 0 0 0 0 0 0 0 

Итого м3 0 234,9 4456,8 4456,8 4456,8 4456,8 4456,8 

Новая котельная 13 МКР 

Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой м3    17451,4 34902,9 87257,2 87257,2 

Технологические потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение м3    1246,53 2493,06 6232,66 6232,66 

Регламентные 

испытания 
м3    415,51 831,021 2077,55 2077,55 

Сливы из САРЗ м3        

Итого     19113,5 38227 95567,4 95567,4 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой 

энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по г. Орла в целом и по каждой 

системе отдельно 

 

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % присоединенных 

к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Аварийные режимы 

подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы 

сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество 

«сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному 

износу трубопроводов сетевой воды. 

Нормативный расчетный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды по годам схемы 

теплоснабжения 

 

Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Фактический объем теплосетей м3 42814 44350 48389 50704 54652 54728 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 107 111 121 127 137 137 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 856 887 968 1014 1093 1095 

АО "ГТ ЭНЕРГО" 

Орловская ГТ ТЭЦ, Московское шоссе, 

182 

Фактический объем теплосетей м3 538 538 1598 2086 2086 2086 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 1,3 1,3 1,3 4 5,2 5,2 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 10,8 10,8 10,8 31,9 41,7 41,7 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Авиационная, 1  Фактический объем теплосетей м3 699 461 461 461 461 461 
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Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 14 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Котельная ул. Автовокзальная, 77а 

Фактический объем теплосетей м3 240 240 240 240 240 240 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Котельная пер. Бетонный, 4а 

Фактический объем теплосетей м3 61 61 61 61 61 61 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Котельная пер. Ботанический, 2а 

Фактический объем теплосетей м3 141 141 141 141 141 141 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Котельная ул. Васильевская, 84б 

Фактический объем теплосетей м3 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Котельная ул. Васильевская, 138а 

Фактический объем теплосетей м3 64 64 64 64 64 64 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Котельная ул. Гагарина, 48а 

Фактический объем теплосетей м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельная ул. Городская, 98к  

Фактический объем теплосетей м3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная ул. Калинина, 6б 

Фактический объем теплосетей м3 283 283 314 314 314 314 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,707 0,707 0,785 0,785 0,785 0,785 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 5,66 5,66 6,28 6,28 6,28 6,28 
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Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Котельная ул. Карачевская, 29а 

Фактический объем теплосетей м3 110 110 110 110 110 110 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

Котельная ул. Карачевская, 41б 

Фактический объем теплосетей м3 60 60 60 60 60 60 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Котельная пер. Карачевский, 23а 

Фактический объем теплосетей м3 50 50 50 50 50 50 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Котельная ш. Карачевское, 5а 

Фактический объем теплосетей м3 74 74 74 74 74 74 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Котельная ш. Карачевское, 60а 

Фактический объем теплосетей м3 59 59     

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,148 0,148     

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,18 1,18     

Котельная ул. Комсомольская, 15а 

Фактический объем теплосетей м3 25 25     

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная ул. Комсомольская,119а 

Фактический объем теплосетей м3 177 177 177 177 177 177 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

Котельная ул. Комсомольская,127а 

Фактический объем теплосетей м3 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Котельная ул. Комсомольская,185а 

Фактический объем теплосетей м3 57,892 57,892 57,892 57,892 57,892 57,892 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 
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Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,1578 1,1578 1,1578 1,1578 1,1578 1,1578 

Котельная ул. Комсомольская, 206а 

Фактический объем теплосетей м3 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Котельная ул. Комсомольская, 241б 

Фактический объем теплосетей м3 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная ул. Комсомольская, 252а 

Фактический объем теплосетей м3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Котельная ул. Красина, 6а 

Фактический объем теплосетей м3 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Котельная ул. Красина, 7а 

Фактический объем теплосетей м3 41 41 41 41 41 41 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Котельная ул. Красина, 52  

Фактический объем теплосетей м3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Котельная ул. Кромская, 7а(908кв) 

Фактический объем теплосетей м3 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 301,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,753 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 6,02 

Котельная ул. Кромская, 7а(909кв) 

Фактический объем теплосетей м3 580,2 580,2 580,2 580,2 580,2 580,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Котельная Кромское шоссе, 13а Фактический объем теплосетей м3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 
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Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Котельная ул. Латышских стрелков, 37а  

Фактический объем теплосетей м3 357,1 357,1 357,1 357,1 357,1 357,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

Котельная ул. Латышских стрелков, 98  

Фактический объем теплосетей м3 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Котельная ул. Латышских стрелков, 109  

Фактический объем теплосетей м3 246,4 446,9 446,9 461 461 461 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,616 1,117 1,117 1,153 1,153 1,153 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 4,93 8,94 8,94 9,22 9,22 9,22 

Котельная ул. Левый берег, 23 

Фактический объем теплосетей м3 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 

Фактический объем теплосетей м3 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная ул. Машиностроительная, 5а 

Фактический объем теплосетей м3 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Котельная ул. Маяковского,10а 

Фактический объем теплосетей м3 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Котельная ул. Маяковского, 55а  

Фактический объем теплосетей м3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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Котельная ул. Маяковского, 62а 

Фактический объем теплосетей м3 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Котельная ул. МОПРа, 28а 

Фактический объем теплосетей м3 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Котельная ул. МОПРа, 48а 

Фактический объем теплосетей м3 3 3 3 3 3 3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная ул. 6-ой Орловской дивизии, 14 

Фактический объем теплосетей м3 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Котельная пер. Пищевой, 9а 

Фактический объем теплосетей м3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Котельная ул. 2-я Посадская, 19а 

Фактический объем теплосетей м3 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Котельная ул. 1-я Пушкарная, 20а 

Фактический объем теплосетей м3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 45,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,115 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,92 

Котельная ул. 1-я Пушкарная, 21а 

Фактический объем теплосетей м3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Котельная пр. Связистов, 1а 

Фактический объем теплосетей м3 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
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Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

Котельная ул. Спивака, 85 

Фактический объем теплосетей м3 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Котельная ул. Федотовой, 12 

Фактический объем теплосетей м3 72,5 72,5 72,5 114,2 114,2 114,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,181 0,181 0,181 0,286 0,286 0,286 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,45 1,45 1,45 2,28 2,28 2,28 

Котельная ул. Циолковского,1б 

Фактический объем теплосетей м3 31 31 31 31 31 31 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Котельная ул. Циолковского, 51а 

Фактический объем теплосетей м3 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Котельная ул. Черепичная, 24б 

Фактический объем теплосетей м3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная пер. Шпагатный, 92 

Фактический объем теплосетей м3 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Котельная пер. Шпагатный, 92"Г" 

Фактический объем теплосетей м3 

  
Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 

Котельная пл. Щепная,12б 

Фактический объем теплосетей м3 47 47 47 47 47 47 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Котельная ул. Энгельса, 88а Фактический объем теплосетей м3 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 
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Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Котельная ул. Яблочная, 59а 

Фактический объем теплосетей м3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная ул. Генерала Жадова, 4а 

Фактический объем теплосетей м3 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Фактический объем теплосетей м3 357,1 750,3 750,3 750,3 765,7 765,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,893 1,876 1,876 1,876 1,914 1,914 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 7,14 15,01 15,01 15,01 15,31 15,31 

Котельная пер. Ипподромный, 2а  

Фактический объем теплосетей м3 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Котельная ул. Лескова, 31а 

Фактический объем теплосетей м3 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Котельная ул. Матвеева, 9а 

Фактический объем теплосетей м3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Котельная ул. Матросова, 46б 

Фактический объем теплосетей м3 259,3 259,3 259,3 259,3 259,3 259,3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 

Котельная ш. Наугорское, 13б 

Фактический объем теплосетей м3 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Котельная ш. Наугорское, 27 

Фактический объем теплосетей м3 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Фактический объем теплосетей м3 188,3 188,3 575,2 575,2 575,2 575,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,471 0,471 1,438 1,438 1,438 1,438 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 3,77 3,77 11,5 11,5 11,5 11,5 

Котельная ул. Октябрьская, 4а 

Фактический объем теплосетей м3 113,6 113,6 113,6   113,6 113,6 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Котельная ул. Октябрьская, 54а 

Фактический объем теплосетей м3 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 

Фактический объем теплосетей м3 63 63 63 63 63 63 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Котельная ул. Цветаева, 15б 

Фактический объем теплосетей м3 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная пер. Огородный, 7а 

Фактический объем теплосетей м3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Котельная ул. Тургенева, 50а 

Фактический объем теплосетей м3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная ул. 5 Августа, 66а 

Фактический объем теплосетей м3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
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Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная ул. Грузовая, 119г 

Фактический объем теплосетей м3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Котельная ул. Деповская, 6а 

Фактический объем теплосетей м3 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная ул. 3-я Курская, 3а 

Фактический объем теплосетей м3 17 17 17 17 17 17 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Котельная ул. Ливенская, 48г 

Фактический объем теплосетей м3 119,4 119,4 119,4 119,4 125,2 125,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,298 0,298 0,298 0,298 0,313 0,313 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,39 2,39 2,39 2,39 2,5 2,5 

Котельная ул. Лесная, 9а 

Фактический объем теплосетей м3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Котельная ул. Московская, 27а 

Фактический объем теплосетей м3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 

Фактический объем теплосетей м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 

Фактический объем теплосетей м3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Котельная ул. Паровозная, 64б Фактический объем теплосетей м3 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 
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Адрес котельной Показатель 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Котельная ул. Пушкина, 68а 

Фактический объем теплосетей м3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная ул Ст. Разина, 11б 

Фактический объем теплосетей м3 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 

Котельная ул. Рельсовая, 7а 

Фактический объем теплосетей м3 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Котельная ул. Студенческая, 2а 

Фактический объем теплосетей м3 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Котельная ул. Тульская, 24а 

Фактический объем теплосетей м3 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Котельная ул. Тульская, 63б 

Фактический объем теплосетей м3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Котельная пер. Южный, 26б 

Фактический объем теплосетей м3 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Котельная ул. Металлургов, 80б 

Фактический объем теплосетей м3 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
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Адрес котельной Показатель 
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Котельная Силикатная, 28а 

Фактический объем теплосетей м3 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Котельная Брестская,6 

Фактический объем теплосетей м3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Котельная Веселая,2 

Фактический объем теплосетей м3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная Пролетарская гора,1 

Фактический объем теплосетей м3 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Котельная Абрамова-Соколова,76б 

Фактический объем теплосетей м3 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

ООО «Орловские тепловые магистрали» 

Котельная ул. Часовая, 41а 

Фактический объем теплосетей м3 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

АО «Орелтеплосервис» 

Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 

Фактический объем теплосетей м3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Котельная пер. Воскресенский, 14г 

Фактический объем теплосетей м3 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) Фактический объем теплосетей м3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
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Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная ул. Карачевская, 12г 

Фактический объем теплосетей м3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 

Фактический объем теплосетей м3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Котельная ул. Линейная 69а 

Фактический объем теплосетей м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Котельная ул. Пищевой 12А  

Фактический объем теплосетей м3 2 2 2 2 2 2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

Котельная ул. Рабочий городок 22а 

Фактический объем теплосетей м3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Котельная ул. Медведева, д.93а 

Фактический объем теплосетей м3 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

ЗАО «Теплоавтоматика»  

Котельная ул. Комсомольская 287 

Фактический объем теплосетей м3 52 52 52 52 52 52 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Орловско-Курский территориальный участок ОАО «РЖД» 

Котельная ул. 3-я Курская, д.56 Фактический объем теплосетей м3 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 
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Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

Котельная ул. Планерная, д. 31 

Фактический объем теплосетей м3 18 18 18 18 18 18 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

МУП «Зеленстрой» 

Котельная 2-ая Пушкарная, 18 

Фактический объем теплосетей м3 2 2 2 2 2 2 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном 

режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Аварийная подпитка тепловой сети м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и потерь теплоносителя с 

учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь 

теплоносителя 

 
Адрес источника 

теплоснабжения 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. 

Энергетиков 6 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 560 560 560 560 560 560 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 107 110,9 121 126,8 136,6 136,8 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 453 449,1 439 433,2 423,4 423,2 

% 80,90% 80,20% 78,40% 77,40% 75,60% 75,60% 

АО "ГТ ЭНЕРГО" 

Орловская ГТ-ТЭЦ, 

Московское шоссе, 182 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 4,32 4,32 4,32 7 7 7 
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Ед. 
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2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 2,70 2,70 4,29 6,76 6,76 6,76 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,62 1,62 0,03 0,24 0,24 0,24 

% 37,51% 37,51% 0,69% 3,43% 3,43% 3,43% 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. 

Авиационная, 1  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

% 95,80% 95,80% 95,80% 95,80% 95,80% 95,80% 

Котельная ул. 

Автовокзальная, 77а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 

Котельная пер. 

Бетонный, 4а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 

Котельная пер. 

Ботанический, 2а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

% 93,80% 93,80% 93,80% 93,80% 93,80% 93,80% 

Котельная ул. 

Васильевская, 84б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 
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Котельная ул. 

Васильевская, 138а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 

Котельная ул. Гагарина, 

48а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 

Котельная ул. 

Городская, 98к  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 

Котельная ул. Калинина, 

6б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,71 0,71 0,78 0,78 0,78 0,78 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11 11 10,9 10,9 10,9 10,9 

% 94,00% 94,00% 93,30% 93,30% 93,30% 93,30% 

Котельная ул. 

Карачевская, 29а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

% 84,80% 84,80% 84,80% 84,80% 84,80% 84,80% 

Котельная ул. 

Карачевская, 41б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

м3/ч 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
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Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 
% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 

Котельная пер. 

Карачевский, 23а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

% 95,40% 95,40% 95,40% 95,40% 95,40% 95,40% 

Котельная ш. 

Карачевское, 5а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

% 89,70% 89,70% 89,70% 89,70% 89,70% 89,70% 

Котельная ш. 

Карачевское, 60а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,1 

Переключение на новую БМК 4 
Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,15 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 3 

% 95,20% 

Котельная ул. 

Комсомольская, 15а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 91,60% 91,60% 91,60% 91,60% 91,60% 91,60% 

Котельная ул. 

Комсомольская,119а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 

Котельная ул. 

Комсомольская,127а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 
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Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 

Котельная ул. 

Комсомольская,185а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 0,1447 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 

Котельная ул. 

Комсомольская, 206а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 

Котельная ул. 

Комсомольская, 241б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 

Котельная ул. 

Комсомольская, 252а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 

Котельная ул. Красина, 

6а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3 3 3 3 3 3 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

% 93,60% 93,60% 93,60% 93,60% 93,60% 93,60% 
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Котельная ул. Красина, 

7а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 

Котельная ул. Красина, 

52  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 

Котельная ул. Кромская, 

7а(908кв) 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,753 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11 11 11 11 11 10,9 

% 93,70% 93,70% 93,70% 93,70% 93,70% 93,60% 

Котельная ул. Кромская, 

7а(909кв) 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная Кромское 

шоссе, 13а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 95,20% 95,20% 95,20% 95,20% 95,20% 95,20% 

Котельная ул. 

Латышских стрелков, 

37а  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 

м3/ч 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 
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Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 
% 96,60% 96,60% 96,60% 96,60% 96,60% 96,60% 

Котельная ул. 

Латышских стрелков, 98  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3 3 3 3 3 3 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

% 97,30% 97,30% 97,30% 97,30% 97,30% 97,30% 

Котельная ул. 

Латышских стрелков, 

109  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,616 1,117 1,117 1,153 1,153 1,153 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,1 10,6 10,6 10,5 10,5 10,5 

% 94,70% 90,50% 90,50% 90,10% 90,10% 90,10% 

Котельная ул. Левый 

берег, 23 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

% 92,70% 92,70% 92,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная Гостиничный 

комплекс "Лесной" 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

% 98,80% 98,80% 98,80% 98,80% 98,80% 98,80% 

Котельная ул. 

Машиностроительная, 

5а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 

Котельная ул. 

Маяковского,10а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

% 89,80% 89,80% 89,80% 89,80% 89,80% 89,80% 

Котельная ул. 

Маяковского, 55а  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 

Котельная ул. 

Маяковского, 62а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

% 90,40% 90,40% 90,40% 90,40% 90,40% 90,40% 

Котельная ул. МОПРа, 

28а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 89,50% 

Котельная ул. МОПРа, 

48а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 

Котельная ул. 6-ой 

Орловской дивизии, 14 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 

% 97,90% 97,90% 97,90% 97,90% 97,90% 97,90% 
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Котельная пер. 

Пищевой, 9а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

% 98,90% 98,90% 98,90% 98,90% 98,90% 98,90% 

Котельная ул. 2-я 

Посадская, 19а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 

Котельная ул. 1-я 

Пушкарная, 20а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,115 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 

% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 98,30% 

Котельная ул. 1-я 

Пушкарная, 21а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

% 98,10% 98,10% 98,10% 98,10% 98,10% 98,10% 

Котельная пр. 

Связистов, 1а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 

Котельная ул. Спивака, 

85 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

м3/ч 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
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Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 
% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 

Котельная ул. 

Федотовой, 12 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,181 0,181 0,181 0,286 0,286 0,286 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1 1 1 0,9 0,9 0,9 

% 84,90% 84,90% 84,90% 76,20% 76,20% 76,20% 

Котельная ул. 

Циолковского,1б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 

Котельная ул. 

Циолковского, 51а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

% 94,60% 94,60% 94,60% 94,60% 94,60% 94,60% 

Котельная ул. 

Черепичная, 24б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 

Котельная пер. 

Шпагатный, 92 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 

Котельная пер. 

Шпагатный, 92"Г" 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч   
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Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 

% 

Котельная пл. 

Щепная,12б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 97,40% 

Котельная ул. Энгельса, 

88а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 

Котельная ул. Яблочная, 

59а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

% 96,30% 96,30% 96,30% 96,30% 96,30% 96,30% 

Котельная ул. Генерала 

Жадова, 4а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 

Котельная ул. Генерала 

Родина, 69а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,893 1,876 1,876 1,876 1,914 1,914 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 10,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

% 92,40% 84,00% 84,00% 84,00% 83,60% 83,60% 
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Котельная пер. 

Ипподромный, 2а  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 

Котельная ул. Лескова, 

31а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 

Котельная ул. Матвеева, 

9а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

% 92,40% 92,40% 92,40% 92,40% 92,40% 92,40% 

Котельная ул. 

Матросова, 46б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 

Котельная ш. 

Наугорское, 13б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 88,30% 88,30% 88,30% 88,30% 88,30% 88,30% 

Котельная ш. 

Наугорское, 27 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 
% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 91,40% 

Котельная ш. 

Наугорское, 29б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,471 0,471 1,438 1,438 1,438 1,438 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 6,1 6,1 5,2 5,2 5,2 5,2 

% 92,90% 92,90% 78,20% 78,20% 78,20% 78,20% 

Котельная ул. 

Октябрьская, 4а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

Котельная ул. 

Октябрьская, 54а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 

Котельная ул. Трудовые 

резервы, 32а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 

Котельная ул. Цветаева, 

15б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 

Котельная пер. 

Огородный, 7а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
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Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 92,80% 

Котельная ул. 

Тургенева, 50а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 

Котельная ул. 5 Августа, 

66а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 

% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 

Котельная ул. Грузовая, 

119г 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 94,30% 

Котельная ул. 

Деповская, 6а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 98,60% 

Котельная ул. 1-я 

Курская, 99а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 

% 97,10% 97,10% 97,10% 97,10% 97,10% 97,10% 
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Котельная ул. 3-я 

Курская, 3а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,66 11,66 11,66 11,66 11,66 11,66 

% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 

Котельная ул. 

Ливенская, 48г 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 12 12 12 12 12 12 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,298 0,298 0,298 0,298 0,313 0,313 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,40% 97,40% 

Котельная ул. Лесная, 9а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 

% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 99,10% 

Котельная ул. 

Московская, 27а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 

% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 

Котельная ш. 

Новосильское, 7а пом.1 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 

% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 

Котельная ш. 

Новосильское, 7а пом. 2 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

м3/ч -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 
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Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная ул. 

Паровозная, 64б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 

% 93,70% 93,70% 93,70% 93,70% 93,70% 93,70% 

Котельная ул. Пушкина, 

68а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 

% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 

Котельная ул Ст. Разина, 

11б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,824 4,824 4,824 4,824 4,824 4,824 

% 84,60% 84,60% 84,60% 84,60% 84,60% 84,60% 

Котельная ул. Рельсовая, 

7а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

% 93,40% 93,40% 93,40% 93,40% 93,40% 93,40% 

Котельная ул. 

Студенческая, 2а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 

% 91,10% 91,10% 91,10% 91,10% 91,10% 91,10% 

Котельная ул. Тульская, 

24а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 

% 93,90% 93,90% 93,90% 93,90% 93,90% 93,90% 

Котельная ул. Тульская, 

63б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 97,70% 

Котельная пер. Южный, 

26б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 5 5 5 5 5 5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,915 4,915 4,915 4,915 4,915 4,915 

% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 98,30% 

Котельная ул. 

Металлургов, 80б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 6,499 6,499 6,499 6,499 6,499 6,499 

% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 98,50% 

Котельная Силикатная, 

28а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 6,398 6,398 6,398 6,398 6,398 6,398 
% 96,90% 96,90% 96,90% 96,90% 96,90% 96,90% 

Котельная Брестская,6 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3 3 3 3 3 3 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 

% 99,30% 99,30% 99,30% 99,30% 99,30% 99,30% 
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Котельная Веселая,2 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 

Котельная Пролетарская 

гора,1 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 

% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 97,60% 

Котельная Абрамова-

Соколова,76б 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 

ООО «Орловские тепловые магистрали» 

Котельная ул. Часовая, 

41а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

% 88,50% 88,50% 88,50% 88,50% 88,50% 88,50% 

АО «Орелтеплосервис» 

Котельная ул. 

Автогрейдерная, 3г 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

% 94,90% 94,90% 94,90% 94,90% 94,90% 94,90% 

Котельная пер. 

Воскресенский, 14г 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1 1 1 1 1 1 
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Адрес источника 

теплоснабжения 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

% 91,50% 91,50% 91,50% 91,50% 91,50% 91,50% 

Котельная ул. Горького, 

2(лит А, пом.46) 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1 1 1 1 1 1 

% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 98,40% 

Котельная ул. 

Карачевская, 12г 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1 1 1 1 1 1 

% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 97,80% 

Котельная ул. 

Московская,175 (лит А, 

пом 8) 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная ул. Линейная 

69а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная ул. Пищевой 

12А  

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Адрес источника 

теплоснабжения 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Котельная ул. Рабочий 

городок 22а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Котельная ул. 

Медведева, д.93а 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ЗАО «Теплоавтоматика»  

Котельная ул. 

Комсомольская 287 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

% 83,80% 83,80% 83,80% 83,80% 83,80% 83,80% 

Орловско-Курский территориальный участок ОАО «РЖД» 

Котельная ул. 3-я 

Курская, д.56 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

Котельная ул. 

Планерная, д. 31 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 1 1 1 1 1 1 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч 1 1 1 1 1 1 

% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 

МУП «Зеленстрой» 
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Адрес источника 

теплоснабжения 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Котельная 2-ая 

Пушкарная, 18 

Установленная 

производительность ВПУ 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ 

м3/ч -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Производительность водоподготовительных установок перспективных ВПУ подобраны с учетом достаточности компенсации потерь в 

нормальном режиме работы. Источники теплоснабжения в аварийном режиме могут использовать неподготовленную воду, что не 

противоречит нормативным требованиям. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным 

врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых 

сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как 

следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. 
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4. РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОРЛА 

 

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения г. Орла (не менее двух, в том 

числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода 

нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения) 

 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам 

теплоснабжения (Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования оптимального 

варианта развития систем теплоснабжения г. Орла. 

Предлагаемый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на 

тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при 

расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных 

балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки (как текущей, так и перспективной) 

в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки 

сценариев (вариантов) мастер-плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на 

рекомендациях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех 

разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Вариант мастер-плана 

формирует базу для разработки проектных предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей для предлагаемого варианта состава энергоисточников, 

обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки 

проектных предложений мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, 

необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат. 

Все сценарии развития систем теплоснабжения будут базироваться на основании данных 

анализа Схемы и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы, Схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы и анализа 

существующего состояния системы теплоснабжения города Орла и данных книги 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для 

целей теплоснабжения» и книги 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения» с учетом исполнения пп. «б» пп. 2 Перечня поручений Президента РФ 
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по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего периода от 17.02.2022 № Пр-325 

на территории субъектов Российской Федерации для включения в сценарии развитие аварий в 

системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том 

числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с целью повышения 

надежности систем теплоснабжения. 

В результате проведённого анализа были сформированы два основных сценария развития. 

 

Сценарий 1. Базовый сценарий включает в себя модернизацию существующей системы 

теплоснабжения и повышение её эффективности функционирования с учетом увеличения загрузки 

существующих источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии: 

1. Увеличение тепловой загрузки Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» путем подключения 

тепловых нагрузок нового 13-го мкр. города суммарной тепловой нагрузкой 55,33 Гкал/ч. 

2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих переключение потребителей 2-го мкр. 

города с Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» на Орловскую ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» с целью 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Орловской ТЭЦ и Орловской ГТ 

ТЭЦ (потребители от ЦТП Металлургов 22а, ЦТП Московское ш. 169а, ЦТП 

Металлургов 12а). 

3. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных 

гидравлических режимов. 

4. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса. 

5. Новое строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. 

6. Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепла 

предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников тепла, 

для устранения имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и 

предотвращения его возникновения в перспективе, в результате подключения 

перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного состояния 

источника тепла и возможности обеспечения, качественным и надежным 

теплоснабжением потребителей. 

7. Строительство новых блочно-модульных котельных (БМК № 1-№ 4) для подключения 

перспективной тепловой нагрузки объектов нового капитального строительства, 

находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников тепловой 
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энергии (подробнее информация представлена в Главе 7). 

Весь перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию данного варианта развития, 

представлен в следующих книгах: 

 описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии – в Главе 7. 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов; 

 описание мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя – в Главе 8. 

«Предложения по строительству и (или) реконструкции, модернизации тепловых сетей» 

Обосновывающих материалов. 

оценка необходимых инвестиций – в Главе 12. «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов. 

 

Сценарий 2. Инерционный сценарий развития № 2 включает в себя модернизацию 

существующей системы теплоснабжения и повышение её эффективности функционирования с 

альтернативным источником теплоснабжения нового 13-го мкр. города: 

1. Строительство новой котельной мощностью 60 Гкал/ч (новая котельная 13 МКР) для 

обеспечения тепловых нагрузок нового 13-го мкр. города суммарной тепловой нагрузкой 

55,33 Гкал/ч.  

2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих подключение перспективных 

потребителей 13-го мкр. города на новую котельную 13 МКР. 

3. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных 

гидравлических режимов. 

4. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса. 

5. Новое строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. 

6. Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепла 

предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников тепла, 

для устранения имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и 

предотвращения его возникновения в перспективе, в результате подключения 

перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного состояния 

источника тепла и возможности обеспечения, качественным и надежным 

теплоснабжением потребителей. 

Строительство новых блочно-модульных котельных (БМК № 1-№ 4) для подключения 
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перспективной тепловой нагрузки объектов нового капитального строительства, находящиеся на 

значительном расстоянии от существующих источников тепловой энергии (подробнее информация 

представлена в Главе 7 Обосновывающих материалов). 

 В таблице 4.1.1 представлена информация о реконструкции и техническое перевооружение 

существующих источников тепла, имеющих дефицит тепловой мощности или для восстановления 

технического состояния. 

Таблица 4.1.1 - Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников 

тепла, имеющих дефицит тепловой мощности или для восстановления технического 

состояния 

 

№ 

п/п 

Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

 Группа 1 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки" 

  АО «Орелгортеплоэнерго»  

1 
Котельная ул. 

Кромская, 7а(908кв) 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия минимального 

дефцита мощности. 

1. Покрытие перспективной нагрузки 0,148 

Гкал/ч. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

2 
Котельная ул. 1-я 

Пушкарная, 20а 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой мощности. 

1. Покрытие перспективной нагрузки 1,23 

Гкал/ч. 

2. Техническое перевооружение 

котельной с заменой  двух котлов 

КВс-0,58 на два котла суммарной 

установленная тепловая 

мощностью котельной 3,080 

Гкал/ч. 

2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

3 
Котельная ул. 

Федотовой, 12 

1. Техническое перевооружение 

котельной с заменой  трех котлов 

КВс-0,58. Установленная тепловая 

мощность котельной 3 Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Покрытие перспективной нагрузки 0,544 

Гкал/ч.    

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.   
3. Снижение эксплуатационных расходов. 

  4. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

4 
Котельная ул. Генерала 

Родина, 69а 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой мощности котлов с их 

заменой на 4-е котла КВГ-4,65-115, 

Q=4 Гкал/чи возможности 

обеспечения новых потребителей  

1. Снятие ограничения на использование 

установленной тепловой мощности. 
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п/п 
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источников 
Мероприятия 
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 2.Установленная тепловая 

мощность котельной 16 Гкал/ч. 

2. Покрытие перспективной нагрузки 6,41 

Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 
3. Снижение эксплуатационных расходов. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 
5. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

5 
Котельная ш. 

Наугорское, 29б 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой мощности котлов с их 

заменой на 4-е котла КВГ-4,65-115, 

Q=4 Гкал/чи возможности 

обеспечения новых потребителей  

1. Покрытие перспективной нагрузки 7,39 

Гкал/ч. 

 2.Установленная тепловая 

мощность котельной 16 Гкал/ч. 
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 
  

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 
  

  

Группа 2 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия имеющегося 

дефицита тепловой мощности и обеспечения надежности" 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

1 
Котельная ул. 

Авиационная, 1  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 19,2 

Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

2 
Котельной  ул. 

Кромская, 7а (909 кв.) 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 19,5 

Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

3 
Котельная 

пер.Карачевский, 23а 

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 2 

Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Снижение потер в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 
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4 
ул.  Комсомольская, 

206а  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. Реконструкция с 

увеличение мощности до 4,5 

Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

5 

Котельная ул.  

Латышских стрелков, 

37а  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. Реконструкция с 

оптимизацией мощности до 12 

Гкал/ч 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

6 
Котельная ул.  6-ой 

Орловской дивизии, 14  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

7 
Котельная пр. 

Связистов, 1а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефцита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 5,6 

Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 1,392 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

8 
Котельная пер. 

Шпагатный, 92 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефцита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 0,8 

Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,127 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

9 
Котельная ул.  

Генерала Жадова, 4а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефцита мощности.Установленная 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,256 Гкал/ч. 
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тепловая мощность котельной 2,5 

Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

10 
Котельная пер. 

Ипподромный, 2а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефцита мощности.Оптимизация 

мощности котельной до 1 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,103 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

11 
Котельная ул.  Лескова, 

31а  

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  

дефцита мощности.Оптимизация 

мощности котельной до 0,75 

Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,241 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

12 
Котельная ул. 

Матросова, 46б 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефцита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 

10,75 Гкал/ч. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

2. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

13 
Котельная ул.  

Октябрьская, 4а  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 

использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.      
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

14 
Котельная 

Пролетарская гора, 1 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия 

дефицита 

мощности.Установленная тепловая 

мощность котельной 1,5 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,422 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета 

энергоресурсов в котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

15 
Котельная ул. 

Тульская,63б  

1. Проведение работ по 

устранению ограничения на 
1. Восстановление поверхностей нагрева 
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использование установленной 

тепловой и снятия дефицита 

мощности. 

2. Снижение потерь в тепловых 

сетях котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

16 
Котельная ул.  

Силикатная, 28а 

Строительство блочно-модульной 

котельной. Установленная 

тепловая мощность котельной 

2,752 Гкал/ч (3,2 МВт) 

1. Снижение эксплуатационных расходов. 

2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения г. 

Орла на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения 

и в целом по ресурсоснабжающей организации 

 

В результате актуализации схемы теплоснабжения для каждого из вариантов развития 

системы теплоснабжения г. Орла выполнены необходимые расчеты. 

При реализации сценария 1 до подключения перспективной нагрузки (55,33 Гкал/ч) 13 мкр. (при 

температурном графике 95/70 0C): у 15 потребителей от Орловской ТЭЦ наблюдается снижение 

внутренней температуры воздуха до 10-15 0C. После подключения 13 мкр.: уже у 758 

потребителей наблюдается снижение внутренней температуры воздуха до 8-15 0C. На рисунках 

4.2.1 для наглядности показано изменение температурного режима ряда потребителей. 

При работе по утвержденному температурному графику Орловской ТЭЦ 110/70 0C после 

подключения 13 мкр. у 600 потребителей наблюдается снижение внутренней температуры 

воздуха до 13-15 0C. На рисунке 4.2.2 для наглядности показано изменение температурного 

режима ряда потребителей. 

При этом, переключение тепловой нагрузки 2 мкр. с Орловской ТЭЦ на Орловскую ГТ 

ТЭЦ позволяет частично избежать возникновение проблемы с массовым «недотопом» 

потребителей в рамках реализации сценария № 1. 

 Данная мера также обеспечит повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения 

данного микрорайона, который является концевым для тепломагистрали №3 Орловской ТЭЦ. За 

период действия схемы теплоснабжения к магистрали №3 Орловской ТЭЦ были вновь 

подключены многоквартирные дома, построенные в границах улиц Бурова, Раздольная, 

Космонавтов. Необходимо продолжение подключения МКД в указанном планировочном районе, 

а также подключение МКД 1 очереди 13 мкр., что может негативно сказаться на качестве 
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теплоснабжения микрорайона №2, являющегося для тепломагистрали №3 Орловской ТЭЦ 

концевым. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников теплоснабжения г. Орла после 

предлагаемых мероприятий для вариантов развития к 2035 г. приведены в таблице 5.2.1 для 

сценария № 1 и сценария № 2. 
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б) 

Рисунок 4.2.1 – Результат моделирования ситуации с подключением перспективной 

тепловой нагрузки (55,33 Гкал/ч) 13-го мкр. к ТМ-3 Орловской ТЭЦ при температурном 

графике 95/70 0C (пример) 

Примечание: красным цветом показано снижение внутренней температуры ниже допустимого 

минимума у ряда потребителей 
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а) 
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б) 

Рисунок 4.2.2 – Результат моделирования ситуации с подключением перспективной 

тепловой нагрузки (55,33 Гкал/ч) 13-го мкр. к ТМ-3 Орловской ТЭЦ при температурном 

графике 110/70 0C (пример) 

Примечание: красным цветом показано снижение внутренней температуры ниже допустимого 

минимума у ряда потребителей 
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Таблица 4.2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности источников теплоснабжения г. Орла после предлагаемых мероприятий для сценариев развития к 2035 г. (Сценарий 1 и Сценарий 2) 
№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 37,353 38,821 40,190 41,526 42,429 42,725 42,725 42,725 42,725 42,725 42,771 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 465,458 479,969 499,477 517,661 535,413 547,415 551,339 551,339 551,339 551,339 551,339 551,961 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 206,401 189,804 168,827 149,276 130,187 117,282 113,062 113,062 113,062 113,062 113,062 112,393 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 36,520 37,155 37,691 38,194 38,265 38,560 38,560 38,560 38,560 38,560 38,607 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 473,913 490,572 499,014 506,131 512,818 513,754 517,678 517,678 517,678 517,678 517,678 518,300 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 197,947 180,035 170,957 163,304 156,114 155,108 150,888 150,888 150,888 150,888 150,888 150,220 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 2,292 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 22,275 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 15,434 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1                                      

  Установленная мощность Гкал/ч 19,9200 19,9200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,998 15,998 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,748 1,748 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -4,053 -4,053 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,4400 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,090 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,4500 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 
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  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,2600 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,0000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,0300 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

10 Котельная ул. Городская, 98к                                

  Установленная мощность Гкал/ч 3,6000 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 13,000 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,800 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,205 1,205 1,205 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,504 -0,504 -0,504 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,500 2,5 

Переключение нагрузки на БМК 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,933 1,933 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,227 0,227 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,419 1,419 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,251 0,251 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,450 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,580 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,843 3,843 3,843 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,580 -0,580 -0,580 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

25 Котельная ул.  Красина, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,800 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

26 Котельная ул.  Красина, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

27 Котельная ул. Красина, 52                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,058 8,058 8,058 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,686 0,686 0,686 0,686 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,366 7,366 7,366 7,366 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,015 -0,015 -0,015 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,517 2,517 2,517 2,517 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 14,904 14,904 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,818 -1,818 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 14,800 14,8 14,8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,693 8,693 8,693 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,539 -1,539 -1,539 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109                                

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23                               

  Установленная мощность Гкал/ч 15,150 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 2,080 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,860 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,960 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а                                  

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,450 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 

14 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,687 6,687 6,687 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,101 -0,101 -0,101 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,160 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,700 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,958 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,055 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,854 1,738 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,386 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,134 1,183 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,540 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,600 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,532 3,532 3,532 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,185 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,983 -1,969 -1,969 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

48 Котельная ул.  Спивака, 85                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,777 1,777 1,777 1,777 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,962 0,962 0,962 0,962 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,585 0,585 0,585 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,127 -0,127 -0,127 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 
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55 Котельная пл.  Щепная,12б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

58 Котельная ул.  Брестская, 6                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

59 Котельная ул.  Веселая, 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,444 1,444 1,444 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,885 -0,885 -0,885 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,777 8,777 8,777 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,656 0,656 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,970 7,970 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,069 0,069 -6,823 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,103 -0,103 -0,103 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а                               
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  Установленная мощность Гкал/ч 1,820 1,82 1,82 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,220 0,22 0,22 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,241 -0,241 -0,241 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,820 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,280 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

65 Котельная ул. Матросова, 46б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,771 8,771 8,771 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,044 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,013 -0,013 -0,013 1,966 1,979 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

67 Котельная ш. Наугорское, 27                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,850 6,85 6,85 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,055 6,055 6,055 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,310 0,310 0,310 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,088 5,088 5,088 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,321 3,321 3,321 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,272 -0,272 -0,272 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,470 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,300 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 



143 

 

 

№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,420 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

73 Котельная пер. Огородный, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

75 Котельная Пролетарская гора, 1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,065 1,065 1,065 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,422 -0,422 -0,422 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,980 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,880 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 



144 

 

 

№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,980 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,580 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,720 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

83 Котельная ул.  Московская, 27а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

84 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,070 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 16,900 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,252 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 10,963 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,137 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

91 Котельная ул. Тульская, 24а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

92 Котельная ул. Тульская, 63б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,030 -0,030 -0,030 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

93 Котельная пер. Южный, 26б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,430 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,040 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,100 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,470 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,015 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

96 Котельная ул. Часовая, 41а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,900 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,250 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,920 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,890 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

99 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,110 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

102 Котельная ул. Линейная 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

103 Котельная ул. Пищевой 12А                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

106 Планерная, 31-1                               

  Установленная мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Располагаемая мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

107 Котельная ул. Комсомольская 287                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,730 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,220 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,650 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 

111 Новая котельная БМК №1                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,203 
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,694 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,603 

112 Новая котельная БМК №2                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,287 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,390 

113 Новая котельная БМК №3                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 

                                  

115 Новая котельная БМК №4                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

116 Новая котельная 13 МКР                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,833 1,666 2,499 3,332 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 11,066 22,132 33,198 44,264 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 18,101 6,202 24,303 12,404 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 

 

Примечания: 

Изменение установленных мощностей при реализации мероприятий выделено отдельным цветом. 

В варианте 1 для ГТ ТЭЦ учтено переключение тепловой нагрузки с Орловской ТЭЦ в 2 этапа 2024-2025 гг. 
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Изменение зоны действия Орловской ТЭЦ, к которой будет подключена суммарная 

тепловая нагрузка перспективного 13-го мкр., и Орловской ГТ ТЭЦ, на которую будет переключена 

тепловая нагрузка 2-го мкр., представлены на рисунке 4.2.1. На рисунке 4.2.3 более детально 

представлена потенциальная трассировка участков трубопроводов тепловых сетей, необходимых 

для выполнения вышеуказанных мероприятий по сценарию № 1. 

Увеличение тепловой нагрузки в зоне действия Орловской ГТ ТЭЦ после переключения 

потребителей 2-го мкр. составит 21,67 Гкал/ч: 

ЦТП Металлургов 22а – 8,4548 Гкал/ч (Qот=7,1788 Гкал/ч, Qгвс=1,276 Гкал/ч); 

ЦТП Московское ш. 169а– 6,8867 Гкал/ч (Qот=5,5496 Гкал/ч, Qгвс=1,3371 Гкал/ч) ; 

ЦТП Металлургов 12а – 6,8867 Гкал/ч (Qот=4,6968 Гкал/ч, Qгвс=1,6303 Гкал/ч). 

Резерв существующей тепловой мощности позволяет выполнить данное присоединение тепловой 

нагрузки. 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.3 – Существующая зона действия Орловской ТЭЦ (ТМ-3) и ГТ ТЭЦ и ее 

перспективное увеличение  
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Рисунок 4.2.4. Трассировка от Орловской ТЭЦ и ГТ ТЭЦ 
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Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой котельной 13 мкр., к 

которой будут подключены тепловые нагрузки перспективного 13-го мкр. по сценарию № 2, 

представлены на рисунке 4.2.5.  

Рисунок 4.2.5 – Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой 

котельной 13 мкр. (Сценарий 2)
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4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 

теплоснабжения МО «Город Орел» на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения 

 

 

1. Загрузка оборудования Орловской ТЭЦ и Орловской ГТ ТЭЦ позволит в большей степени 

увеличить коэффициент полезного использования топлива (по сравнению с существующим 

положением. 

По сценариям развития при неизменной выработке электроэнергии на ТЭЦ повысится 

коэффициент полезного использования топлива: 

Сценарий 1 Орловская ТЭЦ – с 70,14 % до 71,23 % 

Сценарий 1 Орловская ГТ ТЭЦ – с 36,71 % до 43,3 % 

Следует отметить, что при уточнении прогноза выработки электроэнергии на 

перспективные периоды, КИТ может повыситься еще больше за счет выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении. 

2. Увеличение КИУТМ по сценариям будет выглядеть следующим образом: 

Сценарий 1 Орловская ТЭЦ – с 19,58 % до 23,66 % 

Сценарий 1 Орловская ГТ ТЭЦ – с 7,95 % до 19,04 % 

Сценарий 2 Орловская ТЭЦ – с 21,51 % до 22,33 % 

3. Расход топлива для обеспечения тепловой энергией 13 мкр. по сценарию № 1 будет 

значительно ниже ввиду того, что в качестве источника теплоснабжения используется ТЭЦ 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Также следует 

отметить, что необходимо соблюдать приоритет использования комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, который 

определен федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года. 

4. При реализации мероприятий по замене котельного оборудования на указанных в Главе 7 

котельных, в связи с выработкой ресурса и корректировки установленной мощности для 

покрытия существующего дефицита или перспективной тепловой нагрузки ежегодная 

экономия топлива составит 5469 т.у.т.(применено к обоим сценариям) 

5. Для реализации подключения по сценарию 2 нового 13 мкр. к новой котельной потребуется 

значительное количество инвестиций для строительства котельной и тепловых сетей. 

Прогнозный размер инвестиций порядка 470 млн.руб.без НДС. Также по сценарию № 2 

необходимо согласование места размещения котельной, строительство подводящих 

коммуникаций газоснабжения. 
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6. Сопоставление динамика тарифов для потребителей представлено в разделе 14. 

В обоих вариантах на конец анализируемого периода проектный тариф ПАО "Квадра" 

получается выше тарифа, полученного на основе индексов МЭР. В отличие от ПАО 

"Квадра" проектный тариф для ГТ Энерго на 2035 год в обоих вариантах находится в рамках 

предельного роста.  
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5. РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, 

находящихся вне зон действия существующих источников теплоснабжения, предполагается 

строительство 4-х новых блочно-модульных котельных (БМК № 1-№ 4). 

На рисунке 5.1 указаны предполагаемые зоны размещения БМК 

Рисунок 5.1 предполагаемые зоны размещения БМК 

В таблице 5.1 представлена прогнозная информация о необходимой тепловой мощности БМК. 

Также по сценарию развития № 2 к 2025 г. планируется строительство новой котельной 

мощностью 60 Гкал/ч (новая котельная 13 МКР) для обеспечения тепловых нагрузок нового 13-го 

мкр. города суммарной тепловой нагрузкой 55,33 Гкал/ч.  
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Таблица 7.1 - Прогнозная информация о необходимой тепловой мощности БМК. 

№ 

п/п 
Графическое представление 

Предполагаемая 

мощность БМК 

Покрытие 

необходимой 

нагрузки 

Предполага 

емый год ввода 

Прогнозная 

стоимость 

строительств

а, тыс.руб.без 

НДС 

1 

 

4,5 Гкал/ч 2,897 Гкал/ч 2035 
29250 
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№ 

п/п 
Графическое представление 

Предполагаемая 

мощность БМК 

Покрытие 

необходимой 

нагрузки 

Предполага 

емый год ввода 

Прогнозная 

стоимость 

строительств

а, тыс.руб.без 

НДС 

2 

 

6 4,61 2035 
39000 
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№ 

п/п 
Графическое представление 

Предполагаемая 

мощность БМК 

Покрытие 

необходимой 

нагрузки 

Предполага 

емый год ввода 

Прогнозная 

стоимость 

строительств

а, тыс.руб.без 

НДС 

3 

 

3 2,377 2024 
19500 
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№ 

п/п 
Графическое представление 

Предполагаемая 

мощность БМК 

Покрытие 

необходимой 

нагрузки 

Предполага 

емый год ввода 

Прогнозная 

стоимость 

строительств

а, тыс.руб.без 

НДС 

4 

 

6,5 

6,327 

Переклю 

чение 

тепловой 

нагрузки 1,42 

Гкал/ч от 

котельной ш. 

Карачевское, 

60а.        

2023 
39000 

 

 

Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой котельной 13 мкр., к которой будут подключены тепловые 

нагрузки перспективного 13-го мкр. по сценарию № 2, представлены на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой 

котельной 13 мкр. (Сценарий 2)
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5.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно 

содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности 

подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 

существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 

увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 

расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения 

 

Согласно статье 4 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ-190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в 

заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 

том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального 

строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 

эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей 

точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе 

застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих 
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обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. 

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе 

теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей 

точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе 

застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих 

обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта 

капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в 

сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению 

технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта 

капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании 

критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении 

изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В 

случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный 

срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, 

предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе 

застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и 

(или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении 
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указанной организации предписания о прекращении нарушения правил 

недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация 

или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в 

инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную 

программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, 

которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального 

строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены 

изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.  

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, 

могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно 

приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию 

существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления 

индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников 

теплоснабжения целесообразно в случаях: 

o значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

o малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

o отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 

момент и в рассматриваемой перспективе; 

o использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 
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Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление 

жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при 

наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов. 

 

5.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

 

 

На территории г. Орла комбинированная выработка тепловой и электрической энергии 

осуществляется на газотурбинной ТЭЦ АО «ГТ Энерго» и Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» - 

«Орловский филиал». 

Указанные источники не относится к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей. 

 

5.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 

нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта 

к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

Орловская ТЭЦ и Орловская ГТ ТЭЦ на момент актуализации схемы теплоснабжения имеют 

достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения существующих и перспективных 

потребителей тепловой энергий при сохранении надежности и качества теплоснабжения. 

В городском округе генерирующие объекты, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – 

отсутствуют. 
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5.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для 

городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в 

отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), 

подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" 

государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения 

 

Строительство новых источников, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не предполагается. 

 

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для   городских округов, не отнесенных 

к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация 

которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с 

Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в 

ценовых зонах теплоснабжения 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения, в городе Орел, имеются два 

источника тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии – Орловская ТЭЦ и Орловская ГТ-ТЭЦ. 

Перспективные тепловые нагрузки схемой теплоснабжения предлагается подключить 

к действующим и вновь построенным источникам тепла. 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения будет рассмотрено 2 варианта 

обеспечения тепловой энергией 13 микрорайона. 

Вариант 1 – от Орловкой ТЭЦ 

Вариант 2 – от новой котельной 13 МКР  

ПП «Орловская ТЭЦ» подлежит реконструкции в связи с продлением паркого ресурса. 

Мероприятия по продлению ресурса: 

● экспертиза промышленной безопасности; 

● комплекс плановых мероприятий, поддерживающих котельные установки в 

работоспособном состоянии, выполняются согласно графику планово-предупредительного 

ремонта, позволяющее обеспечить планомерную работу котельной, своевременный вывод 

оборудования в ремонт и ввод его в эксплуатацию после ремонта. 
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Стратегия планового технического освидетельствования оборудования ПП «Орловская 

ТЭЦ», при существующем объеме тепловой мощности с учетом перспективного развития, на 

расчетный период до 2035 года: 

● продление назначенного ресурса и модернизация (если того требует техническое 

состояние) парового котла ТГМЕ-464 ст. №9,10,11; 

● продление назначенного ресурса и модернизация (если того требует техническое 

состояние) турбоагрегатов Т-100/120-130-3 ст. №5; Т-110/120-130-4 ст. №6; Т-110/120-130-4 

ст. №6; 

● продление назначенного ресурса и модернизация (если того требует техническое 

состояние) основных и пиковых подогревателей. 

Также в соответствии с производственной программой, на Орловской ТЭЦ 

предусматриваются мероприятия, представленные в таблице 5.5.1
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Таблица 5.5.1 – Мероприятия по реконструкции и модернизации Орловской ТЭЦ 

 

Источник тепловой 

энергии 
Наименование мероприятия 

Базовая цена 

без НДС, 

тыс. руб. 

Затраты в ценах соответствующего года без 

НДС, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Группа 1 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. 

Энергетиков 6 

Техническое перевооружение: паропровод 

энергоблока №1, Орловская ТЭЦ 
87720   23 494 64 226   

 
Техническое перевооружение здания части 

среднего давления с демонтажем аварийной 

части, Орловская ТЭЦ 

7 200     7 200     

 
Модернизация системы оперативного 

постоянного тока с заменой аккумуляторной 

батареи №2, Орловская ТЭЦ 

37 000     37 000     

  Итого  131920   67694 64 226 0 
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5.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

 

Практически все действующие котельные водогрейные. Реконструкция котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это 

технически и экономически неоправданно и наличия значительных незадействованных 

резервов электрической мощности на существующем источнике комбинированной выработки 

(Орловская ТЭЦ).  

В схеме теплоснабжения рассматривается вариант (Вариант 1) максимальной загрузки 

оборудования, существующей ТЭЦ и загрузки Орловской ГТ ТЭЦ путем переключения 

потребителей 2-мкр.  

.
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5.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии 

 

Изменения зон действия котельных не предполагается. Но необходима реализация 

реконструкции и технического перевооружения существующих источников тепла 

предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников тепла, для 

устранения имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и предотвращения его 

возникновения в перспективе, в результате подключения перспективных потребителей или, во-

вторых для продления работоспособного состояния источника тепла и возможности обеспечения, 

качественным и надежным теплоснабжением потребителей. 

Основные мероприятия по реконструкции представлены в таблице 5.7.1.
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Таблица 5.7.1 – Основные мероприятия по реконструкции котельных 

 

№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

  
Группа 1 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки" 
    

    АО «Орелгортеплоэнерго»       

1 
Котельная ул. 

Кромская, 7а(908кв) 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия минимального дефицита 

мощности. 

1. Покрытие перспективной нагрузки 0,148 

Гкал/ч. 

1000 2025 
2. Снижение потерь в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

2 

Реконструкция 

котельной  по ул. 1-я 

Пушкарная, 20а 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой мощности. 

1. Покрытие перспективной нагрузки 1,23 

Гкал/ч. 

29955,91 

 
2023 

2. Техническое перевооружение котельной с 

заменой  двух котлов КВс-0,58 на два котла 

суммарной установленная тепловая 

мощностью котельной 3,080 Гкал/ч. 

2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

3 
Котельная ул. 

Федотовой, 12 

1. Техническое перевооружение котельной с 

заменой  трех котлов КВс-0,58. Установленная 

тепловая мощность котельной 3 Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

19500 2025 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Покрытие перспективной нагрузки 0,544 

Гкал/ч.    

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.   
3. Снижение эксплуатационных расходов. 

  
4. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

4 
Котельная ул. Генерала 

Родина, 69а 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой мощности котлов с их заменой на 4-е 

1. Снятие ограничения на использование 

установленной тепловой мощности. 
26000 2025 
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№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

котла КВГ-4,65-115, Q=4 Гкал/ч и 

возможности обеспечения новых потребителей  

 2.Установленная тепловая мощность 

котельной 16 Гкал/ч. 

2. Покрытие перспективной нагрузки 6,41 

Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 
3. Снижение эксплуатационных расходов. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 

5. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

5 
Котельная ш. 

Наугорское, 29б 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой мощности котлов с их заменой на 4-е 

котла КВГ-4,65-115, Q=4 Гкал/ч и 

возможности обеспечения новых потребителей  

1. Покрытие перспективной нагрузки 7,39 

Гкал/ч. 

26000 2025  2.Установленная тепловая мощность 

котельной 16 Гкал/ч. 

2. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 
  

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 
  

  

Группа 2 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия имеющегося дефицита 

тепловой мощности" 
    

АО «Орелгортеплоэнерго»     

1 

Реконструкция 

котельной  по ул. 

Авиационная, 1 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия дефицита мощности. 

Установленная тепловая мощность котельной 

20 Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

179173,8 2023 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

2 

Реконструкция 

котельной  по ул. 

Кромская, 7а 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

Установленная тепловая мощность котельной 

19,5 Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 
114237,8 2023 
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№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

3 
Котельная 

пер.Карачевский, 23а 

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия дефицита мощности. 

Установленная тепловая мощность котельной 

2 Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

13000 2025 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

4 
ул.  Комсомольская, 

206а  

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефцита мощности. 

Реконструкция с увеличение мощности до 4,5 

Гкал/ч. 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

29250 2025 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

5 

Котельная ул.  

Латышских стрелков, 

37а  

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

Реконструкция с оптимизацией мощности до 

12 Гкал/ч 

1. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

78000 2025 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

6 
Котельная ул.  6-ой 

Орловской дивизии, 14  

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

5000 2025 

2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 
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№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

7 
Котельная пр. 

Связистов, 1а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

Установленная тепловая мощность котельной 

5,6 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 1,392 Гкал/ч. 

36400 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  

8 
Котельная пер. 

Шпагатный, 92 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита 

мощности.Установленная тепловая мощность 

котельной 0,8 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,127 Гкал/ч. 

5200 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  

9 
Котельная ул.  

Генерала Жадова, 4а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита 

мощности.Установленная тепловая мощность 

котельной 2 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,256 Гкал/ч. 

13000 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  

10 
Котельная пер. 

Ипподромный, 2а 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита 

мощности.Оптимизация мощности котельной 

до 1 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,103 Гкал/ч. 
6500 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 
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№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  

11 
Котельная ул.  Лескова, 

31а  

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

Оптимизация мощности котельной до 0,75 

Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,241 Гкал/ч. 

4875 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  

12 
Котельная ул. 

Матросова, 46б 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия дефцита 

мощности.Установленная тепловая мощность 

котельной 10,75 Гкал/ч. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

5000 2025 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

13 
Котельная ул.  

Октябрьская, 4а  

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефицита мощности. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

2000 2025 2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.       

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

14 
Котельная 

Пролетарская гора, 1 

1.Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия  дефцита 

мощности.Установленная тепловая мощность 

котельной 1,5 Гкал/ч. 

1. Покрытие имеющегося дефицита 

тепловой мощности - 0,422 Гкал/ч. 

9750 2025 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

котельной. 

2. Замена старого морально и физически 

устаревшего оборудования. 

4. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.  

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения.  
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№ п/п 
Наименование 

источников 
Мероприятия 

Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Прогноз 

ная стоимость, 

тыс. руб., без 

НДС 

 

Год реали 

зации 

15 
Котельная ул. 

Тульская,63б  

1. Проведение работ по устранению 

ограничения на использование установленной 

тепловой и снятия дефицита мощности. 

1. Восстановление поверхностей нагрева 

800 2025 2. Снижение потер в тепловых сетях 

котельной. 
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению.     

3. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 

 16 
Котельная ул.  

Силикатная, 28а 

 Строительство блочно-модульной котельной. 

Установленная тепловая мощность котельной 

2,752 Гкал/ч (3,2 МВт) 

1.Снижение эксплуатационных расходов. 

12533,3  2023 2. Обеспечения надёжности 

теплоснабжения. 
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В таблице 5.7.2 представлены данные по изменению мощностей котельных или 

сохранении существующего уровня мощности с учетом обновления оборудования 

Таблица 5.7.2 - Изменение мощностей котельных или сохранении существующего уровня 

мощности с учетом обновления оборудования 

№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 

Установленная мощность, Гкал/ч 
Изменение 

мощности,% 

2022 2035 
Увеличение 

на % 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        19,92 20 0,40 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 2 2   

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 4 4,5 12,50 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 10,75 10,75   

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 19,5 19,5   

31 
Котельная ул.  Латышских стрелков, 

37а  
14,8 12 -18,92 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской 

дивизии, 14 
8,6 8,6   

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 2,7 3,08 14,07 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 5,6 5,6   

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 3 3   

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 0,6 0,8 33,33 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 1,5 2,5 66,67 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 19,5 16 -17,95 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   1,5 1 -33,33 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 1,82 0,75 -58,79 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 10,75 10,75   

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 6,85 16 133,58 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 4,3 4,3   

75 Котельная Пролетарская гора, 1 1,5 1,5   

92 Котельная ул. Тульская, 63б 0,258 0,258   

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а 3,1 2,752 -11,23 

 

 

5.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим по отношению к источникам 

комбинированной выработки схемой теплоснабжения не предусматриваются. 
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5.9. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

 

Расширение зон действия источников с комбинированной выработкой предусмотрено в 

первом сценарии развития. 

Сценарий 1 

Увеличение тепловой загрузки Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» путем подключения 

тепловых нагрузок нового 13-го мкр. города суммарной тепловой нагрузкой 55,53 Гкал/ч. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих переключение потребителей 2-го мкр. 

города с Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» на Орловскую ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» с целью 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Орловской ТЭЦ и Орловской ГТ ТЭЦ 

(потребители от ЦТП Металлургов 22а, ЦТП Московское ш. 169а, ЦТП Металлургов 12а). 

Прогнозное увеличение зон действия источников с комбинированной выработкой по 

сценариям представлено в Разделе 6. 
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5.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии  

Вывод в резерв источников теплоснабжения в рамках текущей актуализации схемы 

теплоснабжения не предусматривается. 

5.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории г. Орла 

малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение на территории поселения, города Орла малоэтажными 

жилыми зданиями предусматривается в случаях значительной удаленности объектов от сетей 

систем централизованного теплоснабжения.
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5.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения г. Орла 

 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их 

основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на 

разработку схемы теплоснабжения. 

Перспективные балансы существующей тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, подробно рассмотрены в Разделе 4, Часть 

1 настоящего документа. На основе этих данных и с учетом сценариев развития выполнен баланс 

перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки. 

Сведения перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения с учетом сценарием 

развития представлены в таблице 5.12.1. 
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Таблица 5.12.1 - Сведения перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 

№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 37,353 38,821 40,190 41,526 42,429 42,725 42,725 42,725 42,725 42,725 42,771 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 465,458 479,969 499,477 517,661 535,413 547,415 551,339 551,339 551,339 551,339 551,339 551,961 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 206,401 189,804 168,827 149,276 130,187 117,282 113,062 113,062 113,062 113,062 113,062 112,393 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 36,520 37,155 37,691 38,194 38,265 38,560 38,560 38,560 38,560 38,560 38,607 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 473,913 490,572 499,014 506,131 512,818 513,754 517,678 517,678 517,678 517,678 517,678 518,300 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 197,947 180,035 170,957 163,304 156,114 155,108 150,888 150,888 150,888 150,888 150,888 150,220 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 2,292 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 22,275 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 15,434 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1                                      

  Установленная мощность Гкал/ч 19,9200 19,9200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,998 15,998 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,748 1,748 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -4,053 -4,053 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,4400 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,090 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,4500 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,2600 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,0000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,0300 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

10 Котельная ул. Городская, 98к                                

  Установленная мощность Гкал/ч 3,6000 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 13,000 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,800 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,205 1,205 1,205 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,504 -0,504 -0,504 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,500 2,5 

Переключение нагрузки на БМК 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,933 1,933 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,227 0,227 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,419 1,419 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,251 0,251 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,450 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,580 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,843 3,843 3,843 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,580 -0,580 -0,580 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

25 Котельная ул.  Красина, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,800 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

26 Котельная ул.  Красина, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

27 Котельная ул. Красина, 52                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,058 8,058 8,058 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,686 0,686 0,686 0,686 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,366 7,366 7,366 7,366 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,015 -0,015 -0,015 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,517 2,517 2,517 2,517 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 14,904 14,904 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,818 -1,818 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 14,800 14,8 14,8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,693 8,693 8,693 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,539 -1,539 -1,539 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109                                

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23                               

  Установленная мощность Гкал/ч 15,150 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 2,080 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,860 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,960 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а                                  

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,450 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 
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40 Котельная ул. МОПРа, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,687 6,687 6,687 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,101 -0,101 -0,101 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,160 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,700 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,958 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,055 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,854 1,738 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,386 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,134 1,183 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,540 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,600 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,532 3,532 3,532 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,185 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,983 -1,969 -1,969 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

48 Котельная ул.  Спивака, 85                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 
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  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,777 1,777 1,777 1,777 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,962 0,962 0,962 0,962 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,585 0,585 0,585 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,127 -0,127 -0,127 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

55 Котельная пл.  Щепная,12б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

58 Котельная ул.  Брестская, 6                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

59 Котельная ул.  Веселая, 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,444 1,444 1,444 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,885 -0,885 -0,885 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,777 8,777 8,777 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,656 0,656 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,970 7,970 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,069 0,069 -6,823 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,103 -0,103 -0,103 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,820 1,82 1,82 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,220 0,22 0,22 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,241 -0,241 -0,241 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,820 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,280 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

65 Котельная ул. Матросова, 46б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,771 8,771 8,771 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,044 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,013 -0,013 -0,013 1,966 1,979 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

67 Котельная ш. Наугорское, 27                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,850 6,85 6,85 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,055 6,055 6,055 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,310 0,310 0,310 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,088 5,088 5,088 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,321 3,321 3,321 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,272 -0,272 -0,272 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,470 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,300 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,420 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

73 Котельная пер. Огородный, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

75 Котельная Пролетарская гора, 1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,065 1,065 1,065 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,422 -0,422 -0,422 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,980 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,880 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,980 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,580 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,720 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а                               
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  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

83 Котельная ул.  Московская, 27а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

84 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,070 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 16,900 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,252 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 10,963 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,137 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

91 Котельная ул. Тульская, 24а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

92 Котельная ул. Тульская, 63б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,030 -0,030 -0,030 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

93 Котельная пер. Южный, 26б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,430 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,040 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,100 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,470 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,015 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

96 Котельная ул. Часовая, 41а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,900 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,250 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,920 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,890 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

99 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,110 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

102 Котельная ул. Линейная 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

103 Котельная ул. Пищевой 12А                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

106 Планерная, 31-1                               

  Установленная мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Располагаемая мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

107 Котельная ул. Комсомольская 287                               
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Установленная мощность Гкал/ч 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,730 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,220 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,650 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 

111 Новая котельная БМК №1                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,203 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,694 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,603 

112 Новая котельная БМК №2                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,287 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,390 

113 Новая котельная БМК №3                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 

                                  

115 Новая котельная БМК №4                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

116 Новая котельная 13 МКР                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,833 1,666 2,499 3,332 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 11,066 22,132 33,198 44,264 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 18,101 6,202 24,303 12,404 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
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5.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

 

На всех источниках теплоснабжения в качестве основного топлива используется природный 

газ. 

Схемой теплоснабжения не предусмотрен ввод новых и реконструкция существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

5.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г. 

Орла 

 

Определение условий организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения производится в соответствии с п. 92 раздела VI. Методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. 

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в 

случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной 

зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. 

В производственных зонах источники теплоснабжения отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

6.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, 

не рассматривается в силу ряда причин: 

● принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам; 

● разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети; 

● находящиеся на близком расстоянии источники не имеют достаточного резерва мощности для 

компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке. 

В связи с этим для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в схеме 

теплоснабжения предлагается их реконструкция (сведения представлены в Разделе 5). 

6.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах г. Орла 

 

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых тепловых сетей 

для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-

деловую застройку. Прирост производственной застройки не предусмотрен генеральным планом 

развития городского округа. 

Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет реконструкции 

и модернизации существующих источников, а также ввода в эксплуатацию новых источников 

тепла. Способ прокладки бесканальная, с использованием предварительно изолированных труб в 

пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена. Сведения о необходимом объеме 

строительства трубопроводов, для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к 

сетям центрального отопления, в период расчетного срока схемы теплоснабжения, приведены в 

таблицах 6.2.1 и 6.2.2 для сценариев развития
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Таблица 6.2.1 – Объем строительства трубопроводов для подключения перспективных потребителей тепловой энергии сценарий 1 

Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

  

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: Коммуны, 

Горького, 60 летия Октября  

50 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 447,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Костомаровская, Болховская  
250 0 0 602,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Московская, Грузовая, Ляшко  
150 0 0 0 396,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Старо-Московская, Прядильная, Грузовая  
150 401,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Московская, Старо-Московская, Пушкина 

150 0 190,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 35,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Пушкина, 1-я Курская, 2-я Курская, Русанова  
200 0 0 315,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 5-

го Августа, Фомина, Русанова, наб. Дубровинского 

150 0 0 0 260,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 164,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 418,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Гайдара, Севастопольская, Молодежная  
200 0 0 0 0 0 235,5 0 0 0 0 0 0 0 

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Комсомольская, Гагарина, Розы Люксенбург, 1-я Пасадская 
250 0 0 0 0 635,12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: Родзевица-

Белевича, Металлургов, Раздольная  

150 0 0 155,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 623,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: Раздольная, 

Кузнецова, Кукушкина  
150 0 0 0 0 117,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: Раздольная, 

Михалицына, Дмитрия Блынского, Московское шоссе (ЖК 

«Московский Парк»)  

200 0 0 0 0 0 0 44,9 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 965,1 0 0 0 0 0 0 

Северный район, ул. Орловских партизан, 4 (ЗАО "Зенит Строй") 125 0 0 0 0 0 0 0 134,7 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: Московское 

шоссе, Михалицына и железнодорожной веткой 
150 0 0 0 0 0 0 0 554,6 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся Северный район, Микрорайон 13, ул. Кузнецова, д.45 
100 0 0 97,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 276,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 840 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: Раздольная, 

Кузнецова, Кукушкина  

150   0 720,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200   0 379,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: Родзевича-

Белевича, Металлургов 
150 0 0 396,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 

Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Московская, Железнодорожная, Строительный пер., Детский 

переулок 

125 0 0 0 339,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 660 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Паровозная, Деповская, Лазо, Электровозная 
100 0 0 0 0 80,31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 2540 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 1-

ая Курская, 2-ая Курская, Русанова, Речной пер. 
150 0 0 0 0 0 56,7 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1000 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Фомина, Русанова, 5-го Августа, 4-я Курская 
100 0 0 0 0 0 0 20,24 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 550 учащихся 
Советский район, территория ограниченная улицами: Новая, 

Полесская, Лазурная, Матросова 

100 0 0 0 0 0 0 0 45,53 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 127,41 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест Северный район, в районе улиц: Бурова-Раздольной-Металлургов 100 235,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 96 мест 
Северный район, в районе улиц: Московское шоссе, 

Михайлицына 
50 0 0 283,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 260 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Керамический пер., Михайлицына, Артельный пер. 
100  0 0 313,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: Родзевича-

Белевича, Металлургов 
50 0 0  71,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Московская, Грузовая, Ляшко  
50 0 0 0 122,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 100 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Старо-Московская, Прядильная, Пожарный пер. 
50 0 0 0 277,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 120 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

Старо-Московская, Пушкина, Емеляна Пугачева 
50 0 0 0 0 196,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

  

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 3-я 

Курская, Магазиная, 2-я Курская 
100 0 0 0 0 274,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 

фомина, 5-го Августа, 4-я Курская, Русанова 

100 0 0 0 0 0 119,81 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 95,28 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная улицами: 1-

ая Курская, Русанова, Пугачева 
50 0 0 0 0 0 0 69,21 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Лескова, 

Полесская, Матросова, Осипенко 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,51 

Детский сад на 120 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Горького, 

Карьерная, Пожарная 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,61 

Строительство аквопарка Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны 100 0 0 0 0 0 124,26 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса  
Микрорайон 13, территория ограниченная улицами: Московское 

шоссе, Михалицына, Космонавтов, пер. Космонавтов 
100  0 0 418,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, Керамический 

пер. 
50 522,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательных комплексов  
Территория ограниченная улицами: Паровозная, Московское 

шоссе, железнодорожным полотном 
50 0 251,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Московская, Грузовая, пер. 

Брянцево 
50 0 0 146,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра  
Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны, 

Ермолова 

50 0 0 0 0 15,76 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра 
Территория ограниченная улицами: Трамвайный пер., пл. 

Поликарпова, Пушкина 
100 0 0 0 0 0 28,38 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра  
Территория ограниченная улицами: 4-я Курская, 3-я Курская, 

Новосильская, Речной пер. 
100 0 0 0 0 0 0 0 58,78 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра 
Территория ограниченная улицами: Гостиная, Левый берег реки 

Оки, Воскресенский пер., Гагарина 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,21 

Строительство культурно-досугового центра 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, Артельный 

пер., Московское шоссе  
50 0 0 0 0 0 0 372,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 1658,26 477,49 3996,15 2783,28 1419,68 659,93 1472,35 921,02 0 0 0 0 217,33 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Советский район, территория ограниченная улицами: Веселая, 

Генерала-Родина, Полесская (ЖК "Университетский") 
250 330,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Советский район, территория ограниченная улицами: Наугорское 

шоссе, Скворцова, Центральная  

300 0 1203,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 343,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Федотовой, 12 

Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Спивака, 

Коллективная, Андреева 
100 0 0 165,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Ливенская, 48г 

Детский сад на 100 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Ливенская, 

Абрамова и Соколова 
50 0 0 0 0 0 0 0 124,19 0 0 0 0 0 

Котельная Кромская, 7а (908 кв.) 

Детский сад на 120 мест Заводской район, ул. Планерная 50 0 0 0 0 0 0 0 0 76,22 0 0 0 0 

Котельная Пушкарная, 20а 

Детский сад на 280 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Зеленый 

Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,37 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,71 0 0 

Строительство аквопарка 
Заводской район, территория ограниченная улицами: Зеленый 

Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,22 

Итого 330,64 1546,5 165,16 0 0 0 0 124,19 76,22 0 183,08 0 33,22 

Строительство новых котельных 

Новая котельная №4 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Васильевская, Калинина, Карачевское шоссе 
250 200,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №3 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Заводской район, территория ограниченная улицами: Заводская, 

Преображенского, Гродской переулок 
150 0 673,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №2 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Северный район, территория ограниченная улицами: Московское 

шоссе, Дубовая Роща, Благининой 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563,3 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,7 

Общеобразовательная школа на 1500 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: Московское 

шоссе, Дубовая Роща, Благининой 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,4 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

  

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: Московское 

шоссе, Черемховский пер., Благининой 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,68 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,84 

Новая котельная №1 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство  
Северный район, территория ограниченная улицами: Кленовая, 

Ольханская  
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731,58 

Детский сад на 140 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: Российская, 

Южный пер., Дуговая 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795,74 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,81 

Строительство культурно-досугового центра с 

размещением в нем учреждения культурно-досугового 

типа и библиотеки  

Северный район, в районе ул. Российская 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,49 0 

Итого 200,35 673,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,49 2669,1 

Всего 
2189,3 2697,64 4161,31 2783,28 1419,68 659,93 1472,35 1045,21 76,22 0 183,08 134,49 2919,6 

19742,09 

 

Таблица 6.2.2 – Объем строительства трубопроводов для подключения перспективных потребителей тепловой энергии сценарий 2 

Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

Период реализации 

Протяженность планируемых к строительству новых сетей, для подключения перспективных потребителей, в 

двухтрубном исчислении, м 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Коммуны, Горького, 60 летия Октября  

50 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 447,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Костомаровская, Болховская  
250 0 0 602,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
150 0 0 0 396,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Грузовая  
150 401,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Старо-Московская, Пушкина 

150 0 190,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 35,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Пушкина, 1-я Курская, 2-я Курская, Русанова  
200 0 0 315,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 5-го Августа, Фомина, Русанова, наб. 

Дубровинского 

150 0 0 0 260,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 164,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 418,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Раздольная, Гайдара, Севастопольская, 

Молодежная  

200 0 0 0 0 0 235,5 0 0 0 0 0 0 0 

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Комсомольская, Гагарина, Розы Люксенбург, 1-я Пасадская 
250 0 0 0 0 635,12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевица-Белевича, Металлургов, Раздольная  

150 0 0 155,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 623,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  
150 0 0 0 0 117,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, ул. Орловских партизан, 4 (ЗАО "Зенит 

Строй") 
125 0 0 0 0 0 0 0 134,7 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына и железнодорожной веткой 
150 0 0 0 0 0 0 0 554,6 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
150 0 0 396,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Железнодорожная, Строительный 

пер., Детский переулок 

125 0 0 0 339,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 660 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Паровозная, Деповская, Лазо, Электровозная 
100 0 0 0 0 80,31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 2540 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, 2-ая Курская, Русанова, Речной пер. 
150 0 0 0 0 0 56,7 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1000 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Фомина, Русанова, 5-го Августа, 4-я Курская 
100 0 0 0 0 0 0 20,24 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 550 учащихся 
Советский район, территория ограниченная улицами: Новая, 

Полесская, Лазурная, Матросова 

100 0 0 0 0 0 0 0 45,53 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 127,41 0 0 0 0 0 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

Период реализации 

Протяженность планируемых к строительству новых сетей, для подключения перспективных потребителей, в 

двухтрубном исчислении, м 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, в районе улиц: Бурова-Раздольной-

Металлургов 
100 235,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
50 0 0 0 122,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 100 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Пожарный пер. 
50 0 0 0 277,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 120 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Пушкина, Емеляна Пугачева 
50 0 0 0 0 196,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 3-я Курская, Магазиная, 2-я Курская 
100 0 0 0 0 274,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: фомина, 5-го Августа, 4-я Курская, Русанова 

100 0 0 0 0 0 119,81 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 95,28 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, Русанова, Пугачева 
50 0 0 0 0 0 0 69,21 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Лескова, Полесская, Матросова, Осипенко 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,51 

Детский сад на 120 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Горького, Карьерная, Пожарная 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,61 

Строительство аквопарка Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны 100 0 0 0 0 0 124,26 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, 

Керамический пер. 
50 522,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательных комплексов  
Территория ограниченная улицами: Паровозная, Московское 

шоссе, железнодорожным полотном 
50 0 251,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Московская, Грузовая, 

пер. Брянцево 
50 0 0 146,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра  
Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны, 

Ермолова 

50 0 0 0 0 15,76 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра 
Территория ограниченная улицами: Трамвайный пер., пл. 

Поликарпова, Пушкина 
100 0 0 0 0 0 28,38 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра  
Территория ограниченная улицами: 4-я Курская, 3-я Курская, 

Новосильская, Речной пер. 
100 0 0 0 0 0 0 0 58,78 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра 
Территория ограниченная улицами: Гостиная, Левый берег 

реки Оки, Воскресенский пер., Гагарина 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,21 

Строительство культурно-досугового центра 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, Артельный 

пер., Московское шоссе  
50 0 0 0 0 0 0 372,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 1658,26 477,49 2238,4 1979,68 1419,68 659,93 462,35 921,02 0 0 0 0 217,33 

ЗАСТРОЙЩИК 13 мкр 

Новая котельная 13 МКР 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Михалицына, Дмитрия Блынского, Московское 

шоссе (ЖК «Московский Парк»)  

200 0 0 0 0 0 0 44,9 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 965,1 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся Северный район, Микрорайон 13, ул. Кузнецова, д.45 
100 0 0 97,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 276,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 840 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  

150   0 720,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200   0 379,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 96 мест 
Северный район, в районе улиц: Московское шоссе, 

Михайлицына 
50 0 0 283,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 260 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Керамический пер., Михайлицына, Артельный пер. 
100   0 0 313,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
50 0 0   71,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса  

Микрорайон 13, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына, Космонавтов, пер. 

Космонавтов 

100   0 0 418,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 1757,75 803,6 0 0 1010 0 0 0 0 0 0 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Веселая, Генерала-Родина, Полесская (ЖК 

"Университетский") 

250 330,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Наугорское шоссе, Скворцова, Центральная  

300 0 1203,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 343,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Федотовой, 12 



201 

 

Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр 

трубопроводов, мм 

Период реализации 

Протяженность планируемых к строительству новых сетей, для подключения перспективных потребителей, в 

двухтрубном исчислении, м 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Спивака, Коллективная, Андреева 
100 0 0 165,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Ливенская, 48г 

Детский сад на 100 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Ливенская, Абрамова и Соколова 
50 0 0 0 0 0 0 0 124,19 0 0 0 0 0 

Котельная Кромская, 7а (908 кв.) 

Детский сад на 120 мест Заводской район, ул. Планерная 50 0 0 0 0 0 0 0 0 76,22 0 0 0 0 

Котельная Пушкарная, 20а 

Детский сад на 280 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,37 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,71 0 0 

Строительство аквопарка 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,22 

Итого 330,64 1546,5 165,16 0 0 0 0 124,19 76,22 0 183,08 0 33,22 

Строительство новых котельных 

Новая котельная №4 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Васильевская, Калинина, Карачевское шоссе 
250 200,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №3 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Заводская, Преображенского, Гродской переулок 
150 0 673,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №2 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563,3 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,7 

Общеобразовательная школа на 1500 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,4 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Черемховский пер., Благининой 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,68 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,84 

Новая котельная №1 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Кленовая, Ольханская  
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731,58 

Детский сад на 140 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Российская, Южный пер., Дуговая 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795,74 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,81 

Строительство культурно-досугового центра с 

размещением в нем учреждения культурно-

досугового типа и библиотеки  

Северный район, в районе ул. Российская 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,49 0 

Итого 200,35 673,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,49 2669,1 

Всего 
2189,3 2697,64 4161,31 2783,28 1419,68 659,93 1472,35 1045,21 76,22 0 183,08 134,49 2919,6 

19742,09 
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6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Расширение зон действия источников с комбинированной выработкой предусмотрено по 

1-му сценарию развития 

Сценарий 1 

Увеличение тепловой загрузки Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» путем подключения 

тепловых нагрузок нового 13-го мкр. города суммарной тепловой нагрузкой 55,33 Гкал/ч. 

Для подключения тепловой нагрузки необходимо строительство магистральной тепловой 

сети.  

Таблица 6.3.1-строительство ТС для переключения нагрузки 13 мкн на Орловскую ТЭЦ 

Обоснование 
Протяжённость в 

1тр исч. м 
Диаметр, мм 

Прогнозная 

стоимость, 

тыс.руб.без НДС 

Год реализации 

Строительство ТС 

для переключения 

нагрузки 13 мкн на 

Орловскую ТЭЦ 

200 800 14518 2025 

 

Увеличение зоны действия Орловской ТЭЦ представлено на рисунке 6.3.1. 

Увеличение зоны действия Орловской ТЭЦ представлено на рисунке 6.3.1. 

По сценарию 2 мкр. 13 будет обеспечен тепловой энергией от собственной новой 

котельной мощностью 60 Гкал/ч. Примем условно, что магистральная тепловая сеть от новой 

котельной будет соответствовать новому участку тепловой сети от Орловской ТЭЦ. 
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Рисунок 6.3.1 - Увеличение зоны действия Орловской ТЭЦ 

 

Также в данном варианте предусмотрено строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

переключение потребителей 2-го мкр. города с Орловской ТЭЦ ПАО «Квадра» на Орловскую ГТ 

ТЭЦ АО «ГТ Энерго» с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Орловской 

ТЭЦ и Орловской ГТ ТЭЦ (потребители от ЦТП Металлургов 22а,  ЦТП Московское ш. 169а, ЦТП 

Металлургов 12а). 

Увеличение тепловой нагрузки в зоне действия Орловской ГТ ТЭЦ после переключения 

потребителей 2-го мкр. составит 21,67 Гкал/ч: 

ЦТП Металлургов 22а – 8,4548 Гкал/ч (Qот=7,1788 Гкал/ч, Qгвс=1,276 Гкал/ч); 

ЦТП Московское ш. 169а– 6,8867 Гкал/ч (Qот=5,5496 Гкал/ч, Qгвс=1,3371 Гкал/ч) ; 

ЦТП Металлургов 12а – 6,8867 Гкал/ч (Qот=4,6968 Гкал/ч, Qгвс=1,6303 Гкал/ч). 

В таблице 6.3.2 представлены прогнозные инвестиции на переключение 2-го мкр. на ГТ 

ТЭЦ. 
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Таблица 6.3.2-строительство ТС для переключения нагрузки 2 мкн на Орловскую ГТ 

ТЭЦ 

№п/п 

 
Мероприятие 

Технические 

характеристики 

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб 

Год реализации 

1 

Строительство теплотрассы от 

магистрали ГТТЭЦ Ду-400, до ж/д 

Московское ш.155А и Московское ш.157    

Ду-300, L-271 м/п(в 2-х 

трубном исполнении), 

ППУ ПЭ изоляции 

9235,68 2024-2025 

2 

Строительство теплотрассы от ж/д 

Московское ш.155А и Московское ш.157, 

до ЦТП Московское ш. 169а    

Ду-200, L-414 м/п (в 2-х 

трубном исполнении), 

ППУ ПЭ изоляции 

7223,8 2024-2025 

3 

Строительство теплотрассы от ж/д 

Московское ш.155А и Московское ш.157, 

до ТК пересечения в сторону ЦТП 

Металлургом 12а    

Ду-250, L-201 м/п (в 2-х 

трубном 

исполнении)ППУ ПЭ 

изоляции 

5449,11 2024-2025 

3 

Строительство теплотрассы от ТК 

пересечения в сторону ЦТП Металлургов 

12а   , до ЦТП Металлургов 22а    

Ду-200, L-411 м/п (в 2-х 

трубном 

исполнении)ППУ ПЭ 

изоляции 

7171,45 2024-2025 

3 

Строительство теплотрассы ТК 

пересечения в сторону ЦТП Металлургов 

12а до ЦТП Металлургов 12а 

Ду-150, L-265 м/п (в 2-х 

трубном 

исполнении)ППУ ПЭ 

изоляции 

4409,06 2024-2025 

5 Восстановление благоустройства S=2138 м² 6414 2024-2025 

6 Горизонтально -наклонное бурение L=70 м/п 658 2024-2025 

7 Футляр из трубы Дн-530*8мм. L=70 м/п,  449,8 2024-2025 

8 Реконструкция ЦТП Металлургов 22а Q=3,949 Гкал./ч 9161,7 2024-2025 

9 Реконструкция ЦТП Московское ш. 169а Q=4,75 Гкал./ч 11020,0 2024-2025 

10 Реконструкция ЦТП Металлургов 12а  11020,0 2024-2025 

Всего по мероприятию 72212,6  

 

Изменение зоны действия Орловской ГТ ТЭЦ, на которую будет переключена тепловая 

нагрузка 2-го мкр., представлена на рисунке 6.3.2.  

На рисунке 6.3.3 представлена предлагаемая трассировка новых тепловых сетей для 

переключения 2-го мкр. 
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Рисунок 6.3.2 - Изменение зоны действия Орловской ГТ ТЭЦ по сценарию № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3.3 - предлагаемая трассировка новых тепловых сетей для переключения 2-го 

мкр. по сценарию № 1 
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Сценарий 2 

Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой котельной 13 мкр., к 

которой будут подключены тепловые нагрузки перспективного 13-го мкр. по сценарию № 2, 

представлены на рисунке 6.3.4. В проекте схемы теплоснабжения не рассчитаны 

внутриквартальные сети теплоснабжения для обоих вариантов. 

Рисунок 6.3.4 – Зона действия и потенциальная трассировка тепловых сетей новой 

котельной 13 мкр. (Сценарий 2)
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6.4. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы 

или ликвидации котельных 

 

Строительства тепловых сетей для перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных не предусмотрено. 

 

6.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

 

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано 

с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие 

перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, 

то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. В 

рамках рассматриваемых вариантов схемы теплоснабжения, специальные мероприятия по 

строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения, не предусмотрено. 

В целом по городскому округу потребители входят в зоны надежного теплоснабжения. С 

целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии, предлагается проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, 

имеющих значительный износ. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и 

последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять 

систему оперативно-дистанционного контроля. 

На 2022÷2027 год ПАО "Квадра" - "Орловская генерация", по результатам технического 

освидетельствования тепловых сетей, принята инвестиционная программа в сфере 

теплоснабжения, с целью ликвидации аварийно-опасных участков тепловых сетей и повышения 

надежности и качества поставки тепла потребителям. Сведения об участках, требующих замены 

(реконструкции), приведены в таблице 6.5.1. 
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Таблица 6.5.1 – Перечень реконструируемых участков тепловых сетей для 

повышения надежности теплоснабжения 

Наименование мероприятия 

Диаметр 

трубопров 

одов, мм 

Объем инвестиций в реконструкцию и 

строительство сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения, тыс.руб.без НДС  

  

2023 2024 2025 Всего 

Филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация"   

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №2 по пер. Ипподромный 

между ТК-216 и ТК-220 Ду400мм, ТС Орел 

400   30911,1   
30 

911,10 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №4 между ТК-414 и ТК-415 по 

пер. Трамвайный, ТС Орел 

  20 655,60     
20 

655,60 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №3 между ТК-330 и ТК-331 по 

ул. Раздольная, ТС Орел 

  19 530,60     
19 

530,60 

Модернизация подземного канального участка 

тепломагистрали №2 по ул. 60 летия Октября 

между ТК-206 и ТК-206В, ТС Орел 

800/ 1000   84412,4   
84 

412,40 

Модернизация подземного канального участка 

тепломагистрапи №2 по ул. Полесская между 

ТК-258а и ТК-2596, ТС Орел 

400   15 587,60   
15 

587,60 

Модернизация подземного канального участка 

квартальной тепловой сети Советского района 

от ТК-294 и до территории школы №36, ТС 

Орел 

250   35 755,10   
35 

755,10 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №2 по ул. 7 Ноября между ТК-

268 и ТК-272 

400   56 731,20   
56 

731,20 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №3 по ул. Космонавтов между 

УТ-312 и УТ-312а 

500   52 294,00   
52 

294,00 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №3 по ул. Космонавтов между 

УТ-323 и перехода на надземную прокладку 

400   21 461,50   
21 

461,50 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №4 по ул. Н. Дубровинского 

между УТ-425 и ТК 451а 

400   67 485,60   
67 

485,60 

 

Также для ряда тепловых сетей АО «Орелгортеплоэнерго» требуются мероприятия первой 

очереди в целях снижения уровня износа. Сведения о данных мероприятиях представлены в 

таблице 6.5.2.
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Таблица 6.5.2 – Мероприятия АО «Орелгортеплоэнерго» первой очереди в целях снижения уровня износа 

№ п/п Наименование мероприятий 
Описание и место 

расположения объекта 

  

Год 

реализации 

мероприятия 
Ед. изм. 

Значение показателя 

до 

реализации 

мероприятия 

после 

реализации 

мероприятия 

Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

1 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №30 

по ул. Автовокзальная, до ТК в районе дома №251 по ул. Комсомольская 

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,38 0,38 2023  

2 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №251 

по ул. Комсомольская до дома №247 по ул. Комсомольская  

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,467 0,467 2023  

3 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная,77: участок от дома №6 по пер. 

Дарвина до ТК в районе дома №12 по пер. Балтийский  

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,612 0,612 2023  

4 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №13 

по пер. Балтийский до дома №261 по ул. Комсомольская  

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,389 0,389 2023  

5 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а (908 кв.): участок  от котельной до дома 

№51 по ул.Планерная  

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. Кромская, 

7а (908кв) 

км 0,34 0,34 2023  

6 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а (908 кв.): участок от котельной до ТК в 

районе дома №8 по ул.Кромская 

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. Кромская, 

7а (908кв) 

км 0,66 0,66 2023  

7 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а (909 кв.): участок от котельной до ЦТП 

по ул. Саханская, 3д   

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. Кромская, 

7а (908кв) 

км 0,812 0,812 2023  

8 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а (909 кв.): участок от ТК в районе дома 

№8 по ул. Машкарина, до дома №10 по ул. Машкарина 

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. Кромская, 

7а (908кв) 

км 0,708 0,708 2023  

9 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 69а: участок от ТК-17 до дома №25 

по ул.Генерала Жадова  

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. Генерала 

Родина, 69а 

км 0,644 0,644 2023  

10 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, расположенной по 

адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1: участок от ТК в районе дома №1 

по ул. Пролетарская гора  до ЦТП по ул. Пролетарская, 7 

Тепловая сеть котельной по 

адресу г. Орел, ул. 

Пролетарская гора, 1 

км 0,18 0,18 2023  
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6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 

В рамках схемы теплоснабжения рассматривается необходимость реконструкции тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки и реализации запланированных мероприятий в период до 2035 года. Результаты 

проведенных поверочных и наладочных расчетов в электронной модели показали ограничение по 

пропускной способности ряда участков существующих тепловых сетей для обеспечения приростов 

тепловой нагрузки в зоне действия источников тепла, из-за недостаточного диаметра 

трубопроводов. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов предусматриваются для всех трех вариантов перспективного развития. 

Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра 

трубопроводов, приведены в таблице 6.6.1.
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Таблица 6.6.1 - Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра 

Наименование мероприятия 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Протяженность планируемых к реконструкции сетей с увеличением диаметров трубопроводов, в двухтрубном 

исчислении, м 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Перекладка участка 

трубопровода №1 
400 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка 

трубопровода №2 
300 0 0 0 0 0 1633,8 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка 

трубопровода №3 

200 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка 

трубопровода №4 
150 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 

Итого 158 0 0 0 0 1786 0 115 0 0 0 0 0 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Перекладка участка 

трубопровода №5 
350 390,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Перекладка участка 

трубопровода №6 
400 0 46,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 390 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 
548 47 0 0 0 1786 0 115 0 0 0 0 0 

2496 
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6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Основная доля тепловых сетей городского округа вводилась в эксплуатацию совместно с 

котельными, к которым они присоединены. Впоследствии производилась частичная перекладка и 

реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых 

потребителей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно 

сделать вывод, что тепловые сети городского округа в основном прокладывались в период до 90-х 

годов, что обуславливает высокую степень износа тепловых сетей. Тепловые сети проложены 

надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании 

способом. Преобладающим способом прокладки тепловых сетей является подземный способ. Вид 

тепловой изоляции, как правило, подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. 

Одним из основных проблем по организации качественного и надежного теплоснабжения 

потребителей является износ тепловых сетей. В такой ситуации, первостепенное значение следует, 

отводит замене тепловых сетей. С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в 

отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена 

участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и 

плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Также замене подлежать тепловые 

сети, при плановой шурфовке на которых выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного 

(первоначального) значения, согласно п. 6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». При 

реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской 

изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена. Основным эффектом от 

реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя 

от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, 

снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска тепловой энергии в сеть и 

соответственно позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, то есть 

увеличить эффективность использования топлива в системах теплоснабжения. 

В таблице 6.7.1 представлен объем реконструкции тепловых сетей, предлагаемых к замене в период 

2025÷2035 год, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Распределение инвестиций по 

годам предполагается равномерное. 

Тепловые сети разбиты на 2 очереди: 

1.Срок службы которых превышает 25 лет на момент актуализации (сети до 1997 г.) 

2. Срок службы которых будет превышать 25 лет к 2035 году. (сети 1998-2010) 
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Следует отметить, что при замене ветхих тепловых сетей нужно учитывать факт 

необходимости реконструкции этих же сетей с точки зрения увеличения диаметра 

трубопроводов. В схеме теплоснабжения предусмотрено снижение тепловых потерь в 

трубопроводах до нормативных ввиду их замены. 
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Таблица 6.7.1. Протяженность ТС сетей со сроком службы свыше 25 лет. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении 

Прогнозная стоимость 

замены тыс.руб.без НДС 
Период замены Принадлежность 

    
старше 

1997 г. 

1998-

2010 

старше 

1997 г. 
1998-2010 2023-2035   

1 1-я Пушкарная 21 "а" 462,8 0 2647,95 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

2 1-я Пушкарная 20 "а" 508,4 0 2967,83 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

3 2-я Посадская 19 "а"  653,64 0 3780,57 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

4 3-я Курская 3"а"  182,8 0 1157,15 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

5 5 Августа 66 "а" 0 123,26 0,00 663,14 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

6 6-ой Орловской дивизии 14 2759,8 3871,4 19005,77 31900,01 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

7 Абрамова-Соколова 76 "б" 97,02 0 552,96 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

8 Авиационная, 1 18852,2 1530,6 138079,07 12744,32 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

9 Автовокзальная 77 5791,2 0 41655,83 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

10 Бетонный 4 "а" 0 1547,2 0,00 10561,73 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

11 Ботанический  2 "а" 5191,8 0 33797,00 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

12 Брестская 6 142,6 0 848,47 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

13 Васильевская 138 "а" 1672,8 0 12093,17 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

14 Васильевская 84"б" 90,4 0 582,98 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

15 Весёлая 2 108,24 0 651,60 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

16 Генерала Жадова 4 "а" 823,06 0 5891,93 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

17 Генерала Родина 69 "а" 7962,4 0 66733,37 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

18 ГК "Лесное" 1965,6 0 11875,85 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

19 Городская  98к 772 0 4608,40 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

20 Грузовая 119 "г" 0 1329,8 0,00 8631,79 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

21 Деповская 6"а" 568,76 0 3559,54 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

22 Ипподромный 2 "а" 797,4 26,7 5266,54 143,65 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

23 Калинина 6"б" 8002,5 1012,04 56497,16 6903,37 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

24 Карачевская 29 "а" 3322,9 0 22704,25 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

25 Карачевская 41 "б" 554,4 967,2 3286,78 6086,70 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

26 Карачевский  23 "а" 298 729 2401,31 4721,46 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

27 Карачевское шоссе 5 "а" 1652,26 0 11401,24 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

28 Карачевское шоссе 60 "а" 2561,6 102,6 16020,13 1260,54 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

29 Комсомольская 119 "а" 3274,2 0 23662,18 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

30 Комсомольская 127 "а" 1640,88 0 12749,12 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении 

Прогнозная стоимость 

замены тыс.руб.без НДС 
Период замены Принадлежность 

31 Комсомольская 15 "а" 282,4 191,2 1663,26 2321,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

32 Комсомольская 185 "а" 2363,4 0 14969,38 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

33 Комсомольская 206 "а" 3027,55 0 20706,36 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

34 Комсомольская 241б 1136,8 380,8 7057,69 3168,26 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

35 Комсомольская 252 "а" 3705,2 395,2 25590,20 2903,68 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

36 Красина 52 191,8 0 1140,72 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

37 Красина 6 "а" 753,8 820,8 4839,44 5496,21 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

38 Красина 7 "а" 866 500 5507,51 3280,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

39 Кромская 7 "а", 909 кв. 8675,1 1361,5 78539,58 7993,23 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

40 Кромская 7 "а", 908 кв. 4268,8 413,4 33025,02 3439,49 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

41 Кромское шоссе 13а 358,8 17 2185,29 141,44 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

42 Латышских стрелков 109 а 4080 0 33582,06 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

43 Латышских стрелков 37а 7253,9 0 54893,62 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

44 Латышских стрелков 98 324,48 0 2436,25 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

45 Левый берег 23а 0 3120,8 0,00 21976,69 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

46 Лескова 31"а" 887,78 0 5227,11 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

47 Лесная 9 "а" 55,8 0 335,92 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

48 Ливенская 48 "г" 3014 0 23054,48 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

49 Матвеева 9 а 1322,2 82,8 9197,43 1450,85 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

50 Матросова 46 "б" 0 3338 0,00 26939,60 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

51 Машиностроительная 5"а" 0 2561,21 0,00 20320,42 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

52 Маяковского 10 "а" 873,5 0 5868,81 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

53 Маяковского 62 "а" 2333,8 626 15224,07 4322,83 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

54 Маяковского 55 "а" 127,5 0 767,55 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

55 Металлургов, 80б 37,4 1969,8 201,21 12162,11 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

56 МОПРа 28 "а" 412 138,2 2442,63 766,35 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

57 МОПРа 48 "а" 132,38 0 755,58 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

58 Московская 27 "а" 590,4 0 3616,26 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

59 Наугорское шоссе 29 "б" 3214,3 2963,6 21924,23 22211,20 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

60 Наугорское шоссе 13 "б" 0 685,42 0,00 3928,47 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

61 Наугорское шоссе 27 963,7 0 6227,16 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

62 Новосильское шоссе 7а пом.1 35,4 0 190,45 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

63 Новосильское шоссе 7а пом.2 35 0 188,30 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении 

Прогнозная стоимость 

замены тыс.руб.без НДС 
Период замены Принадлежность 

64 Огородный, 7а 386,8 0 2261,42 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

65 Октябрьская 4 "а" 716,3 1146 4708,99 5567,07 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

66 Октябрьская 54 "а" 662,77 0 4408,48 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

67 Паровозная 64 "б" 3364,2 423,8 22103,08 535,78 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

68 Пищевой 9 "а" 0 64,8 0,00 658,04 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

69 Пролетарская гора, 1 446,46 0 3094,88 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

70 Пушкина 68 "а" 904,92 0 5345,55 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

71 Рельсовая 7 "а" 0 560,8 0,00 3417,75 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

72 Связистов 1 "а" 4712,8 822,8 31298,93 4824,58 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

73 Силикатная 28 "а" 2611 0 16567,04 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

74 Спивака 85а 1832,6 434,8 12365,00 2441,63 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

75 Ст. Разина 11 "б" 0 7294,8 0,00 53013,50 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

76 Студенческая 2 "а" 508,8 0 3147,05 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

77 Трудовые резервы 32 "а" 2137,13 0 14104,25 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

78 Тульская 24 "а" 1380,4 0 8104,97 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

79 Тульская 63 "б" 0 72,2 0,00 434,64 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

80 Тургенева 50а 0 0 0,00 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

81 Федотовой 12 2549,2 394,4 16009,29 2520,86 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

82 Цветаева 15 "б" 1623,63 0 10936,49 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

83 Циолковского 1 "б" 0 440,26 0,00 4905,82 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

84 Циалковского 51 "а" 1670,23 0 10500,72 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

85 Черепичная 24 "б" 142 0 931,52 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

86 Шпагатный 92, 92г 0 851,6 0,00 5049,17 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

87 Щепная пл. 12 "б" 1592,46 0 11275,49 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

88 Энгельса 88 "а" 1591,1 0 12046,80 0,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

89 Южный 26 "б" 597,16 651,76 3883,13 3726,68 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

90 Яблочная 59 "а" 25,6 124 154,11 746,48 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 

 ИТОГО АО 

"Орелгортеплоэнерго" 
151488,41 44087,5 

1079082,87 314280,52 
    

91 Орловская ГТ ТЭЦ 1330,8 2118 14109,00 36574,00 2023-2035 ООО "ТСК-Орел" 

92 
Орловская ТЭЦ собственность 38315 62999 1669059,00 2397239,00 2023-2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" 

Орловская ТЭЦ аренда 130099 15850 947986,00 109531,00 2023-2035 АО "Орелгортеплоэнерго" 
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6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 

станций 

Согласно сведениям, Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», в период 2024-

2025 году планирует техническое перевооружение ТФУ Орловской ТЭЦ с внедрением 

подмешивающей насосной станции. Также в организации имеется программа по модернизации 

центральных тепловых пунктов ЦТП на период до 2024 года. Планируемые мероприятия, 

приведены в таблице 8.8.1 

Таблица 8.8.1 – Мероприятия по модернизации ЦТП 

Наименование мероприятия 

Период реализации 

Объем инвестиций, тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 

Филиал ПАО "Квадра"-"Орловская генерация" 

Техническое перевооружение ТФУ с внедрением 

подмешивающей насосной станции, Орловская ТЭЦ 
98 377,50   98 377,50 

Внедрение систем автоматического погодного регулирования на 

центральных тепловых пунктах г. Орла, ТС Орел 
24 499,60 63 327,00 87 826,60 

Техническое перевооружение зданий центральных тепловых 

пунктов г. Орла, ТС Орел 
  8 024,80 8 024,80 

Приобретение спецавтотехники для ремонтов и обслуживания 

тепловых сетей, ТС Орел 
  27 893,10 27 893,10 

ИТОГО 122 877,10 99 244,90 222 122,00 

 

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после 

выполнения гидравлических расчетов, не выявлена необходимость строительства новых 

насосных станций. 
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7. РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения  

 

Необходимость перевода потребителей, присоединенных по открытой схеме ГВС на 

закрытую до 1 января 2022 г. была обусловлена требованиями Главы 7 Статьи 29 Федерального 

закона «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ, введенными на основании федерального 

закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ (редакция от 30.12.2012 г. В соответствии с частями 8 и 9 

Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ (редакция от 30.12.2012г): 

– С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

– С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

             Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 438-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О теплоснабжении" отменяет обязательное переоборудование с 1 января 

2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые. 

Все системы теплоснабжения в г. Орла по способу осуществления бытового горячего 

водоснабжения относятся к закрытым. 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения  

 

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую не требуются, т.к. все системы теплоснабжения в г. Орле по способу осуществления 

бытового горячего водоснабжения относятся к закрытым. 
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8. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов 

основного вида топлива, необходимых для обеспечения нормативного функционирования 

источников тепловой энергии на территории г. Орла 

 

Источники тепла города Орел используют в качестве основного топлива природный газ по 

ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 

назначения". Средняя низшая теплота сгорания за 2022 год – 8300 ккал/м3. 

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально 

не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории округа 

сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются 

существующие магистральные и городские сети всех уровней давления. 

Определяющим, при расчете показателей работы источников теплоснабжения в 

перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении 

с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными 

для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные 

прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива. 

При расчете учтены следующие показатели: 

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по 

каждому источнику за базовый 2021 год; 

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих 

организаций; 

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным Главы 2; 

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей.  

Значения потерь тепловой энергии в качестве базовых значения приняты фактические 

значения потерь, а не нормативные. 

Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации 

оборудования. 

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в 

схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или 

демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели 

удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом 

изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения. 
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Существующие и перспективные значения производства и полезного отпуска тепловой 

энергии представлены в таблицах 8.1.1-8.1.2 для сценариев развития № 1,2 с учетом снижения 

величины потерь тепловой энергии. Значения производства тепловой энергии по вариантам 

сопоставимы по годам. В таблицах представлены как существующие источники теплоснабжения, 

так и новые БМК, на которые в перспективе подключатся нагрузки. 

На основе данных таблиц 8.1.1-8.1.2 в таблице 8.1.3 приведены прогнозные годовые 

значения потребления основного топлива. 

Значения отпуска тепловой энергии сопоставимы по сценариям ввиду одинаковых значений 

подключаемой тепловой нагрузки. 

 Здесь стоит отметить тот факт, что в указанной таблице представлен расход условного 

топлива только на выработку тепловой энергии. Определить расход топлива на производство 

электрической энергии не представляется возможным, поскольку неизвестен объем производства 

электроэнергии тепловых электрических станций на перспективу. Станции работают на оптовый 

рынок электроэнергии и мощности, поэтому фактическая электрическая нагрузка формируется из 

сложившихся цен на рынке и топливной составляющей себестоимости электроэнергии
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Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные значения производства тепловой (сценарий 1 и сценарий 2) 

№ 

п/

п 

  

  

Наименование источника 

теплоснабжения 

  

  

Выработка тепловой энергии 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 
1216599,71

9 

1153765,44

9 

1310000,00

0 

1243494 

 
1257990,25

9 
114893 

1346412,42

1 

1388121,54

0 

1425204,64

0 

1460912,66

9 

1481082,68

8 

1482117,46

5 

1473183,11

9 

1464328,83

6 

1456026,58

7 

1447724,33

8 

1441073,18

6 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 
1216599,71

9 

1153765,44

9 

1310000,00

0 

1243494 

 
1257990,25

9 

1328635,99

6 

1369509,69

5 

1384246,68

4 

1394459,28

6 

1403776,71

9 

1397700,23

8 

1399393,33

9 

1391261,41

4 

1382633,16

6 

1374556,95

3 

1366480,73

9 

1360055,62

2 

2 
Орловская ГТ-ТЭЦ 

вариант1  
27287,800 23884,730 27981,940 27859 26038 42003,091 66073,185 65834,941 65396,456 65217,986 65039,517 64861,047 64682,577 64504,107 64325,637 64147,167 63968,697 

  
Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 

2 
27287,800 23884,730 27981,940 27859 26038 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570,272 26570,767 26570,261 

3 
Котельная ул.  

Авиационная, 1        
56452,482 55267,267 61890,538 

60127,31

0 
64887,835 59598,701 59183,220 58935,695 58604,926 58274,158 57943,389 57612,620 57281,852 56951,083 56620,314 56289,546 55958,777 

4 
Котельная ул.  

Автовокзальная, 77 
13405,303 14411,511 16179,869 

15337,05

9 
15716,153 15308,602 15245,151 15190,634 15131,994 15073,354 15014,714 14956,074 14897,434 14838,793 14780,153 14721,513 14662,873 

5 
Котельная пер. Бетонный, 

4а 
5280,650 5078,466 5383,263 5425,333 5478,244 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 5435,915 

6 
Котельная пер. 

Ботанический, 2а 
13806,898 11669,644 13053,286 

13546,99

3 
12734,955 13234,494 13165,166 13072,067 12989,940 12907,812 12825,685 12743,557 12661,430 12579,302 12497,174 12415,047 12332,919 

7 
Котельная ул. 

Васильевская, 84б 
683,351 520,100 549,637 602,119 560,434 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 593,782 

8 
Котельная ул.  

Васильевская, 138а 
4893,466 4574,673 5045,121 5041,322 4967,226 4979,152 4953,617 4926,741 4900,484 4874,227 4847,970 4821,713 4795,456 4769,200 4742,943 4716,686 4690,429 

9 
Котельная ул.  Гагарина, 

48а 
150,039 143,514 163,039 149,906 152,639 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 150,452 

10 
Котельная ул. Городская, 

98к  
658,690 381,815 852,594 677,954 453,131 617,373 617,227 601,835 593,479 585,124 576,768 568,412 560,057 551,701 543,345 534,990 526,634 

11 
Котельная ул.  Калинина, 

6б 
22984,932 22969,131 25300,666 

24981,89

3 
26526,948 25164,158 25079,681 25019,402 24947,955 24876,508 24805,061 24733,614 24662,167 24590,720 24519,273 24447,826 24376,379 

12 
Котельная ул.  Карачевская, 

29а 
7430,976 7997,428 6021,543 7563,649 9074,423 7783,523 7710,814 7686,696 7640,151 7593,607 7547,062 7500,517 7453,973 7407,428 7360,884 7314,339 7267,794 

13 
Котельная ул.  Карачевская, 

41б 
3930,977 4548,620 4817,659 4548,583 5527,656 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 4744,397 

14 
Котельная 

пер.Карачевский, 23а 
4971,860 4384,278 7963,878 5850,673 4424,150 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 5565,368 

15 
Котельная ш.  Карачевское, 

5а 
4955,903 5073,635 5579,880 5437,500 5515,223 5443,635 5438,147 5433,083 5427,823 5422,563 5417,304 5412,044 5406,784 5401,525 5396,265 5391,005 5385,746 

16 
Котельная ш.  Карачевское, 

60а 
3821,421 3100,018 3545,442 3785,121 3566,999 3667,920 3633,257 3588,331 3548,142 3507,953 3467,764 3427,575 3387,386 3347,196 3307,007 3266,818 3226,629 

17 
Котельная ул.  

Комсомольская, 15а 
2797,795 3025,208 3254,257 3076,581 3224,943 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 3106,253 

18 
Котельная ул.  

Комсомольская,119а 
12947,728 14668,910 16460,025 

15116,66

8 
15573,429 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 15208,020 

19 
Котельная ул.  

Комсомольская,127а 
3884,635 4707,963 5252,249 4830,130 4879,912 4823,301 4813,526 4804,370 4794,927 4785,485 4776,043 4766,601 4757,159 4747,717 4738,275 4728,833 4719,391 

20 
Котельная ул.  

Комсомольская,185а 
3299,599 3736,586 4259,614 4043,698 4217,827 4024,852 3990,191 3963,610 3933,301 3902,991 3872,681 3842,371 3812,061 3781,752 3751,442 3721,132 3690,822 

21 
Котельная ул.  

Комсомольская, 206а 
12457,011 12708,657 13269,963 

13278,59

0 
12379,914 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 13098,855 

22 
Котельная ул.  

Комсомольская, 241б 
1920,538 2069,455 2439,907 2319,550 2335,466 2292,705 2275,184 2258,946 2242,116 2225,287 2208,457 2191,627 2174,797 2157,967 2141,137 2124,307 2107,477 

23 
Котельная ул.  

Комсомольская, 252а 
12010,487 11497,041 12828,193 

12604,53

3 
13181,637 12644,099 12595,532 12557,956 12515,307 12472,658 12430,009 12387,361 12344,712 12302,063 12259,414 12216,765 12174,117 

24 
Котельная ул. 

Комсомольская, 261а  
764,764 687,811 894,863 782,954 719,761 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 770,315 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 5261,409 5634,253 6503,283 5964,403 6151,939 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 6001,910 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 2982,338 2730,181 3283,267 3145,827 3218,524 3146,063 3137,446 3129,923 3121,895 3113,868 3105,840 3097,812 3089,784 3081,756 3073,728 3065,700 3057,673 

27 Котельная ул. Красина, 52  307,337 243,063 326,317 304,342 282,990 295,126 292,880 289,723 286,987 284,251 281,515 278,779 276,043 273,306 270,570 267,834 265,098 

28 
Котельная ул.  Кромская, 

7а(908кв) 
17249,159 22360,971 22779,146 

21171,18

8 
22070,241 21350,999 21350,999 21350,999 21350,999 21350,999 21350,999 21350,999 21350,999 21739,612 21739,612 21739,612 21739,612 

29 
Котельная ул.  Кромская, 

7а(909кв) 
56374,364 47449,137 51209,861 

54075,34

2 
55445,184 54169,558 54062,075 53968,833 53869,018 53769,203 53669,389 53569,574 53469,759 53369,944 53270,130 53170,315 53070,500 

30 
Котельная Кромское шоссе, 

13а 
1147,439 1024,853 1160,526 1164,651 1152,307 1154,247 1149,933 1145,458 1141,057 1136,657 1132,256 1127,855 1123,455 1119,054 1114,653 1110,253 1105,852 
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31 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 37а  
28570,041 25672,345 27915,890 

28331,90

2 
26576,739 27887,347 27845,024 27786,153 27734,919 27683,685 27632,451 27581,217 27529,984 27478,750 27427,516 27376,282 27325,048 

32 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 98   
2661,014 2378,284 2674,997 2618,457 2460,592 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 2586,884 

33 
Котельная ул.  Латышских  

стрелков, 109  
25349,620 23711,452 24724,410 

25247,24

2 
24246,175 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 25047,028 

34 
Котельная ул.  Левый берег 

р.Оки, 23 
13376,928 11657,557 13249,095 

13296,23

8 
12696,150 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 13176,220 

35 
Котельная Гостиничный 

комплекс "Лесной" 
1272,569 901,199 900,443 1212,630 1200,870 1131,716 1087,220 1046,346 1003,800 961,254 918,709 876,163 833,617 791,071 748,526 705,980 663,434 

36 
Котельная ул.  

Машиностроительная, 5а 
3921,043 3499,782 4242,613 4118,006 4100,845 4072,441 4048,829 4025,431 4001,935 3978,439 3954,942 3931,446 3907,950 3884,453 3860,957 3837,460 3813,964 

37 
Котельная ул.  

Маяковского,10а 
3850,244 3500,983 4364,571 4013,233 4980,650 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 4206,716 

38 
Котельная ул.  

Маяковского, 55а    
639,619 482,373 635,151 593,477 544,030 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 583,588 

39 
Котельная ул.  

Маяковского, 62а 
9346,251 8526,309 9201,202 9338,437 9459,317 9334,659 9318,462 9303,465 9287,915 9272,364 9256,813 9241,263 9225,712 9210,161 9194,611 9179,060 9163,510 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 2329,651 2327,311 2677,337 2504,480 2635,638 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 2530,712 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 269,732 214,374 263,864 259,239 234,472 252,314 251,528 250,201 249,124 248,048 246,971 245,894 244,817 243,740 242,663 241,586 240,509 

42 
Котельная ул.  6-ой 

Орловской дивизии, 14 
22532,447 19243,827 21066,650 

21565,36

2 
23022,193 21751,126 21679,942 21630,721 21571,363 21512,005 21452,647 21393,289 21333,931 21274,573 21215,215 21155,857 21096,499 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 801,192 593,639 560,367 637,042 563,889 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 622,411 

44 
Котельная ул.  2-я 

Посадская, 19а 
2242,759 1620,004 2106,214 2180,335 1980,150 2132,811 2129,955 2124,871 2120,816 2116,760 2112,704 2108,649 2104,593 2100,537 2096,482 2092,426 2088,370 

45 
Котельная ул.  1-я 

Пушкарная, 20а 
2271,017 1023,153 1505,743 1758,734 1581,875 1713,729 1710,340 1703,724 1698,598 1693,472 1688,345 1683,219 1678,093 1672,966 1667,840 3085,655 3080,529 

46 
Котельная ул.  1-я 

Пушкарная, 21а 
742,949 752,690 866,767 821,742 812,972 813,926 810,604 807,165 803,781 800,396 797,011 793,626 790,241 786,856 783,472 780,087 776,702 

47 
Котельная пр.  Связистов, 

1а 
16083,689 14500,157 15528,959 

15976,31

0 
15693,472 15860,559 15829,354 15795,426 15762,754 15730,083 15697,412 15664,741 15632,069 15599,398 15566,727 15534,055 15501,384 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 5195,792 4277,928 4670,404 4985,189 4787,358 4888,452 4860,181 4826,252 4794,934 4763,617 4732,299 4700,981 4669,664 4638,346 4607,028 4575,711 4544,393 

49 
Котельная ул.  Федотовой, 

12 
4606,803 3904,801 4552,229 4619,575 4378,837 4497,393 4461,803 5765,849 5725,152 5610,739 5557,756 5504,773 5451,790 5398,807 5345,824 5292,841 5239,858 

50 
Котельная ул.  

Циолковского,1б 
2120,911 1478,625 1928,934 1882,388 1820,590 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 1870,028 

51 
Котельная ул.  

Циолковского, 51а 
3877,775 3456,563 3809,419 3920,818 3848,489 3878,322 3863,492 3847,462 3831,985 3816,509 3801,032 3785,556 3770,080 3754,603 3739,127 3723,650 3708,174 

52 
Котельная ул.  Черепичная, 

24б 
607,875 530,007 552,577 581,301 673,748 598,642 597,687 597,288 596,632 595,977 595,321 594,665 594,010 593,354 592,699 592,043 591,387 

53 
Котельная пер. Шпагатный, 

92 
1624,289 1237,328 1339,125 1467,316 1328,590 1196,172 1073,273 984,244 895,215 806,186 717,157 628,128 539,099 450,070 361,041 272,012 182,983 

54 
Котельная пер. Шпагатный, 

92г 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

55 Котельная пл.  Щепная,12б 4103,429 4022,672 4524,569 4421,859 4499,643 4400,136 4377,947 4358,226 4337,365 4316,505 4295,645 4274,784 4253,924 4233,064 4212,203 4191,343 4170,483 

56 
Котельная ул.  Энгельса, 

88а 
1630,096 1731,857 2371,802 2211,346 2033,025 2101,508 2067,772 2020,482 1979,448 1938,414 1897,380 1856,346 1815,312 1774,277 1733,243 1692,209 1651,175 

57 
Котельная ул.  Яблочная, 

59а 
772,656 525,114 650,612 644,730 612,249 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 638,234 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 552,942 602,705 732,159 648,632 574,577 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 633,821 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 567,522 507,438 602,159 579,038 531,381 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 569,506 

60 
Котельная ул.  Генерала  

Жадова, 4а 
4554,908 2685,181 3591,690 3631,018 2921,225 3427,974 3413,824 3365,451 3332,873 3300,296 3267,718 3235,140 3202,562 3169,985 3137,407 3104,829 3072,252 

61 
Котельная ул.  Генерала  

Родина, 69а 
25214,082 22621,653 26663,459 

26432,45

7 
25267,232 47472,002 47331,737 46632,224 46342,928 46053,632 45764,335 45475,039 45185,743 44896,447 44607,151 44317,855 44028,559 

62 
Котельная пер. 

Ипподромный, 2а   
1495,810 1238,960 1562,719 1517,797 1375,076 1469,546 1461,479 1448,354 1437,563 1426,772 1415,982 1405,191 1394,401 1383,610 1372,819 1362,029 1351,238 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 18,827 8,912 6,834 10,524 54,648 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 19,349 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 6373,191 5728,446 6577,928 6360,788 6185,074 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 6325,645 

65 
Котельная ул. Матросова, 

46б 
23232,229 24645,178 28016,547 

25931,26

0 
26134,977 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 25972,003 

66 
Котельная ш.  Наугорское, 

13б 
2400,962 3190,431 4463,265 3389,452 3061,083 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 3323,778 
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67 
Котельная ш. Наугорское, 

27 
3414,628 3543,678 4302,558 3854,669 3938,543 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 3871,444 

68 
Котельная ш. Наугорское , 

29б 
10104,557 9867,164 12976,491 

11550,48

7 
11446,925 11421,260 30337,571 30276,017 29702,643 29539,086 29375,528 29211,970 29048,412 28884,855 28721,297 28557,739 28394,181 

69 
Котельная ул.  Октябрьская, 

4а 
8498,029 7692,953 8790,574 8541,956 9013,058 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 8636,177 

70 
Котельная ул.  Октябрьская, 

54а 
3655,721 1798,983 2023,481 2460,496 2254,848 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 2419,366 

71 
Котельная ул. Трудовые 

резервы, 32а 
5260,441 4838,297 5891,178 5634,173 5488,231 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 5604,984 

72 
Котельная ул.  Цветаева, 

15б 
4290,122 5417,058 6098,556 5571,813 5204,864 5491,949 5489,075 5484,878 5481,291 5477,705 5474,118 5470,531 5466,945 5463,358 5459,771 5456,185 5452,598 

73 
Котельная пер. Огородный, 

7а 
642,074 571,693 625,446 645,917 632,968 636,261 632,521 628,484 624,584 620,684 616,784 612,884 608,984 605,083 601,183 597,283 593,383 

74 
Котельная ул.  Тургенева, 

50а 
254,250 210,476 221,471 236,003 223,852 230,747 229,411 227,689 226,145 224,601 223,057 221,513 219,969 218,425 216,881 215,337 213,793 

75 
Котельная Пролетарская 

гора, 1 
2914,374 2587,954 2826,986 2843,077 2850,753 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 2844,612 

76 
Котельная ул.  Абрамова-

Соколова, 76б 
1090,605 752,464 785,104 865,936 850,142 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 862,777 

77 
Котельная ул.  5 Августа, 

66а 
530,914 647,117 690,703 634,157 650,219 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 637,369 

78 
Котельная ул. Грузовая, 

119г 
5103,333 5024,788 5276,778 5252,956 5255,171 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 5253,399 

79 
Котельная ул.  Деповская, 

6а 
1039,156 859,749 1211,564 1088,976 1099,437 1079,856 1073,234 1067,153 1060,822 1054,492 1048,161 1041,830 1035,500 1029,169 1022,838 1016,508 1010,177 

80 
Котельная ул.  3-я Курская, 

3а 
942,558 549,193 477,803 619,996 837,148 662,295 660,925 660,871 660,210 659,549 658,889 658,228 657,567 656,906 656,245 655,584 654,923 

81 
Котельная ул.  Ливенская, 

48г 
11684,512 9843,598 10634,513 

11226,97

4 
10770,756 11052,913 11012,343 10962,819 10917,428 10872,037 10826,646 10781,255 11117,318 11071,927 11009,039 10962,057 10915,076 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а 456,909 338,394 401,187 398,328 379,218 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 394,506 

83 
Котельная ул.  Московская, 

27а 
1375,593 1351,972 1471,562 1444,258 1352,388 1416,833 1412,727 1407,004 1402,027 1397,051 1392,074 1387,097 1382,121 1377,144 1372,167 1367,190 1362,214 

84 
Котельная ш. 

Новосильское, 7а пом.1 
129,707 103,461 113,288 120,556 115,537 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 119,552 

85 
Котельная ш. 

Новосильское, 7а пом. 2 
100,540 79,713 83,756 89,041 85,358 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 88,304 

86 
Котельная ул.  Паровозная, 

64б 
14583,947 15394,947 16455,831 

16054,95

2 
15934,894 16003,243 15988,119 15972,464 15957,053 15941,643 15926,233 15910,822 15895,412 15880,002 15864,592 15849,181 15833,771 

87 
Котельная ул.  Пушкина, 

68а 
995,380 749,794 985,624 973,424 905,550 934,677 923,063 907,306 893,462 879,617 865,772 851,927 838,082 824,237 810,392 796,547 782,703 

88 
Котельная ул Ст. Разина, 

11б 
30463,787 27518,248 31462,768 

30188,09

2 
32223,348 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 31279,655 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а 710,231 629,691 681,476 707,092 691,740 699,243 696,745 693,994 691,360 688,726 686,092 683,458 680,824 678,190 675,556 672,922 670,287 

90 
Котельная ул. 

Студенческая, 2а 
569,894 1945,402 2240,282 1654,943 2069,707 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 1737,896 

91 Котельная ул. Тульская, 24а 1405,801 1414,951 1582,293 1604,888 1624,921 1579,504 1562,052 1546,594 1530,215 1513,837 1497,458 1481,080 1464,701 1448,323 1431,944 1415,566 1399,187 

92 Котельная ул. Тульская, 63б 517,936 455,384 594,559 526,544 519,795 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 525,194 

93 
Котельная пер. Южный, 

26б 
2777,871 2628,883 2970,876 2917,039 3070,259 2932,220 2922,119 2914,604 2905,896 2897,187 2888,479 2879,770 2871,062 2862,354 2853,645 2844,937 2836,228 

94 
Котельная ул.  

Металлургов, 80б 
581,295 745,329 837,201 755,505 812,587 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 766,921 

95 
Котельная ул.  Силикатная, 

28а 
4636,875 5512,126 6122,996 5714,716 6137,523 5765,031 5741,308 5725,459 5705,975 5686,492 5667,008 5647,525 5628,041 5608,558 5589,074 5569,591 5550,107 

96 Котельная ул. Часовая, 41а 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 6526,000 

97 
Котельная ул. 

Автогрейдерная, 3г 
786,300 786,300 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 830,059 

98 
Котельная пер. 

Воскресенский, 14г 
923,700 923,700 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 1882,412 

99 
Котельная ул. Горького, 

2(лит А, пом.46) 
529,200 529,200 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 745,860 

10

0 

Котельная ул. Карачевская, 

12г 
391,700 391,700 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 430,796 
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№ 

п/

п 

  

  

Наименование источника 

теплоснабжения 

  

  

Выработка тепловой энергии 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

10

1 

Котельная ул. 

Московская,175 (лит А, пом 

8) 

68,700 68,700 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 70,568 

10

2 
Котельная ул. Линейная 69а 147,100 147,100 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 77,804 

10

3 

Котельная ул. Пищевой 

12А  
137,700 137,700 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 103,868 

10

4 

Котельная ул. Рабочий 

городок 22а 
130,200 130,200 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 64,310 

10

5 

Котельная ул. Медведева, 

д.93а 
1564,000 1564,000 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 1992,394 

10

6 
Планерная, 31-1 0,000 0,000 0,000 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 

10

7 

Котельная ул. 

Комсомольская 287 
3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 3689,100 

10

8 

Котельная ул. 3-я Курская, 

д.56 
3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 3607,000 

10

9 

Котельная ул. Планерная, д. 

31 
5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 5949,400 

11

0 

Котельная 2-ая Пушкарная, 

18 
158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 

11

1 
Новая котельная БМК 

№1 
      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11

2 
Новая котельная БМК 

№2 
      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11

3 
Новая котельная БМК 

№3 
      0,000 0,000 0,000 5623,948 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 6002,919 

11

4 
Новая котельная БМК 

№4 
      0,000 0,000 11090,191 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 11837,507 

11

5 
Новая котельная 13 мкр       25975,98 51951,96 77927,94 103903,91 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 

  Вариант 1 1889450 1791161 2022503 1981333 1965722 2061818 2141307 2182280 2216513 2249968 2267945 2266788 2256043 2245385 2234873 2225800 2216955 

  Вариант 2 1889450 1791161 2022503 1981333 1965722 2061818 2141307 2182280 2216513 2249968 2267945 2266788 2256043 2245385 2234873 2225800 2216955 

 

*Принято, что в соответствии с мероприятиями по замене ветхих сетей происходит ежегодное снижение уровня тепловых потерь 

**Поскольку доля мазута в топливном балансе Орловской ТЭЦ составляет менее 0,01 %, мазут не учитывался при в расчете топлива на перспективу. 
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Таблица 8.1.2 – Существующие и перспективные значения полезного отпуска тепловой энергии (сценарий 1 и сценарий 2) 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Полезный отпуск 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 965127,09 952780,96 1004058,86 973988,97 964786,00 943520 1047797,43 1090385,44 1130080,46 1168834,59 1195035,81 1203602,93 1203602,93 1203602,93 1203602,93 1203602,93 1204959,79 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 965127,09 952780,96 1004058,86 973988,97 964786,00 943520 1070943,46 1089373,82 1104911,17 1119507,64 1121551,21 1130118,32 1130118,32 1130118,32 1130118,32 1130118,32 1131475,18 

2 
Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с 

учетом потерь ТСК Орел) 
22713,83 21885,90 22809,22 22469,65 22236,65 36763,45 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 58572,17 

  
Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с 

учетом потерь ТСК Орел) 
22713,83 21885,90 22809,22 22469,65 22236,65 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 26570 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        47892,49 47535,97 50359,07 48595,84 53696,25 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 49615,93 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 11451,39 12848,70 13414,26 12571,45 13012,12 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 12659,58 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 5043,63 4833,88 4875,65 4917,72 4970,63 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 4928,30 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 12174,72 10277,07 10485,33 10979,04 10246,96 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 10832,62 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 651,64 493,39 493,80 546,28 504,59 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 537,94 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 4172,22 3910,84 4047,23 4043,43 3995,66 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 4033,88 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 141,82 137,33 159,27 146,14 148,87 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 146,69 

10 Котельная ул. Городская, 98к  451,86 215,70 595,74 421,10 207,62 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 378,41 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 20869,63 20981,20 21403,57 21084,80 22701,29 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 21408,10 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 6590,61 7095,78 4530,04 6072,15 7618,28 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 6381,37 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 3511,22 4266,80 4292,63 4023,55 5002,62 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 4219,37 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 4708,35 4127,40 7587,68 5474,48 4047,96 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 5189,17 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 4596,49 4736,86 4880,24 4737,86 4820,97 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 4754,48 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 3349,25 2620,58 2625,39 2865,07 2684,91 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 2829,04 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 2681,32 2923,07 3068,71 2891,04 3039,40 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 2920,71 

18 
Котельная ул.  

Комсомольская,119а 
11746,35 13589,11 14682,77 13339,41 13796,17 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 13430,76 

19 
Котельная ул.  

Комсомольская,127а 
3456,81 4310,23 4516,69 4094,58 4154,61 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 4106,58 

20 
Котельная ул.  

Комсомольская,185а 
2800,64 3267,90 3358,15 3142,23 3347,99 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 3183,38 

21 
Котельная ул.  Комсомольская, 

206а 
11600,82 11906,68 11740,81 11749,44 10850,76 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 11569,70 

22 
Котельная ул.  Комсомольская, 

241б 
1674,67 1831,32 1933,53 1813,17 1846,75 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 1819,89 

23 
Котельная ул.  Комсомольская, 

252а 
10653,94 10258,08 10791,50 10567,84 11187,93 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 10691,86 

24 
Котельная ул. Комсомольская, 

261а  
746,76 668,42 875,46 763,55 700,35 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 750,91 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 4722,42 5214,27 5776,67 5237,79 5425,32 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 5275,29 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 2692,65 2466,01 2785,49 2648,05 2729,09 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 2664,26 

27 Котельная ул. Красина, 52  227,05 192,02 242,50 220,52 202,15 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 216,85 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 15827,63 20177,88 20312,10 18772,54 19671,59 18952,35 18952,35 18952,35 18952,35 18952,35 18952,35 18952,35 18952,35 19340,96 19340,96 19340,96 19340,96 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 52232,06 44268,84 43952,23 46817,71 48281,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 47110,46 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 1021,82 908,94 959,19 963,32 955,37 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 961,73 

31 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 37а  
25880,76 23283,00 23957,86 24373,87 22669,81 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 24033,06 



226 

 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Полезный отпуск 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

32 
Котельная ул.  Латышских 

стрелков, 98   
2556,70 2278,61 2502,46 2445,92 2288,06 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 2414,35 

33 
Котельная ул.  Латышских  

стрелков, 109  
24275,76 22654,85 22681,06 23203,89 22202,82 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 23003,67 

34 
Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 

23 
12802,48 11112,39 11886,72 11933,86 11333,77 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 11813,84 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
836,86 509,65 204,98 517,16 536,66 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 521,06 

36 
Котельная ул.  

Машиностроительная, 5а 
3427,29 3043,02 3422,07 3297,46 3304,51 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 3298,87 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 3576,68 3256,35 3943,52 3592,18 4559,60 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 3785,67 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    594,94 440,90 580,43 538,76 489,31 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 528,87 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 8472,98 7768,01 7914,64 8051,88 8188,03 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 8079,11 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 2147,13 2179,72 2422,71 2249,85 2381,01 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 2276,09 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 233,47 181,97 214,66 210,03 186,38 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 

42 
Котельная ул.  6-ой Орловской 

дивизии, 14 
19984,96 16879,50 17684,16 18182,87 19696,83 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 18485,66 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 757,61 513,13 520,36 597,03 523,88 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 582,40 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 2017,01 1381,74 1588,19 1662,31 1466,11 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 1623,07 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 2044,05 774,69 1029,89 1282,88 1110,36 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 1248,37 2511,77 2511,77 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 635,54 637,90 704,26 659,23 654,05 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 658,19 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 14730,35 13252,64 13320,47 13767,82 13516,82 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 13717,62 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 4641,07 3753,04 3724,88 4039,66 3871,33 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 4006,00 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 3879,07 3266,33 3471,68 3539,03 3338,74 3498,97 3498,97 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 4570,25 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 2027,82 1390,40 1778,93 1732,38 1670,58 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 1720,02 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 3541,57 3133,49 3170,43 3281,83 3224,58 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 3270,38 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 550,22 459,65 461,85 490,58 583,63 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 509,19 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 1499,31 1114,74 1114,74 1242,93 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 1115,97 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Котельная пл.  Щепная,12б 3576,08 3548,82 3716,52 3613,81 3712,85 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 3633,61 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 1180,17 1300,31 1480,92 1320,46 1186,83 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 1293,74 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 701,84 477,29 598,38 592,50 560,02 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 517,98 573,60 671,08 587,55 513,50 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 572,74 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 545,17 491,74 553,14 530,02 482,36 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 520,48 

60 
Котельная ул.  Генерала  Жадова, 

4а 
3569,64 1875,42 2663,54 2702,87 2026,59 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 2567,61 

61 
Котельная ул.  Генерала  Родина, 

69а 
22216,93 20060,03 21484,99 21253,98 20248,88 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 39152,01 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   1274,81 1047,80 1228,69 1183,76 1052,36 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 1157,48 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 15,83 8,91 6,83 10,52 54,65 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 5896,22 5293,70 5920,67 5703,53 5527,82 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 5668,39 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 22444,14 23998,97 26349,48 24264,19 24467,91 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 24304,94 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 2283,03 3090,69 4297,58 3223,77 2895,40 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 3158,09 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 3123,50 3284,95 3876,06 3428,17 3512,04 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 3444,94 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Полезный отпуск 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 8409,92 8473,66 10580,79 9154,79 9120,07 9147,85 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 24234,04 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 7939,23 7159,91 7922,50 7673,88 8144,98 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 7768,10 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 3346,90 1522,59 1779,22 2216,24 2010,59 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 2175,11 

71 
Котельная ул. Трудовые резервы, 

32а 
4872,06 4421,58 5032,33 4775,32 4629,38 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 4746,13 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 3772,67 4833,73 5093,33 4566,57 4203,63 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 4493,99 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 559,48 498,07 498,07 518,54 509,38 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 516,71 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 214,04 170,45 170,45 184,98 174,29 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 182,84 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 2742,57 2449,33 2571,81 2587,90 2595,58 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 2589,44 

76 
Котельная ул.  Абрамова-

Соколова, 76б 
1002,37 673,13 716,50 797,33 781,54 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 794,17 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 505,89 628,16 651,84 595,30 611,36 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 598,51 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 4847,25 4789,52 4854,12 4830,30 4832,51 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 4830,74 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 867,04 715,34 975,07 852,48 869,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 855,98 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 717,72 385,28 338,21 480,40 698,00 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 523,92 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г 10539,78 8788,70 8775,55 9368,01 8955,06 9285,42 9285,42 9285,42 9285,42 9285,42 9285,42 9285,42 9608,51 9608,51 9608,51 9608,51 9608,51 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а 421,34 306,91 368,42 365,56 346,45 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 361,73 

83 Котельная ул.  Московская, 27а 1182,36 1180,15 1222,21 1194,90 1108,17 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 1177,56 

84 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом.1 
121,85 99,69 99,87 107,13 102,12 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 

85 
Котельная ш. Новосильское, 7а 

пом. 2 
87,05 71,19 71,19 76,48 72,79 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 75,74 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б 13264,33 14178,87 14322,92 13922,04 13817,81 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 13901,19 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а 767,51 547,73 675,92 663,72 610,03 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 652,98 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б 28989,23 26382,42 28042,90 27804,85 29840,11 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 28896,41 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а 645,82 568,97 568,97 594,59 581,79 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 592,03 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а 459,32 1831,51 2023,42 1438,08 1852,85 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 1521,04 

91 Котельная ул. Тульская, 24а 1187,68 1184,05 1151,97 1174,57 1210,66 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 1181,79 

92 Котельная ул. Тульская, 63б 503,60 436,49 572,07 504,06 497,31 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 502,71 

93 Котельная пер. Южный, 26б 2444,35 2312,86 2459,36 2405,52 2567,52 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 2437,92 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б 517,17 692,01 727,14 645,44 702,52 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а 4082,28 5003,42 5155,27 4746,99 5190,37 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 4835,66 

96 Котельная ул. Часовая, 41а 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 6128,00 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 744,90 744,90 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 788,66 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г 860,80 860,80 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 1819,51 

99 
Котельная ул. Горького, 2(лит А, 

пом.46) 
525,00 525,00 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 741,66 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г 372,60 372,60 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 411,70 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит 

А, пом 8) 
65,92 65,92 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 67,79 

102 Котельная ул. Линейная 69а 138,11 138,11 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 

103 Котельная ул. Пищевой 12А  130,78 130,78 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Полезный отпуск 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а 127,81 127,81 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 61,92 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а 1497,70 1497,70 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 1926,09 

106 Планерная, 31-1 0,00 0,00 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 1631,24 

107 Котельная ул. Комсомольская 287 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 3417,90 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 3209,40 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 5164,40 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 

111 Новая котельная БМК №1         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 Новая котельная БМК №2         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Новая котельная БМК №3         0,00 0,00 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 5567,71 

114 Новая котельная БМК №4         0,00 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 10979,29 

115 Новая котельная 13 мкр       25975,98 51951,96 77927,94 103903,91 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 129879,89 

  Вариант 1 1571671 1532007 1616004 1575328 1575064 1663134 1737274 1780933 1820628 1859382 1885584 1894151 1894474 1894862 1894862 1896126 1897483 

  Вариант 2 1571671 1532007 1616004 1575328 1575064 1663134 1737274 1780933 1820628 1859382 1885584 1894151 1894474 1894862 1894862 1896126 1897483 

 

Таблица 8.1.3 – Годовые значения потребления основного топлива (сценарий 1 и сценарий 2)_часть 1 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 164257,3 191810,7 160531 187459,3 157736 184195,4 164818,2 192465,7 168823 197142,2 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 164257,3 191810,7 160531 187459,3 157736 184195,4 166594,1 194539,4 171719,1 200524,1 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1  3463,26 4046 3399,44 4 025,42 3222,663 3764,919 5198,625 6073,364 8177,725 9553,737 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 3463,26 4046 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        8279,972 9689,419 8044,08 9413,3727 8680,963 10158,67 7655,482 8958,626 7602,113 8896,172 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 2060,152 2409,053 1952,839 2283,5654 2001,108 2340,009 1949,215 2279,328 1941,136 2269,881 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 735,933 860,708 741,6843 867,4344 748,9177 875,8942 743,131 869,1264 743,131 869,1264 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 1988,459 2326,17 2063,667 2414,1515 1939,966 2269,442 2016,063 2358,462 2005,502 2346,108 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 100,551 117,575 110,1521 128,8016 102,5262 119,8846 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 747,086 874,015 746,5235 873,35699 735,5513 860,5206 737,3173 862,5866 733,5361 858,1629 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 19,786 23,126 18,19219 21,263147 18,52388 21,65083 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 

10 Котельная ул. Городская, 98к  95,114 111,209 75,63145 88,429654 50,55052 59,10458 68,87318 80,52776 68,85686 80,50868 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 3560,322 4163,739 3515,464 4111,2784 3732,885 4365,549 3541,112 4141,274 3529,225 4127,371 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 1179,672 1379,911 1481,784 1733,3038 1777,757 2079,516 1524,859 1783,691 1510,615 1767,029 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 658,772 770,285 621,9783 727,26307 755,8578 883,8049 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 758,063 886,595 556,9119 651,33812 421,1245 492,5275 529,7544 619,576 529,7544 619,576 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 782,255 914,596 762,2944 891,25853 773,1906 903,9981 763,1544 892,264 762,3851 891,3646 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 596,715 697,627 637,0541 744,78799 600,3433 701,8689 617,3288 721,7268 611,4947 714,9062 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 444,447 519,827 420,181 491,44537 440,4434 515,1443 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 1655,624 1936,6 1520,503 1778,5476 1566,446 1832,288 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 593,602 694,045 545,8948 638,26526 551,521 644,8435 545,123 637,3629 544,0181 636,0711 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 529,433 619,019 502,5965 587,64143 524,2393 612,9464 500,2541 584,9027 495,946 579,8656 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 1922,762 2249,051 1924,012 2250,5132 1793,798 2098,202 1897,969 2220,051 1683,31 1968,965 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б 298,563 349,086 283,8353 331,86609 285,7829 334,1432 280,5504 328,0253 278,4064 325,5185 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 1887,874 2207,207 1854,959 2168,7242 1939,889 2268,02 1860,782 2175,532 1853,634 2167,176 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  129,881 151,864 113,6384 132,87227 104,4666 122,1481 111,804 130,7274 111,804 130,7274 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 786,258 919,51 721,1065 843,31688 743,7799 869,8329 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 425,023 496,984 407,2311 476,17976 416,6419 487,1839 407,2617 476,2155 406,1463 474,9113 

27 Котельная ул. Красина, 52  46,3 54,135 43,18215 50,489544 40,1525 46,9472 41,87442 48,96051 41,55582 48,58799 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 2646,937 3094,91 2460,092 2876,4433 2564,562 2998,594 2480,986 2900,873 2480,986 2900,873 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 8475,203 9917,189 8949,439 10472,112 9176,147 10737,39 6958,593 8142,54 6944,785 8126,383 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 187,072 218,831 187,7371 219,609 185,7472 217,2813 186,0599 217,6471 185,3645 216,8336 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  4250,689 4972,012 4314,034 5046,1066 4046,78 4733,5 4246,343 4966,928 3578,322 4185,547 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   434,718 508,312 425,5296 497,56808 399,8747 467,5701 420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  3635,262 4254,173 3712,135 4344,1333 3564,946 4171,886 3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 2456,635 2873,819 2465,376 2884,0446 2354,108 2753,881 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" 193,838 226,662 261,0421 305,24629 258,5106 302,2861 243,6238 284,8784 234,0453 273,6779 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а 614,959 719,323 596,8975 698,19632 594,41 695,2867 590,2929 690,4708 586,8704 686,4675 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 495,805 579,661 455,8938 532,99955 565,7901 661,4827 477,873 558,6962 477,873 558,6962 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    107,903 126,145 100,8232 117,86833 92,42286 108,0478 99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 1435,49 1679,36 1456,9 1704,4076 1475,759 1726,47 1456,311 1703,718 1453,784 1700,762 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 419,876 491,168 392,7676 459,45681 413,3365 483,5182 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 39,239 45,886 38,55122 45,081708 34,86814 40,77472 37,52137 43,87741 37,40445 43,74068 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 3272,276 3827,892 3349,741 3918,5099 3576,03 4183,222 3378,595 3952,264 2785,819 3258,838 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 119,397 139,692 135,734 158,8059 120,1473 140,5698 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 369,839 432,669 382,8542 447,89526 347,7028 406,7722 374,5093 438,1327 374,0078 437,546 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 309,205 361,754 225,9633 264,36542 203,2404 237,7808 220,181 257,6005 219,7456 257,0911 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 117,291 137,11 111,1982 129,98772 110,0115 128,6005 110,1406 128,7513 109,691 128,2258 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 1980,602 2316,162 2037,658 2382,8849 2001,584 2340,699 2022,895 2365,62 2013,485 2354,616 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 827,33 967,743 883,0919 1032,9687 848,0477 991,9768 865,9557 1012,924 860,9476 1007,066 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 731,226 855,009 742,0438 867,65802 703,3739 822,4421 722,4177 844,7096 573,5826 670,6795 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 287,919 336,61 280,9714 328,48741 271,7472 317,7033 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 624,332 730,054 642,5895 751,40311 630,7354 737,5417 635,6247 743,259 633,1941 740,4168 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 102,501 119,873 107,8293 126,1043 124,9779 146,1593 111,046 129,8662 110,8687 129,6589 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 242,531 283,732 265,7478 310,89287 240,6229 281,4998 216,6406 253,4433 137,9029 161,3298 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                     

55 Котельная пл.  Щепная,12б 675,624 790,052 660,2869 772,1173 671,9019 785,6995 657,0432 768,3243 653,7299 764,4497 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 336,323 393,405 313,5703 366,79063 288,2842 337,2128 297,9952 348,572 293,2114 342,9764 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 94,176 110,117 93,32465 109,12154 88,62296 103,624 92,38431 108,022 92,38431 108,022 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 87,582 102,386 77,59031 90,705416 68,73179 80,34954 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 110,596 129,294 106,3494 124,32948 97,5965 114,0967 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 646,671 756,454 653,752 764,7371 525,9563 615,246 617,1946 721,9735 438,6787 513,1516 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 3943,556 4604,059 3909,391 4564,1713 3737,052 4362,968 7021,163 8197,132 6094,024 7114,707 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   231,529 270,351 224,8734 262,57946 203,7283 237,8887 217,7247 254,232 188,1372 219,6834 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 982,714 1147,57 950,2742 1109,6883 924,0233 1079,034 945,024 1103,557 945,024 1103,557 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 3548,048 4144,043 3283,965 3835,5996 3309,764 3865,732 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 377,516 440,847 286,6898 334,784 258,9153 302,3502 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 487,505 569,312 436,7565 510,04755 446,2599 521,1457 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 1531,315 1788,153 1363,037 1591,6505 1350,816 1577,38 1347,787 1573,843 3580,042 4180,5 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 1056,39 1235,726 1026,513 1200,7768 1083,127 1267,001 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 260,909 305,054 317,258 370,9371 290,7415 339,9341 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 795,161 928,541 760,4717 888,03289 740,7733 865,0303 756,532 883,4324 756,532 883,4324 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 788,12 921,758 720,0487 842,14417 672,6277 786,6822 709,7279 830,0733 709,3564 829,6389 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 108,118 126,41 111,6567 130,54737 109,4182 127,9302 109,9875 128,5958 109,3409 127,8398 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 43,304 50,672 46,14554 53,997018 43,76956 51,21677 45,11778 52,79439 44,85645 52,4886 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 435,681 509,443 438,1609 512,3427 439,3439 513,726 438,3975 512,6194 365,6796 427,5901 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б 150,106 175,503 165,5606 193,5724 162,5409 190,0418 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 84,707 99,102 77,77222 90,988729 79,74199 93,29325 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 697,112 815,578 693,9649 811,89611 694,2575 812,2384 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 156,682 183,189 140,8286 164,65361 142,1815 166,2354 139,6492 163,2747 138,7929 162,2735 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 28,683 33,538 27,89403 32,615487 30,14933 35,25253 28,07128 32,82274 23,44343 27,41156 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 108,662 127,268 140,9994 165,14244 190,3843 222,9834 150,619 176,4092 150,3074 176,0443 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г 1703,362 1993,01 1798,258 2104,043 1725,184 2018,543 1770,378 2071,422 1763,88 2063,819 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а 76,022 88,845 75,48032 88,211954 71,85904 83,97985 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 

84 Котельная ул.  Московская, 27а 198,344 231,92 194,6638 227,6168 182,2812 213,138 190,9674 223,2947 190,414 222,6476 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 22,99 26,879 24,46492 28,603417 23,44634 27,41254 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 15,477 18,1 16,45367 19,242198 15,7731 18,44628 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б 2272,364 2657,864 2217,007 2593,116 2200,429 2573,725 2209,867 2584,764 2207,778 2582,322 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а 163,466 191,134 161,4426 188,76807 150,1857 175,6059 155,0165 181,2543 153,0903 179,0021 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б 4593,058 5371,64 4406,976 5154,0145 4704,09 5501,494 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а 102,706 120,084 106,5666 124,59786 104,2529 121,8926 105,3837 123,2148 105,0073 122,7747 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а 320,179 374,385 236,523 276,5661 295,8006 345,8794 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 

92 Котельная ул. Тульская, 24а 199,397 233,203 202,2444 236,53315 204,7689 239,4856 199,0455 232,7919 196,8462 230,2197 

93 Котельная ул. Тульская, 63б 118,36 138,295 104,8202 122,47471 103,4766 120,9048 104,5515 122,1607 67,56522 78,94502 

94 Котельная пер. Южный, 26б 397,501 464,902 390,2976 456,47719 410,7983 480,4541 392,3288 458,8528 390,9774 457,2722 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б 110,332 129,27 99,56548 116,65545 107,0882 125,4694 101,07 118,4182 101,07 118,4182 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а 734,32 858,575 685,3558 801,32548 736,0622 860,612 691,3899 808,3807 688,5449 805,0543 

97 Котельная ул. Часовая, 41а 892 1020 892,0121 1020,0138 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 106,5 124,6 112,4527 131,56438 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г 123,5 144,5 251,6231 294,40925 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 72 84,2 101,5362 118,74098 101,5362 118,741 101,5362 118,741 101,5362 118,741 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г 52,6 61,5 57,88399 67,678052 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) 9,3 10,9 9,537155 11,177955 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

103 Котельная ул. Линейная 69а 19,7 23,1 10,39742 12,191902 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  18,6 21,8 14,00216 16,411128 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а 17,5 20,5 8,630088 10,109532 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а 216,5 252,3 275,7721 321,37317 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 

107 Планерная, 31-1     223,0753 260,99808 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 460,7 562,8 460,8282 562,95666 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 503,7 616,5 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 907,3 1071,4 907,3736 1071,4869 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 21,7 25,2 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 

112 Новая котельная БМК №1     0 0 0 0 0 0 0 0 

113 Новая котельная БМК №2     0 0 0 0 0 0 0 0 

114 Новая котельная БМК №3     0 0 0 0 0 0 721,6557 845,3681 

115 Новая котельная БМК №4     0 0 0 0 1423,075 1667,031 1518,969 1779,364 

 Новая котельная 13 мкр           

  ИТОГО Вариант 1 264597,6 309189 260028,3 303853,58 258147,2 301659,5 268227,9 313428 275107,3 321461,9 

  ИТОГО Вариант 2 264597,6 309189 260028,3 303853,58 258147,2 301659,5 268027,7 313193,2 275144,7 321504,1 

 

 

Таблица 8.1.3 – Годовые значения потребления основного топлива (сценарий 1 и сценарий 2)_часть 2 

 

 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2026 2027 2028 2029 2030 2035 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 174052,8 203249,3 178702,5 208679 183179,9 213907,4 185708,9 216860,7 185838,7 217012,2 180692,2 211002,5 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 173566,9 202681,9 174847,5 204177,3 176015,7 205541,5 175253,8 204651,8 175466,1 204899,7 170533,7 199139,9 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1  8148,238 9519,289 8093,968 9455,887 8071,879 9430,081 8049,791 9404,276 8027,702 9378,47 7917,258 9249,443 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 3399,44 4 025,42 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        7570,318 8858,966 7527,831 8809,246 7485,344 8759,526 7442,856 8709,806 7400,369 8660,087 7187,932 8411,488 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 1934,195 2261,764 1926,728 2253,033 1919,262 2244,302 1911,795 2235,571 1904,328 2226,84 1866,996 2183,184 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 743,131 869,1264 743,131 869,1264 743,131 869,1264 743,131 869,1264 743,131 869,1264 743,131 869,1264 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 1991,32 2329,517 1978,809 2314,881 1966,298 2300,246 1953,788 2285,61 1941,277 2270,975 1878,723 2197,797 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 108,6269 127,0182 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 729,5563 853,507 725,6681 848,9582 721,78 844,4095 717,8918 839,8607 714,0037 835,312 694,5629 812,5683 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 18,25853 21,34068 

10 Котельная ул. Городская, 98к  67,13973 78,50098 66,20759 77,4111 65,27545 76,32123 64,34331 75,23135 63,41117 74,14148 58,75047 68,6921 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 3520,742 4117,451 3510,688 4105,693 3500,634 4093,935 3490,58 4082,177 3480,526 4070,419 3430,256 4011,629 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 1505,89 1761,502 1496,771 1750,835 1487,653 1740,169 1478,534 1729,503 1469,416 1718,836 1423,823 1665,505 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 648,7542 758,5714 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 529,7544 619,576 529,7544 619,576 529,7544 619,576 529,7544 619,576 529,7544 619,576 529,7544 619,576 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 761,6751 890,5345 760,9378 889,6723 760,2004 888,8102 759,463 887,9481 758,7257 887,086 755,0389 882,7755 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2026 2027 2028 2029 2030 2035 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 603,9336 706,0663 597,1695 698,1584 590,4055 690,2505 583,6415 682,3426 576,8774 674,4347 543,0573 634,8951 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 424,2335 496,1852 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 1529,692 1789,296 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 542,9833 634,8611 541,9162 633,6134 540,849 632,3657 539,7819 631,118 538,7148 629,8703 533,3791 623,6318 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 492,6423 576,0029 488,8751 571,5982 485,1078 567,1935 481,3406 562,7888 477,5733 558,3841 458,7371 536,3606 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 1683,31 1968,965 1683,31 1968,965 1683,31 1968,965 1683,31 1968,965 1683,31 1968,965 1683,31 1968,965 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б 276,4195 323,1953 274,36 320,7874 272,3006 318,3795 270,2412 315,9716 268,1818 313,5637 257,8847 301,5241 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 1848,104 2160,71 1841,828 2153,372 1835,551 2146,034 1829,275 2138,696 1822,998 2131,358 1791,616 2094,667 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  111,804 130,7274 111,804 130,7274 111,804 130,7274 111,804 130,7274 111,804 130,7274 111,804 130,7274 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 725,6412 848,6201 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 405,1724 473,7725 404,1332 472,5573 403,094 471,3422 402,0548 470,127 401,0155 468,9118 395,8195 462,836 

27 Котельная ул. Красина, 52  41,10792 48,0643 40,71969 47,61038 40,33147 47,15646 39,94325 46,70254 39,55503 46,24862 37,61391 43,97903 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 2480,986 2900,873 2480,986 2900,873 2480,986 2900,873 2480,986 2900,873 2480,986 2900,873 2526,143 2953,673 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 6932,808 8112,368 6919,985 8097,364 6907,163 8082,36 6894,341 8067,357 6881,519 8052,353 6817,408 7977,334 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 184,6432 215,9898 183,9338 215,16 183,2244 214,3302 182,5151 213,5004 181,8057 212,6706 178,2588 208,5216 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  3570,756 4176,697 3564,172 4168,996 3557,588 4161,295 3551,004 4153,594 3544,42 4145,892 3511,5 4107,386 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 420,3986 491,5685 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 3682,697 4309,684 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 2443,123 2858,012 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" 225,2463 263,3889 216,0875 252,6792 206,9287 241,9694 197,7699 231,2597 188,6111 220,55 142,8171 167,0014 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а 583,479 682,5005 580,0732 678,5168 576,6674 674,533 573,2617 670,5493 569,8559 666,5655 552,8271 646,6468 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 477,873 558,6962 477,873 558,6962 477,873 558,6962 477,873 558,6962 477,873 558,6962 477,873 558,6962 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 99,14316 115,9042 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 1451,444 1698,025 1449,018 1695,186 1446,592 1692,348 1444,166 1689,51 1441,74 1686,672 1429,61 1672,481 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 396,8814 464,2691 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 37,20725 43,51007 37,04709 43,32279 36,88694 43,13551 36,72679 42,94823 36,56664 42,76095 35,76588 41,82454 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 2779,495 3251,439 2771,867 3242,516 2764,24 3233,594 2756,613 3224,672 2748,985 3215,749 2710,848 3171,137 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 132,6166 155,1587 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 373,1151 436,5016 372,4029 435,6685 371,6908 434,8353 370,9786 434,0022 370,2665 433,1691 366,7057 429,0034 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 218,8956 256,0967 218,237 255,3261 217,5784 254,5555 216,9197 253,785 216,2611 253,0144 395,7884 463,0521 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 109,2257 127,6819 108,7677 127,1465 108,3096 126,611 107,8516 126,0756 107,3936 125,5402 105,1034 122,863 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 2009,17 2349,57 2005,014 2344,71 2000,858 2339,85 1996,702 2334,99 1992,546 2330,13 1971,768 2305,831 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 854,9374 1000,036 849,3897 993,5466 843,842 987,0574 838,2943 980,5681 832,7465 974,0788 805,008 941,6325 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 741,2228 866,6981 735,991 860,5807 721,2829 843,3827 714,4717 835,4185 707,6605 827,4543 673,6046 787,6334 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 279,1265 326,3306 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 630,5669 737,3447 628,0305 734,3788 625,494 731,4128 622,9576 728,4468 620,4211 725,4809 607,7389 710,651 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 110,7948 129,5724 110,6732 129,4302 110,5516 129,288 110,4299 129,1457 110,3083 129,0035 109,7002 128,2923 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 126,4638 147,9473 115,0246 134,5649 103,5854 121,1824 92,14623 107,8 80,70705 94,41751 23,51115 27,50521 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                         

55 Котельная пл.  Щепная,12б 650,785 761,0061 647,6701 757,3636 644,5551 753,7211 641,4402 750,0786 638,3252 746,4361 622,7506 728,2236 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 286,5057 335,1325 280,687 328,3262 274,8683 321,52 269,0497 314,7138 263,231 307,9075 234,1376 273,8764 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 92,38431 108,022 92,38431 108,022 92,38431 108,022 92,38431 108,022 92,38431 108,022 92,38431 108,022 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 75,81861 88,63424 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2026 2027 2028 2029 2030 2035 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 104,5988 122,2829 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 432,4628 505,8804 428,2765 500,9835 424,0903 496,0865 419,904 491,1896 415,7177 486,2926 394,7865 461,8079 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 6003,961 7009,56 5966,714 6966,074 5929,466 6922,588 5892,219 6879,102 5854,972 6835,616 5668,736 6618,188 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   186,4475 217,7104 185,0585 216,0884 183,6694 214,4664 182,2803 212,8444 180,8912 211,2224 173,9458 203,1124 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 945,024 1103,557 945,024 1103,557 945,024 1103,557 945,024 1103,557 945,024 1103,557 945,024 1103,557 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 3289,125 3841,626 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 281,1349 328,2972 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 438,6572 512,2672 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 3572,778 4172,018 3505,116 4093,007 3485,815 4070,469 3466,514 4047,931 3447,213 4025,393 3350,708 3912,702 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 1037,836 1214,022 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 311,9547 364,7365 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 756,532 883,4324 756,532 883,4324 756,532 883,4324 756,532 883,4324 756,532 883,4324 756,532 883,4324 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 708,8141 829,0045 708,3506 828,4624 707,8871 827,9203 707,4236 827,3782 706,9601 826,8361 704,6425 824,1256 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 108,6431 127,0239 107,9689 126,2357 107,2947 125,4474 106,6205 124,6592 105,9463 123,8709 102,5754 119,9297 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 44,51979 52,09465 44,2179 51,7414 43,91601 51,38814 43,61411 51,03488 43,31222 50,68162 41,80275 48,91532 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 365,6796 427,5901 365,6796 427,5901 365,6796 427,5901 365,6796 427,5901 365,6796 427,5901 365,6796 427,5901 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 164,9566 192,8663 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 78,16617 91,44963 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 694,0234 811,9646 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 138,0065 161,354 137,1878 160,3968 136,3691 159,4396 135,5504 158,4824 134,7317 157,5252 130,6382 152,7392 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 23,34276 27,29384 23,21184 27,14077 23,08092 26,98769 22,95 26,83461 22,81908 26,68153 22,16449 25,91614 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 150,2953 176,0301 150,145 175,8541 149,9947 175,678 149,8444 175,502 149,6941 175,3259 148,9425 174,4457 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г 1755,948 2054,538 1748,677 2046,031 1741,407 2037,524 1734,136 2029,018 1726,866 2020,511 1748,301 2045,59 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 74,75606 87,36553 

84 Котельная ул.  Московская, 27а 189,6426 221,7456 188,9718 220,9613 188,301 220,1769 187,6302 219,3926 186,9595 218,6083 183,6055 214,6866 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 24,2612 28,36524 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 16,31756 19,08301 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б 2205,616 2579,793 2203,488 2577,304 2201,36 2574,815 2199,233 2572,326 2197,105 2569,837 2186,465 2557,392 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а 150,477 175,9465 148,1808 173,2617 145,8847 170,5769 143,5885 167,892 141,2923 165,2072 129,8114 151,7831 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 4566,326 5340,377 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а 104,5927 122,2899 104,1957 121,8257 103,7987 121,3616 103,4017 120,8974 103,0047 120,4333 101,0198 118,1125 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 248,3785 290,4288 

92 Котельная ул. Тульская, 24а 194,8982 227,9415 192,8342 225,5276 190,7702 223,1137 188,7063 220,6997 186,6423 218,2858 176,3224 206,2163 

93 Котельная ул. Тульская, 63б 67,56522 78,94502 67,56522 78,94502 67,56522 78,94502 67,56522 78,94502 67,56522 78,94502 67,56522 78,94502 

94 Котельная пер. Южный, 26б 389,9718 456,0962 388,8067 454,7334 387,6415 453,3707 386,4763 452,008 385,3111 450,6452 379,4853 443,8315 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б 101,07 118,4182 101,07 118,4182 101,07 118,4182 101,07 118,4182 101,07 118,4182 101,07 118,4182 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а 686,6441 802,8318 684,3075 800,0998 681,9708 797,3678 679,6342 794,6358 677,2976 791,9038 665,6145 778,2438 

97 Котельная ул. Часовая, 41а 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 892,0121 1020,014 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 112,4527 131,5644 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 251,6231 294,4093 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 101,5362 118,741 101,5362 118,741 101,5362 118,741 101,5362 118,741 101,5362 118,741 101,5362 118,741 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 57,88399 67,67805 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 

2026 2027 2028 2029 2030 2035 

Газ 
Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 
Газ 

Условное 

топливо 

тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. тыс.м3 т.у.т. 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 9,537155 11,17796 

103 Котельная ул. Линейная 69а 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 10,39742 12,1919 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 14,00216 16,41113 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 8,630088 10,10953 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 275,7721 321,3732 

107 Планерная, 31-1 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 223,0753 260,9981 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 460,8282 562,9567 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 503,648 616,4363 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 907,3736 1071,487 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 21,70109 25,20126 

112 Новая котельная БМК №1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 Новая котельная БМК №2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 Новая котельная БМК №3 770,2847 902,3335 770,2847 902,3335 770,2847 902,3335 770,2847 902,3335 770,2847 902,3335 770,2847 902,3335 

115 Новая котельная БМК №4 1518,969 1779,364 1518,969 1779,364 1518,969 1779,364 1518,969 1779,364 1518,969 1779,364 1518,969 1779,364 

 Новая котельная 13 мкр             

  ИТОГО Вариант 1 280226,4 327439,7 284499,3 332428,9 288670,8 337299,8 290902 339904,8 290733,8 339708 284383,6 332291 

  ИТОГО Вариант 2 280220,1 327432,7 284449,5 332372,8 288578,3 337195,4 290766,9 339752,4 290599,8 339556,8 284252,4 332143 
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Как было указано выше объем производства электроэнергии тепловых электрических 

станций на перспективу не известен. Станции работают на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности, поэтому фактическая электрическая нагрузка формируется из сложившихся цен на 

рынке и топливной составляющей себестоимости электроэнергии. В соответствии с этим о всех 

сценариях развития производство электрической энергии принято на уровне 2022 г. 

Период 2021-2035 

Выработка электроэнергии Орловской ТЭЦ, 

млн.кВт*ч 
1118,862 

Выработка электроэнергии Орловской ТЭЦ, 

млн.кВт*ч 
107,560 

 

Расход топлива для обеспечения тепловой энергией 13 мкр. по сценарию № 1 будет 

значительно ниже ввиду того, что в качестве источника теплоснабжения используется ТЭЦ с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Также следует отметить, что 

необходимо соблюдать приоритет использования комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии для организации теплоснабжения, который определен федеральным законом 

«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года. 

При реализации мероприятий по замене котельного оборудования на указанных в Главе 7 

котельных, в связи с выработкой ресурса и корректировки установленной мощности для 

покрытия существующего дефицита или перспективной тепловой нагрузки ежегодная экономия 

топлива составит 5469 т.у.т. 

По сценариям развития при неизменной выработке электроэнергии на ТЭЦ повысится 

коэффициент полезного использования топлива: 

Сценарий 1 Орловская ТЭЦ – с 19,58 % до 23,66 % 

Сценарий 1 Орловская ГТ ТЭЦ – с 7,95 % до 19,04 % 

Сценарий 2 Орловская ТЭЦ – с 21,51 % до 22,33 % 

 

На рисунках 8.1.1 и 8.1.2 представлена прогнозная динамика потребления природного газа 

и условного топлива по сценариям.  
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Рисунок 8.1.1 – Прогнозная динамика потребления газа 

Рисунок 8.1.2 – Прогнозная динамика потребления условного топлива 

 

Визуально отличия по сценариям на графиках не видно ввиду близких значений расходов 

топлива. 

Прогнозное увеличение потребления газа в целом городу ожидается на 19756 тыс.м3 с 

учетом проведения мероприятий, указанных в Главе 5. 
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8.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

топлива 

 

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с 

«Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 

исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии)» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 

августа 2012 г. N 377. 

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, 

обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных 

зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по 

условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, 

ННЗТ устанавливается по резервному топливу.  

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого 

холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида 

топлива и способа его доставки: 

 
где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в 

самом холодном месяце, Гкал/сут.; 

Нср.т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для 

самого холодного месяца, т.у.т./Гкал; 

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива 

и способа его доставки в соответствии с таблицей 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 – Длительность периода формирования объема ННЗТ 

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по 

сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 

запаса топлива (НЭЗТ). Для отопительных (производственно-отопительных) котельных, 

работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не 

-3

max ср.m

1
ННЗТ = Q ×Н × ×T×10  (тыс. т)

K

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут. 

твердое железнодорожный транспорт 14 

твердое автотранспорт 7 

жидкое железнодорожный транспорт 10 

жидкое автотранспорт 5 
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выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, 

предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и 

планируемый год. 

Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для 

хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива. 

Приказом Минэнерго России от 11 сентября 2020 года №768 утверждены нормативы 

создания запасов топлива при производстве электрической и тепловой энергии для Орловской ТЭЦ 

на 1 октября 2021 года. 

Таблица 8.2.2 – Нормативы создания запасов топлива 

Наименование 

источника 

Резервное 

топливо 

Неснижаемый 

нормативный 

запас, тон 

Нормативный 

эксплуатационный 

запас топлива, тон 

Общий 

нормативный 

запас, тон 

1 октября 2021 

Орловская ТЭЦ мазут 2998 16260 19258 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения резервное топливное хозяйство (РТХ) не 

функционирует и запасы резервного и аварийного топлива отсутствуют. Восстановление РТХ на 

расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется. 

Все котельные не имеют резервное топливо, запасы топлива на источниках тепловой 

энергии отсутствуют. Отсутствие резервного топлива, на котельных является существенным 

недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения. При этом основным 

решением, позволяющее обеспечить увеличение надежности всей системы, является решение 

связанное с возможностью перевода (полностью или частично) потребителей от источников 

теплоснабжения, не оборудованных резервным топливным хозяйством, но находящихся в радиусе 

эффективного теплоснабжения от источников тепла обеспеченных резервным топливом и 

имеющие резерв тепловой мощности, путем создания объектов теплосетевого хозяйства с 

пропускной способностью обеспечивающие полный или частичный перевод тепловой нагрузки.  

 

8.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием 

возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

 

На территории городского округа основным видом топлива является природный газ. Кроме 

основного топлива в качестве резервного топлива на Орловской ТЭЦ используется мазут. На 

источниках тепловой энергии в городском округе местные виды топлива не используются. В 

рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется. 
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8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в городском округе 

 

Основными потребителями топлива в городе являются источники тепло- электроснабжения 

– ТЭЦ и котельные. Самыми крупными потребителями газового топлива являются: Орловская 

ТЭЦ, ГТ ТЭЦ и городские котельные. На Орловской ТЭЦ в качестве основного топлива 

используется природный газ. На квартальных источниках тепловой энергии в качестве топлива 

используется природный газ. 

В мазут в незначительных количествах используется на Орловской ТЭЦ. Доля мазута на 

ТЭЦ составляет 0,003 %. 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса г. Орла 

С развитием инфраструктуры г. Орла предполагается увеличение потребления природного 

газа населением и теплоснабжающими организациями. Прогнозное увеличение потребления газа в 

целом городу ожидается на 22500 тыс.м3 с учетом проведения мероприятий, указанных в Разделе 

4. 

8.6. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию 

построенных и реконструированных источников тепловой энергии 

 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация 

источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

не происходило. Раздел обновлен по фактическим данным базового года, а также с учетом 

обновленных сценарием развития. 

8.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации г. Орла в 

случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида 

топлива 

 

Снижение поставок природного газа не планируется. 
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9. РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

 

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. 

Орла определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 

обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» и Главе 8 обосновывающих материалов 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». 

Прогноз капитальных вложений по годам анализируемого периода выполнен на основе 

Прогнозов социально-экономического развития РФ. 

Сроки реализации 

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2022 года, составляет 15 лет. 

Расчетный период действия схемы – 2035 г. 

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено по 2-м вариантам 

(сценариям) развития системы теплоснабжения. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период до 2035 

года, сформированы в составе 4-х групп проектов: 

● Первая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

● Вторая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия 

имеющегося дефицита тепловой мощности. 

● Третья группа – Строительство новых источников тепла. 

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей 

оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектов-

аналогов. Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет без 

НДС, приведены в таблице 9.1.1
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Таблица 9.1.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

 
Источник тепловой 

энергии 
Источник инвестиций Наименование мероприятия 

Этапы развития схемы теплоснабжения и величина инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 

Группа 1 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" (Вариант № 1 и № 2) 

Орловская ТЭЦ, ул. 

Энергетиков 6 

Инвестпрограмма + капитальные 

вложения в тарифе + амортизация 

Техническое перевооружение: паропровод энергоблока №1, Орловская 

ТЭЦ 
23 494 64 226                       87720 

Модернизация распределительных устройств ГРУ-6кВ 1 и 2 СШ, СБРУ-

6кВ, 0,4кВ гидроузла, Орловская ТЭЦ 
                          0 

Техническое перевооружение энергоблока №2 с установкой 

модернизированных узлов и деталей в период проведения капитального 

ремонта, Орловская ТЭЦ 

                          0 

Техническое перевооружение мазутного хозяйства с заменой мазутного 

резервуара №3, Орловская ТЭЦ 
                          0 

Техническое перевооружение здания части среднего давления с 

демонтажем аварийной части, Орловская ТЭЦ 
7 200                         7200 

Модернизация системы оперативного постоянного тока с заменой 

аккумуляторной батареи №2, Орловская ТЭЦ 
37 000                         37000 

  Итого  67 694 64226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131920 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. 

Кромская, 7а(908кв) 

Плата за тех присоединение + 

капитальные вложения в тарифе  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия минимального дефицита мощности. 
0 0 1000 0 0 0 0 0       0 0 1000 

2. Снижение потерь в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД 0 0 50 0 0 0 0 0       0 0 50 

Стоимость пуско-наладочных работ 0 0 70 0 0 0 0 0       0 0 70 

Итого сумма затрат 0 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 

Котельная ул. 1-я 

Пушкарная, 20а 

Плата за тех присоединение + 

капитальные вложения в тарифе  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой мощности. 

29955,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29955,9 
2. Техническое перевооружение котельной с заменой  двух котлов КВс-

0,58 на два котла суммарной установленная тепловая мощностью 

котельной 3,080 Гкал/ч. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению. 
ПИР и ПСД 1497,795 0                       1497,795 

Стоимость пуско-наладочных работ 2096,913 0                       2096,913 

Итого сумма затрат 33550,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33550,608 

Котельная ул. 

Федотовой, 12 

Плата за тех присоединение + 

капитальные вложения в тарифе  

1. Техническое перевооружение котельной с заменой  трех котлов КВс-

0,58. Установленная тепловая мощность котельной 3 Гкал/ч. 
0 0 19500                     19500 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.   
ПИР и ПСД 0 0 975                     975 

Стоимость пуско-наладочных работ 0 0 1365                     1365 

Итого сумма затрат 0 0 21840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21840 

Котельная ул. Генерала 

Родина, 69а 

Плата за тех присоединение + 

капитальные вложения в тарифе  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой мощности котлов с их заменой на 4-е котла 

КВГ-4,65-115, Q=4 Гкал/ч и возможности обеспечения новых 

потребителей      26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 

 2.Установленная тепловая мощность котельной 16 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению. 
ПИР и ПСД     1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 

Стоимость пуско-наладочных работ     1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 

  Итого сумма затрат 0 0 29120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29120 

Котельная ш. 

Наугорское, 29б 

Плата за тех присоединение + 

капитальные вложения в тарифе  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой мощности котлов с их заменой на 4-е котла 

КВГ-4,65-115, Q=4 Гкал/ч и возможности обеспечения новых 

потребителей  
    26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 

 2.Установленная тепловая мощность котельной 16 Гкал/ч. 

3. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 
ПИР и ПСД     1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 

Стоимость пуско-наладочных работ     1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 

Итого сумма затрат 0 0 29120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29120 



242 

 

Источник тепловой 

энергии 
Источник инвестиций Наименование мероприятия 

Этапы развития схемы теплоснабжения и величина инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 

    Итого  33550,608 0 81200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114750,61 

Итого по группе 1 Вариант 1 101 245 64226 81200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246670,61 

                                  

                                  

Группа 2 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии  для снятием имеющегося дефицита тепловой мощности" 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. 

Авиационная, 1  
Капитальные вложения в тарифе  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия дефицита мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 20 Гкал/ч. 179173,758                         179173,76 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД 8958,68792                         8958,6879 

Стоимость пуско-наладочных работ 12542,1631                         12542,163 

Итого сумма затрат 200674,609 0                       200674,61 

Котельной  ул. 

Кромская, 7а (909 кв.) 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 19,5 Гкал/ч. 114237,833                         114237,83 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД 5711,89167                         5711,8917 

Стоимость пуско-наладочных работ 7996,64833                         7996,6483 

Итого сумма затрат 127946,373 0                       127946,37 

Котельная 

пер.Карачевский, 23а 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия дефицита мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 2 Гкал/ч.     13000                     13000 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД     650                     650 

Стоимость пуско-наладочных работ     910                     910 

Итого сумма затрат     14560                     14560 

ул.  Комсомольская, 

206а  

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефцита мощности. Реконструкция с 

увеличение мощности до 4,5 Гкал/ч.     29250                     29250 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД     1462,5                     1462,5 

Стоимость пуско-наладочных работ     2047,5                     2047,5 

Итого сумма затрат     32760                     32760 

Котельная ул.  

Латышских стрелков, 

37а  

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. Реконструкция с 

оптимизацией мощности до 12 Гкал/ч     78000                     78000 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД     3900                     3900 

Стоимость пуско-наладочных работ     5460                     5460 

Итого сумма затрат     87360                     87360 

Котельная ул.  6-ой 

Орловской дивизии, 14       

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. 
    5000                     5000 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД     250                     250 

Стоимость пуско-наладочных работ     350                     350 

Итого сумма затрат     5600                     5600 

Котельная пр. 

Связистов, 1а 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. Установленная 

тепловая мощность котельной 5,6 Гкал/ч.     36400                     36400 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3 Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     1820                     1820 

Стоимость пуско-наладочных работ     2548                     2548 

Итого сумма затрат     40768                     40768 
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Источник тепловой 

энергии 
Источник инвестиций Наименование мероприятия 

Этапы развития схемы теплоснабжения и величина инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 

Котельная пер. 

Шпагатный, 92 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 0,8 Гкал/ч.     5200                     5200 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     260                     260 

Стоимость пуско-наладочных работ     364                     364 

Итого сумма затрат     5824                     5824 

Котельная ул.  

Генерала Жадова, 4а 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 2,5 Гкал/ч.     13000                       

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     650                     650 

Стоимость пуско-наладочных работ     910                     910 
Итого сумма затрат     14560                     14560 

Котельная пер. 

Ипподромный, 2а 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности.Оптимизация 

мощности котельной до 1 Гкал/ч.     6500                     6500 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     325                     325 

Стоимость пуско-наладочных работ     455                     455 

Итого сумма затрат     7280                     7280 

Котельная ул.  Лескова, 

31а  

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. Оптимизация 

мощности котельной до 0,75 Гкал/ч.     4875                     4875 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     243,75                     243,75 

Стоимость пуско-наладочных работ     341,25                     341,25 

Итого сумма затрат     5460                     5460 

Котельная ул. 

Матросова, 46б 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия дефцита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 10,75 Гкал/ч.     5000                     5000 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     250                     250 

Стоимость пуско-наладочных работ     350                     350 

Итого сумма затрат     5600                     5600 

Котельная ул.  

Октябрьская, 4а  

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефицита мощности. 
    2000                     2000 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.       
ПИР и ПСД     100                     100 

Стоимость пуско-наладочных работ     140                     140 

Итого сумма затрат     2240                     2240 

Котельная 

Пролетарская гора, 1 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1.Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия  дефцита мощности.Установленная 

тепловая мощность котельной 1,5 Гкал/ч.     9750                     9750 

2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.  
ПИР и ПСД     487,5                     487,5 

Стоимость пуско-наладочных работ     682,5                     682,5 

Итого сумма затрат     10920                     10920 

Котельная ул. 

Тульская,63б  

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Проведение работ по устранению ограничения на использование 

установленной тепловой и снятия дефицита мощности. 
    800                     800 

2. Снижение потер в тепловых сетях котельной. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению.      
ПИР и ПСД     40                     40 

Стоимость пуско-наладочных работ     56                     56 

Итого сумма затрат     896                     896 
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Источник тепловой 

энергии 
Источник инвестиций Наименование мероприятия 

Этапы развития схемы теплоснабжения и величина инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 

Котельная ул.  

Силикатная, 28а 

Капитальные вложения в тарифе + 

амортизация, при недостатке 

финансирования бюджетные средства  

1. Снижение эксплуатационных расходов. 
12533,3333                         12533,333 

2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

    Итого сумма затрат 12533,3333 0 0                     12533,333 

                                  

Итого по группе 2 Вариант 1 и Вариант2 341154,316 0 233828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574982,32 

Группа 3 "Строительство новых источников тепла" 

Застройщик 

Новая котельная БМК 

№1 

  Строительство котельной установленной тепловой мощностью 4,5 Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29250 29250 

  ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1462,5 1462,5 

  Стоимость пуско-наладочных работ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2047,5 2047,5 

  Итого сумма затрат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32760 32760 

Новая котельная БМК 

№2 

  Строительство котельной установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000 39000 

  ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1950 1950 

  Стоимость пуско-наладочных работ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2730 2730 

  Итого сумма затрат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43680 43680 

Новая котельная БМК 

№3 

  Строительство котельной установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч  0 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19500 

  ПИР и ПСД   975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 

  Стоимость пуско-наладочных работ   1365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 

  Итого сумма затрат   21840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21840 

Новая котельная БМК 

№4 

  Строительство котельной установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч  39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000 

  ПИР и ПСД 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 

  Стоимость пуско-наладочных работ 2730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2730 

  Итого сумма затрат 43680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43680 

Новая котельная 13 

МКР 

  Строительство котельной установленной тепловой мощностью 60 Гкал/ч    210000   210000                   420000 

  ПИР и ПСД   10500   10500                   21000 

  Стоимость пуско-наладочных работ   14700   14700                   29400 

  Итого сумма затрат 0 235200 0 235200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470400 

                                  

Итого по группе3 Вариант 1 и Вариант 2 43680 257040 0 235200 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 612360 

Всего по проектам Вариант 1 486 079 86066 315028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 963612,92 

Всего по проектам Вариант 2 486078,924 321266 315028 235200 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 1434012,9 
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Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии в период до 2035 года, по 

теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 9.1.2 

Таблица 9.1.2 – Капитальные затраты для строительства, реконструкции и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии по теплоснабжающим 

организациям 

Наименование 

Объем инвестиций для строительства, реконструкции и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии , тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 
2026-

2030 

2031-

2035 
Всего 

Филиал ПАО "Квадра" - 

"Орловская генерация" 
67 694 64 226 0 0 0 0 131 920 

АО «Орелгортеплоэнерго» 374704,924 0 315028 0 0 0 689732,924 

Застройщик 43680 257040 0 235200 0 76440 612360 

ИТОГО Вариант 1 486079 86066 315028 0 0 76440 963613 

ИТОГО Вариант 2 486079 321266 315028 235200   76440 1434013 

 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 

тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 

81-02-13-2022) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №205/пр от 28.13.2022.  Укрупненные 

удельные стоимости строительства тепловых сетей были определены для подземной прокладки 

трубопроводов на глубине до 2-х метров с вывозом автотранспортом лишнего грунта на расстояние 

до 15 км и привозом сухого грунта для обратной засыпки траншеи на расстоянии 1 км. С учетом 

выше изложенного, в таблице 9.2.1 приведены значения удельной стоимости строительства новых 

тепловых сетей и реконструкции старых трубопроводов тепловых сетей. 

Таблица 9.2.1 – Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов 

тепловых сетей 

Условный 

диаметр 

трубопров

ода 

Удельная стоимость строительства трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном 

исполнении рассчитанная в ценах 2021 года без НДС согласно НЦС 81-02-13-2021, тыс. 

руб./пог.м 

Новое строительство Реконструкция 

Надземная 

прокладка 

Подземная 

канальная 

прокладка 

Подземная 

бесканальная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

Подземная 

канальная 

прокладка 

Подземная 

бесканальная 

прокладка 

50 10,22 26,45 9,36 11,75 30,41 10,76 

80 11,66 29,38 10,47 13,41 33,78 12,04 

100 12,62 31,33 11,41 14,51 36,03 13,12 

125 13,82 33,77 12,82 15,89 38,84 14,74 

150 15,02 36,22 14,47 17,27 41,65 16,64 
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Условный 

диаметр 

трубопров

ода 

Удельная стоимость строительства трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном 

исполнении рассчитанная в ценах 2021 года без НДС согласно НЦС 81-02-13-2021, тыс. 

руб./пог.м 

Новое строительство Реконструкция 

Надземная 

прокладка 

Подземная 

канальная 

прокладка 

Подземная 

бесканальная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

Подземная 

канальная 

прокладка 

Подземная 

бесканальная 

прокладка 

200 17,42 41,10 18,52 20,03 47,27 21,30 

250 19,82 45,99 23,58 22,79 52,88 27,11 

300 22,22 50,87 29,63 25,55 58,50 34,08 

400 27,02 60,64 44,74 31,07 69,74 51,45 

500 31,82 70,41 63,85 36,59 80,97 73,43 

600 36,62 80,18 86,96 42,11 92,21 100,01 

700 41,42 89,95 114,07 47,63 103,44 131,18 

800 46,22 99,72 145,18 53,15 114,68 166,96 

С учетом поправочного коэффициента 1,06 на сложность проведения работ в плотной 

городской застройке построены графики зависимости стоимости прокладки трубопровода от 

диаметра и определены функции этих зависимостей для трубопроводов надземной прокладки, 

прокладки в непроходном канале и бесканальной прокладки (см. рисунки 9.2.1-9.2.3). Для 

получения данных для значений диаметров, не указанных в документе, была выполнена 

экстраполяция графиков. Удельные затраты на рисунках приведены в ценах 2021 года без учета 

НДС. Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов 

тепловых сетей на основе проектов-аналогов для всех типов прокладки был введен повышающий 

коэффициент 1,15. С учетом выше изложенного, в таблице 9.2.2 приведены значения удельной 

стоимости строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых трубопроводов тепловых 

сетей. 

 
Рисунок 9.2.1 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей 

от диаметра трубопроводов при бесканальной прокладке 
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Рисунок 9.2.2 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей 

от диаметра трубопроводов при прокладке в непроходном канале 

 
Рисунок 9.2.3 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей 

от диаметра трубопроводов при надземной прокладке на низких опорах 

 

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-

ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на 

основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального 

образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате 

разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных 

факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки 

трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и 

инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки 

трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд 

факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не 
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относящиеся к строитель-но-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период 

строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо 

учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому, объемы инвестиций в 

строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей схеме теплоснабжения 

городского округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях 

проектирования. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части тепловых 

сетей сформированы, в составе 5-ти групп инвестиционных проектов: 

● Первая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Вне зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения и наличия в 

ресурсоснабжающих организациях инвестиционных программ, в схеме предусматривается 

равномерная планомерная замена ветхих сетей, по годам реализации схемы до 2035 года, для всех 

теплоснабжающих организаций. Прогнозируемые объемы капитальных затрат на замену всех 

сетей, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта, 

приведены в таблице 9.2.2. 

Как было указано ранее тепловые сети разбиты на 2 очереди: 

1.Срок службы которых превышает 25 лет на момент актуализации (сети до 1997 г.) 

2. Срок службы которых будет превышать 25 лет к 2035 году. (сети 1998-2010) 

Следует отметить, что требуется осуществлять не менее 5 % протяженности ТС в год. Из 

практики большинство ТСО не дотягивают до этой цифры и в среднем следует учитывать порядка 

2,5 % замены ТС в год 
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Таблица 9.2.2 – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении Объем инвестиций по замене ветхих сетей в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС 

старше 

1997 г. 

1998-

2010 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ВСЕГО 

        АО «Орелгортеплоэнерго»   

2 1-я Пушкарная 21 "а" 462,8 0 330,99 330,99 330,99 330,99 330,99 330,99 330,99 330,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2647,95 

3 1-я Пушкарная 20 "а" 508,4 0 370,98 370,98 370,98 370,98 370,98 370,98 370,98 370,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2967,83 

4 2-я Посадская 19 "а"  653,64 0 472,57 472,57 472,57 472,57 472,57 472,57 472,57 472,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780,57 

5 3-я Курская 3"а"  182,8 0 144,64 144,64 144,64 144,64 144,64 144,64 144,64 144,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,15 

6 5 Августа 66 "а" 0 123,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,73 94,73 94,73 94,73 94,73 473,67 

7 6-ой Орловской дивизии 14 2759,8 3871,4 2375,72 2375,72 2375,72 2375,72 2375,72 2375,72 2375,72 2375,72 4557,14 4557,14 4557,14 4557,14 4557,14 41791,50 

8 Абрамова-Соколова 76 "б" 97,02 0 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,96 

9 Авиационная, 1 18852,2 1530,6 17259,88 17259,88 17259,88 17259,88 17259,88 17259,88 17259,88 17259,88 1820,62 1820,62 1820,62 1820,62 1820,62 147182,15 

10 Автовокзальная 77 5791,2 0 5206,98 5206,98 5206,98 5206,98 5206,98 5206,98 5206,98 5206,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41655,83 

11 Бетонный 4 "а" 0 1547,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1508,82 1508,82 1508,82 1508,82 1508,82 7544,09 

12 Ботанический  2 "а" 5191,8 0 4224,63 4224,63 4224,63 4224,63 4224,63 4224,63 4224,63 4224,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33797,00 

13 Брестская 6 142,6 0 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,47 

14 Васильевская 138 "а" 1672,8 0 1511,65 1511,65 1511,65 1511,65 1511,65 1511,65 1511,65 1511,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12093,17 

15 Васильевская 84"б" 90,4 0 72,87 72,87 72,87 72,87 72,87 72,87 72,87 72,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,98 

16 Весёлая 2 108,24 0 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,60 

17 Генерала Жадова 4 "а" 823,06 0 736,49 736,49 736,49 736,49 736,49 736,49 736,49 736,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5891,93 

18 Генерала Родина 69 "а" 7962,4 0 8341,67 8341,67 8341,67 8341,67 8341,67 8341,67 8341,67 8341,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66733,37 

19 ГК "Лесное" 1965,6 0 1484,48 1484,48 1484,48 1484,48 1484,48 1484,48 1484,48 1484,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11875,85 

20 Городская  98к 772 0 576,05 576,05 576,05 576,05 576,05 576,05 576,05 576,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4608,40 

21 Грузовая 119 "г" 0 1329,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1233,11 1233,11 1233,11 1233,11 1233,11 6165,56 

22 Деповская 6"а" 568,76 0 444,94 444,94 444,94 444,94 444,94 444,94 444,94 444,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3559,54 

23 Ипподромный 2 "а" 797,4 26,7 658,32 658,32 658,32 658,32 658,32 658,32 658,32 658,32 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 5369,14 

24 Калинина 6"б" 8002,5 1012,04 7062,15 7062,15 7062,15 7062,15 7062,15 7062,15 7062,15 7062,15 986,20 986,20 986,20 986,20 986,20 61428,14 

25 Карачевская 29 "а" 3322,9 0 2838,03 2838,03 2838,03 2838,03 2838,03 2838,03 2838,03 2838,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22704,25 

26 Карачевская 41 "б" 554,4 967,2 410,85 410,85 410,85 410,85 410,85 410,85 410,85 410,85 869,53 869,53 869,53 869,53 869,53 7634,42 

27 Карачевский  23 "а" 298 729 300,16 300,16 300,16 300,16 300,16 300,16 300,16 300,16 674,49 674,49 674,49 674,49 674,49 5773,78 

28 Карачевское шоссе 5 "а" 1652,26 0 1425,15 1425,15 1425,15 1425,15 1425,15 1425,15 1425,15 1425,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11401,24 

29 Карачевское шоссе 60 "а" 2561,6 102,6 2002,52 2002,52 2002,52 2002,52 2002,52 2002,52 2002,52 2002,52 180,08 180,08 180,08 180,08 180,08 16920,51 

30 Комсомольская 119 "а" 3274,2 0 2957,77 2957,77 2957,77 2957,77 2957,77 2957,77 2957,77 2957,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23662,18 

31 Комсомольская 127 "а" 1640,88 0 1593,64 1593,64 1593,64 1593,64 1593,64 1593,64 1593,64 1593,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12749,12 

32 Комсомольская 15 "а" 282,4 191,2 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 331,57 331,57 331,57 331,57 331,57 3321,11 

33 Комсомольская 185 "а" 2363,4 0 1871,17 1871,17 1871,17 1871,17 1871,17 1871,17 1871,17 1871,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14969,38 

34 Комсомольская 206 "а" 3027,55 0 2588,29 2588,29 2588,29 2588,29 2588,29 2588,29 2588,29 2588,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20706,36 

35 Комсомольская 241б 1136,8 380,8 882,21 882,21 882,21 882,21 882,21 882,21 882,21 882,21 452,61 452,61 452,61 452,61 452,61 9320,73 

36 Комсомольская 252 "а" 3705,2 395,2 3198,77 3198,77 3198,77 3198,77 3198,77 3198,77 3198,77 3198,77 414,81 414,81 414,81 414,81 414,81 27664,26 

37 Красина 52 191,8 0 142,59 142,59 142,59 142,59 142,59 142,59 142,59 142,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,72 

38 Красина 6 "а" 753,8 820,8 604,93 604,93 604,93 604,93 604,93 604,93 604,93 604,93 785,17 785,17 785,17 785,17 785,17 8765,30 

39 Красина 7 "а" 866 500 688,44 688,44 688,44 688,44 688,44 688,44 688,44 688,44 468,57 468,57 468,57 468,57 468,57 7850,37 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении Объем инвестиций по замене ветхих сетей в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС 

старше 

1997 г. 

1998-

2010 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ВСЕГО 

40 Кромская 7 "а", 909 кв. 8675,1 1361,5 9817,45 9817,45 9817,45 9817,45 9817,45 9817,45 9817,45 9817,45 1141,89 1141,89 1141,89 1141,89 1141,89 84249,02 

41 Кромская 7 "а", 908 кв. 4268,8 413,4 4128,13 4128,13 4128,13 4128,13 4128,13 4128,13 4128,13 4128,13 491,36 491,36 491,36 491,36 491,36 35481,80 

42 Кромское шоссе 13а 358,8 17 273,16 273,16 273,16 273,16 273,16 273,16 273,16 273,16 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21 2286,32 

43 Латышских стрелков 109 а 4080 0 4197,76 4197,76 4197,76 4197,76 4197,76 4197,76 4197,76 4197,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33582,06 

44 Латышских стрелков 37а 7253,9 0 6861,70 6861,70 6861,70 6861,70 6861,70 6861,70 6861,70 6861,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54893,62 

45 Латышских стрелков 98 324,48 0 304,53 304,53 304,53 304,53 304,53 304,53 304,53 304,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2436,25 

46 Левый берег 23а 0 3120,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3139,53 3139,53 3139,53 3139,53 3139,53 15697,64 

47 Лескова 31"а" 887,78 0 653,39 653,39 653,39 653,39 653,39 653,39 653,39 653,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5227,11 

48 Лесная 9 "а" 55,8 0 41,99 41,99 41,99 41,99 41,99 41,99 41,99 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,92 

49 Ливенская 48 "г" 3014 0 2881,81 2881,81 2881,81 2881,81 2881,81 2881,81 2881,81 2881,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23054,48 

50 Матвеева 9 а 1322,2 82,8 1149,68 1149,68 1149,68 1149,68 1149,68 1149,68 1149,68 1149,68 207,26 207,26 207,26 207,26 207,26 10233,76 

51 Матросова 46 "б" 0 3338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3848,51 3848,51 3848,51 3848,51 3848,51 19242,57 

52 Машиностроительная 5"а" 0 2561,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2902,92 2902,92 2902,92 2902,92 2902,92 14514,58 

53 Маяковского 10 "а" 873,5 0 733,60 733,60 733,60 733,60 733,60 733,60 733,60 733,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5868,81 

54 Маяковского 62 "а" 2333,8 626 1903,01 1903,01 1903,01 1903,01 1903,01 1903,01 1903,01 1903,01 617,55 617,55 617,55 617,55 617,55 18311,80 

55 Маяковского 55 "а" 127,5 0 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,55 

56 Металлургов, 80б 37,4 1969,8 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 1737,44 1737,44 1737,44 1737,44 1737,44 8888,43 

57 МОПРа 28 "а" 412 138,2 305,33 305,33 305,33 305,33 305,33 305,33 305,33 305,33 109,48 109,48 109,48 109,48 109,48 2990,02 

58 МОПРа 48 "а" 132,38 0 94,45 94,45 94,45 94,45 94,45 94,45 94,45 94,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,58 

59 Московская 27 "а" 590,4 0 452,03 452,03 452,03 452,03 452,03 452,03 452,03 452,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3616,26 

60 Наугорское шоссе 29 "б" 3214,3 2963,6 2740,53 2740,53 2740,53 2740,53 2740,53 2740,53 2740,53 2740,53 3173,03 3173,03 3173,03 3173,03 3173,03 37789,37 

61 Наугорское шоссе 13 "б" 0 685,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,21 561,21 561,21 561,21 561,21 2806,05 

62 Наугорское шоссе 27 963,7 0 778,39 778,39 778,39 778,39 778,39 778,39 778,39 778,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6227,16 

63 Новосильское шоссе 7а пом.1 35,4 0 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,45 

64 Новосильское шоссе 7а пом.2 35 0 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,30 

65 Огородный, 7а 386,8 0 282,68 282,68 282,68 282,68 282,68 282,68 282,68 282,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2261,42 

66 Октябрьская 4 "а" 716,3 1146 588,62 588,62 588,62 588,62 588,62 588,62 588,62 588,62 795,30 795,30 795,30 795,30 795,30 8685,47 

67 Октябрьская 54 "а" 662,77 0 551,06 551,06 551,06 551,06 551,06 551,06 551,06 551,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4408,48 

68 Паровозная 64 "б" 3364,2 423,8 2762,89 2762,89 2762,89 2762,89 2762,89 2762,89 2762,89 2762,89 76,54 76,54 76,54 76,54 76,54 22485,78 

69 Пищевой 9 "а" 0 64,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,01 94,01 94,01 94,01 94,01 470,03 

70 Пролетарская гора, 1 446,46 0 386,86 386,86 386,86 386,86 386,86 386,86 386,86 386,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,88 

71 Пушкина 68 "а" 904,92 0 668,19 668,19 668,19 668,19 668,19 668,19 668,19 668,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5345,55 

72 Рельсовая 7 "а" 0 560,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,25 488,25 488,25 488,25 488,25 2441,25 

73 Связистов 1 "а" 4712,8 822,8 3912,37 3912,37 3912,37 3912,37 3912,37 3912,37 3912,37 3912,37 689,23 689,23 689,23 689,23 689,23 34745,06 

74 Силикатная 28 "а" 2611 0 2070,88 2070,88 2070,88 2070,88 2070,88 2070,88 2070,88 2070,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16567,04 

75 Спивака 85а 1832,6 434,8 1545,63 1545,63 1545,63 1545,63 1545,63 1545,63 1545,63 1545,63 348,80 348,80 348,80 348,80 348,80 14109,03 

76 Ст. Разина 11 "б" 0 7294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7573,36 7573,36 7573,36 7573,36 7573,36 37866,78 

77 Студенческая 2 "а" 508,8 0 393,38 393,38 393,38 393,38 393,38 393,38 393,38 393,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3147,05 

78 Трудовые резервы 32 "а" 2137,13 0 1763,03 1763,03 1763,03 1763,03 1763,03 1763,03 1763,03 1763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14104,25 

79 Тульская 24 "а" 1380,4 0 1013,12 1013,12 1013,12 1013,12 1013,12 1013,12 1013,12 1013,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8104,97 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении Объем инвестиций по замене ветхих сетей в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС 

старше 

1997 г. 

1998-

2010 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ВСЕГО 

80 Тульская 63 "б" 0 72,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09 62,09 62,09 62,09 62,09 310,46 

81 Тургенева 50а 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 Федотовой 12 2549,2 394,4 2001,16 2001,16 2001,16 2001,16 2001,16 2001,16 2001,16 2001,16 360,12 360,12 360,12 360,12 360,12 17809,90 

83 Цветаева 15 "б" 1623,63 0 1367,06 1367,06 1367,06 1367,06 1367,06 1367,06 1367,06 1367,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10936,49 

84 Циолковского 1 "б" 0 440,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,83 700,83 700,83 700,83 700,83 3504,16 

85 Циалковского 51 "а" 1670,23 0 1312,59 1312,59 1312,59 1312,59 1312,59 1312,59 1312,59 1312,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10500,72 

86 Черепичная 24 "б" 142 0 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,52 

87 Шпагатный 92, 92г 0 851,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,31 721,31 721,31 721,31 721,31 3606,55 

88 Щепная пл. 12 "б" 1592,46 0 1409,44 1409,44 1409,44 1409,44 1409,44 1409,44 1409,44 1409,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11275,49 

89 Энгельса 88 "а" 1591,1 0 1505,85 1505,85 1505,85 1505,85 1505,85 1505,85 1505,85 1505,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12046,80 

90 Южный 26 "б" 597,16 651,76 485,39 485,39 485,39 485,39 485,39 485,39 485,39 485,39 532,38 532,38 532,38 532,38 532,38 6545,05 

91 Яблочная 59 "а" 25,6 124 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 106,64 106,64 106,64 106,64 106,64 687,31 

ИТОГО АО «Орелгортеплоэнерго» 151488,41 44087,55 134885,36 134885,36 134885,36 134885,36 134885,36 134885,36 134885,36 134885,36 44897,22 44897,22 44897,22 44897,22 44897,22 1303568,95 

        ООО "ТСК-Орел" 

92 Орловская ГТ ТЭЦ 1330,8 2118 1763,63 1763,63 1763,63 1763,63 1763,63 1763,63 1763,63 1763,63 5224,86 5224,86 5224,86 5224,86 5224,86 40233,29 

        Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" Орловская ТЭЦ собственность 

93 Орловская ТЭЦ собственность 38315 62999 208632,38 208632,38 208632,38 208632,38 208632,38 208632,38 208632,38 208632,38 342462,71 342462,71 342462,71 342462,71 342462,71 3381372,57 

        Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" Орловская ТЭЦ аренда у АО "Орелгортеплоэнерго" 

  Орловская ТЭЦ аренда 130099 15850 118498,25 118498,25 118498,25 118498,25 118498,25 118498,25 118498,25 118498,25 15647,29 15647,29 15647,29 15647,29 15647,29 1026222,43 

  ИТОГО 321233,21 125054,55 463779,61 463779,61 463779,61 463779,61 463779,61 463779,61 463779,61 463779,61 408232,07 408232,07 408232,07 408232,07 408232,07 5751397,24 
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Величина примерных капитальных затрат необходимых для замены планируемых ветхих 

сетей на период до 2035года, по теплоснабжающим организациям, приведен в таблице 9.2.3 

Таблица 9.2.3– Капитальные затраты для замены ветхих тепловых сетей по 

теплоснабжающим организациям 

Наименование 

мероприятия 

Объем инвестиций для строительства планируемых новых 

тепловых сетей , тыс. руб. без НДС Всего 

2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

Филиал ПАО "Квадра" - 

"Орловская генерация" 

собственность 

208632,38 208632,38 208632,38 1043161,88 1712313,57 3381372,57 

Филиал ПАО "Квадра" - 

"Орловская генерация" 

аренда 

118498,25 118498,25 118498,25 592491,25 78236,43 1026222,43 

АО 

«Орелгортеплоэнерго» 
134885,36 134885,36 134885,36 674426,79 224486,08 1303568,95 

ООО "ТСК-Орел" 1763,63 1763,63 1763,63 8818,13 26124,29 40233,2857 

ВСЕГО 463779,61 463779,61 463779,61 2318898,04 2041160,37 5751397,24 

 

● Вторая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Оценка затрат на реализацию мероприятий для строительства новых тепловых сетей были 

выполнены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов. Прогнозируемые объемы 

капитальных затрат для второй группы по принятому варианту развития схемы теплоснабжения 

городского округа в период до 2035года, приведены в таблицах 9.2.4 и 9.2.5 для вариантов 1 и 2.
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Таблица 9.2.4 – Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для варианта № 1 

Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Коммуны, Горького, 60 летия Октября  

50 594,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 8034,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Костомаровская, Болховская  
250 0 0 19534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
150 0 0 0 8140,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Грузовая  
150 7472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Старо-Московская, Пушкина 

150 0 3668,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 1121,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Пушкина, 1-я Курская, 2-я Курская, Русанова  
200 0 0 8028,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 5-го Августа, Фомина, Русанова, наб. 

Дубровинского 

150 0 0 0 5362,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 5516,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 17623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Раздольная, Гайдара, Севастопольская, 

Молодежная  

200 0 0 0 0 0 6574 0 0 0 0 0 0 0 

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Комсомольская, Гагарина, Розы Люксенбург, 1-я Пасадская 
250 0 0 0 0 21930 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевица-Белевича, Металлургов, Раздольная  

150 0 0 3083,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 15874,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  
150 0 0 0 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Михалицына, Дмитрия Блынского, Московское 

шоссе (ЖК «Московский Парк»)  

200 0 0 0 0 0 0 1290 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 35252 0 0 0 0 0 0 

Северный район, ул. Орловских партизан, 4 (ЗАО "Зенит 

Строй") 
125 0 0 0 0 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына и железнодорожной 

веткой 

150 0 0 0 0 0 0 0 12778 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся Северный район, Микрорайон 13, ул. Кузнецова, д.45 
100 0 0 1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 4969,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 840 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  

150  0 13391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200  0 9025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
150 0 0 7879,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Железнодорожная, Строительный 

пер., Детский переулок 

125 0 0 0 6176,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 660 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Паровозная, Деповская, Лазо, Электровозная 
100 0 0 0 0 1342 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 2540 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, 2-ая Курская, Русанова, Речной пер. 
150 0 0 0 0 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1000 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Фомина, Русанова, 5-го Августа, 4-я Курская 
100 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 550 учащихся 
Советский район, территория ограниченная улицами: 

Новая, Полесская, Лазурная, Матросова 

100 0 0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 2936 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, в районе улиц: Бурова-Раздольной-

Металлургов 
100 3330,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 96 мест 
Северный район, в районе улиц: Московское шоссе, 

Михайлицына 
50 0 0 3288,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 260 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Керамический пер., Михайлицына, Артельный пер. 
100  0 0 4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
50 0 0  924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
50 0 0 0 1621,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 100 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Пожарный пер. 
50 0 0 0 3694,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 120 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Пушкина, Емеляна Пугачева 
50 0 0 0 0 2696 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 3-я Курская, Магазиная, 2-я Курская 
100 0 0 0 0 4591 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: фомина, 5-го Августа, 4-я Курская, Русанова 

100 0 0 0 0 0 2061 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, Русанова, Пугачева 
50 0 0 0 0 0 0 1003 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Лескова, Полесская, Матросова, Осипенко 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492 

Детский сад на 120 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Горького, Карьерная, Пожарная 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1328 

Строительство аквопарка Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны 100 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса  

Микрорайон 13, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына, Космонавтов, пер. 

Космонавтов 

100  0 0 6141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, 

Керамический пер. 
50 6277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательных комплексов  
Территория ограниченная улицами: Паровозная, 

Московское шоссе, железнодорожным полотном 
50 0 3124,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Московская, Грузовая, 

пер. Брянцево 
50 0 0 1882,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра  
Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны, 

Ермолова 

50 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра 
Территория ограниченная улицами: Трамвайный пер., пл. 

Поликарпова, Пушкина 
100 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра  
Территория ограниченная улицами: 4-я Курская, 3-я 

Курская, Новосильская, Речной пер. 
100 0 0 0 0 0 0 0 1068 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра 
Территория ограниченная улицами: Гостиная, Левый берег 

реки Оки, Воскресенский пер., Гагарина 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804 

Строительство культурно-досугового центра 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, 

Артельный пер., Московское шоссе  
50 0 0 0 0 0 0 5406 0 0 0 0 0 0 

Итого 25708,2 7914 88342,7 59790,5 35374 14336 43309 20360 0 0 0 0 4624 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Веселая, Генерала-Родина, Полесская (ЖК 

"Университетский") 

250 10017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Наугорское шоссе, Скворцова, Центральная  

300 0 47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 20440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Федотовой, 12 

Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Спивака, Коллективная, Андреева 
100 0 0 2591,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Ливенская, 48г 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 100 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Ливенская, Абрамова и Соколова 
50 0 0 0 0 0 0 0 1851 0 0 0 0 0 

Котельная Кромская, 7а (908 кв.) 

Детский сад на 120 мест Заводской район, ул. Планерная 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 0 0 

Котельная Пушкарная, 20а 

Детский сад на 280 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2671 0 0 

Строительство аквопарка 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 

Итого 10017 67848 2591,9 0 0 0 0 1851 1168 0 4364 0 693 

Строительство новых котельных 

Новая котельная №4 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Васильевская, Калинина, Карачевское шоссе 
250 6070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №3 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Заводская, Преображенского, Гродской переулок 
150 0 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №2 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19078 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 

Общеобразовательная школа на 1500 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3243 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Черемховский пер., Благининой 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1797 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5366 

Новая котельная №1 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Кленовая, Ольханская  
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21896 

Детский сад на 140 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Российская, Южный пер., Дуговая 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16604 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3583 

Строительство культурно-досугового центра с 

размещением в нем учреждения культурно-

досугового типа и библиотеки  

Северный район, в районе ул. Российская 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238 0 

Итого 6069,6 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238,3 73926 

Всего 
41794,8 88722 90934,6 59790,5 35374 14336 43309 22211 1168 0 4364 2238,3 79243 

483485,2 
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Таблица 9.2.5 – Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для варианта № 2 

Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Коммуны, Горького, 60 летия Октября  

50 594,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 8034,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Костомаровская, Болховская  
250 0 0 19534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
150 0 0 0 8140,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Грузовая  
150 7472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Старо-Московская, Пушкина 

150 0 3668,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 1121,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Пушкина, 1-я Курская, 2-я Курская, Русанова  
200 0 0 8028,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 5-го Августа, Фомина, Русанова, наб. 

Дубровинского 

150 0 0 0 5362,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 5516,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 17623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Раздольная, Гайдара, Севастопольская, 

Молодежная  

200 0 0 0 0 0 6574 0 0 0 0 0 0 0 

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Комсомольская, Гагарина, Розы Люксенбург, 1-я Пасадская 
250 0 0 0 0 21930 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевица-Белевича, Металлургов, Раздольная  

150 0 0 3083,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 15874,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  
150 0 0 0 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный район, ул. Орловских партизан, 4 (ЗАО "Зенит 

Строй") 
125 0 0 0 0 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына и железнодорожной 

веткой 

150 0 0 0 0 0 0 0 12778 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
150 0 0 7879,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся 

Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Железнодорожная, Строительный 

пер., Детский переулок 

125 0 0 0 6176,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 660 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Паровозная, Деповская, Лазо, Электровозная 
100 0 0 0 0 1342 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 2540 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, 2-ая Курская, Русанова, Речной пер. 
150 0 0 0 0 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1000 учащихся 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Фомина, Русанова, 5-го Августа, 4-я Курская 
100 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 550 учащихся 
Советский район, территория ограниченная улицами: 

Новая, Полесская, Лазурная, Матросова 

100 0 0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 2936 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, в районе улиц: Бурова-Раздольной-

Металлургов 
100 3330,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Московская, Грузовая, Ляшко  
50 0 0 0 1621,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 100 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Прядильная, Пожарный пер. 
50 0 0 0 3694,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 120 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: Старо-Московская, Пушкина, Емеляна Пугачева 
50 0 0 0 0 2696 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 3-я Курская, Магазиная, 2-я Курская 
100 0 0 0 0 4591 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Детский сад на 320 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: фомина, 5-го Августа, 4-я Курская, Русанова 

100 0 0 0 0 0 2061 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 90 мест 
Железнодорожный район, территория ограниченная 

улицами: 1-ая Курская, Русанова, Пугачева 
50 0 0 0 0 0 0 1003 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Лескова, Полесская, Матросова, Осипенко 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492 

Детский сад на 120 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Горького, Карьерная, Пожарная 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1328 

Строительство аквопарка Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны 100 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, 

Керамический пер. 
50 6277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательных комплексов  
Территория ограниченная улицами: Паровозная, 

Московское шоссе, железнодорожным полотном 
50 0 3124,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса 
Территория ограниченная улицами: Московская, Грузовая, 

пер. Брянцево 
50 0 0 1882,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра  
Территория ограниченная улицами: Горького, Коммунны, 

Ермолова 

50 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра 
Территория ограниченная улицами: Трамвайный пер., пл. 

Поликарпова, Пушкина 
100 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного центра  
Территория ограниченная улицами: 4-я Курская, 3-я 

Курская, Новосильская, Речной пер. 
100 0 0 0 0 0 0 0 1068 0 0 0 0 0 

Строительство торгового центра 
Территория ограниченная улицами: Гостиная, Левый берег 

реки Оки, Воскресенский пер., Гагарина 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804 

Строительство культурно-досугового центра 
Территория ограниченная улицами: Михалицына, 

Артельный пер., Московское шоссе  
50 0 0 0 0 0 0 5406 0 0 0 0 0 0 

Итого 25708,2 7914 56283,1 48135,5 35374 14336 6767 20360 0 0 0 0 4624 

ЗАСТРОЙЩИК 13 мкр 

Новая котельная 13 МКР 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Михалицына, Дмитрия Блынского, Московское 

шоссе (ЖК «Московский Парк»)  

200 0 0 0 0 0 0 1290 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 35252 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся Северный район, Микрорайон 13, ул. Кузнецова, д.45 
100 0 0 1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 4969,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеобразовательная школа на 840 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Раздольная, Кузнецова, Кукушкина  

150   0 13391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200   0 9025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 96 мест 
Северный район, в районе улиц: Московское шоссе, 

Михайлицына 
50 0 0 3288,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 260 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Керамический пер., Михайлицына, Артельный пер. 
100   0 0 4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад на 180 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Родзевича-Белевича, Металлургов 
50 0 0   924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство торгово-развлекательного комплекса  

Микрорайон 13, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Михалицына, Космонавтов, пер. 

Космонавтов 

100   0 0 6141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 32059,6 11655 0 0 36542 0 0 0 0 0 0 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Веселая, Генерала-Родина, Полесская (ЖК 

"Университетский") 

250 10017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Советский район, территория ограниченная улицами: 

Наугорское шоссе, Скворцова, Центральная  

300 0 47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 20440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Федотовой, 12 

Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Спивака, Коллективная, Андреева 
100 0 0 2591,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей, 

тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Котельная Ливенская, 48г 

Детский сад на 100 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Ливенская, Абрамова и Соколова 
50 0 0 0 0 0 0 0 1851 0 0 0 0 0 

Котельная Кромская, 7а (908 кв.) 

Детский сад на 120 мест Заводской район, ул. Планерная 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 0 0 

Котельная Пушкарная, 20а 

Детский сад на 280 мест 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2671 0 0 

Строительство аквопарка 
Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Зеленый Ров, 1-я Пушкарная, наб. Есенина 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 

Итого 10017 67848 2591,9 0 0 0 0 1851 1168 0 4364 0 693 

Строительство новых котельных 

Новая котельная №4 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Васильевская, Калинина, Карачевское шоссе 
250 6070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №3 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Заводской район, территория ограниченная улицами: 

Заводская, Преображенского, Гродской переулок 
150 0 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная №2 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19078 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 

Общеобразовательная школа на 1500 учащихся 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Дубовая Роща, Благининой 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3243 

Детский сад на 320 мест 
Северный район, территория ограниченная улицами: 

Московское шоссе, Черемховский пер., Благининой 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1797 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5366 

Новая котельная №1 

Многоэтажное и среднеэтажное жилищное 

строительство  

Северный район, территория ограниченная улицами: 

Кленовая, Ольханская  
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21896 

Детский сад на 140 мест 
Северный район,территория ограниченная улицами: 

Российская, Южный пер., Дуговая 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16604 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3583 

Строительство культурно-досугового центра с 

размещением в нем учреждения культурно-

досугового типа и библиотеки  

Северный район, в районе ул. Российская 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238 0 

Итого 6069,6 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238,3 73926 

Всего 
41794,8 88722 90934,6 59790,5 35374 14336 43309 22211 1168 0 4364 2238,3 79243 

483485,2 
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Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей в 

период до 2035 года, по теплоснабжающим организациям, приведен в таблице 9.2.6 

Таблица 9.2.6 – Капитальные затраты для новых тепловых сетей по теплоснабжающим 

организациям 

Наименование мероприятия 

Объем инвестиций для строительства планируемых 

новых тепловых сетей, тыс. руб. без НДС Всего 

2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Вариан 1 
25708,2 7914 88342,7 173169,5 4624 299758 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Вариан 2 
25708,2 7914 56283,1 124972,5 4624 219502 

АО «Орелгортеплоэнерго» 10017 67848 2591,9 1851 6225 88532,9 

Строительство новых котельных 6069,6 12960 0 0 76164,3 95193,9 

Застройщик котельная 13 МКР 0 0 32059,6 48197 0 80256,6 

ИТОГО Вариант 1 41794,8 88722 90934,6 175020,5 87013,3 483485,2 

ИТОГО Вариант 2 41794,8 88722 90934,6 175020,5 87013,3 483485,2 

 

● Третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку и реализации запланированных мероприятий в период до 2035 года. 

Для снятия технической возможности подключения заявленных объектов требуется 

перекладка отдельных участков существующих тепловых сетей на трубопроводы большего 

диаметра. Сами участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра 

трубопроводов, для всех вариантов реализации схемы теплоснабжения показаны на рисунках п/п 8.6. 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы схемы теплоснабжения городского 

округа в период до 2035 года, приведены в таблице 9.2.7.
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Таблица 9.2.7 – Объем инвестиций в реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

Наименование мероприятия Диаметр, мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в реконструкцию сетей  с увеличением диаметров трубопроводов, тыс. руб. без НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Вариант 1 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Перекладка участка трубопровода №1 400 9083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка трубопровода №2 300 0 0 0 0 0 72956 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка трубопровода №3 
200 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 0 0 5895 0 0 0 0 0 0 0 

Перекладка участка трубопровода №4 150 0 0 0 0 0 0 0 2650 0 0 0 0 0 

Итого 9083 0 0 0 0 79409 0 2650 0 0 0 0 0 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Перекладка участка трубопровода №5 350 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Перекладка участка трубопровода №6 400 0 2796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 18400 2796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 
27484 2796 0 0 0 79409 0 2650 0 0 0 0 0 

112338 
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Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов, в период до 2035 года, по теплоснабжающим организациям, 

приведен в таблице 9.2.8 

Таблица 9.2.8 – Капитальные затраты для строительства сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов по теплоснабжающим организациям 

Наименование мероприятия 

Объем инвестиций для строительства сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов, тыс. руб. без НДС Всего 

2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

Филиал ПАО "Квадра" - 

"Орловская генерация" 
9083,4 0 0 82059 0 91142 

АО «Орелгортеплоэнерго» 18400 2796 0 0 0 21196 

 

● Четвертая группа – предложения по строительству новых тепловых сетей для перевода 

тепловой нагрузки на другие источники тепла (перевод нагрузки с Орловской ТЭЦ на Орловскую 

ГТ ТЭЦ), а также строительство новых тепловых сетей от ТЭЦ для подключения нагрузок 13-го 

мкр. 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для четвертой группы, приведены в таблице 

9.2.9.
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Таблица 9.2.9 Предложения по строительству новых тепловых сетей для перевода тепловой нагрузки на другие источники тепла (перевод нагрузки с Орловской ТЭЦ на Орловскую ГТ 

ТЭЦ), а также строительство новых тепловых сетей от ТЭЦ и ГТ ТЭЦ 

Наименование мероприятия Описание мероприятия 
Диаметр, 

мм 

Период реализации 

Объем инвестиций в строительство новых тепловых сетей, для переключения нагрузок и строительство 

новых ТС для мкр.13, тыс. руб. без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Вариант 1 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ, ул. Энергетиков 6 

Строительство ТС для подключения нагрузки 13 мкн на Орловскую ТЭЦ 

Строительство магистральной 

тепловой сети протяженностью 200 м 

в 1тр исчислении Dy 800 мм 

800       14518                     

АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ  

Строительство теплотрассы от магистрали ГТТЭЦ Ду-400, до ж/д 

Московское ш.155А и Московское ш.157    

Ду-300, L-271 м/п(в 2-х трубном 

исполнении), ППУ ПЭ изоляции 
300     4617,84 4617,84                     

Строительство теплотрассы от ж/д Московское ш.155А и Московское 

ш.157, до ЦТП Московское ш. 169а    

Ду-200, L-414 м/п (в 2-х трубном 

исполнении), ППУ ПЭ изоляции 
200     3611,9 3611,9                     

Строительство теплотрассы от ж/д Московское ш.155А и Московское 

ш.157, до ТК пересечения в сторону ЦТП Металлургом 12а    

Ду-250, L-201 м/п (в 2-х трубном 

исполнении)ППУ ПЭ изоляции 
250     2724,555 2724,555                     

Строительство теплотрассы от ТК пересечения в сторону ЦТП Металлургов 

12а   , до ЦТП Металлургов 22а    

Ду-200, L-411 м/п (в 2-х трубном 

исполнении)ППУ ПЭ изоляции 
200     3585,725 3585,725                     

Строительство теплотрассы ТК пересечения в сторону ЦТП Металлургов 

12а до ЦТП Металлургов 12а 

Ду-150, L-265 м/п (в 2-х трубном 

исполнении)ППУ ПЭ изоляции 
150     2204,53 2204,53                     

Восстановление благоустройства S=2138 м²       3207 3207                     

Горизонтально -наклонное бурение L=70 м/п       329 329                     

Футляр из трубы Дн-530*8мм. L=70 м/п,        224,9 224,9                     

Реконструкция ЦТП Металлургов 22а Q=3,949 Гкал./ч       4580,85 4580,85                     

Реконструкция ЦТП Московское ш. 169а Q=4,75 Гкал./ч       5510 5510                     

Реконструкция ЦТП Металлургов 12а         5510 5510                     

Итого АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ    0 0 36106,3 36106,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вариант 2 

Строительство ТС для подключения нагрузки 13 мкн на котельную 13 МКР 

Строительство магистральной 

тепловой сети протяженностью 200 м 

в 1тр исчислении Dy 800 мм 

800        14518                     

Итого вариант 1   0 0 36106,3 50624,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого вариант 2   0 0 0 14518  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей 

для перевода тепловых нагрузок некоторых котельных на другие источники тепла, в период до 

2035 года, по теплоснабжающим организациям, приведен в таблице 9.2.10 

Таблица 9.2.10 – Капитальные затраты для перевода тепловых нагрузок котельных 

на другие источники тепла по теплоснабжающим организациям 

 

Наименование мероприятия 

Объем инвестиций в строительство новых 

тепловых сетей для перевода тепловой 

нагрузки на другие источники тепла , тыс. 

руб. без НДС 
Всего 

2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Вариант 1 
0 0 14518 0 0 14518 

АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ Вариант 1 0 36106,3 36106,3 0 0 72212,6 

Застройщик котельная 13 мкр. 0 0 14518   0 14518 

 

● Пятая группа – предложения по величине инвестиций в реконструкцию тепловых 

сетей и сооружений на них, включенных в программу повышения надежности системы 

теплоснабжения, Филиала ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" на 203÷2025 год, а также 

участков тепловых сетей АО «Орелгортеплоэнерго» первой очереди в целях снижения уровня 

износа 

Объем необходимых инвестиций для пятой группы включенных в программу на 2023÷2025 год, 

приведен в таблице 9.2.11 и в таблице 9.2.11 для АО «Орелгортеплоэнерго». 

Таблица 9.2.11 – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей и 

сооружений на них для обеспечения надежности теплоснабжения 

 

Наименование мероприятия 

Диаметр 

трубопров 

одов, мм 

Объем инвестиций в реконструкцию и 

строительство сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения, тыс.руб.без НДС  

2023 2024 2025 Всего 

Филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация"   

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №2 по пер. Ипподромный 

между ТК-216 и ТК-220 Ду400мм, ТС Орел 

400   30911,1   30 911,10 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №4 между ТК-414 и ТК-415 по 

пер. Трамвайный, ТС Орел 

  
20 

655,60 
    20 655,60 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №3 между ТК-330 и ТК-331 по 

ул. Раздольная, ТС Орел 

  
19 

530,60 
    19 530,60 

Модернизация подземного канального участка 

тепломагистрали №2 по ул. 60 летия Октября 

между ТК-206 и ТК-206В, ТС Орел 

800/ 1000   84412,4   84 412,40 

Модернизация подземного канального участка 

тепломагистрапи №2 по ул. Полесская между 

ТК-258а и ТК-2596, ТС Орел 

400   15 587,60   15 587,60 

Модернизация подземного канального участка 

квартальной тепловой сети Советского района 
250   35 755,10   35 755,10 
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Наименование мероприятия 

Диаметр 

трубопров 

одов, мм 

Объем инвестиций в реконструкцию и 

строительство сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения, тыс.руб.без НДС  

2023 2024 2025 Всего 

Филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация"   

от ТК-294 и до территории школы №36, ТС 

Орел 

Модернизация подземного участка 

тепломагистрали №2 по ул. 7 Ноября между ТК-

268 и ТК-272 

400   56 731,20   56 731,20 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №3 по ул. Космонавтов между 

УТ-312 и УТ-312а 

500   52 294,00   52 294,00 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №3 по ул. Космонавтов между 

УТ-323 и перехода на надземную прокладку 

400   21 461,50   21 461,50 

Модернизация надземного участка 

тепломагистрали №4 по ул. Н. Дубровинского 

между УТ-425 и ТК 451а 

400   67 485,60   67 485,60 

Техническое перевооружение ТФУ с 

внедрением подмешивающей насосной станции, 

Орловская ТЭЦ 

 

98 

377,50 

 

 98 377,50 

Внедрение систем автоматического погодного 

регулирования на центральных тепловых 

пунктах г. Орла, ТС Орел 

 

24 

499,60 

63 327,00 

 87 826,60 

Техническое перевооружение зданий 

центральных тепловых пунктов г. Орла, ТС 

Орел 

 

 8 024,80 

 8 024,80 

Приобретение спецавтотехники для ремонтов и 

обслуживания тепловых сетей, ТС Орел 
  

27 893,10 
 27 893,10 
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Таблица 9.2.12 – Мероприятия АО «Орелгортеплоэнерго» первой очереди в целях снижения уровня износа 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год  

реализации 

мероприят

ия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (без НДС) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Всего 

до 

реализации 

мероприяти

я 

после 

реализации 

мероприят

ия 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии 

от разных источников 

 Реконструкция или модернизация (капитальный ремонт) существующих тепловых сетей 

1 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. 

Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №30 

по ул. Автовокзальная, до ТК в районе дома №251 по 

ул. Комсомольская 

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,38 0,38 2023 3 385,50 

2 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. 

Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №251 

по ул. Комсомольская до дома №247 по ул. 

Комсомольская  

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,467 0,467 2023 4 160,58 

3 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. 

Автовокзальная,77: участок от дома №6 по пер. Дарвина 

до ТК в районе дома №12 по пер. Балтийский  

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,612 0,612 2023 5 451,97 

4 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. 

Автовокзальная,77: участок от ТК в районе дома №13 

по пер. Балтийский до дома №261 по ул. 

Комсомольская  

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, 77 

км 0,389 0,389 2023 3 465,96 

5 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а 

(908 кв.): участок  от котельной до дома №51 по 

ул.Планерная  

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Кромская, 7а (908кв) 

км 0,34 0,34 2023 3 070,48 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год  

реализации 

мероприят

ия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (без НДС) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Всего 

до 

реализации 

мероприяти

я 

после 

реализации 

мероприят

ия 

6 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а 

(908 кв.): участок от котельной до ТК в районе дома №8 

по ул.Кромская 

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Кромская, 7а (908кв) 

км 0,66 0,66 2023 5 880,32 

7 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а 

(909 кв.): участок от котельной до ЦТП по ул. 

Саханская, 3д   

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Кромская, 7а (908кв) 

км 0,812 0,812 2023 7 234,38 

8 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Кромская, 7а 

(909 кв.): участок от ТК в районе дома №8 по ул. 

Машкарина, до дома №10 по ул. Машкарина 

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Кромская, 7а (908кв) 

км 0,708 0,708 2023 6 241,95 

9 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 

69а: участок от ТК-17 до дома №25 по ул.Генерала 

Жадова  

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Генерала Родина, 69а 

км 0,644 0,644 2023 5 737,54 

10 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская 

гора, 1: участок от ТК в районе дома №1 по ул. 

Пролетарская гора  до ЦТП по ул. Пролетарская, 7 

Тепловая сеть котельной 

по адресу г. Орел, ул. 

Пролетарская гора, 1 

км 0,18 0,18 2023 1 603,63 

  ИТОГО           46 232,30 
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Сводная таблица по инвестициям по организациям приведена ниже.  

Таблица 9.1.13 – Суммарный объем инвестиций по вариантам, тыс. руб. 

 

№ п/п Организация 
Объем инвестиций 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Итого: 

1 Источники                             

1.1. Вариант 1 486079 86066 315028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 963613 

  ПАО "Квадра" 67694 64226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131920 

  АО "Орелгортеплоэнерго" 374705 0 315028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689733 

  Застройщик 43680 21840 0   0 0 0 0 0 0 0 0 76440 141960 

1.2. Вариант 2 486079 321266 315028 235200 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 1434013 

  ПАО "Квадра" 67694 64226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131920 

  АО "Орелгор-теплоэнерго" 374705 0 315028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689733 

  Застройщик 43680 257040 0 235200 0 0 0 0 0 0 0 0 76440 612360 

2 Сети                             

2.1. Вариант 1 742353 988458 736339 523570 499154 557525 507089 488641 409400 408232 412596 410470 487475 7171301 

  ПАО "Квадра" 524986 732099 560991 386921 362505 420876 370440 350141 358110 358110 358110 358110 362734 5504132 

  АО "ГТ Энерго" 0 36106 36106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72213 

  АО "Орелгортеплоэнерго" 209535 205529 137477 134885 134885 134885 134885 136736 46065 44897 49261 44897 45590 1459530 

  ТСК 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 5225 5225 5225 5225 5225 40233 

  Застройщик 6070 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238 73926 95194 

2.2. Вариант 2 742353 952352 569232 523570 499154 557525 507089 488641 409400 408232 412596 410470 487475 6968088 

  ПАО "Квадра" 524985 732099 383414 375266 362505 420876 333898 350141 358110 358110 358110 358110 362734 5278357 

  Застройщик котельная 13 мкр     46578 11655 0 0 36542             94775 

  АО "Орелгортеплоэнерго" 209535 205529 137477 134885 134885 134885 134885 136736 46065 44897 49261 44897 45590 1459530 

  ТСК 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 5225 5225 5225 5225 5225 40233 

  Застройщик 6070 12960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2238 73926 95194 

3 Итого по вариантам                              

3.1. Вариант 1 1228432 1074524 1051367 523570 499154 557525 507089 488641 409400 408232 412596 410470 563915 8134914 

3.2. Вариант 2  1228432 1273618 884260 758770 499154 557525 507089 488641 409400 408232 412596 410470 563915 8402101 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

 

Температурный график и гидравлический режим работы источников теплоснабжения не 

изменится. 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

 

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую не требуются, т.к. все системы теплоснабжения в г. Орел по способу осуществления 

бытового горячего водоснабжения относятся к закрытым. 
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9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения городского округа по выбранному сценарию должны 

обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные 

фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов 

капитального строительства. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с 

использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности: 

● реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и 

транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных 

затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе 

выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета); 

● строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата 

капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов 

строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к 

системе теплоснабжения городского округа). 

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции 

и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования 

данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой 

теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение 

мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ 

существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение 

требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по 

реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет 

целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем 

состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных 

затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким 

проектам не проводятся. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности 

инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования 

с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего 
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теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет 

за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры 

эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников 

генерации тепловой энергии. 
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10. РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

 

В соответствии со ст. 4 п. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 ФЗ «О 

теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации 

теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 

808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных 

владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения.  

Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана 

необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы 

теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, 

предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным 

Постановлениями Правительства от 22.02.2012 г. № 154 и от 08.08.2012 г. № 808. 

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев 

и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными 

Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям 

органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на 

соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, 

городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации». 

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 г. № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в 

следующем: 
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1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 

теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа (гл. 2 ст. 3); 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 

ст. 4); 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, 

городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в 

течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта 

схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны деятельности. К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на 

последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии; 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, 

уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии 

с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6); 

5. В случае, если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на 

праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в 

границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала; 
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Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной 

на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой 

налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9); 

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10); 

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 

ст. 12 обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной 

системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой 

теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом 

потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих 

случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой 

организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой 

организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

 

В рамках административно-территориального устройства город Орел образует 

административно-территориальную единицу (являясь городом областного значения). В рамках 
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муниципального устройства ему соответствует муниципальное образование «Город Орел» с 

единственным населённым пунктом в его составе – город Орел. Система централизованного 

теплоснабжение на территории города Орел организована в границах 4-ех внутригородских районов, 

входящих в состав городского округа: Заводской, Советский, Железнодорожный и Северный. 

Реестр систем теплоснабжения на территории города Орел, содержащий перечень 

организаций, оказывающих услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, 

арендатора или иного другого законного основания по состоянию на момент актуализации схемы 

теплоснабжения, представлен в таблице 10.2.1  

Таблица 10.2.1 – Реестр систем теплоснабжения в границах города Орел 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения 
Перечень организаций, входящих в систему 

теплоснабжения 

1 Орловская ТЭЦ Филиал ПАО «Квадра" - "Орловская генерация» 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО» 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        АО «Орелгортеплоэнерго» 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 АО «Орелгортеплоэнерго» 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а АО «Орелгортеплоэнерго» 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а АО «Орелгортеплоэнерго» 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б АО «Орелгортеплоэнерго» 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а АО «Орелгортеплоэнерго» 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а АО «Орелгортеплоэнерго» 

10 Котельная ул. Городская, 98к  АО «Орелгортеплоэнерго» 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б АО «Орелгортеплоэнерго» 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а АО «Орелгортеплоэнерго» 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б АО «Орелгортеплоэнерго» 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а АО «Орелгортеплоэнерго» 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а АО «Орелгортеплоэнерго» 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а АО «Орелгортеплоэнерго» 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а АО «Орелгортеплоэнерго» 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а АО «Орелгортеплоэнерго» 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а АО «Орелгортеплоэнерго» 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а АО «Орелгортеплоэнерго» 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а АО «Орелгортеплоэнерго» 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б АО «Орелгортеплоэнерго» 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а АО «Орелгортеплоэнерго» 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  АО «Орелгортеплоэнерго» 

25 Котельная ул.  Красина, 6а АО «Орелгортеплоэнерго» 

26 Котельная ул.  Красина, 7а АО «Орелгортеплоэнерго» 

27 Котельная ул. Красина, 52  АО «Орелгортеплоэнерго» 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) АО «Орелгортеплоэнерго» 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) АО «Орелгортеплоэнерго» 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а АО «Орелгортеплоэнерго» 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  АО «Орелгортеплоэнерго» 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   АО «Орелгортеплоэнерго» 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  АО «Орелгортеплоэнерго» 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 АО «Орелгортеплоэнерго» 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" АО «Орелгортеплоэнерго» 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а АО «Орелгортеплоэнерго» 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а АО «Орелгортеплоэнерго» 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    АО «Орелгортеплоэнерго» 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а АО «Орелгортеплоэнерго» 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а АО «Орелгортеплоэнерго» 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а АО «Орелгортеплоэнерго» 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 АО «Орелгортеплоэнерго» 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а АО «Орелгортеплоэнерго» 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 
Перечень организаций, входящих в систему 

теплоснабжения 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а АО «Орелгортеплоэнерго» 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а АО «Орелгортеплоэнерго» 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а АО «Орелгортеплоэнерго» 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а АО «Орелгортеплоэнерго» 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 АО «Орелгортеплоэнерго» 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 АО «Орелгортеплоэнерго» 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б АО «Орелгортеплоэнерго» 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а АО «Орелгортеплоэнерго» 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б АО «Орелгортеплоэнерго» 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 АО «Орелгортеплоэнерго» 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г АО «Орелгортеплоэнерго» 

55 Котельная пл.  Щепная,12б АО «Орелгортеплоэнерго» 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а АО «Орелгортеплоэнерго» 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а АО «Орелгортеплоэнерго» 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 АО «Орелгортеплоэнерго» 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 АО «Орелгортеплоэнерго» 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а АО «Орелгортеплоэнерго» 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а АО «Орелгортеплоэнерго» 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   АО «Орелгортеплоэнерго» 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а АО «Орелгортеплоэнерго» 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а АО «Орелгортеплоэнерго» 

65 Котельная ул. Матросова, 46б АО «Орелгортеплоэнерго» 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б АО «Орелгортеплоэнерго» 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 АО «Орелгортеплоэнерго» 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б АО «Орелгортеплоэнерго» 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а АО «Орелгортеплоэнерго» 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а АО «Орелгортеплоэнерго» 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а АО «Орелгортеплоэнерго» 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б АО «Орелгортеплоэнерго» 

73 Котельная пер. Огородный, 7а АО «Орелгортеплоэнерго» 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а АО «Орелгортеплоэнерго» 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 АО «Орелгортеплоэнерго» 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б АО «Орелгортеплоэнерго» 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а АО «Орелгортеплоэнерго» 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г АО «Орелгортеплоэнерго» 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а АО «Орелгортеплоэнерго» 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а АО «Орелгортеплоэнерго» 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г АО «Орелгортеплоэнерго» 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а АО «Орелгортеплоэнерго» 

83 Котельная ул.  Московская, 27а АО «Орелгортеплоэнерго» 

84 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 АО «Орелгортеплоэнерго» 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 АО «Орелгортеплоэнерго» 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б АО «Орелгортеплоэнерго» 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а АО «Орелгортеплоэнерго» 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б АО «Орелгортеплоэнерго» 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а АО «Орелгортеплоэнерго» 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а АО «Орелгортеплоэнерго» 

91 Котельная ул. Тульская, 24а АО «Орелгортеплоэнерго» 

92 Котельная ул. Тульская, 63б АО «Орелгортеплоэнерго» 

93 Котельная пер. Южный, 26б АО «Орелгортеплоэнерго» 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б АО «Орелгортеплоэнерго» 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а АО «Орелгортеплоэнерго» 

96 Котельная ул. Часовая, 41а ООО «Орловские тепловые магистрали» 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г АО «Орелтеплосервис» 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г АО «Орелтеплосервис» 

99 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) АО «Орелтеплосервис» 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г АО «Орелтеплосервис» 

101 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) АО «Орелтеплосервис» 
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№ п/п Наименование источника теплоснабжения 
Перечень организаций, входящих в систему 

теплоснабжения 

102 Котельная ул. Линейная 69а АО «Орелтеплосервис» 

103 Котельная ул. Пищевой 12А  АО «Орелтеплосервис» 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а АО «Орелтеплосервис» 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а АО «Орелтеплосервис» 

106 Планерная, 31-1 АО «Орелтеплосервис» 

107 Котельная ул. Комсомольская 287 ЗАО «Теплоавтоматика»  

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 
Орловско-Курский территориальный участок 

ОАО «РЖД» 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 МУП «Зеленстрой» 

 

 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

 

Согласно п. 7 ПП - 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:  

● Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны действия ЕТО;  

● Размер собственного капитала;  

● Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от 

организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

● определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;  
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● определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с постановлением Администрации г. Орла от 01.08.2022 г. № 4314 присвоен 

статус ЕТО следующим организациям: 

- Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» - имеет статус ЕТО; 

- АО "ГТ ЭНЕРГО" (совместно с зоной деятельности ООО «ТСК «Орел» - имеет статус ЕТО) - 

имеет статус ЕТО; 

- АО «Орелгортеплоэнерго» - имеет статус ЕТО (до 01.08.2022 статус ЕТО принадлежал ООО 

«Газпром Теплоэнерго Орел» -арендатор источников теплоснабжения (94 котельных) и тепловых 

сетей); 

Не имеют статус ЕТО: 

- ООО «Орловские тепловые магистрали»; 

- ОАО «Орелтеплосервис»; 

- ЗАО «Теплоавтоматика»; 

- ОАО «РЖД»; 

- ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ; 

- МУП «Зеленстрой 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории 

поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 

орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 

зоны ее деятельности. 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения города Орел заявок, от организаций на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало. 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Орла 

 

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения города Орел Единые 

теплоснабжающие организации установлены постановлением администрации города Орла от 

01.12.2015 №5315 «О внесение изменений в Постановление администрации города Орла от 

23.12.2013 №5780 О схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Орел». 

Статус Единой теплоснабжающей организации в соответствии с указанным постановлением 

присвоен: 

- Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»; 
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- АО "ГТ ЭНЕРГО"; 

- ООО «ТСК Орел»; 

- ООО «Газпром Теплоэнерго Орел». 

Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории 

города Орел представлены в таблице 10.5.1. 

Таблица 10.5.1– Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций 

№ 

п/п 
Название организации 

Наименование систем 

теплоснабжения 
Статус организации 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - 

"Орловская генерация" 
1 система теплоснабжения  

Единая 

теплоснабжающая 

2 АО "ГТ ЭНЕРГО" 1 система теплоснабжения  
Единая 

теплоснабжающая 

3 АО «Орелгортеплоэнерго» 94 систем теплоснабжения  
Единая 

теплоснабжающая 

4 ООО «ТСК Орел» 
1 система теплоснабжения 

(теплосетевая) 

Единая 

теплоснабжающая 

 

При выборе варианта развития № 1 произойдет увеличение зон деятельности Филиал ПАО 

"Квадра" - "Орловская генерация" и АО "ГТ ЭНЕРГО" (Раздел 6). 

Зоны действия организаций, занятых в сфере теплоснабжения города Орел приведены на 

рисунке 10.5.1 
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Рисунок 10.5.1 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих 

организаций 
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11. РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Сведения о перспективном распределении тепловой нагрузки в соответствии со сценариями развития 1 и 2 представлены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Сведения перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 

Сводная таблица по инвестициям по организациям приведена ниже.  

№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 37,353 38,821 40,190 41,526 42,429 42,725 42,725 42,725 42,725 42,725 42,771 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 465,458 479,969 499,477 517,661 535,413 547,415 551,339 551,339 551,339 551,339 551,339 551,961 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 206,401 189,804 168,827 149,276 130,187 117,282 113,062 113,062 113,062 113,062 113,062 112,393 

1 
Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" Орловская ТЭЦ Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 17,874 

  Потери в ТС Гкал/ч 34,214 34,788 35,266 36,520 37,155 37,691 38,194 38,265 38,560 38,560 38,560 38,560 38,560 38,607 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 459,933 467,562 473,913 490,572 499,014 506,131 512,818 513,754 517,678 517,678 517,678 517,678 517,678 518,300 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 212,979 204,776 197,947 180,035 170,957 163,304 156,114 155,108 150,888 150,888 150,888 150,888 150,888 150,220 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 1 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 2,292 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 22,275 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 35,489 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 15,434 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 

2 
АО "ГТ ЭНЕРГО" Орловская ГТ-ТЭЦ 

Вариант 2 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 13,820 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 24,525 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1                                      

  Установленная мощность Гкал/ч 19,9200 19,9200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,998 15,998 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

  Потери в ТС Гкал/ч 1,748 1,748 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -4,053 -4,053 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 8,115 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,4400 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,090 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 
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№ 

п/п 
Наименование источника теплоснабжения Ед. изм. 2022 базовый год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,4500 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,2600 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,0000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,0300 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

10 Котельная ул. Городская, 98к                                

  Установленная мощность Гкал/ч 3,6000 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 13,000 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 0,838 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,800 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 3,937 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,205 1,205 1,205 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,504 -0,504 -0,504 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,500 2,5 

Переключение нагрузки на БМК 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,933 1,933 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,227 0,227 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,419 1,419 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,251 0,251 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,450 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,580 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,000 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,843 3,843 3,843 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,580 -0,580 -0,580 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 
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22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

25 Котельная ул.  Красина, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,800 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

26 Котельная ул.  Красина, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

27 Котельная ул. Красина, 52                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,170 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,058 8,058 8,058 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,686 0,686 0,686 0,686 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,366 7,366 7,366 7,366 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,015 -0,015 -0,015 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,517 2,517 2,517 2,517 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 14,904 14,904 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,818 -1,818 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а                                

  Установленная мощность Гкал/ч 14,800 14,8 14,8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,693 8,693 8,693 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,539 -1,539 -1,539 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109                                

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 7,561 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23                               

  Установленная мощность Гкал/ч 15,150 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 4,933 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 

35 
Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 2,080 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,860 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,960 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а                                  

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 
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  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 7,450 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 5,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,687 6,687 6,687 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,101 -0,101 -0,101 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,160 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,700 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,958 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,055 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,854 1,738 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,386 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,508 2,134 1,183 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,540 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,600 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,532 3,532 3,532 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,185 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -1,983 -1,969 -1,969 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

48 Котельная ул.  Спивака, 85                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,143 0,143 0,143 0,143 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,777 1,777 1,777 1,777 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,962 0,962 0,962 0,962 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 0,879 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,585 0,585 0,585 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,127 -0,127 -0,127 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 
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55 Котельная пл.  Щепная,12б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

58 Котельная ул.  Брестская, 6                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

59 Котельная ул.  Веселая, 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,444 1,444 1,444 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,885 -0,885 -0,885 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 19,500 19,5 19,5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,777 8,777 8,777 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,656 0,656 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 7,970 7,970 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,069 0,069 -6,823 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а                                 

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,103 -0,103 -0,103 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,820 1,82 1,82 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,220 0,22 0,22 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,241 -0,241 -0,241 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,820 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,280 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 2,913 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 

65 Котельная ул. Матросова, 46б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 10,750 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 8,771 8,771 8,771 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,044 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,013 -0,013 -0,013 1,966 1,979 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

67 Котельная ш. Наугорское, 27                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,800 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,850 6,85 6,85 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 6,055 6,055 6,055 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,310 0,310 0,310 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,088 5,088 5,088 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,321 3,321 3,321 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,272 -0,272 -0,272 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,470 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,300 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
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  Потери в ТС Гкал/ч 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,420 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

73 Котельная пер. Огородный, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

75 Котельная Пролетарская гора, 1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,065 1,065 1,065 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,422 -0,422 -0,422 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,980 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,430 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,720 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,880 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 
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  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

80 Котельная ул.  3-я Курская, 3а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 4,980 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 2,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 

81 Котельная ул.  Ливенская, 48г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 5,580 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 4,720 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 

82 Котельная ул.  Лесная, 9а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

83 Котельная ул.  Московская, 27а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

84 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,070 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

86 Котельная ул.  Паровозная, 64б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 8,600 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

87 Котельная ул.  Пушкина, 68а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

88 Котельная ул Ст. Разина, 11б                               
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  Установленная мощность Гкал/ч 16,900 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 13,434 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,252 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 10,963 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 11,229 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,137 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 

89 Котельная ул. Рельсовая, 7а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

90 Котельная ул. Студенческая, 2а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

91 Котельная ул. Тульская, 24а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

92 Котельная ул. Тульская, 63б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч -0,030 -0,030 -0,030 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

93 Котельная пер. Южный, 26б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,620 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,430 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

94 Котельная ул.  Металлургов, 80б                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,040 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 2,284 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

95 Котельная ул.  Силикатная, 28а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,100 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,470 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,015 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

96 Котельная ул. Часовая, 41а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
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  Располагаемая мощность Гкал/ч 5,900 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

97 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,250 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

98 Котельная пер. Воскресенский, 14г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,920 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,890 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

99 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46)                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,110 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,080 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

100 Котельная ул. Карачевская, 12г                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

101 
Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 
                              

  Установленная мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

102 Котельная ул. Линейная 69а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

103 Котельная ул. Пищевой 12А                                

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

104 Котельная ул. Рабочий городок 22а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 
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  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

105 Котельная ул. Медведева, д.93а                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

106 Планерная, 31-1                               

  Установленная мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Располагаемая мощность Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

107 Котельная ул. Комсомольская 287                               

  Установленная мощность Гкал/ч 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,730 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

108 Котельная ул. 3-я Курская, д.56                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

109 Котельная ул. Планерная, д. 31                               

  Установленная мощность Гкал/ч 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 1,220 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

110 Котельная 2-ая Пушкарная, 18                               

  Установленная мощность Гкал/ч 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

  Располагаемая мощность Гкал/ч 2,650 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Нагрузка Всего Гкал/ч 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 

111 Новая котельная БМК №1                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,203 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,694 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,603 

112 Новая котельная БМК №2                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 
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  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,287 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,390 

113 Новая котельная БМК №3                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 

                                  

115 Новая котельная БМК №4                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

116 Новая котельная 13 МКР                               

  Установленная мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  Располагаемая мощность Гкал/ч   0 0 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  Затраты на собственные нужды Гкал/ч   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Потери в ТС Гкал/ч   0,000 0,000 0,833 1,666 2,499 3,332 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 

  Нагрузка Всего Гкал/ч   0,000 0,000 11,066 22,132 33,198 44,264 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 55,330 

  Резерв/Дефицит Гкал/ч   0,000 0,000 18,101 6,202 24,303 12,404 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
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12. РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

 

 

В соответствии со статьей 15 п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в 

течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые 

сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

единую теплоснабжающую организацию, в которую осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание указанных бесхозных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 

период регулирования. 

Перечень бесхозных тепловых сетей, не стоящих на балансе организаций и не находящихся в 

аренде, технологически соединенных с тепловыми сетями филиала ПАО «Квадра» - «Орловская 

генерация», представлен в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – Перечень участков тепловых сетей имеющие некоторые признаки безхозяйных тепловых сетей в зоне  ПАО 

«Квадра» - «Орловская генерация» 

№, 

п/п 

Администр

ативный 

район 

Описание бесхозяйной тепловой сети 
Dн, 

мм 

Протяже

нность, м 

Количест

во 

трубопро

водов  

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, м  

Вид прокладки 
Назначение 

тепловой сети 

Период 

работы 

тепловой сети 

1 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 331Б тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД по ул. 

Раздольная, 82б  

108 43 2 86 Надземная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

2 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 316В тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД по ул. 

Орловских партизан, 2,6  

219 

506 2 

526 
Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

133 486 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

3 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 305Р тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД пер. 

Артельный, 18 (в т.ч. проложенная 

транзитом по помещениям технического 

подполья МКД по адресу пер. Артельный, 

д. 22) 

133 

130 2 

54 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

108 106 Техподполье 
отопительный 

и летний 

108 100 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

4 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 305Т тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД пер. 

Артельный, 20 (в т.ч. проложенная 

транзитом по помещениям технического 

подполья МКД по адресу пер. Артельный, 

д. 24) 

159 

113 2 

10 Надземная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

219 28 Техподполье 
отопительный 

и летний 

108 64 Техподполье 
отопительный 

и летний 

108 124 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

5 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 305А тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД пер. 

Артельный, 26, 28 

159 

192 2 

16 Надземная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

133 74 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

133 88 Надземная 
отопительный 

и летний 

133 206 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 
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№, 

п/п 

Администр

ативный 

район 

Описание бесхозяйной тепловой сети 
Dн, 

мм 

Протяже

нность, м 

Количест

во 

трубопро

водов  

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, м  

Вид прокладки 
Назначение 

тепловой сети 

Период 

работы 

тепловой сети 

6 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 312Г тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД ул. Кукушкина, 

9,11  

219 

229 2 

48 Надземная 

сеть отопления 

(вентиляции)/подач

а теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

219 195 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

133 48 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

108 120 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

89 26 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

76 21 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

7 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры 

к312Б-1 тепломагистрали №3 ф-ла ПАО 

"Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД по ул. 

Кукушкина, 7  

108 162 2 324 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

8 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 348Б тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД по ул. 

Московское шоссе, 155 

108 62 2 124 
Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

9 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 312В тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД по пер. 

Межевой, 9, 11  

219 

282 2 

308 
Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

159 256 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

10 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 312  тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД по пер. 

Межевой, 15  

159 31 2 62 
Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

11 Северный  
Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 329В тепломагистрали №3 ф-ла 
219 274,5 2 130 

Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

отопительный 

и летний 
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№, 

п/п 

Администр

ативный 

район 

Описание бесхозяйной тепловой сети 
Dн, 

мм 

Протяже

нность, м 

Количест

во 

трубопро

водов  

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, м  

Вид прокладки 
Назначение 

тепловой сети 

Период 

работы 

тепловой сети 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД по ул. 

Раздольная, 76 корпус 2, корпус 4 

159 126 
Подземная 

бесканальная 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

108 293 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

12 Северный 

Трехтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 312Е тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" (с 

переходом на две двухтрубные тепловые 

сети непосредственно к жилым домам в 

промежуточной тепловой камере) до 

абонентских вводов в МКД по ул. 

Раздольная, 27, 27а 

219 

270 3 810 

Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

159 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

133 

66 2 

48 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

159 84 
Подземная 

бесканальная 

отопительный 

и летний 

13 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 311 тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД по ул. 

Михалицина, 8а 

133 62 2 124 
Подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

14 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры к 305-1 тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентского ввода в МКД пос. 

Кирпичного завода, 24  

76 27 2 54 Надземная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

15 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 323 тепломагистрали №3 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

ввода в ЦТП по адресу ул. Маринченко, 

19б 

219 187 2 374 
Подземная 

канальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

16 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 204 тепломагистрали №2 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" до 

абонентских вводов в МКД по ул. 

Колпакчи, 29, пер. Кинопрокатный,1 

159 164 2 328 
Подземная 

канальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/ 

подача 

теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

133 100 2 200 
Подземная 

канальная 

отопительный 

и летний 

17 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры к206Ж-6 тепломагистрали №2 ф-ла 

ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" и 

108 62 2 124 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 
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№, 

п/п 

Администр

ативный 

район 

Описание бесхозяйной тепловой сети 
Dн, 

мм 

Протяже

нность, м 

Количест

во 

трубопро

водов  

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, м  

Вид прокладки 
Назначение 

тепловой сети 

Период 

работы 

тепловой сети 

до абонентского ввода вМКД по ул. М. 

Горького, 47 корпус 1  

18 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от врезки в 

трубопровод системы отопления МКД по 

ул. Октябрьская, 68 до абонентского ввода 

в МКД по ул. М. Горького, 71а. 

57 109 2 218 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

19 Северный 

Четырехтрубная тепловая сеть от ЦТП пер. 

Артельный 8а АО "Орелгортеплоэнерго" 

до МКД пер. Артельный № 8б и № 8д 

89 

111 4 

222 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

89 111 
Подземная 

бесканальная 

 Сеть ГВС 

(подающий 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

76 111 
Подземная 

бесканальная 

 сетьГВС (обратный 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

20 Северный 

Четырехтрубная тепловая сеть от ЦТП пер. 

Артельный 8а АО "Орелгортеплоэнерго" 

до МКД пер. Артельный № 6 и № 6а 

159 

137 4 

102 
Подземная 

канальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

133 172 
Подземная 

канальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

89 137 
Подземная 

канальная 

 Сеть ГВС 

(подающий 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

57 137 
Подземная 

канальная 

 Сеть ГВС 

(обратный 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

21 
Железнодор

ожный 

Четырехтрубная тепловая сеть от стены 

ж/д по пер. Речной, 15 до ж/д по пер. 

Речной, 15а 

76 

43 4 

86 
Подземная 

канальная 

сеть отопления сеть 

ГВС 

только 

отопительный 

45 43 
Подземная 

канальная 

 Сеть ГВС 

(подающий 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

38 43 
Подземная 

канальная 

 Сеть ГВС 

(обратный 

трубопровод) 

отопительный 

и летний 

22 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры к-тра "Юбилейный" (к233-30) до 

ввода в здание ТРЦ "Сфера" по ул. 

М.Горького, 36а 

76 270 2 540 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 
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№, 

п/п 

Администр

ативный 

район 

Описание бесхозяйной тепловой сети 
Dн, 

мм 

Протяже

нность, м 

Количест

во 

трубопро

водов  

Протяженность 

в однотрубном 

исчислении, м  

Вид прокладки 
Назначение 

тепловой сети 

Период 

работы 

тепловой сети 

23 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от точки врезки 

в т/сеть 2Ду150мм АО 

"Орелгортеплоэнерго" до ввода в здание 

мастерских по ул. М.Горького, 25а 

57 5 2 10 
Подземная 

бесканальная 
сеть отопления 

только 

отопительный 

24 Советский 

Двухтрубная транзитная тепловая сеть от 

элеваторного узла ж/д по ул. Тургенева, 

22а до наружной стены ж/д по ул. 

Тургенева, 22а 

38 32 2 64 Техподполье сеть отопления 
только 

отопительный 

25 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от наружной 

стены ж/д по ул. Тургенева, 22а до ввода в 

нежилое здание по ул. Тургенева, 24 

38 12 2 24 Надземная сеть отопления 
только 

отопительный 

26 Советский 

Двухтрубная тепловая сеть от теплового 

узла УТ 451 до  ввода в административное 

здание по ул. Покровская, 19 

57 99 2 198 Надземная сеть отопления 
только 

отопительный 

27 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 328Д до ввода в здание УМВД 

по г. Орлу по ул. Металлургов, 17а 

57 35 2 70 Надземная сеть отопления 
только 

отопительный 

28 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 312Е до ввода в ж/д ул. 

Кузнецова, 11 

108 101,35 2 202,7 
подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/подач

а теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

29 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от тепловой 

камеры ТК 329В-1 до ввода в ж/д ул. 

Раздольная, 76 к.5 

159 9,58 2 19,16 
подземная 

бесканальная 

сеть отопления 

(вентиляции)/подач

а теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний 

30 Северный 

Двухтрубная тепловая сеть от узла 

трубопроводов ТК 312А/5 до 

промежуточной тепловой камеры 

219 389,2 2 778,4 
подземная 

бесканальная сеть отопления 

(вентиляции)/подач

а теплоносителя на 

теплообменник ГВС 

отопительный 

и летний Двухтрубная тепловая сеть от 

промежуточной тепловой камеры до 

ввода в ж/д ул. Раздольная, 11 

133 53,9 2 107,8 
подземная 

бесканальная 

Всего    9591    

 

 

 



 

301 

 

13. РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г.ОРЛА 
 

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

 

Прирост тепловой нагрузки, как и увеличение мощности существующих источников тепловой 

энергии и строительство новых не планируется. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
 

Первоначально разрабатываются перспективные схемы теплоснабжения поселений и 

городских округов, чтобы в дальнейшем на основе перспективного спроса на тепловую энергию 

разработать и провести согласованность с схемами газоснабжения.  

Проблемы газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. 

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Предложения по корректировки программы газификации отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения 
 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение новых источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 

описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 

и энергии 

 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение новых источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 

 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения г. Орла о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения 

 

После утверждения схемы теплоснабжения необходимо проработать вопросы в схеме 

водоснабжения об обеспечении новых источников тепловой энергии и существующих источников 

тепловой энергии, к которым будет подключена дополнительная нагрузка, необходимым 

количеством воды в случае недостатка существующей пропускной способности водопроводов. 

 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г. Орла для 

обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения 

решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
 

После утверждения схемы теплоснабжения необходимо проработать вопросы в схеме 

водоснабжения об обеспечении новых источников тепловой энергии и существующих источников 

тепловой энергии, к которым будет подключена дополнительная нагрузка, необходимым 

количеством воды в случае недостатка существующей пропускной способности водопроводов. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОРЛА 

 

Все представленные индикаторы на перспективу развития указаны для обоих сценариев 

развития 

14.1. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

 

По данным филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» и ООО «Газпром Теплоэнерго 

Орел», количество инцидентов на тепловых сетях в 2021 году составило 13 случаев.  

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. 

Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, 

значительно меньше, чем коррозионных. По информации, полученной от иных организаций, занятых 

в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, отказов тепловых сетей (аварий) за 

последние годы – не происходило. 

Предлагаемые в схеме мероприятия строительства новых участков тепловых сетей с 

использованием современных материалов и технологий, взамен выработавших эксплуатационный 

ресурс с использованием пред изолированными стальными трубами в ППУ изоляции, повышают 

надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С 

учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество 

прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях не превысит показатели 2021 года. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ед./км, 

приведены в таблице 14.1.1. 

Таблица 14.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" 
0,460 0,465 0,443 0,454 0,424 0,377 0,354 

АО «Орелгортеплоэнерго» 0,498 0,491 0,513 0,498 0,505 0,533 0,553 
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14.2. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

 

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих 

организаций технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не 

зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления услуги 

теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами 

ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом 

прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших 

инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные 

мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 

часов). 

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность 

работы источников теплоснабжения. 

 

14.3. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных 

 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 14.3.1.
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Таблица 14.3.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

№ п/п Источник Индикатор Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 157,32 157,59 157,44 157,28 157,00 155,97 156,26 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 157,32 157,59 157,81 157,16 156,81 156,58 156,89 

2 
Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом 
потерь ТСК Орел) 

УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 

  

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом 

потерь ТСК Орел) 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 144,59 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 159,20 159,28 159,07 152,95 152,97 153,04 153,13 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 152,53 152,73 152,64 152,74 152,76 152,83 152,91 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 163,15 163,12 163,09 163,12 163,12 163,12 163,12 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 181,66 181,53 181,74 181,61 181,63 181,74 181,86 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 220,26 219,69 220,14 219,78 219,78 219,78 219,78 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 179,20 179,21 179,30 179,29 179,32 179,49 179,67 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 145,20 145,50 145,43 145,48 145,48 145,48 145,48 

10 Котельная ул. Городская, 98к  

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 134,68 135,82 138,65 136,37 136,37 136,90 137,44 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 167,80 167,84 167,65 167,82 167,83 167,88 167,93 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 235,88 234,48 233,58 234,33 234,38 234,52 234,70 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 163,11 163,30 162,68 163,16 163,16 163,16 163,16 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 112,83 113,39 114,06 113,49 113,49 113,49 113,49 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 166,28 166,35 166,31 166,34 166,35 166,36 166,37 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 201,31 201,02 201,28 201,16 201,20 201,47 201,77 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 163,02 163,21 163,05 163,18 163,18 163,18 163,18 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 119,45 119,61 119,55 119,60 119,60 119,60 119,60 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 134,33 134,53 134,50 134,53 134,53 134,56 134,58 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 147,80 147,94 147,83 147,95 147,97 148,08 148,19 
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№ п/п Источник Индикатор Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 172,59 172,59 172,82 172,64 153,11 153,11 153,11 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 145,24 145,35 145,34 145,38 145,40 145,49 145,59 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 175,02 175,07 174,93 175,06 175,07 175,12 175,18 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 173,47 174,02 174,41 174,09 174,09 174,09 174,09 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 143,52 143,72 143,65 143,71 143,71 143,71 143,71 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 154,56 154,70 154,62 154,70 154,71 154,75 154,80 

27 Котельная ул. Красина, 52  

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 173,23 173,79 174,42 174,05 174,11 174,55 175,02 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 139,65 139,94 139,77 139,91 139,91 139,91 139,83 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 197,58 197,37 197,28 153,19 153,20 153,23 153,25 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 193,79 193,77 193,83 193,82 193,84 193,95 194,06 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 181,74 181,69 181,93 181,74 153,39 153,42 153,45 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 193,83 193,91 194,17 193,96 193,96 193,96 193,96 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 175,78 175,71 175,86 175,74 175,74 175,74 175,74 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 222,32 222,30 222,56 222,35 222,35 222,35 222,35 

35 

Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 259,05 257,12 257,18 257,52 257,76 259,26 261,77 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 173,24 173,36 173,38 173,40 173,43 173,54 173,67 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 135,01 135,20 134,73 135,09 135,09 135,09 135,09 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 203,32 203,66 204,13 203,75 203,75 203,75 203,75 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 186,29 186,24 186,19 186,24 186,24 186,28 186,31 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 187,99 188,31 188,07 188,26 188,26 188,26 188,26 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 180,19 180,30 181,01 180,49 180,51 180,66 180,82 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 186,96 186,84 186,50 186,79 154,54 154,60 154,66 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 263,39 261,61 263,30 261,91 261,91 261,91 261,91 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 237,45 236,20 239,83 236,99 237,04 237,41 237,77 
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45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 299,71 181,07 185,31 182,05 182,13 182,75 166,46 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 164,35 164,70 164,77 164,77 164,79 164,94 165,10 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 151,78 151,70 151,75 151,72 151,32 151,34 151,37 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 212,00 211,69 211,88 211,78 211,81 211,97 212,13 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 192,50 192,43 192,69 192,56 154,13 153,40 153,56 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 179,15 179,27 179,43 179,30 179,30 179,30 179,30 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 195,18 195,08 195,14 195,12 195,13 195,20 195,28 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 229,71 229,04 227,30 228,67 228,69 228,75 228,82 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 220,85 220,03 220,92 221,97 158,34 164,56 213,89 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал               

55 Котельная пл.  Щепная,12б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 178,08 178,16 178,10 178,18 178,20 178,29 178,38 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 171,72 172,16 172,74 172,51 172,62 173,42 174,41 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 175,24 175,30 175,63 175,36 175,36 175,36 175,36 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 141,99 142,27 142,59 142,33 142,33 142,33 142,33 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 217,98 218,12 218,43 218,17 218,17 218,17 218,17 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 219,67 219,57 221,86 220,13 157,14 157,53 157,93 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 175,83 175,86 176,01 174,43 151,85 151,91 151,97 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 176,85 176,97 177,39 177,10 153,90 154,05 154,20 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 179,01 179,17 179,31 179,20 179,20 179,20 179,20 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 150,53 150,75 150,72 150,74 150,74 150,74 150,74 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 100,02 100,42 100,60 100,46 100,46 100,46 100,46 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 135,03 135,36 135,29 135,34 135,34 135,34 135,34 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 140,24 140,55 140,57 140,58 138,83 138,87 138,90 
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69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 142,98 143,05 142,92 143,03 143,03 143,03 143,03 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 158,12 156,76 157,33 156,87 156,87 156,87 156,87 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 163,41 163,68 163,85 163,72 163,72 163,72 163,72 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 161,23 162,25 163,10 162,42 162,43 162,47 162,51 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 207,89 207,70 207,82 207,79 207,82 208,01 208,21 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 240,78 240,01 240,65 240,28 240,35 240,78 241,24 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 185,13 185,10 185,09 185,10 154,40 154,40 154,40 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 235,10 233,97 234,17 234,01 234,01 234,01 234,01 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 147,51 147,88 147,77 147,85 147,85 147,85 147,85 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 157,93 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 154,58 154,97 154,93 155,00 155,03 155,15 155,27 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 202,04 202,79 200,77 202,62 170,58 171,21 171,92 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 332,98 314,91 300,70 311,29 311,40 311,61 311,88 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 192,09 191,83 192,03 191,91 191,92 192,02 191,96 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 228,74 228,79 229,17 228,86 228,86 228,86 228,86 

84 Котельная ул.  Московская, 27а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 161,93 162,02 162,32 162,10 162,12 162,20 162,29 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 244,65 244,19 244,50 244,25 244,25 244,25 244,25 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 222,93 222,51 222,80 222,57 222,57 222,57 222,57 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 164,65 164,73 164,75 164,74 164,74 164,76 164,77 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 199,95 200,03 200,50 200,29 200,37 200,93 201,57 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 174,37 174,52 174,28 174,39 174,39 174,39 174,39 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 179,50 179,38 179,45 179,42 179,43 179,49 179,56 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 170,69 171,98 170,99 171,75 171,75 171,75 171,75 

92 Котельная ул. Тульская, 24а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 154,24 154,14 154,05 154,25 154,33 154,73 155,18 
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93 Котельная ул. Тульская, 63б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 237,59 238,25 238,33 238,27 153,98 153,98 153,98 

94 Котельная пер. Южный, 26б 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 162,59 162,71 162,38 162,67 162,70 162,79 162,89 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 172,57 174,80 173,19 174,45 174,45 174,45 174,45 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 142,50 142,66 142,49 142,64 142,65 142,69 142,73 

97 Котельная ул. Часовая, 41а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 151,29 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 76,94 156,76 156,76 156,76 156,76 156,76 156,76 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 113,53 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 143,73 158,16 158,16 158,16 158,16 158,16 158,16 

102 

Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 155,47 159,44 159,44 159,44 159,44 159,44 159,44 

103 Котельная ул. Линейная 69а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 301,51 159,13 159,13 159,13 159,13 159,13 159,13 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 212,38 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 324,52 160,04 160,04 160,04 160,04 160,04 160,04 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 129,76 165,28 165,28 165,28 165,28 165,28 165,28 

107 Планерная, 31-1 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 156,18 156,22 156,22 156,22 156,22 156,22 156,22 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 172,06 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 187,03 187,04 187,04 187,04 187,04 187,04 187,04 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 160,63 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 

112 Новая котельная БМК №1 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал               

113 Новая котельная БМК №2 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал               

114 Новая котельная БМК №3 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал         151,83 151,83 151,83 

115 Новая котельная БМК №4 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал       151,83 151,83 151,83 151,83 

                      

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 Расход условного топлива т.у.т. 191810,7 187459,3 184195,4 192465,7 197142,2 217012,2 211002,5 
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  Орловская ТЭЦ вариант 2 Расход условного топлива т.у.т. 191810,7 187459,3 184195,4 194539,4 200524,1 204899,7 199139,9 

2 

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом 

потерь ТСК Орел) 
Расход условного топлива т.у.т. 

4046 3798,61 3764,919 6073,364 9553,737 9378,47 9249,443 

  
Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом 
потерь ТСК Орел) 

Расход условного топлива т.у.т. 
4046 3798,61 3764,919 3764,919 6214,027 21339,82 20964,04 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        Расход условного топлива т.у.т. 9689,419 9413,373 10158,67 8958,626 8896,172 8660,087 8411,488 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 Расход условного топлива т.у.т. 2409,053 2283,565 2340,009 2279,328 2269,881 2226,84 2183,184 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а Расход условного топлива т.у.т. 860,708 867,4344 875,8942 869,1264 869,1264 869,1264 869,1264 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а Расход условного топлива т.у.т. 2326,17 2414,152 2269,442 2358,462 2346,108 2270,975 2197,797 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б Расход условного топлива т.у.т. 117,575 128,8016 119,8846 127,0182 127,0182 127,0182 127,0182 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а Расход условного топлива т.у.т. 874,015 873,357 860,5206 862,5866 858,1629 835,312 812,5683 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а Расход условного топлива т.у.т. 23,126 21,26315 21,65083 21,34068 21,34068 21,34068 21,34068 

10 Котельная ул. Городская, 98к  Расход условного топлива т.у.т. 111,209 88,42965 59,10458 80,52776 80,50868 74,14148 68,6921 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б Расход условного топлива т.у.т. 4163,739 4111,278 4365,549 4141,274 4127,371 4070,419 4011,629 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а Расход условного топлива т.у.т. 1379,911 1733,304 2079,516 1783,691 1767,029 1718,836 1665,505 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б Расход условного топлива т.у.т. 770,285 727,2631 883,8049 758,5714 758,5714 758,5714 758,5714 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а Расход условного топлива т.у.т. 886,595 651,3381 492,5275 619,576 619,576 619,576 619,576 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а Расход условного топлива т.у.т. 914,596 891,2585 903,9981 892,264 891,3646 887,086 882,7755 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а Расход условного топлива т.у.т. 697,627 744,788 701,8689 721,7268 714,9062 674,4347 634,8951 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а Расход условного топлива т.у.т. 519,827 491,4454 515,1443 496,1852 496,1852 496,1852 496,1852 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а Расход условного топлива т.у.т. 1936,6 1778,548 1832,288 1789,296 1789,296 1789,296 1789,296 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а Расход условного топлива т.у.т. 694,045 638,2653 644,8435 637,3629 636,0711 629,8703 623,6318 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а Расход условного топлива т.у.т. 619,019 587,6414 612,9464 584,9027 579,8656 558,3841 536,3606 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а Расход условного топлива т.у.т. 2249,051 2250,513 2098,202 2220,051 1968,965 1968,965 1968,965 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б Расход условного топлива т.у.т. 349,086 331,8661 334,1432 328,0253 325,5185 313,5637 301,5241 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а Расход условного топлива т.у.т. 2207,207 2168,724 2268,02 2175,532 2167,176 2131,358 2094,667 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  Расход условного топлива т.у.т. 151,864 132,8723 122,1481 130,7274 130,7274 130,7274 130,7274 

25 Котельная ул.  Красина, 6а Расход условного топлива т.у.т. 919,51 843,3169 869,8329 848,6201 848,6201 848,6201 848,6201 

26 Котельная ул.  Красина, 7а Расход условного топлива т.у.т. 496,984 476,1798 487,1839 476,2155 474,9113 468,9118 462,836 

27 Котельная ул. Красина, 52  Расход условного топлива т.у.т. 54,135 50,48954 46,9472 48,96051 48,58799 46,24862 43,97903 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) Расход условного топлива т.у.т. 3094,91 2876,443 2998,594 2900,873 2900,873 2900,873 2953,673 
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29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) Расход условного топлива т.у.т. 9917,189 10472,11 10737,39 8142,54 8126,383 8052,353 7977,334 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а Расход условного топлива т.у.т. 218,831 219,609 217,2813 217,6471 216,8336 212,6706 208,5216 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  Расход условного топлива т.у.т. 4972,012 5046,107 4733,5 4966,928 4185,547 4145,892 4107,386 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   Расход условного топлива т.у.т. 508,312 497,5681 467,5701 491,5685 491,5685 491,5685 491,5685 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  Расход условного топлива т.у.т. 4254,173 4344,133 4171,886 4309,684 4309,684 4309,684 4309,684 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 Расход условного топлива т.у.т. 2873,819 2884,045 2753,881 2858,012 2858,012 2858,012 2858,012 

35 

Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
Расход условного топлива т.у.т. 

226,662 305,2463 302,2861 284,8784 273,6779 220,55 167,0014 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а Расход условного топлива т.у.т. 719,323 698,1963 695,2867 690,4708 686,4675 666,5655 646,6468 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а Расход условного топлива т.у.т. 579,661 532,9996 661,4827 558,6962 558,6962 558,6962 558,6962 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    Расход условного топлива т.у.т. 126,145 117,8683 108,0478 115,9042 115,9042 115,9042 115,9042 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а Расход условного топлива т.у.т. 1679,36 1704,408 1726,47 1703,718 1700,762 1686,672 1672,481 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а Расход условного топлива т.у.т. 491,168 459,4568 483,5182 464,2691 464,2691 464,2691 464,2691 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а Расход условного топлива т.у.т. 45,886 45,08171 40,77472 43,87741 43,74068 42,76095 41,82454 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 Расход условного топлива т.у.т. 3827,892 3918,51 4183,222 3952,264 3258,838 3215,749 3171,137 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а Расход условного топлива т.у.т. 139,692 158,8059 140,5698 155,1587 155,1587 155,1587 155,1587 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а Расход условного топлива т.у.т. 432,669 447,8953 406,7722 438,1327 437,546 433,1691 429,0034 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а Расход условного топлива т.у.т. 361,754 264,3654 237,7808 257,6005 257,0911 253,0144 463,0521 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а Расход условного топлива т.у.т. 137,11 129,9877 128,6005 128,7513 128,2258 125,5402 122,863 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а Расход условного топлива т.у.т. 2316,162 2382,885 2340,699 2365,62 2354,616 2330,13 2305,831 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 Расход условного топлива т.у.т. 967,743 1032,969 991,9768 1012,924 1007,066 974,0788 941,6325 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 Расход условного топлива т.у.т. 855,009 867,658 822,4421 844,7096 670,6795 827,4543 787,6334 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б Расход условного топлива т.у.т. 336,61 328,4874 317,7033 326,3306 326,3306 326,3306 326,3306 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а Расход условного топлива т.у.т. 730,054 751,4031 737,5417 743,259 740,4168 725,4809 710,651 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б Расход условного топлива т.у.т. 119,873 126,1043 146,1593 129,8662 129,6589 129,0035 128,2923 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 Расход условного топлива т.у.т. 283,732 310,8929 281,4998 253,4433 161,3298 94,41751 27,50521 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная пл.  Щепная,12б Расход условного топлива т.у.т. 790,052 772,1173 785,6995 768,3243 764,4497 746,4361 728,2236 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а Расход условного топлива т.у.т. 393,405 366,7906 337,2128 348,572 342,9764 307,9075 273,8764 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а Расход условного топлива т.у.т. 110,117 109,1215 103,624 108,022 108,022 108,022 108,022 
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58 Котельная ул.  Брестская, 6 Расход условного топлива т.у.т. 102,386 90,70542 80,34954 88,63424 88,63424 88,63424 88,63424 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 Расход условного топлива т.у.т. 129,294 124,3295 114,0967 122,2829 122,2829 122,2829 122,2829 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а Расход условного топлива т.у.т. 756,454 764,7371 615,246 721,9735 513,1516 486,2926 461,8079 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а Расход условного топлива т.у.т. 4604,059 4564,171 4362,968 8197,132 7114,707 6835,616 6618,188 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   Расход условного топлива т.у.т. 270,351 262,5795 237,8887 254,232 219,6834 211,2224 203,1124 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а Расход условного топлива т.у.т. 1147,57 1109,688 1079,034 1103,557 1103,557 1103,557 1103,557 

65 Котельная ул. Матросова, 46б Расход условного топлива т.у.т. 4144,043 3835,6 3865,732 3841,626 3841,626 3841,626 3841,626 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б Расход условного топлива т.у.т. 440,847 334,784 302,3502 328,2972 328,2972 328,2972 328,2972 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 Расход условного топлива т.у.т. 569,312 510,0475 521,1457 512,2672 512,2672 512,2672 512,2672 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б Расход условного топлива т.у.т. 1788,153 1591,651 1577,38 1573,843 4180,5 4025,393 3912,702 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а Расход условного топлива т.у.т. 1235,726 1200,777 1267,001 1214,022 1214,022 1214,022 1214,022 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а Расход условного топлива т.у.т. 305,054 370,9371 339,9341 364,7365 364,7365 364,7365 364,7365 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а Расход условного топлива т.у.т. 928,541 888,0329 865,0303 883,4324 883,4324 883,4324 883,4324 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б Расход условного топлива т.у.т. 921,758 842,1442 786,6822 830,0733 829,6389 826,8361 824,1256 

73 Котельная пер. Огородный, 7а Расход условного топлива т.у.т. 126,41 130,5474 127,9302 128,5958 127,8398 123,8709 119,9297 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а Расход условного топлива т.у.т. 50,672 53,99702 51,21677 52,79439 52,4886 50,68162 48,91532 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 Расход условного топлива т.у.т. 509,443 512,3427 513,726 512,6194 427,5901 427,5901 427,5901 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б Расход условного топлива т.у.т. 175,503 193,5724 190,0418 192,8663 192,8663 192,8663 192,8663 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а Расход условного топлива т.у.т. 99,102 90,98873 93,29325 91,44963 91,44963 91,44963 91,44963 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г Расход условного топлива т.у.т. 815,578 811,8961 812,2384 811,9646 811,9646 811,9646 811,9646 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а Расход условного топлива т.у.т. 183,189 164,6536 166,2354 163,2747 162,2735 157,5252 152,7392 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а Расход условного топлива т.у.т. 33,538 32,61549 35,25253 32,82274 27,41156 26,68153 25,91614 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а Расход условного топлива т.у.т. 127,268 165,1424 222,9834 176,4092 176,0443 175,3259 174,4457 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г Расход условного топлива т.у.т. 1993,01 2104,043 2018,543 2071,422 2063,819 2020,511 2045,59 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а Расход условного топлива т.у.т. 88,845 88,21195 83,97985 87,36553 87,36553 87,36553 87,36553 

84 Котельная ул.  Московская, 27а Расход условного топлива т.у.т. 231,92 227,6168 213,138 223,2947 222,6476 218,6083 214,6866 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 Расход условного топлива т.у.т. 26,879 28,60342 27,41254 28,36524 28,36524 28,36524 28,36524 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 Расход условного топлива т.у.т. 18,1 19,2422 18,44628 19,08301 19,08301 19,08301 19,08301 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б Расход условного топлива т.у.т. 2657,864 2593,116 2573,725 2584,764 2582,322 2569,837 2557,392 
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88 Котельная ул.  Пушкина, 68а Расход условного топлива т.у.т. 191,134 188,7681 175,6059 181,2543 179,0021 165,2072 151,7831 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б Расход условного топлива т.у.т. 5371,64 5154,014 5501,494 5340,377 5340,377 5340,377 5340,377 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а Расход условного топлива т.у.т. 120,084 124,5979 121,8926 123,2148 122,7747 120,4333 118,1125 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а Расход условного топлива т.у.т. 374,385 276,5661 345,8794 290,4288 290,4288 290,4288 290,4288 

92 Котельная ул. Тульская, 24а Расход условного топлива т.у.т. 233,203 236,5331 239,4856 232,7919 230,2197 218,2858 206,2163 

93 Котельная ул. Тульская, 63б Расход условного топлива т.у.т. 138,295 122,4747 120,9048 122,1607 78,94502 78,94502 78,94502 

94 Котельная пер. Южный, 26б Расход условного топлива т.у.т. 464,902 456,4772 480,4541 458,8528 457,2722 450,6452 443,8315 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б Расход условного топлива т.у.т. 129,27 116,6555 125,4694 118,4182 118,4182 118,4182 118,4182 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а Расход условного топлива т.у.т. 858,575 801,3255 860,612 808,3807 805,0543 791,9038 778,2438 

97 Котельная ул. Часовая, 41а Расход условного топлива т.у.т. 1020 1020,014 1020,014 1020,014 1020,014 1020,014 1020,014 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г Расход условного топлива т.у.т. 124,6 131,5644 131,5644 131,5644 131,5644 131,5644 131,5644 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г Расход условного топлива т.у.т. 144,5 294,4093 294,4093 294,4093 294,4093 294,4093 294,4093 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) Расход условного топлива т.у.т. 84,2 118,741 118,741 118,741 118,741 118,741 118,741 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г Расход условного топлива т.у.т. 61,5 67,67805 67,67805 67,67805 67,67805 67,67805 67,67805 

102 

Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 

8) 
Расход условного топлива т.у.т. 

10,9 11,17796 11,17796 11,17796 11,17796 11,17796 11,17796 

103 Котельная ул. Линейная 69а Расход условного топлива т.у.т. 23,1 12,1919 12,1919 12,1919 12,1919 12,1919 12,1919 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  Расход условного топлива т.у.т. 21,8 16,41113 16,41113 16,41113 16,41113 16,41113 16,41113 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а Расход условного топлива т.у.т. 20,5 10,10953 10,10953 10,10953 10,10953 10,10953 10,10953 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а Расход условного топлива т.у.т. 252,3 321,3732 321,3732 321,3732 321,3732 321,3732 321,3732 

107 Планерная, 31-1 Расход условного топлива т.у.т. 0 260,9981 260,9981 260,9981 260,9981 260,9981 260,9981 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 Расход условного топлива т.у.т. 562,8 562,9567 562,9567 562,9567 562,9567 562,9567 562,9567 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 Расход условного топлива т.у.т. 616,5 616,4363 616,4363 616,4363 616,4363 616,4363 616,4363 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 Расход условного топлива т.у.т. 1071,4 1071,487 1071,487 1071,487 1071,487 1071,487 1071,487 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 Расход условного топлива т.у.т. 25,2 25,20126 25,20126 25,20126 25,20126 25,20126 25,20126 

112 Новая котельная БМК №1 Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

113 Новая котельная БМК №2 Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

114 Новая котельная БМК №3 Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 0 845,3681 902,3335 902,3335 

115 Новая котельная БМК №4 Расход условного топлива т.у.т. 0 0 0 1667,031 1779,364 1779,364 1779,364 
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1 Орловская ТЭЦ вариант 1 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1219241 1189522 1169947 1223714 1255653 1391358 1350314 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1219241 1189522 1167231 1237877 1278750 1308634 1269296 

2 

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом 

потерь ТСК Орел) 
Отпуск в сеть ТЭ Гкал 

27981,94 26271 26038 42003,09 66073,18 64861,05 63968,7 

  

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом 

потерь ТСК Орел) 
Отпуск в сеть ТЭ Гкал 

27981,94 26271 26038 26038 42975,91 147585,2 144986,3 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        Отпуск в сеть ТЭ Гкал 60863,92 59100,69 63861,21 58572,08 58156,6 56586 54932,15 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 15794,26 14951,45 15330,54 14922,99 14859,54 14570,46 14277,26 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5275,648 5317,718 5370,629 5328,3 5328,3 5328,3 5328,3 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 12805,33 13299,04 12487 12986,54 12917,21 12495,6 12084,96 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 533,7952 586,277 544,592 577,94 577,94 577,94 577,94 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4877,228 4873,429 4799,333 4811,259 4785,724 4653,82 4522,536 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 159,274 146,1408 148,874 146,6875 146,6875 146,6875 146,6875 

10 Котельная ул. Городская, 98к  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 825,7418 651,1019 426,2786 590,5213 590,375 541,5603 499,7822 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 24813,57 24494,8 26039,86 24677,07 24592,59 24246,52 23889,29 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5850,04 7392,146 8902,92 7612,02 7539,312 7329,015 7096,291 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4722,627 4453,551 5432,624 4649,366 4649,366 4649,366 4649,366 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 7857,683 5744,478 4317,955 5459,174 5459,174 5459,174 5459,174 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5500,243 5357,863 5435,586 5363,998 5358,51 5332,407 5306,109 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3465,395 3705,074 3486,952 3587,873 3553,21 3347,528 3146,582 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3188,713 3011,036 3159,398 3040,708 3040,708 3040,708 3040,708 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 16212,77 14869,41 15326,17 14960,76 14960,76 14960,76 14960,76 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5166,694 4744,575 4794,357 4737,746 4727,971 4681,046 4633,836 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4188,145 3972,229 4146,358 3953,383 3918,722 3770,902 3619,353 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 13030,81 13039,44 12140,76 12859,7 12859,7 12859,7 12859,7 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2403,529 2283,172 2299,088 2256,327 2238,806 2155,249 2071,099 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 12611,5 12387,84 12964,94 12427,41 12378,84 12170,67 11957,42 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 875,455 763,5457 700,353 750,9071 750,9071 750,9071 750,9071 

25 Котельная ул.  Красина, 6а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 6406,665 5867,785 6055,322 5905,293 5905,293 5905,293 5905,293 

26 Котельная ул.  Красина, 7а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3215,491 3078,05 3150,748 3078,287 3069,67 3030,035 2989,896 

27 Котельная ул. Красина, 52  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 312,496 290,5218 269,1692 281,3051 279,0596 264,9583 251,2775 



 

315 

 

№ п/п Источник Индикатор Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) Отпуск в сеть ТЭ Гкал 22162,1 20554,15 21453,2 20733,96 20733,96 20733,96 21122,57 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) Отпуск в сеть ТЭ Гкал 50192,23 53057,71 54427,55 53151,93 53044,44 52551,94 52052,87 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1129,194 1133,32 1120,975 1122,915 1118,601 1096,524 1074,52 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 27357,86 27773,87 26018,71 27329,32 27287 27023,19 26767,02 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2622,464 2565,924 2408,059 2534,351 2534,351 2534,351 2534,351 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 24201,06 24723,89 23722,82 24523,67 24523,67 24523,67 24523,67 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 12926,72 12973,86 12373,77 12853,84 12853,84 12853,84 12853,84 

35 

Котельная Гостиничный комплекс 

"Лесной" 
Отпуск в сеть ТЭ Гкал 

874,9769 1187,163 1175,403 1106,249 1061,754 850,6963 637,9677 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4152,066 4027,459 4010,298 3981,894 3958,282 3840,899 3723,417 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4293,522 3942,184 4909,601 4135,667 4135,667 4135,667 4135,667 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    Отпуск в сеть ТЭ Гкал 620,429 578,7553 529,308 568,8658 568,8658 568,8658 568,8658 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 9014,642 9151,878 9272,757 9148,099 9131,902 9054,703 8976,95 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2612,71 2439,854 2571,011 2466,085 2466,085 2466,085 2466,085 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 254,658 250,033 225,266 243,1078 242,3215 236,6876 231,3029 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 20474,16 20972,87 22429,71 21158,64 21087,45 20800,8 20504,01 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 530,3576 607,0321 533,879 592,4015 592,4015 592,4015 592,4015 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1822,141 1896,262 1696,077 1848,738 1845,883 1824,576 1804,297 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1207,017 1460,007 1283,149 1415,003 1411,613 1384,493 2781,802 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 834,257 789,2321 780,4624 781,4161 778,0937 761,1161 744,1919 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 15260,47 15707,82 15424,98 15592,07 15560,86 15396,25 15232,89 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4564,879 4879,663 4681,833 4782,927 4754,655 4595,456 4438,867 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4441,682 4509,028 4268,289 4386,846 4351,256 5394,226 5129,311 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1878,925 1832,379 1770,581 1820,019 1820,019 1820,019 1820,019 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3740,431 3851,83 3779,501 3809,334 3794,504 3716,568 3639,186 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 521,8527 550,5771 643,0244 567,9183 566,9625 563,9415 560,6632 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1284,74 1412,931 1274,205 1141,787 1018,887 573,7422 128,5974 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная пл.  Щепная,12б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4436,516 4333,805 4411,589 4312,083 4289,894 4186,731 4082,429 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2290,919 2130,464 1952,142 2020,625 1986,89 1775,463 1570,292 
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57 Котельная ул.  Яблочная, 59а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 628,383 622,5015 590,02 616,0052 616,0052 616,0052 616,0052 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 721,081 637,5535 563,499 622,7426 622,7426 622,7426 622,7426 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 593,137 570,0158 522,359 560,4844 560,4844 560,4844 560,4844 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3443,538 3482,867 2773,074 3279,822 3265,672 3086,989 2924,1 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 26184,99 25953,98 24788,76 46993,53 46853,26 44996,57 43550,09 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1528,686 1483,764 1341,043 1435,513 1427,446 1371,158 1317,205 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 6,834 10,52433 54,648 19,34907 19,34907 19,34907 19,34907 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 6410,67 6193,53 6017,816 6158,387 6158,387 6158,387 6158,387 

65 Котельная ул. Матросова, 46б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 27529,48 25444,19 25647,91 25484,94 25484,94 25484,94 25484,94 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4407,58 3333,767 3005,398 3268,093 3268,093 3268,093 3268,093 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 4216,058 3768,169 3852,043 3784,944 3784,944 3784,944 3784,944 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 12750,79 11324,79 11221,23 11195,56 30111,87 28986,27 28168,48 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 8642,497 8393,879 8864,981 8488,1 8488,1 8488,1 8488,1 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1929,224 2366,239 2160,591 2325,109 2325,109 2325,109 2325,109 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5682,326 5425,32 5279,379 5396,132 5396,132 5396,132 5396,132 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5717,115 5190,372 4823,423 5110,509 5107,634 5089,091 5071,158 

73 Котельная пер. Огородный, 7а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 608,0713 628,542 615,5929 618,8861 615,1457 595,5086 576,0083 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 210,4459 224,9784 212,8269 219,7222 218,3856 210,4879 202,768 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2751,811 2767,902 2775,578 2769,437 2769,437 2769,437 2769,437 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 746,5006 827,3331 811,539 824,1743 824,1743 824,1743 824,1743 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 671,8438 615,2974 631,359 618,5097 618,5097 618,5097 618,5097 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5164,119 5140,297 5142,512 5140,74 5140,74 5140,74 5140,74 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1185,072 1062,484 1072,945 1053,364 1046,742 1015,338 983,685 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 165,9928 160,831 175,586 161,9907 160,6978 155,8412 150,7493 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 382,2141 524,4064 741,5592 566,7053 565,3353 562,6383 559,3336 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 10375,55 10968,01 10511,79 10793,95 10753,38 10522,29 10656,11 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 388,415 385,5564 366,446 381,7343 381,7343 381,7343 381,7343 

84 Котельная ул.  Московская, 27а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1432,208 1404,904 1313,034 1377,479 1373,374 1347,744 1322,86 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 109,8663 117,1342 112,115 116,1304 116,1304 116,1304 116,1304 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 81,19161 86,477 82,794 85,7404 85,7404 85,7404 85,7404 
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87 Котельная ул.  Паровозная, 64б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 16142,92 15742,04 15621,98 15690,33 15675,21 15597,91 15520,86 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 955,917 943,7166 875,8427 904,9704 893,3563 822,2199 752,9956 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 30806,47 29531,8 31567,05 30623,36 30623,36 30623,36 30623,36 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 668,9749 694,591 679,2387 686,7421 684,2445 670,957 657,7865 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2193,423 1608,084 2022,848 1691,037 1691,037 1691,037 1691,037 

92 Котельная ул. Тульская, 24а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1511,972 1534,567 1554,6 1509,183 1491,731 1410,759 1328,866 

93 Котельная ул. Тульская, 63б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 582,07 514,0553 507,306 512,7054 512,7054 512,7054 512,7054 

94 Котельная пер. Южный, 26б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 2859,358 2805,521 2958,741 2820,702 2810,602 2768,253 2724,711 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б Отпуск в сеть ТЭ Гкал 749,0762 667,3796 724,4619 678,796 678,796 678,796 678,796 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 6025,268 5616,988 6039,795 5667,303 5643,58 5549,797 5452,379 

97 Котельная ул. Часовая, 41а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 823,5592 823,5592 823,5592 823,5592 823,5592 823,5592 823,5592 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1878,112 1878,112 1878,112 1878,112 1878,112 1878,112 1878,112 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) Отпуск в сеть ТЭ Гкал 741,6604 741,6604 741,6604 741,6604 741,6604 741,6604 741,6604 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г Отпуск в сеть ТЭ Гкал 427,896 427,896 427,896 427,896 427,896 427,896 427,896 

102 
Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 
8) 

Отпуск в сеть ТЭ Гкал 
70,1079 70,1079 70,1079 70,1079 70,1079 70,1079 70,1079 

103 Котельная ул. Линейная 69а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 76,6141 76,6141 76,6141 76,6141 76,6141 76,6141 76,6141 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  Отпуск в сеть ТЭ Гкал 102,6479 102,6479 102,6479 102,6479 102,6479 102,6479 102,6479 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 63,17 63,17 63,17 63,17 63,17 63,17 63,17 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а Отпуск в сеть ТЭ Гкал 1944,394 1944,394 1944,394 1944,394 1944,394 1944,394 1944,394 

107 Планерная, 31-1 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 1631,238 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3603,5 3603,5 3603,5 3603,5 3603,5 3603,5 3603,5 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 3583 3583 3583 3583 3583 3583 3583 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 5728,6 5728,6 5728,6 5728,6 5728,6 5728,6 5728,6 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 156,88 156,88 156,88 156,88 156,88 156,88 156,88 

112 Новая котельная БМК №1 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

113 Новая котельная БМК №2 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

114 Новая котельная БМК №3 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 0 0 0 5567,708 5942,89 5942,89 

115 Новая котельная БМК №4 Отпуск в сеть ТЭ Гкал 0 0 0 10979,29 11719,13 11719,13 11719,13 
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14.4. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

представлено в таблице 14.4.1. 

Таблица 14.4.1– Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой 

сети 

№ п/п Источник Индикатор 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,56 2,56 2,48 2,44 2,37 1,86 1,44 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,56 2,56 2,48 2,40 2,32 1,89 1,45 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,61 3,38 4,54 2,89 2,60 2,18 1,87 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,61 3,38 4,54 4,48 3,73 2,76 2,30 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,06 4,06 3,93 3,46 3,30 2,69 2,05 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,43 3,43 3,34 3,26 3,17 2,75 2,33 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,70 4,70 4,54 4,36 4,22 3,37 2,54 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,69 3,69 3,57 3,46 3,34 2,76 2,17 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

10 Котельная ул. Городская, 98к  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,63 3,63 3,45 3,35 3,35 2,58 1,92 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,35 3,35 3,28 3,21 3,13 2,79 2,44 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,03 4,03 3,92 3,75 3,53 2,89 2,18 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,46 2,46 2,44 2,42 2,40 2,30 2,19 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,62 3,62 3,46 3,27 3,12 2,23 1,37 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 
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19 Котельная ул.  Комсомольская,127а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,11 3,11 3,06 3,02 2,97 2,75 2,52 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,96 3,96 3,81 3,67 3,51 2,80 2,08 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,67 3,67 3,53 3,40 3,27 2,62 1,96 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,96 3,96 3,86 3,77 3,67 3,22 2,75 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

25 Котельная ул.  Красина, 6а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

26 Котельная ул.  Красина, 7а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,21 3,21 3,15 3,09 3,03 2,73 2,43 

27 Котельная ул. Красина, 52  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 12,84 12,84 12,29 11,82 11,41 8,83 6,32 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,59 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,45 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,20 4,20 4,13 4,06 3,99 3,66 3,32 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 5,53 5,53 5,39 5,25 5,11 4,39 3,67 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,84 3,84 3,79 3,73 3,68 3,38 3,09 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,28 4,28 4,08 3,74 3,46 2,11 0,75 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,10 2,10 2,03 1,97 1,90 1,56 1,22 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,76 3,76 3,71 3,65 3,60 3,33 3,07 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,34 4,34 4,22 4,10 4,02 3,41 2,82 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,42 3,42 3,35 3,27 3,19 2,83 2,47 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 20,77 20,77 20,42 20,04 19,78 17,89 16,09 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 5,38 5,38 5,25 5,06 4,96 4,13 4,48 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,03 2,03 1,98 1,93 1,87 1,61 1,34 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,62 3,62 3,56 3,50 3,44 3,13 2,83 
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48 Котельная ул.  Спивака, 85 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,31 3,31 3,19 3,06 2,95 2,32 1,71 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,92 3,92 3,76 3,59 3,44 2,55 1,73 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,15 4,15 4,04 3,92 3,81 3,25 2,68 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,23 4,23 4,18 4,14 4,07 3,86 3,63 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

55 Котельная пл.  Щепная,12б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 4,00 4,00 3,88 3,77 3,64 3,07 2,49 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,99 3,99 3,77 3,58 3,42 2,38 1,36 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 8,63 8,63 8,26 7,88 7,73 5,75 3,95 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 369,19 369,19 356,61 331,22 325,29 246,87 185,77 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,33 2,33 2,24 2,16 2,09 1,66 1,24 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 

65 Котельная ул. Матросова, 46б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 31,98 31,98 30,97 30,18 32,70 26,44 21,89 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 30,55 30,55 30,36 30,20 30,06 29,15 28,27 

73 Котельная пер. Огородный, 7а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 13,80 13,80 13,32 12,81 12,35 9,88 7,44 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,36 0,36 0,34 0,33 0,32 0,25 0,18 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 
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77 Котельная ул.  5 Августа, 66а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 9,29 9,29 8,98 8,73 8,44 7,05 5,65 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,63 0,63 0,60 0,58 0,56 0,46 0,35 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 22,06 22,06 21,83 21,45 20,76 19,41 17,75 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 792,94 792,94 771,50 747,61 727,50 612,98 501,72 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

84 Котельная ул.  Московская, 27а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 3,32 3,32 3,24 3,16 3,10 2,69 2,30 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 42,64 42,64 42,27 41,91 41,56 39,75 37,94 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,55 2,55 2,42 2,30 2,19 1,54 0,91 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 249,00 262,39 262,39 262,39 262,39 262,39 262,39 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,02 1,02 0,99 0,96 0,94 0,80 0,67 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 

92 Котельная ул. Тульская, 24а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,62 1,62 1,54 1,47 1,39 1,03 0,66 

93 Котельная ул. Тульская, 63б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

94 Котельная пер. Южный, 26б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 49,86 49,86 48,76 47,71 46,45 41,17 35,75 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 133,15 133,15 130,00 127,28 123,65 109,29 94,39 

97 Котельная ул. Часовая, 41а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

103 Котельная ул. Линейная 69а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
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106 Котельная ул. Медведева, д.93а потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

107 Планерная, 31-1 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

108 Котельная ул. Комсомольская 287 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 78,91 78,91 78,91 78,91 78,91 78,91 78,91 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

112 Новая котельная БМК №1 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

113 Новая котельная БМК №2 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

114 Новая котельная БМК №3 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

115 Новая котельная БМК №4 потери ТЭ/мат.хар Гкал/м2               

                      

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 
материальная 

характеристика 
м2 84065,00 84200,65 85459,40 85074,85 87727,02 100771,86 100885,46 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 
материальная 

характеристика 
м2 84065,00 84200,65 85459,40 86620,19 89664,92 94619,35 94732,95 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) 
материальная 

характеристика 
м2 1123,00 1123,00 1123,00 1810,03 2883,77 2883,77 2883,77 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) 
материальная 

характеристика 
м2 1123,00 1123,00 1123,00 1123,00 2022,21 5619,06 5619,06 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        
материальная 

характеристика 
м2 2587,69 2587,69 2587,69 2587,69 2587,69 2587,69 2587,69 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 
материальная 

характеристика 
м2 694,09 694,09 694,09 694,09 694,09 694,09 694,09 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 
материальная 

характеристика 
м2 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 
материальная 

характеристика 
м2 493,68 493,68 493,68 493,68 493,68 493,68 493,68 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 
материальная 

характеристика 
м2 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 
материальная 

характеристика 
м2 224,98 224,98 224,98 224,98 224,98 224,98 224,98 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 
материальная 

характеристика 
м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Котельная ул. Городская, 98к  
материальная 

характеристика 
м2 63,35 63,35 63,35 63,35 63,35 63,35 63,35 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 
материальная 

характеристика 
м2 1016,84 1016,84 1016,84 1016,84 1016,84 1016,84 1016,84 
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12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 
материальная 

характеристика 
м2 327,91 327,91 327,91 327,91 327,91 327,91 327,91 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 
материальная 

характеристика 
м2 163,76 163,76 163,76 163,76 163,76 163,76 163,76 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а 
материальная 

характеристика 
м2 128,85 128,85 128,85 128,85 128,85 128,85 128,85 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 
материальная 

характеристика 
м2 251,62 251,62 251,62 251,62 251,62 251,62 251,62 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 
материальная 

характеристика 
м2 232,07 232,07 232,07 232,07 232,07 232,07 232,07 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 
материальная 

характеристика 
м2 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 
материальная 

характеристика 
м2 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 
материальная 

характеристика 
м2 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 
материальная 

характеристика 
м2 209,66 209,66 209,66 209,66 209,66 209,66 209,66 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 
материальная 

характеристика 
м2 364,33 364,33 364,33 364,33 364,33 364,33 364,33 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б 
материальная 

характеристика 
м2 128,22 128,22 128,22 128,22 128,22 128,22 128,22 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 
материальная 

характеристика 
м2 459,92 459,92 459,92 459,92 459,92 459,92 459,92 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  
материальная 

характеристика 
м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 
материальная 

характеристика 
м2 146,64 146,64 146,64 146,64 146,64 146,64 146,64 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 
материальная 

характеристика 
м2 133,86 133,86 133,86 133,86 133,86 133,86 133,86 

27 Котельная ул. Красина, 52  
материальная 

характеристика 
м2 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 
материальная 

характеристика 
м2 713,34 713,34 713,34 713,34 713,34 713,34 727,96 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 
материальная 

характеристика 
м2 1486,53 1486,53 1486,53 1486,53 1486,53 1486,53 1486,53 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 
материальная 

характеристика 
м2 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  
материальная 

характеристика 
м2 884,64 884,64 884,64 884,64 884,64 884,64 884,64 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   
материальная 

характеристика 
м2 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 
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33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  
материальная 

характеристика 
м2 581,60 581,60 581,60 581,60 581,60 581,60 581,60 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 
материальная 

характеристика 
м2 384,06 384,06 384,06 384,06 384,06 384,06 384,06 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" 
материальная 

характеристика 
м2 156,46 156,46 156,46 156,46 156,46 156,46 156,46 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а 
материальная 

характеристика 
м2 347,55 347,55 347,55 347,55 347,55 347,55 347,55 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 
материальная 

характеристика 
м2 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    
материальная 

характеристика 
м2 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 
материальная 

характеристика 
м2 292,65 292,65 292,65 292,65 292,65 292,65 292,65 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 
материальная 

характеристика 
м2 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 
материальная 

характеристика 
м2 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 
материальная 

характеристика 
м2 816,83 816,83 816,83 816,83 816,83 816,83 816,83 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 
материальная 

характеристика 
м2 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 
материальная 

характеристика 
м2 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 
материальная 

характеристика 
м2 32,92 32,92 32,92 32,92 32,92 32,92 150,88 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 
материальная 

характеристика 
м2 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 
материальная 

характеристика 
м2 535,85 535,85 535,85 535,85 535,85 535,85 535,85 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 
материальная 

характеристика 
м2 253,71 253,71 253,71 253,71 253,71 253,71 253,71 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 
материальная 

характеристика 
м2 247,45 247,45 247,45 247,45 247,45 323,21 323,21 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 
материальная 

характеристика 
м2 43,26 43,26 43,26 43,26 43,26 43,26 43,26 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 
материальная 

характеристика 
м2 137,43 137,43 137,43 137,43 137,43 137,43 137,43 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 
материальная 

характеристика 
м2 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 
материальная 

характеристика 
м2 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 
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54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 
материальная 

характеристика 
м2               

55 Котельная пл.  Щепная,12б 
материальная 

характеристика 
м2 180,15 180,15 180,15 180,15 180,15 180,15 180,15 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 
материальная 

характеристика 
м2 202,76 202,76 202,76 202,76 202,76 202,76 202,76 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 
материальная 

характеристика 
м2 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 
материальная 

характеристика 
м2 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 
материальная 

характеристика 
м2 1124,26 1124,26 1124,26 1124,26 1124,26 1124,26 1124,26 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 
материальная 

характеристика 
м2 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 
материальная 

характеристика 
м2 12,73 12,73 12,73 23,67 23,67 23,67 23,67 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   
материальная 

характеристика 
м2 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 
материальная 

характеристика 
м2 490,97 490,97 490,97 490,97 490,97 490,97 490,97 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 
материальная 

характеристика 
м2 44,84 44,84 44,84 44,84 44,84 44,84 44,84 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 
материальная 

характеристика 
м2 595,92 595,92 595,92 595,92 595,92 595,92 595,92 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 
материальная 

характеристика 
м2 138,59 138,59 138,59 138,59 138,59 138,59 138,59 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 
материальная 

характеристика 
м2 230,37 230,37 230,37 230,37 230,37 230,37 230,37 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 
материальная 

характеристика 
м2 67,85 67,85 67,85 67,85 179,76 179,76 179,76 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 
материальная 

характеристика 
м2 231,98 231,98 231,98 231,98 231,98 231,98 231,98 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 
материальная 

характеристика 
м2 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 
материальная 

характеристика 
м2 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 
материальная 

характеристика 
м2 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 
материальная 

характеристика 
м2 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 
материальная 

характеристика 
м2 111,98 111,98 111,98 111,98 111,98 111,98 111,98 
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75 Котельная Пролетарская гора, 1 
материальная 

характеристика 
м2 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б 
материальная 

характеристика 
м2 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 
материальная 

характеристика 
м2 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 
материальная 

характеристика 
м2 377,40 377,40 377,40 377,40 377,40 377,40 377,40 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 
материальная 

характеристика 
м2 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 
материальная 

характеристика 
м2 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 
материальная 

характеристика 
м2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г 
материальная 

характеристика 
м2 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,09 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а 
материальная 

характеристика 
м2 384,37 384,37 384,37 384,37 384,37 384,37 384,37 

84 Котельная ул.  Московская, 27а 
материальная 

характеристика 
м2 63,22 63,22 63,22 63,22 63,22 63,22 63,22 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 
материальная 

характеристика 
м2 847,74 847,74 847,74 847,74 847,74 847,74 847,74 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 
материальная 

характеристика 
м2 45,36 45,36 45,36 45,36 45,36 45,36 45,36 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б 
материальная 

характеристика 
м2 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а 
материальная 

характеристика 
м2 109,77 109,77 109,77 109,77 109,77 109,77 109,77 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б 
материальная 

характеристика 
м2 6,43 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а 
материальная 

характеристика 
м2 98,21 98,21 98,21 98,21 98,21 98,21 98,21 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а 
материальная 

характеристика 
м2 59,21 59,21 59,21 59,21 59,21 59,21 59,21 

92 Котельная ул. Тульская, 24а 
материальная 

характеристика 
м2 222,76 222,76 222,76 222,76 222,76 222,76 222,76 

93 Котельная ул. Тульская, 63б 
материальная 

характеристика 
м2 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 

94 Котельная пер. Южный, 26б 
материальная 

характеристика 
м2 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б 
материальная 

характеристика 
м2 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 
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96 Котельная ул.  Силикатная, 28а 
материальная 

характеристика 
м2 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 

97 Котельная ул. Часовая, 41а 
материальная 

характеристика 
м2 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 
материальная 

характеристика 
м2 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г 
материальная 

характеристика 
м2 81,90 81,90 81,90 81,90 81,90 81,90 81,90 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 
материальная 

характеристика 
м2 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г 
материальная 

характеристика 
м2 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) 
материальная 

характеристика 
м2 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

103 Котельная ул. Линейная 69а 
материальная 

характеристика 
м2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  
материальная 

характеристика 
м2 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а 
материальная 

характеристика 
м2 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а 
материальная 

характеристика 
м2 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 

107 Планерная, 31-1 
материальная 

характеристика 
м2              

108 Котельная ул. Комсомольская 287 
материальная 

характеристика 
м2 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 
материальная 

характеристика 
м2 260,31 260,31 260,31 260,31 260,31 260,31 260,31 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 
материальная 

характеристика 
м2 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 
материальная 

характеристика 
м2 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

112 Новая котельная БМК №1 
материальная 

характеристика 
м2               

113 Новая котельная БМК №2 
материальная 

характеристика 
м2               

114 Новая котельная БМК №3 
материальная 

характеристика 
м2               

115 Новая котельная БМК №4 
материальная 

характеристика 
м2               

                      

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 потери ТЭ Гкал 215181,9 215533,2 211619,7 207593,8 207855,7 187755,3 145354,1 
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  Орловская ТЭЦ вариант 2 потери ТЭ Гкал 215181,9 215533,2 211619,7 207802,2 207807,0 178515,8 137821,2 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) потери ТЭ Гкал 5172,7 3801,4 3801,4 5239,6 7501,0 6288,9 5396,5 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) потери ТЭ Гкал 5172,7 3801,4 3801,4 3801,4 7549,8 15528,4 12929,5 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        потери ТЭ Гкал 10504,8 10504,8 10165,0 8956,2 8540,7 6970,1 5316,2 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 потери ТЭ Гкал 2380,0 2380,0 2318,4 2263,4 2200,0 1910,9 1617,7 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а потери ТЭ Гкал 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а потери ТЭ Гкал 2320,0 2320,0 2240,0 2153,9 2084,6 1663,0 1252,3 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б потери ТЭ Гкал 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а потери ТЭ Гкал 830,0 830,0 803,7 777,4 751,8 619,9 488,7 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Котельная ул. Городская, 98к  потери ТЭ Гкал 230,0 230,0 218,7 212,1 212,0 163,2 121,4 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б потери ТЭ Гкал 3410,0 3410,0 3338,6 3269,0 3184,5 2838,4 2481,2 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а потери ТЭ Гкал 1320,0 1320,0 1284,6 1230,6 1157,9 947,6 714,9 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б потери ТЭ Гкал 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а потери ТЭ Гкал 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а потери ТЭ Гкал 620,0 620,0 614,6 609,5 604,0 577,9 551,6 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а потери ТЭ Гкал 840,0 840,0 802,0 758,8 724,2 518,5 317,5 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а потери ТЭ Гкал 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а потери ТЭ Гкал 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а потери ТЭ Гкал 650,0 650,0 639,7 631,2 621,4 574,5 527,3 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а потери ТЭ Гкал 830,0 830,0 798,4 770,0 735,3 587,5 436,0 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а потери ТЭ Гкал 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б потери ТЭ Гкал 470,0 470,0 452,3 436,4 418,9 335,4 251,2 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а потери ТЭ Гкал 1820,0 1820,0 1777,0 1735,5 1687,0 1478,8 1265,6 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная ул.  Красина, 6а потери ТЭ Гкал 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 

26 Котельная ул.  Красина, 7а потери ТЭ Гкал 430,0 430,0 421,7 414,0 405,4 365,8 325,6 

27 Котельная ул. Красина, 52  потери ТЭ Гкал 70,0 70,0 67,0 64,5 62,2 48,1 34,4 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) потери ТЭ Гкал 1850,0 1781,6 1781,6 1781,6 1781,6 1781,6 1781,6 
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29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) потери ТЭ Гкал 6240,0 6240,0 6146,1 6041,5 5934,0 5441,5 4942,4 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а потери ТЭ Гкал 170,0 170,0 165,6 161,2 156,9 134,8 112,8 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  потери ТЭ Гкал 3400,0 3400,0 3348,9 3296,3 3253,9 2990,1 2734,0 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   потери ТЭ Гкал 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  потери ТЭ Гкал 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 потери ТЭ Гкал 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" потери ТЭ Гкал 670,0 670,0 638,7 585,2 540,7 329,6 116,9 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а потери ТЭ Гкал 730,0 730,0 705,8 683,0 659,4 542,0 424,5 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а потери ТЭ Гкал 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    потери ТЭ Гкал 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а потери ТЭ Гкал 1100,0 1100,0 1084,7 1069,0 1052,8 975,6 897,8 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а потери ТЭ Гкал 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а потери ТЭ Гкал 40,0 40,0 38,9 37,8 37,0 31,4 26,0 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 потери ТЭ Гкал 2790,0 2790,0 2732,9 2673,0 2601,8 2315,1 2018,3 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а потери ТЭ Гкал 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а потери ТЭ Гкал 233,9 233,9 230,0 225,7 222,8 201,5 181,2 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а потери ТЭ Гкал 177,1 177,1 172,8 166,6 163,2 136,1 675,3 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а потери ТЭ Гкал 130,0 130,0 126,4 123,2 119,9 102,9 86,0 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а потери ТЭ Гкал 1940,0 1940,0 1908,2 1874,4 1843,2 1678,6 1515,3 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 потери ТЭ Гкал 840,0 840,0 810,5 776,9 748,7 589,5 432,9 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 потери ТЭ Гкал 970,0 970,0 929,6 887,9 852,3 824,0 559,1 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б потери ТЭ Гкал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а потери ТЭ Гкал 570,0 570,0 554,9 539,0 524,1 446,2 368,8 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б потери ТЭ Гкал 60,0 60,0 59,4 58,7 57,8 54,8 51,5 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 потери ТЭ Гкал               

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Котельная пл.  Щепная,12б потери ТЭ Гкал 720,0 720,0 698,7 678,5 656,3 553,1 448,8 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а потери ТЭ Гкал 810,0 810,0 765,3 726,9 693,2 481,7 276,6 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а потери ТЭ Гкал 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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58 Котельная ул.  Брестская, 6 потери ТЭ Гкал 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 потери ТЭ Гкал 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а потери ТЭ Гкал 780,0 780,0 746,5 712,2 698,1 519,4 356,5 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а потери ТЭ Гкал 4700,0 4700,0 4539,9 7841,5 7701,3 5844,6 4398,1 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   потери ТЭ Гкал 300,0 300,0 288,7 278,0 270,0 213,7 159,7 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а потери ТЭ Гкал 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 

65 Котельная ул. Матросова, 46б потери ТЭ Гкал 1180,0 1180,0 1180,0 1180,0 1180,0 1180,0 1180,0 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б потери ТЭ Гкал 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 потери ТЭ Гкал 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б потери ТЭ Гкал 2170,0 2170,0 2101,2 2047,7 5877,8 4752,2 3934,4 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а потери ТЭ Гкал 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а потери ТЭ Гкал 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а потери ТЭ Гкал 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б потери ТЭ Гкал 623,8 623,8 619,8 616,5 613,6 595,1 577,2 

73 Котельная пер. Огородный, 7а потери ТЭ Гкал 110,0 110,0 106,2 102,2 98,4 78,8 59,3 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а потери ТЭ Гкал 40,0 40,0 38,5 36,9 35,5 27,6 19,9 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 потери ТЭ Гкал 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б потери ТЭ Гкал 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а потери ТЭ Гкал 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г потери ТЭ Гкал 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а потери ТЭ Гкал 210,0 210,0 203,0 197,4 190,8 159,4 127,7 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а потери ТЭ Гкал 30,0 30,0 29,0 28,0 26,7 21,9 16,8 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а потери ТЭ Гкал 44,0 44,0 43,6 42,8 41,4 38,7 35,4 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г потери ТЭ Гкал 1600,0 1600,0 1556,7 1508,5 1468,0 1236,9 1047,6 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а потери ТЭ Гкал 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

84 Котельная ул.  Московская, 27а потери ТЭ Гкал 210,0 210,0 204,9 199,9 195,8 170,2 145,3 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 потери ТЭ Гкал 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 потери ТЭ Гкал 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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№ п/п Источник Индикатор 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б потери ТЭ Гкал 1820,0 1820,0 1804,2 1789,1 1774,0 1696,7 1619,7 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а потери ТЭ Гкал 280,0 280,0 265,8 252,0 240,4 169,2 100,0 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б потери ТЭ Гкал 1600,0 1726,9 1726,9 1726,9 1726,9 1726,9 1726,9 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а потери ТЭ Гкал 100,0 100,0 97,5 94,7 92,2 78,9 65,8 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а потери ТЭ Гкал 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

92 Котельная ул. Тульская, 24а потери ТЭ Гкал 360,0 360,0 343,9 327,4 309,9 229,0 147,1 

93 Котельная ул. Тульская, 63б потери ТЭ Гкал 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

94 Котельная пер. Южный, 26б потери ТЭ Гкал 400,0 400,0 391,2 382,8 372,7 330,3 286,8 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б потери ТЭ Гкал 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а потери ТЭ Гкал 870,0 870,0 849,4 831,6 807,9 714,1 616,7 

97 Котельная ул. Часовая, 41а потери ТЭ Гкал 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г потери ТЭ Гкал 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г потери ТЭ Гкал 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г потери ТЭ Гкал 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) потери ТЭ Гкал 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

103 Котельная ул. Линейная 69а потери ТЭ Гкал 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  потери ТЭ Гкал 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а потери ТЭ Гкал 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а потери ТЭ Гкал 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

107 Планерная, 31-1 потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 потери ТЭ Гкал 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 потери ТЭ Гкал 373,6 373,6 373,6 373,6 373,6 373,6 373,6 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 потери ТЭ Гкал 564,2 564,2 564,2 564,2 564,2 564,2 564,2 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 потери ТЭ Гкал 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

112 Новая котельная БМК №1 потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,1 

113 Новая котельная БМК №2 потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 727,5 

114 Новая котельная БМК №3 потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,2 375,2 

115 Новая котельная БМК №4 потери ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8 739,8 739,8 
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14.5. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности КИУМ представлен в таблице 14.5.1. 

Таблица 14.5.1 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ п/п 
Источник Индикатор 

Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 КИУТМ % 21,51 21,02 20,66 21,58 22,11 24,34 23,66 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 КИУТМ % 21,51 21,02 20,66 21,82 22,49 22,98 22,33 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) КИУТМ % 8,33 7,82 7,75 12,50 19,66 19,30 19,04 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) КИУТМ % 8,33 7,82 7,75 7,75 12,79 21,96 21,58 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        КИУТМ % 36,99 35,93 38,78 35,48 35,23 34,29 33,31 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 КИУТМ % 19,26 18,26 18,71 18,22 18,15 17,80 17,46 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а КИУТМ % 18,63 18,78 18,96 18,81 18,81 18,81 18,81 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а КИУТМ % 20,86 21,65 20,35 21,15 21,04 20,36 19,71 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б КИУТМ % 44,49 48,73 45,36 48,06 48,06 48,06 48,06 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а КИУТМ % 7,51 7,50 7,39 7,41 7,37 7,18 6,98 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а КИУТМ % 1,88 1,73 1,76 1,74 1,74 1,74 1,74 

10 Котельная ул. Городская, 98к  КИУТМ % 4,98 3,96 2,65 3,61 3,61 3,32 3,08 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б КИУТМ % 23,17 22,88 24,29 23,04 22,97 22,65 22,32 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а КИУТМ % 12,36 15,52 18,63 15,98 15,83 15,40 14,92 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б КИУТМ % 16,67 15,74 19,13 16,42 16,42 16,42 16,42 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а КИУТМ % 47,40 34,83 26,33 33,13 33,13 33,13 33,13 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а КИУТМ % 39,14 38,14 38,69 38,18 38,15 37,96 37,78 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а КИУТМ % 29,84 31,86 30,03 30,87 30,58 28,85 27,16 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а КИУТМ % 22,52 21,29 22,32 21,50 21,50 21,50 21,50 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а КИУТМ % 22,79 20,93 21,56 21,05 21,05 21,05 21,05 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а КИУТМ % 27,63 25,41 25,67 25,38 25,32 25,08 24,83 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а КИУТМ % 34,74 32,98 34,40 32,83 32,55 31,34 30,10 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а КИУТМ % 39,49 39,52 36,84 38,98 34,65 34,65 34,65 
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№ п/п 
Источник Индикатор 

Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б КИУТМ % 31,69 30,13 30,34 29,78 29,55 28,47 27,38 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а КИУТМ % 30,54 30,01 31,38 30,10 29,99 29,49 28,99 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  КИУТМ % 22,85 20,00 18,38 19,67 19,67 19,67 19,67 

25 Котельная ул.  Красина, 6а КИУТМ % 27,65 25,36 26,16 25,52 25,52 25,52 25,52 

26 Котельная ул.  Красина, 7а КИУТМ % 21,71 20,81 21,29 20,81 20,75 20,49 20,22 

27 Котельная ул. Красина, 52  КИУТМ % 40,39 37,67 35,03 36,53 36,25 34,51 32,82 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) КИУТМ % 44,59 41,44 43,20 41,80 41,80 41,80 42,56 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) КИУТМ % 31,26 33,01 33,85 33,07 33,00 32,70 32,40 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а КИУТМ % 21,42 21,50 21,27 21,30 21,22 20,82 20,41 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  КИУТМ % 22,45 22,79 21,38 22,43 27,62 27,36 27,11 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   КИУТМ % 37,53 36,73 34,52 36,29 36,29 36,29 36,29 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  КИУТМ % 15,09 15,41 14,80 15,29 15,29 15,29 15,29 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 КИУТМ % 10,41 10,45 9,98 10,35 10,35 10,35 10,35 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" КИУТМ % 5,15 6,94 6,87 6,48 6,22 5,01 3,80 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а КИУТМ % 14,68 14,25 14,19 14,09 14,01 13,61 13,20 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а КИУТМ % 13,46 12,38 15,36 12,97 12,97 12,97 12,97 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    КИУТМ % 13,37 12,49 11,45 12,28 12,28 12,28 12,28 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а КИУТМ % 14,70 14,92 15,12 14,92 14,89 14,77 14,64 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а КИУТМ % 19,67 18,40 19,37 18,60 18,60 18,60 18,60 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а КИУТМ % 32,28 31,72 28,69 30,87 30,77 30,08 29,43 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 КИУТМ % 29,16 29,85 31,87 30,11 30,01 29,61 29,20 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а КИУТМ % 14,22 16,17 14,31 15,80 15,80 15,80 15,80 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а КИУТМ % 11,61 12,02 10,91 11,75 11,74 11,62 11,51 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а КИУТМ % 6,64 6,80 6,11 6,62 6,61 6,51 11,91 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а КИУТМ % 10,32 9,78 9,68 9,69 9,65 9,45 9,25 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а КИУТМ % 33,01 33,96 33,36 33,72 33,65 33,30 32,95 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 КИУТМ % 27,80 29,67 28,50 29,10 28,93 27,98 27,05 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 КИУТМ % 18,06 18,33 17,38 17,85 17,71 21,84 20,79 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б КИУТМ % 20,30 19,81 19,16 19,68 19,68 19,68 19,68 
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№ п/п 
Источник Индикатор 

Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а КИУТМ % 40,08 41,25 40,49 40,81 40,65 39,83 39,02 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б КИУТМ % 11,63 12,23 14,18 12,60 12,58 12,51 12,45 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 КИУТМ % 26,57 29,11 26,36 23,73 21,30 12,46 3,63 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г КИУТМ % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Котельная пл.  Щепная,12б КИУТМ % 17,95 17,55 17,86 17,46 17,37 16,96 16,55 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а КИУТМ % 14,12 13,16 12,10 12,51 12,31 11,05 9,83 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а КИУТМ % 13,69 13,57 12,88 13,43 13,43 13,43 13,43 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 КИУТМ % 15,41 13,65 12,09 13,34 13,34 13,34 13,34 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 КИУТМ % 12,67 12,19 11,18 11,98 11,98 11,98 11,98 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а КИУТМ % 28,51 28,82 23,18 27,21 20,32 19,26 18,29 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а КИУТМ % 16,28 16,14 15,43 28,98 35,22 33,84 32,76 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   КИУТМ % 12,40 12,05 10,91 11,66 17,40 16,73 16,09 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а КИУТМ % 0,04 0,07 0,36 0,13 0,31 0,31 0,31 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а КИУТМ % 13,46 13,01 12,65 12,94 12,94 12,94 12,94 

65 Котельная ул. Матросова, 46б КИУТМ % 31,03 28,72 28,94 28,76 28,76 28,76 28,76 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б КИУТМ % 26,57 20,18 18,22 19,78 19,78 19,78 19,78 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 КИУТМ % 28,46 25,49 26,05 25,60 25,60 25,60 25,60 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б КИУТМ % 22,55 20,07 19,89 19,85 22,57 21,74 21,13 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а КИУТМ % 24,34 23,65 24,95 23,91 23,91 23,91 23,91 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а КИУТМ % 4,40 5,35 4,91 5,27 5,27 5,27 5,27 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а КИУТМ % 13,23 12,66 12,33 12,59 12,59 12,59 12,59 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б КИУТМ % 16,43 15,01 14,02 14,79 14,78 14,73 14,69 

73 Котельная пер. Огородный, 7а КИУТМ % 30,61 31,61 30,98 31,14 30,95 29,99 29,04 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а КИУТМ % 33,05 35,22 33,41 34,44 34,24 33,06 31,91 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 КИУТМ % 22,44 22,56 22,63 22,58 22,58 22,58 22,58 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б КИУТМ % 8,34 9,20 9,04 9,17 9,17 9,17 9,17 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а КИУТМ % 19,12 17,56 18,00 17,65 17,65 17,65 17,65 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г КИУТМ % 36,52 36,36 36,37 36,36 36,36 36,36 36,36 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а КИУТМ % 14,42 12,96 13,09 12,86 12,78 12,40 12,03 
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№ п/п 
Источник Индикатор 

Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а КИУТМ % 35,90 34,91 37,73 35,13 27,81 27,07 26,29 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а КИУТМ % 1,14 1,48 2,00 1,58 1,58 1,57 1,57 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г КИУТМ % 22,69 23,95 22,98 23,58 23,49 23,00 23,29 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а КИУТМ % 8,44 8,38 7,98 8,30 8,30 8,30 8,30 

84 Котельная ул.  Московская, 27а КИУТМ % 8,76 8,60 8,05 8,43 8,41 8,26 8,11 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 КИУТМ % 34,06 36,24 34,73 35,94 35,94 35,94 35,94 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 КИУТМ % 20,49 21,79 20,89 21,61 21,61 21,61 21,61 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б КИУТМ % 22,78 22,22 22,06 22,15 22,13 22,02 21,92 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а КИУТМ % 7,82 7,73 7,19 7,42 7,33 6,76 6,21 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б КИУТМ % 22,16 21,27 22,70 22,03 22,03 22,03 22,03 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а КИУТМ % 34,81 36,12 35,33 35,72 35,59 34,91 34,24 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а КИУТМ % 29,10 21,50 26,89 22,58 22,58 22,58 22,58 

92 Котельная ул. Тульская, 24а КИУТМ % 30,83 31,27 31,66 30,78 30,44 28,86 27,26 

93 Котельная ул. Тульская, 63б КИУТМ % 48,50 42,95 42,40 42,84 42,84 42,84 42,84 

94 Котельная пер. Южный, 26б КИУТМ % 21,83 21,44 22,56 21,55 21,47 21,16 20,84 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б КИУТМ % 3,28 2,96 3,18 3,00 3,00 3,00 3,00 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а КИУТМ % 41,56 38,79 41,66 39,13 38,97 38,34 37,68 

97 Котельная ул. Часовая, 41а КИУТМ % 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г КИУТМ % 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г КИУТМ % 20,63 20,63 20,63 20,63 20,63 20,63 20,63 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) КИУТМ % 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г КИУТМ % 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) КИУТМ % 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 

103 Котельная ул. Линейная 69а КИУТМ % 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  КИУТМ % 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а КИУТМ % 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а КИУТМ % 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 

107 Планерная, 31-1 КИУТМ %               

108 Котельная ул. Комсомольская 287 КИУТМ % 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 
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109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 КИУТМ % 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 КИУТМ % 56,89 56,89 56,89 56,89 56,89 56,89 56,89 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 КИУТМ % 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

112 Новая котельная БМК №1 КИУТМ %               

113 Новая котельная БМК №2 КИУТМ %               

114 Новая котельная БМК №3 КИУТМ %         22,32 23,82 23,82 

115 Новая котельная БМК №4 КИУТМ %       22,00 23,49 23,49 23,49 

                      

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 725 

725 725 725 725 725 725 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 725 

725 725 725 725 725 725 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 40 

40 40 40 40 40 40 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 40 

40 40 40 40 80 80 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 19,9200 19,9200 19,9200 

20 20 20 20 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 10,0000 

10 10 10 10 10 10 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,4400 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 7,4500 

7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,2600 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 8,0000 

8 8 8 8 8 8 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,0300 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

10 Котельная ул. Городская, 98к  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,6000 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 13,000 

13 13 13 13 13 13 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,800 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,440 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
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14 Котельная пер.Карачевский, 23а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,000 

3 3 3 3 3 3 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,500 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,720 

1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 8,600 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,000 

4 4 4 4 4 4 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,580 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,000 

4 4 4 4,5 4,5 4,5 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,620 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,000 

5 5 5 5 5 5 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,824 

0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

25 Котельная ул.  Красина, 6а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,800 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

26 Котельная ул.  Красина, 7а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,800 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

27 Котельная ул. Красина, 52  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,170 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 10,750 

10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 19,500 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,645 

0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 14,800 

14,8 14,8 14,8 12 12 12 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,500 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 19,500 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 15,150 

15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 
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35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,080 

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,440 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,860 

3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 7,450 

7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,620 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,172 

0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 8,600 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,469 

0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,160 

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,700 

3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,600 

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,000 

3 3 3 3 3 3 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,600 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,600 

0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 

55 Котельная пл.  Щепная,12б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,000 

3 3 3 3 3 3 
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56 Котельная ул.  Энгельса, 88а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,500 

1,5 1,5 1,5 2 2 2 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 19,500 

19,5 19,5 19,5 16 16 16 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,500 

1,5 1,5 1,5 1 1 1 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,820 

1,82 1,82 1,82 0,75 0,75 0,75 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,820 

5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

65 Котельная ул. Матросова, 46б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 10,750 

10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,800 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 6,850 

6,85 6,85 6,85 16 16 16 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,300 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,470 

5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,300 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,420 

4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

73 Котельная пер. Огородный, 7а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,430 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,141 

0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,500 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,980 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
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77 Котельная ул.  5 Августа, 66а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,430 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,720 

1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,110 

0,11 0,11 0,11 0,138 0,138 0,138 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,980 

4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 5,580 

5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,000 

1 1 1 1 1 1 

84 Котельная ул.  Московская, 27а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,000 

2 2 2 2 2 2 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,070 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,086 

0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 8,600 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,500 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 16,900 

16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,412 

0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,620 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

92 Котельная ул. Тульская, 24а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,080 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

93 Котельная ул. Тульская, 63б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,258 

0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

94 Котельная пер. Южный, 26б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,620 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,040 

3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,100 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

97 Котельная ул. Часовая, 41а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 6,450 

6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
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98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,280 

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,920 

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,110 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,324 

0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,042 

0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

103 Котельная ул. Линейная 69а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,061 

0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,138 

0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,138 

0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,012 

2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

107 Планерная, 31-1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч нд 

нд нд нд нд нд нд 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 3,698 

3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,808 

1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,245 

1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 2,709 

2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

112 Новая котельная БМК №1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 

  0 0 0 0 0 0 

113 Новая котельная БМК №2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 

  0 0 0 0 0 0 

114 Новая котельная БМК №3 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 

  0 0 0 3 3 3 

115 Новая котельная БМК №4 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 

  0 0 6 6 6 6 

                      

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 Выработка ТЭ Гкал 1310000,0 1280281,4 1257990,3 1314473,4 1346412,4 1482117,5 1441073,2 

  Орловская ТЭЦ вариант 2 Выработка ТЭ Гкал 1310000,0 1280281,4 1257990,3 1328636,0 1369509,7 1399393,3 1360055,6 

2 Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь ТСК Орел) Выработка ТЭ Гкал 27981,9 26271,0 26038,0 42003,1 66073,2 64861,0 63968,7 

  Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом потерь ТСК Орел) Выработка ТЭ Гкал 27981,9 26271,0 26038,0 26038,0 42975,9 147585,2 144986,3 
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3 Котельная ул.  Авиационная, 1        Выработка ТЭ Гкал 61890,5 60127,3 64887,8 59598,7 59183,2 57612,6 55958,8 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77 Выработка ТЭ Гкал 16179,9 15337,1 15716,2 15308,6 15245,2 14956,1 14662,9 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а Выработка ТЭ Гкал 5383,3 5425,3 5478,2 5435,9 5435,9 5435,9 5435,9 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а Выработка ТЭ Гкал 13053,3 13547,0 12735,0 13234,5 13165,2 12743,6 12332,9 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б Выработка ТЭ Гкал 549,6 602,1 560,4 593,8 593,8 593,8 593,8 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а Выработка ТЭ Гкал 5045,1 5041,3 4967,2 4979,2 4953,6 4821,7 4690,4 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а Выработка ТЭ Гкал 163,0 149,9 152,6 150,5 150,5 150,5 150,5 

10 Котельная ул. Городская, 98к  Выработка ТЭ Гкал 852,6 678,0 453,1 617,4 617,2 568,4 526,6 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б Выработка ТЭ Гкал 25300,7 24981,9 26526,9 25164,2 25079,7 24733,6 24376,4 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а Выработка ТЭ Гкал 6021,5 7563,6 9074,4 7783,5 7710,8 7500,5 7267,8 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б Выработка ТЭ Гкал 4817,7 4548,6 5527,7 4744,4 4744,4 4744,4 4744,4 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а Выработка ТЭ Гкал 7963,9 5850,7 4424,1 5565,4 5565,4 5565,4 5565,4 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а Выработка ТЭ Гкал 5579,9 5437,5 5515,2 5443,6 5438,1 5412,0 5385,7 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а Выработка ТЭ Гкал 3545,4 3785,1 3567,0 3667,9 3633,3 3427,6 3226,6 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а Выработка ТЭ Гкал 3254,3 3076,6 3224,9 3106,3 3106,3 3106,3 3106,3 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а Выработка ТЭ Гкал 16460,0 15116,7 15573,4 15208,0 15208,0 15208,0 15208,0 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а Выработка ТЭ Гкал 5252,2 4830,1 4879,9 4823,3 4813,5 4766,6 4719,4 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а Выработка ТЭ Гкал 4259,6 4043,7 4217,8 4024,9 3990,2 3842,4 3690,8 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а Выработка ТЭ Гкал 13270,0 13278,6 12379,9 13098,9 13098,9 13098,9 13098,9 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б Выработка ТЭ Гкал 2439,9 2319,5 2335,5 2292,7 2275,2 2191,6 2107,5 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а Выработка ТЭ Гкал 12828,2 12604,5 13181,6 12644,1 12595,5 12387,4 12174,1 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а  Выработка ТЭ Гкал 894,9 783,0 719,8 770,3 770,3 770,3 770,3 

25 Котельная ул.  Красина, 6а Выработка ТЭ Гкал 6503,3 5964,4 6151,9 6001,9 6001,9 6001,9 6001,9 

26 Котельная ул.  Красина, 7а Выработка ТЭ Гкал 3283,3 3145,8 3218,5 3146,1 3137,4 3097,8 3057,7 

27 Котельная ул. Красина, 52  Выработка ТЭ Гкал 326,3 304,3 283,0 295,1 292,9 278,8 265,1 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв) Выработка ТЭ Гкал 22779,1 21171,2 22070,2 21351,0 21351,0 21351,0 21739,6 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв) Выработка ТЭ Гкал 51209,9 54075,3 55445,2 54169,6 54062,1 53569,6 53070,5 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а Выработка ТЭ Гкал 1160,5 1164,7 1152,3 1154,2 1149,9 1127,9 1105,9 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  Выработка ТЭ Гкал 27915,9 28331,9 26576,7 27887,3 27845,0 27581,2 27325,0 
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32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98   Выработка ТЭ Гкал 2675,0 2618,5 2460,6 2586,9 2586,9 2586,9 2586,9 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109  Выработка ТЭ Гкал 24724,4 25247,2 24246,2 25047,0 25047,0 25047,0 25047,0 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23 Выработка ТЭ Гкал 13249,1 13296,2 12696,2 13176,2 13176,2 13176,2 13176,2 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" Выработка ТЭ Гкал 900,4 1212,6 1200,9 1131,7 1087,2 876,2 663,4 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а Выработка ТЭ Гкал 4242,6 4118,0 4100,8 4072,4 4048,8 3931,4 3814,0 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а Выработка ТЭ Гкал 4364,6 4013,2 4980,6 4206,7 4206,7 4206,7 4206,7 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а    Выработка ТЭ Гкал 635,2 593,5 544,0 583,6 583,6 583,6 583,6 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а Выработка ТЭ Гкал 9201,2 9338,4 9459,3 9334,7 9318,5 9241,3 9163,5 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а Выработка ТЭ Гкал 2677,3 2504,5 2635,6 2530,7 2530,7 2530,7 2530,7 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а Выработка ТЭ Гкал 263,9 259,2 234,5 252,3 251,5 245,9 240,5 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14 Выработка ТЭ Гкал 21066,7 21565,4 23022,2 21751,1 21679,9 21393,3 21096,5 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а Выработка ТЭ Гкал 560,4 637,0 563,9 622,4 622,4 622,4 622,4 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а Выработка ТЭ Гкал 2106,2 2180,3 1980,1 2132,8 2130,0 2108,6 2088,4 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а Выработка ТЭ Гкал 1505,7 1758,7 1581,9 1713,7 1710,3 1683,2 3080,5 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а Выработка ТЭ Гкал 866,8 821,7 813,0 813,9 810,6 793,6 776,7 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а Выработка ТЭ Гкал 15529,0 15976,3 15693,5 15860,6 15829,4 15664,7 15501,4 

48 Котельная ул.  Спивака, 85 Выработка ТЭ Гкал 4670,4 4985,2 4787,4 4888,5 4860,2 4701,0 4544,4 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12 Выработка ТЭ Гкал 4552,2 4619,6 4378,8 4497,4 4461,8 5504,8 5239,9 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б Выработка ТЭ Гкал 1928,9 1882,4 1820,6 1870,0 1870,0 1870,0 1870,0 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а Выработка ТЭ Гкал 3809,4 3920,8 3848,5 3878,3 3863,5 3785,6 3708,2 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б Выработка ТЭ Гкал 552,6 581,3 673,7 598,6 597,7 594,7 591,4 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92 Выработка ТЭ Гкал 1339,1 1467,3 1328,6 1196,2 1073,3 628,1 183,0 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г Выработка ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Котельная пл.  Щепная,12б Выработка ТЭ Гкал 4524,6 4421,9 4499,6 4400,1 4377,9 4274,8 4170,5 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а Выработка ТЭ Гкал 2371,8 2211,3 2033,0 2101,5 2067,8 1856,3 1651,2 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а Выработка ТЭ Гкал 650,6 644,7 612,2 638,2 638,2 638,2 638,2 

58 Котельная ул.  Брестская, 6 Выработка ТЭ Гкал 732,2 648,6 574,6 633,8 633,8 633,8 633,8 

59 Котельная ул.  Веселая, 2 Выработка ТЭ Гкал 602,2 579,0 531,4 569,5 569,5 569,5 569,5 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а Выработка ТЭ Гкал 3591,7 3631,0 2921,2 3428,0 3413,8 3235,1 3072,3 
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61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а Выработка ТЭ Гкал 26663,5 26432,5 25267,2 47472,0 47331,7 45475,0 44028,6 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   Выработка ТЭ Гкал 1562,7 1517,8 1375,1 1469,5 1461,5 1405,2 1351,2 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а Выработка ТЭ Гкал 6,8 10,5 54,6 19,3 19,3 19,3 19,3 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а Выработка ТЭ Гкал 6577,9 6360,8 6185,1 6325,6 6325,6 6325,6 6325,6 

65 Котельная ул. Матросова, 46б Выработка ТЭ Гкал 28016,5 25931,3 26135,0 25972,0 25972,0 25972,0 25972,0 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б Выработка ТЭ Гкал 4463,3 3389,5 3061,1 3323,8 3323,8 3323,8 3323,8 

67 Котельная ш. Наугорское, 27 Выработка ТЭ Гкал 4302,6 3854,7 3938,5 3871,4 3871,4 3871,4 3871,4 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б Выработка ТЭ Гкал 12976,5 11550,5 11446,9 11421,3 30337,6 29212,0 28394,2 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а Выработка ТЭ Гкал 8790,6 8542,0 9013,1 8636,2 8636,2 8636,2 8636,2 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а Выработка ТЭ Гкал 2023,5 2460,5 2254,8 2419,4 2419,4 2419,4 2419,4 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а Выработка ТЭ Гкал 5891,2 5634,2 5488,2 5605,0 5605,0 5605,0 5605,0 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б Выработка ТЭ Гкал 6098,6 5571,8 5204,9 5491,9 5489,1 5470,5 5452,6 

73 Котельная пер. Огородный, 7а Выработка ТЭ Гкал 625,4 645,9 633,0 636,3 632,5 612,9 593,4 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а Выработка ТЭ Гкал 221,5 236,0 223,9 230,7 229,4 221,5 213,8 

75 Котельная Пролетарская гора, 1 Выработка ТЭ Гкал 2827,0 2843,1 2850,8 2844,6 2844,6 2844,6 2844,6 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б Выработка ТЭ Гкал 785,1 865,9 850,1 862,8 862,8 862,8 862,8 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а Выработка ТЭ Гкал 690,7 634,2 650,2 637,4 637,4 637,4 637,4 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г Выработка ТЭ Гкал 5276,8 5253,0 5255,2 5253,4 5253,4 5253,4 5253,4 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а Выработка ТЭ Гкал 1211,6 1089,0 1099,4 1079,9 1073,2 1041,8 1010,2 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а Выработка ТЭ Гкал 187,7 182,5 197,2 183,7 182,4 177,5 172,4 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а Выработка ТЭ Гкал 477,8 620,0 837,1 662,3 660,9 658,2 654,9 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г Выработка ТЭ Гкал 10634,5 11227,0 10770,8 11052,9 11012,3 10781,3 10915,1 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а Выработка ТЭ Гкал 401,2 398,3 379,2 394,5 394,5 394,5 394,5 

84 Котельная ул.  Московская, 27а Выработка ТЭ Гкал 1471,6 1444,3 1352,4 1416,8 1412,7 1387,1 1362,2 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 Выработка ТЭ Гкал 113,3 120,6 115,5 119,6 119,6 119,6 119,6 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 Выработка ТЭ Гкал 83,8 89,0 85,4 88,3 88,3 88,3 88,3 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б Выработка ТЭ Гкал 16455,8 16055,0 15934,9 16003,2 15988,1 15910,8 15833,8 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а Выработка ТЭ Гкал 985,6 973,4 905,5 934,7 923,1 851,9 782,7 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б Выработка ТЭ Гкал 31462,8 30188,1 32223,3 31279,7 31279,7 31279,7 31279,7 
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90 Котельная ул. Рельсовая, 7а Выработка ТЭ Гкал 681,5 707,1 691,7 699,2 696,7 683,5 670,3 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а Выработка ТЭ Гкал 2240,3 1654,9 2069,7 1737,9 1737,9 1737,9 1737,9 

92 Котельная ул. Тульская, 24а Выработка ТЭ Гкал 1582,3 1604,9 1624,9 1579,5 1562,1 1481,1 1399,2 

93 Котельная ул. Тульская, 63б Выработка ТЭ Гкал 594,6 526,5 519,8 525,2 525,2 525,2 525,2 

94 Котельная пер. Южный, 26б Выработка ТЭ Гкал 2970,9 2917,0 3070,3 2932,2 2922,1 2879,8 2836,2 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б Выработка ТЭ Гкал 837,2 755,5 812,6 766,9 766,9 766,9 766,9 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а Выработка ТЭ Гкал 6123,0 5714,7 6137,5 5765,0 5741,3 5647,5 5550,1 

97 Котельная ул. Часовая, 41а Выработка ТЭ Гкал 6526,0 6526,0 6526,0 6526,0 6526,0 6526,0 6526,0 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г Выработка ТЭ Гкал 830,1 830,1 830,1 830,1 830,1 830,1 830,1 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г Выработка ТЭ Гкал 1882,4 1882,4 1882,4 1882,4 1882,4 1882,4 1882,4 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) Выработка ТЭ Гкал 745,9 745,9 745,9 745,9 745,9 745,9 745,9 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г Выработка ТЭ Гкал 430,8 430,8 430,8 430,8 430,8 430,8 430,8 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) Выработка ТЭ Гкал 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 

103 Котельная ул. Линейная 69а Выработка ТЭ Гкал 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 

104 Котельная ул. Пищевой 12А  Выработка ТЭ Гкал 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а Выработка ТЭ Гкал 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а Выработка ТЭ Гкал 1992,4 1992,4 1992,4 1992,4 1992,4 1992,4 1992,4 

107 Планерная, 31-1 Выработка ТЭ Гкал 0,0 1631,2 1631,2 1631,2 1631,2 1631,2 1631,2 

108 Котельная ул. Комсомольская 287 Выработка ТЭ Гкал 3689,1 3689,1 3689,1 3689,1 3689,1 3689,1 3689,1 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56 Выработка ТЭ Гкал 3607,0 3607,0 3607,0 3607,0 3607,0 3607,0 3607,0 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31 Выработка ТЭ Гкал 5949,4 5949,4 5949,4 5949,4 5949,4 5949,4 5949,4 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18 Выработка ТЭ Гкал 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

112 Новая котельная БМК №1 Выработка ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

113 Новая котельная БМК №2 Выработка ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114 Новая котельная БМК №3 Выработка ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 5623,9 6002,9 6002,9 

115 Новая котельная БМК №4 Выработка ТЭ Гкал 0,0 0,0 0,0 11090,2 11837,5 11837,5 11837,5 
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14.6. Часть 6. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, 

отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Орла 

 

Сведения о доле тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме представлены в таблице 14.6.1 

Таблица 14.6.1 – Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

 

Наименование показателя Ед изм. 
Период 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Выработка Орловской ТЭЦ В1 Гкал 1310000 1280281,4 1257990,3 1314473,4 1346412,4 1482117,5 1441073,2 

Выработка Орловской ТЭЦ В2 Гкал 1310000 1280281,4 1257990,3 1328636 1369509,7 1399393,3 1360055,6 

Выработка Орловской ГТ ТЭЦ В1 Гкал 27981,94 26271 26038,001 42003,091 66073,185 64861,047 63968,697 

Выработка Орловской ГТ ТЭЦ В2 Гкал 27981,94 26271 26038,001 26038,001 42975,911 147585,17 144986,26 

Котельные Гкал 684520,92 674780,69 681693,92 705341,52 728821,89 719809,4 711913 

Выработка всего В1 Гкал 2022502,9 1981333,1 1967590,8 2061818 2141307,5 2266787,9 2216954,9 

Выработка всего В2 Гкал 2022502,9 1981333,1 1967590,8 2061818 2141307,5 2266787,9 2216954,9 

Доля комбинированной выработки В 1 % 66,15 65,94 65,35 65,79 65,96 68,25 67,89 

Доля комбинированной выработки В 2 % 66,15 65,94 65,35 65,79 65,96 68,25 67,89 

 

14.7. Часть 7. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии  

 

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение перспективного отпуска электроэнергии не 

представляется возможным. В настоящее время, для Орловской ТЭЦ, удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин 

составляет 280,1 гут/кВт*ч, а для Орловской ГТ-ТЭЦ – 407,8 гут/кВт*ч. На перспективу условно приняты значения базового года. 

14.8. Часть 8. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 
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Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения отпуска тепла и значение полезного 

отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику. 

В настоящее время по данным базового 2021 года КИТ Орловская ТЭЦ – с 70,14 %, КИТ Орловская ГТ ТЭЦ – с 36,71 %. 

 

14.9. Часть 9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 

тепловой энергии 

 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, представлена в таблице 14.9.1 

Таблица 14.9.1 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 

Наименование Ед. изм. 2021 2025 2030 2035 

Орловская ТЭЦ Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 

учета 

% 33 53 70 87 

ГТ ТЭЦ Орловская % 70 70 70 70 

АО "Орелгортеплоэнерго" % 51,5 57,5 59,0 60,5 
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14.10. Часть 10. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)  

Информация по срокам эксплуатации тепловых сетей приведена в таблице 14.10.1. 

Таблица 14.10.1 –срок эксплуатации тепловых сетей 

№ п/п 

  

Наименование источника 

теплоснабжения 

  

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении 
Принадлежность 

  
старше 

1997 г. 

1998-

2010 

1 1-я Курская  99а 47,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

2 1-я Пушкарная 21 "а" 462,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

3 1-я Пушкарная 20 "а" 508,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

4 2-я Посадская 19 "а"  653,64 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

5 3-я Курская 3"а"  182,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

6 5 Августа 66 "а" 0 123,26 АО "Орелгортеплоэнерго" 

7 6-ой Орловской дивизии 14 2759,8 3871,4 АО "Орелгортеплоэнерго" 

8 Абрамова-Соколова 76 "б" 97,02 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

9 Авиационная, 1 18852,2 1530,6 АО "Орелгортеплоэнерго" 

10 Автовокзальная 77 5791,2 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

11 Бетонный 4 "а" 0 1547,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

12 Ботанический  2 "а" 5191,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

13 Брестская 6 142,6 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

14 Васильевская 138 "а" 1672,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

15 Васильевская 84"б" 90,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

16 Весёлая 2 108,24 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

17 Генерала Жадова 4 "а" 823,06 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

18 Генерала Родина 69 "а" 7962,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

19 ГК "Лесное" 1965,6 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

20 Городская  98к 772 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

21 Грузовая 119 "г" 0 1329,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

22 Деповская 6"а" 568,76 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

23 Ипподромный 2 "а" 797,4 26,7 АО "Орелгортеплоэнерго" 

24 Калинина 6"б" 8002,5 1012,04 АО "Орелгортеплоэнерго" 

25 Карачевская 29 "а" 3322,9 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

26 Карачевская 41 "б" 554,4 967,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

27 Карачевский  23 "а" 298 729 АО "Орелгортеплоэнерго" 

28 Карачевское шоссе 5 "а" 1652,26 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

29 Карачевское шоссе 60 "а" 2561,6 102,6 АО "Орелгортеплоэнерго" 

30 Комсомольская 119 "а" 3274,2 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

31 Комсомольская 127 "а" 1640,88 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

32 Комсомольская 15 "а" 282,4 191,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

33 Комсомольская 185 "а" 2363,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

34 Комсомольская 206 "а" 3027,55 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

35 Комсомольская 241б 1136,8 380,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

36 Комсомольская 252 "а" 3705,2 395,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

37 Красина 52 191,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

38 Красина 6 "а" 753,8 820,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

39 Красина 7 "а" 866 500 АО "Орелгортеплоэнерго" 

40 Кромская 7 "а", 909 кв. 8675,1 1361,5 АО "Орелгортеплоэнерго" 

41 Кромская 7 "а", 908 кв. 4268,8 413,4 АО "Орелгортеплоэнерго" 

42 Кромское шоссе 13а 358,8 17 АО "Орелгортеплоэнерго" 

43 Латышских стрелков 109 а 4080 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

44 Латышских стрелков 37а 7253,9 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

45 Латышских стрелков 98 324,48 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

46 Левый берег 23а 0 3120,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

47 Лескова 31"а" 887,78 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

48 Лесная 9 "а" 55,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

49 Ливенская 48 "г" 3014 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 
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№ п/п 

  

Наименование источника 

теплоснабжения 

  

Протяженность 

ветхих ТС в 1-ом 

исчислении 
Принадлежность 

  
старше 

1997 г. 

1998-

2010 

50 Матвеева 9 а 1322,2 82,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

51 Матросова 46 "б" 0 3338 АО "Орелгортеплоэнерго" 

52 Машиностроительная 5"а" 0 2561,21 АО "Орелгортеплоэнерго" 

53 Маяковского 10 "а" 873,5 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

54 Маяковского 62 "а" 2333,8 626 АО "Орелгортеплоэнерго" 

55 Маяковского 55 "а" 127,5 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

56 Металлургов, 80б 37,4 1969,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

57 МОПРа 28 "а" 412 138,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

58 МОПРа 48 "а" 132,38 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

59 Московская 27 "а" 590,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

60 Наугорское шоссе 29 "б" 3214,3 2963,6 АО "Орелгортеплоэнерго" 

61 Наугорское шоссе 13 "б" 0 685,42 АО "Орелгортеплоэнерго" 

62 Наугорское шоссе 27 963,7 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

63 Новосильское шоссе 7а пом.1 35,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

64 Новосильское шоссе 7а пом.2 35 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

65 Огородный, 7а 386,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

66 Октябрьская 4 "а" 716,3 1146 АО "Орелгортеплоэнерго" 

67 Октябрьская 54 "а" 662,77 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

68 Паровозная 64 "б" 3364,2 423,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

69 Пищевой 9 "а" 0 64,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

70 Пролетарская гора, 1 446,46 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

71 Пушкина 68 "а" 904,92 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

72 Рельсовая 7 "а" 0 560,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

73 Связистов 1 "а" 4712,8 822,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

74 Силикатная 28 "а" 2611 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

75 Спивака 85а 1832,6 434,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

76 Ст. Разина 11 "б" 0 7294,8 АО "Орелгортеплоэнерго" 

77 Студенческая 2 "а" 508,8 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

78 Трудовые резервы 32 "а" 2137,13 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

79 Тульская 24 "а" 1380,4 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

80 Тульская 63 "б" 0 72,2 АО "Орелгортеплоэнерго" 

81 Тургенева 50а 0 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

82 Федотовой 12 2549,2 394,4 АО "Орелгортеплоэнерго" 

83 Цветаева 15 "б" 1623,63 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

84 Циолковского 1 "б" 0 440,26 АО "Орелгортеплоэнерго" 

85 Циалковского 51 "а" 1670,23 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

86 Черепичная 24 "б" 142 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

87 Шпагатный 92, 92г 0 851,6 АО "Орелгортеплоэнерго" 

88 Щепная пл. 12 "б" 1592,46 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

89 Энгельса 88 "а" 1591,1 0 АО "Орелгортеплоэнерго" 

90 Южный 26 "б" 597,16 651,76 АО "Орелгортеплоэнерго" 

91 Яблочная 59 "а" 25,6 124 АО "Орелгортеплоэнерго" 

92 Орловская ГТ ТЭЦ 1330,8 2118 ООО "ТСК-Орел" 

93 
Орловская ТЭЦ собственность 38315 62999 Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Орловская ТЭЦ аренда 130099 15850 АО "Орелгортеплоэнерго" 
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14.11. Часть 11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 

также для г. Орла 

 

В таблице 14.11.1 ниже приведены значения отношения материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети 

для ПАО «Квадра», АО «Орелгортеплоэнерго» и для городского округа в целом. Для прочих 

теплоснабжающих организаций указанное значение равно нулю, так как реконструкция тепловых 

сетей этих организаций схемой теплоснабжения не предусматривается. 
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Таблица 14.11.1– Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 

Наименование 

показателя 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Общая материальная 

характеристика 

тепловых сетей, м2 

84065 84383 85532 87513 88473 89129 89604 89793 90342 90601 90601 90601 90601 90601 90644 

Материальная 

характеристика 

реконструированных 

тепловых сетей, м2 

575 719 779 262 1155 383 309 1383 360 358 415 346 0 223 344 

Доля материальной 

характеристики 

реконструированных 

сетей от общей, % 

0,68% 0,85% 0,91% 0,30% 1,31% 0,43% 0,35% 1,54% 0,40% 0,40% 0,46% 0,38% 0,00% 0,25% 0,38% 

Отношение 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей, 

реконструированных за 

год, к общей 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей  

0,007 0,009 0,009 0,003 0,013 0,004 0,003 0,015 0,0040 0,0040 0,0046 0,0038 0,00 0,0025 0,0038 

АО «Орелгортеплоэнерго» 

Общая материальная 

характеристика 

тепловых сетей, м2 

19051 19051 18495 17183 16867 16867 16867 16867 16867 16867 16867 16867 16867 16867 16867 

Материальная 

характеристика 

реконструированных 

тепловых сетей, м2 

0 0 314 369 245 238 199 293 243 221 281 235 263 247 289 

Доля материальной 

характеристики 
0,0% 0,0% 1,7% 2,1% 1,5% 1,4% 1,2% 1,7% 1,4% 1,3% 1,7% 1,4% 1,6% 1,5% 1,7% 
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Наименование 

показателя 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

реконструированных 

сетей от общей, % 

Отношение 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей, 

реконструированных за 

год, к общей 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей  

0,000 0,000 0,017 0,021 0,015 0,014 0,012 0,017 0,014 0,013 0,017 0,014 0,016 0,015 0,017 

В целом для города 

Общая материальная 

характеристика 

тепловых сетей, м2 

103116 103433 104026 104696 105340 105995 106470 106660 107209 107468 107468 107468 107468 107468 107510 

Материальная 

характеристика 

реконструированных 

тепловых сетей, м2 

575 719 1093 631 1400 621 509 1675 603 580 696 582 263 470 633 

Доля материальной 

характеристики 

реконструированных 

сетей от общей, % 

0,56% 0,70% 1,05% 0,60% 1,33% 0,6% 0,5% 1,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 0,4% 0,6% 
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14.12. Часть 12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного 

за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)  

 

В таблице 14.12.1 представлено отношение существующих и перспективных мощностей. 

Таблица 14.12.1 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
№ 

п/п 
Источник Индикатор 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 Орловская ТЭЦ вариант 1 

Отношение перспективной 

мощности к существующей 
1 1 1 1 1 1 1 

  Орловская ТЭЦ вариант 2   1 1 1 1 1 1 1 

2 

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант1 (с учетом потерь 

ТСК Орел) 
  1 1 1 1 1 1 1 

  

Орловская ГТ-ТЭЦ вариант 2 (с учетом 

потерь ТСК Орел) 
  1 1 1 1 1 2 2 

3 Котельная ул.  Авиационная, 1        
  1 1 1 

1,004016

06 

1,00401

61 

1,004016

06 

1,004016

06 

4 Котельная ул.  Автовокзальная, 77   1 1 1 1 1 1 1 

5 Котельная пер. Бетонный, 4а   1 1 1 1 1 1 1 

6 Котельная пер. Ботанический, 2а   1 1 1 1 1 1 1 

7 Котельная ул. Васильевская, 84б   1 1 1 1 1 1 1 

8 Котельная ул.  Васильевская, 138а   1 1 1 1 1 1 1 

9 Котельная ул.  Гагарина, 48а   1 1 1 1 1 1 1 

10 Котельная ул. Городская, 98к    1 1 1 1 1 1 1 

11 Котельная ул.  Калинина, 6б   1 1 1 1 1 1 1 

12 Котельная ул.  Карачевская, 29а   1 1 1 1 1 1 1 

13 Котельная ул.  Карачевская, 41б   1 1 1 1 1 1 1 

14 Котельная пер.Карачевский, 23а   1 1 1 1 1 1 1 

15 Котельная ш.  Карачевское, 5а   1 1 1 1 1 1 1 

16 Котельная ш.  Карачевское, 60а   1 1 1 1 1 1 1 

17 Котельная ул.  Комсомольская, 15а   1 1 1 1 1 1 1 

18 Котельная ул.  Комсомольская,119а   1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Источник Индикатор 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

19 Котельная ул.  Комсомольская,127а   1 1 1 1 1 1 1 

20 Котельная ул.  Комсомольская,185а   1 1 1 1 1 1 1 

21 Котельная ул.  Комсомольская, 206а   1 1 1 1 1,125 1,125 1,125 

22 Котельная ул.  Комсомольская, 241б   1 1 1 1 1 1 1 

23 Котельная ул.  Комсомольская, 252а   1 1 1 1 1 1 1 

24 Котельная ул. Комсомольская, 261а    1 1 1 1 1 1 1 

25 Котельная ул.  Красина, 6а   1 1 1 1 1 1 1 

26 Котельная ул.  Красина, 7а   1 1 1 1 1 1 1 

27 Котельная ул. Красина, 52    1 1 1 1 1 1 1 

28 Котельная ул.  Кромская, 7а(908кв)   1 1 1 1 1 1 1 

29 Котельная ул.  Кромская, 7а(909кв)   1 1 1 1 1 1 1 

30 Котельная Кромское шоссе, 13а   1 1 1 1 1 1 1 

31 Котельная ул.  Латышских стрелков, 37а  
  1 1 1 1 

0,81081

08 

0,810810

81 

0,810810

81 

32 Котельная ул.  Латышских стрелков, 98     1 1 1 1 1 1 1 

33 Котельная ул.  Латышских  стрелков, 109    1 1 1 1 1 1 1 

34 Котельная ул.  Левый берег р.Оки, 23   1 1 1 1 1 1 1 

35 Котельная Гостиничный комплекс "Лесной"   1 1 1 1 1 1 1 

36 Котельная ул.  Машиностроительная, 5а   1 1 1 1 1 1 1 

37 Котельная ул.  Маяковского,10а   1 1 1 1 1 1 1 

38 Котельная ул.  Маяковского, 55а      1 1 1 1 1 1 1 

39 Котельная ул.  Маяковского, 62а   1 1 1 1 1 1 1 

40 Котельная ул. МОПРа, 28а   1 1 1 1 1 1 1 

41 Котельная ул.  МОПРа, 48а   1 1 1 1 1 1 1 

42 Котельная ул.  6-ой Орловской дивизии, 14   1 1 1 1 1 1 1 

43 Котельная пер. Пищевой, 9а   1 1 1 1 1 1 1 

44 Котельная ул.  2-я Посадская, 19а   1 1 1 1 1 1 1 

45 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 20а 
  1 

1,140740

74 

1,140740

74 

1,140740

74 

1,14074

07 

1,140740

74 

1,140740

74 

46 Котельная ул.  1-я Пушкарная, 21а   1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Источник Индикатор 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

47 Котельная пр.  Связистов, 1а   1 1 1 1 1 1 1 

48 Котельная ул.  Спивака, 85   1 1 1 1 1 1 1 

49 Котельная ул.  Федотовой, 12   1 1 1 1 1 1 1 

50 Котельная ул.  Циолковского,1б   1 1 1 1 1 1 1 

51 Котельная ул.  Циолковского, 51а   1 1 1 1 1 1 1 

52 Котельная ул.  Черепичная, 24б   1 1 1 1 1 1 1 

53 Котельная пер. Шпагатный, 92   1 1 1 1 1 1 1 

54 Котельная пер. Шпагатный, 92г 
  1 1 1 1 

1,33333

33 

1,333333

33 

1,333333

33 

55 Котельная пл.  Щепная,12б   1 1 1 1 1 1 1 

56 Котельная ул.  Энгельса, 88а   1 1 1 1 1 1 1 

57 Котельная ул.  Яблочная, 59а   1 1 1 1 1 1 1 

58 Котельная ул.  Брестская, 6   1 1 1 1 1 1 1 

59 Котельная ул.  Веселая, 2   1 1 1 1 1 1 1 

60 Котельная ул.  Генерала  Жадова, 4а 
  1 1 1 1 

1,33333

33 

1,333333

33 

1,333333

33 

61 Котельная ул.  Генерала  Родина, 69а 
  1 1 1 1 

0,82051

28 

0,820512

82 

0,820512

82 

62 Котельная пер. Ипподромный, 2а   
  1 1 1 1 

0,66666

67 

0,666666

67 

0,666666

67 

63 Котельная ул.  Лескова, 31а 
  1 1 1 1 

0,41208

79 

0,412087

91 

0,412087

91 

64 Котельная ул.  Матвеева, 9а   1 1 1 1 1 1 1 

65 Котельная ул. Матросова, 46б   1 1 1 1 1 1 1 

66 Котельная ш.  Наугорское, 13б   1 1 1 1 1 1 1 

67 Котельная ш. Наугорское, 27   1 1 1 1 1 1 1 

68 Котельная ш. Наугорское , 29б 
  1 1 1 1 

2,33576

64 

2,335766

42 

2,335766

42 

69 Котельная ул.  Октябрьская, 4а   1 1 1 1 1 1 1 

70 Котельная ул.  Октябрьская, 54а   1 1 1 1 1 1 1 

71 Котельная ул. Трудовые резервы, 32а   1 1 1 1 1 1 1 

72 Котельная ул.  Цветаева, 15б   1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Источник Индикатор 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

73 Котельная пер. Огородный, 7а   1 1 1 1 1 1 1 

74 Котельная ул.  Тургенева, 50а   1 1 1 1 1 1 1 

75 Котельная Пролетарская гора, 1   1 1 1 1 1 1 1 

76 Котельная ул.  Абрамова-Соколова, 76б   1 1 1 1 1 1 1 

77 Котельная ул.  5 Августа, 66а   1 1 1 1 1 1 1 

78 Котельная ул. Грузовая, 119г   1 1 1 1 1 1 1 

79 Котельная ул.  Деповская, 6а   1 1 1 1 1 1 1 

80 Котельная ул. 1-я Курская, 99а 
  1 1 1 1 

1,25454

55 

1,254545

45 

1,254545

45 

81 Котельная ул.  3-я Курская, 3а   1 1 1 1 1 1 1 

82 Котельная ул.  Ливенская, 48г   1 1 1 1 1 1 1 

83 Котельная ул.  Лесная, 9а   1 1 1 1 1 1 1 

84 Котельная ул.  Московская, 27а   1 1 1 1 1 1 1 

85 Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1   1 1 1 1 1 1 1 

86 Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2   1 1 1 1 1 1 1 

87 Котельная ул.  Паровозная, 64б   1 1 1 1 1 1 1 

88 Котельная ул.  Пушкина, 68а   1 1 1 1 1 1 1 

89 Котельная ул Ст. Разина, 11б   1 1 1 1 1 1 1 

90 Котельная ул. Рельсовая, 7а   1 1 1 1 1 1 1 

91 Котельная ул. Студенческая, 2а   1 1 1 1 1 1 1 

92 Котельная ул. Тульская, 24а   1 1 1 1 1 1 1 

93 Котельная ул. Тульская, 63б   1 1 1 1 1 1 1 

94 Котельная пер. Южный, 26б   1 1 1 1 1 1 1 

95 Котельная ул.  Металлургов, 80б   1 1 1 1 1 1 1 

96 Котельная ул.  Силикатная, 28а   1 1 1 1 1 1 1 

97 Котельная ул. Часовая, 41а   1 1 1 1 1 1 1 

98 Котельная ул. Автогрейдерная, 3г   1 1 1 1 1 1 1 

99 Котельная пер. Воскресенский, 14г   1 1 1 1 1 1 1 

100 Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46)   1 1 1 1 1 1 1 

101 Котельная ул. Карачевская, 12г   1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Источник Индикатор 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

102 Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8)   1 1 1 1 1 1 1 

103 Котельная ул. Линейная 69а   1 1 1 1 1 1 1 

104 Котельная ул. Пищевой 12А    1 1 1 1 1 1 1 

105 Котельная ул. Рабочий городок 22а   1 1 1 1 1 1 1 

106 Котельная ул. Медведева, д.93а   1 1 1 1 1 1 1 

107 Планерная, 31-1                 

108 Котельная ул. Комсомольская 287   1 1 1 1 1 1 1 

109 Котельная ул. 3-я Курская, д.56   1 1 1 1 1 1 1 

110 Котельная ул. Планерная, д. 31   1 1 1 1 1 1 1 

111 Котельная 2-ая Пушкарная, 18   1 1 1 1 1 1 1 

112 Новая котельная БМК №1   0 0 0 0 0 0 4,5 

113 Новая котельная БМК №2   0 0 0 0 0 0 6 

114 Новая котельная БМК №3   0 0 0 0 3 3 3 

115 Новая котельная БМК №4   0 0 0 6 6 6 6 

 

 Значения = 1 свидетельствуют о сохранении установленной мощности 

 Значения >1 свидетельствуют об увеличении установленной мощности 

 Значения <1 свидетельствуют об уменьшении установленной мощности 



 

358 

 

 

14.13. Часть 13. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты 

внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 

 

Город Орел не относится к ценовой зоне теплоснабжения 

 

14.14. Часть 14. Существующие и перспективные значения целевых показателей 

реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой 

единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории г. г. Орла 

 

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы 

теплоснабжения городского округа представлены в вышеперечисленных разделах 

 

14.15. Часть 15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений 

индикаторов развития систем теплоснабжения г. Орла с учетом реализации проектов схемы 

теплоснабжения 

 

Актуализированные индикаторы на перспективные периоды до 2035 года представлены в 

таблицах соответствующих разделов. Была произведена переоценка всех показателей, исходя из 

фактических данных за 2021 г., а также с учетом прогнозных значений отпуска тепловой энергии на 

основе представленных мероприятий. 
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15. РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе 

теплоснабжения 

 

 

Для анализа тарифных последствий были сформированы тарифно-балансовые модели по 

ключевым теплоснабжающим организациям, по которым предложены модернизирующие 

мероприятия:  

 филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

 АО "ГТ ЭНЕРГО», 

 АО «Орелгортеплоэнерго» 

 ООО «ТСК-Орел»  

 

В рамках данной Схемы были с разной степенью детализации проанализированы:  

 Индексы-дефляторы МЭР;  

 Баланс тепловой мощности;  

 Баланс тепловой энергии;  

 Топливный баланс;  

 Баланс теплоносителей;  

 Балансы электрической энергии;  

 Балансы холодной воды питьевого качества;  

 Тарифы на покупные энергоносители и воду;  

 Производственные расходы товарного отпуска;  

 Производственная деятельность;  

 Инвестиционная деятельность;  

 Финансовая деятельность;  

 Проекты схемы теплоснабжения.  

 

Тарифно-балансовые расчетные модели приведены в таблицах 15.1.1 – 15.1.7. 
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Таблица 15.1.1 – Тарифно-балансовая модель ПАО "Квадра" - "Орловская генерация". Вариант 1 
  Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 Объемы тепловой энергии                  
1.1. Выработка тепловой энергии Гкал 1 280 281,4 1 257 990,3 1 314 473,4 1 346 412,4 1 388 121,5 1 425 204,6 1 460 912,7 1 481 082,7 1 482 117,5 1 473 183,1 1 464 328,8 1 456 026,6 1 447 724,3 1 441 073,2 

1.2. Отпуск с коллекторов Гкал 1189522,2 1169947,0 1223714,1 1255653,2 1297362,3 1334445,4 1370153,4 1390323,4 1391358,2 1382423,9 1373569,6 1365267,3 1356965,1 1350313,9 

1.3. Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 973 989,0 964 786,0 1 016 120,3 1 047 797,4 1 090 385,4 1 130 080,5 1 168 834,6 1 195 035,8 1 203 602,9 1 203 602,9 1 203 602,9 1 203 602,9 1 203 602,9 1 204 959,8 

  Расход топлива, тыс. т у.т.  152 725,9 184 195,4 192 465,7 197 142,2 203 249,3 208 679,0 213 907,4 216 860,7 217 012,2 215 704,0 214 407,6 213 192,0 211 976,4 211 002,5 

  Расход топлива, тыс. м. куб.  135 323,3 157 736,0 168 128,1 175 716,9 181 056,9 186 034,2 190 893,5 194 178,8 195 253,0 195 253,0 195 253,0 195 253,0 195 253,0 195 423,1 

2. Расчет тарифа коллектор                              

2.1. Расходы на энергоресурсы  766 303,4 909 048,7 995 100,7 1 067 057,5 1 128 071,7 1 189 218,5 1 252 008,6 1 306 668,3 1 348 058,2 1 383 107,7 1 419 068,5 1 455 964,3 1 493 819,3 1 533 994,1 

2.1.1. Расход натурального топлива газа, руб. тыс. руб. 764 576,8 907 000,5 992 858,6 1 064 653,2 1 125 530,0 1 186 539,0 1 249 187,6 1 303 724,2 1 345 020,8 1 379 991,3 1 415 871,1 1 452 683,7 1 490 453,5 1 530 537,8 

2.1.2. Расход на электроэнергию тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. Расход воды, руб. тыс. руб. 1 726,6 2 048,2 2 242,1 2 404,3 2 541,7 2 679,5 2 821,0 2 944,1 3 037,4 3 116,4 3 197,4 3 280,5 3 365,8 3 456,3 

2.1.4. Покупная тепловая энергия тыс. руб.   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Операционные расходы  113 462,1 132 359,8 137 360,8 141 257,9 145 156,1 149 174,0 153 315,4 157 584,8 161 986,6 166 525,4 171 205,9 176 033,3 181 012,6 186 149,2 

2.2.1. 
Материалы на эксплуатацию 

(соль+спирт+прочее) 
тыс. руб. 16 018,6 16 659,4 17 075,9 17 468,6 17 870,4 18 281,4 18 701,9 19 132,0 19 572,1 20 022,2 20 482,7 20 953,8 21 435,8 21 928,8 

2.2.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 24 669,5 25 927,7 27 042,6 28 232,4 29 531,1 30 889,6 32 310,5 33 796,8 35 351,4 36 977,6 38 678,5 40 457,7 42 318,8 44 265,5 

2.2.3. Оплата труда тыс. руб. 69 801,4 72 593,4 75 497,2 77 384,6 79 164,5 80 985,2 82 847,9 84 753,4 86 702,7 88 696,9 90 736,9 92 823,9 94 958,8 97 142,9 

2.2.4. Услуги производственного характера руб. 7 774,7 8 085,7 8 287,8 8 478,4 8 673,5 8 872,9 9 077,0 9 285,8 9 499,4 9 717,9 9 941,4 10 170,0 10 403,9 10 643,2 

2.2.5. Прочие операционные расходы тыс. руб. 8 743,8 9 093,6 9 457,3 9 693,8 9 916,7 10 144,8 10 378,1 10 616,8 10 861,0 11 110,8 11 366,4 11 627,8 11 895,2 12 168,8 

2.3. Неподконтрольные расходы  46 995,0 29 031,2 35 817,5 40 911,9 41 256,5 41 615,0 41 987,9 42 375,5 42 778,0 43 195,9 43 629,5 41 542,2 34 661,9 33 228,7 

2.3.1. Налоги и сборы тыс. руб. 3 099,8 2 229,1 3 206,0 3 057,8 2 808,1 2 558,8 2 309,8 2 061,2 1 812,9 1 565,1 1 317,6 1 070,5 879,7 796,3 

  Выбросы  114,5 119,1 123,8 126,9 129,8 132,8 135,9 139,0 142,2 145,5 148,8 152,2 155,7 159,3 

  Имущество  1 431,3 1 628,5 2 588,2 2 425,3 2 160,9 1 896,5 1 632,1 1 367,7 1 103,3 838,9 574,5 310,1 101,6 0,0 

  Прибыль  1 524,7 447,4 458,6 469,2 480,0 491,0 502,3 513,9 525,7 537,8 550,1 562,8 575,7 589,0 

  Прочие  29,2 34,1 35,4 36,4 37,4 38,4 39,5 40,6 41,7 42,9 44,1 45,4 46,6 48,0 

2.3.1. Расходы на обязательное страхование тыс. руб. 254,6 264,7 271,4 277,6 284,0 290,5 297,2 304,0 311,0 318,2 325,5 333,0 340,6 348,5 

2.3.2. Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 21 636,2 22 501,7 23 401,7 23 986,8 24 538,5 25 102,9 25 680,2 26 270,9 26 875,1 27 493,2 28 125,6 28 772,5 29 434,2 30 111,2 

2.3.3. Амортизация  тыс. руб.   2 537,0 7 402,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 9 481,2 2 079,0 0,0 

2.3.4. Арендная плата тыс. руб. 1 441,07 1 498,7 1 536,2 1 571,5 1 607,7 1 644,6 1 682,5 1 721,2 1 760,7 1 801,2 1 842,7 1 885,0 1 928,4 1 972,8 

2.5  
Расходы не учитываемые в целях 

налогообложения 
 7 623,7 2 237,2 2 293,1 2 345,9 2 399,8 2 455,0 2 511,5 2 569,3 2 628,4 2 688,8 2 750,7 2 813,9 2 878,6 2 944,9 

  

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

 20 498,6   

            
  Инвестиции                   
  Коллективный договор  690,8 718,4 736,4 753,3 770,7 788,4 806,5 825,1 844,0 863,5 883,3 903,6 924,4 945,7 

  Прочие (представительские и пр)  1 460,4 1 518,8 1 556,8 1 592,6 1 629,2 1 666,7 1 705,0 1 744,2 1 784,3 1 825,4 1 867,3 1 910,3 1 954,2 1 999,2 

2.6. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 934 384,2 1 072 676,9 1 170 572,1 1 251 573,2 1 316 884,2 1 382 462,5 1 449 823,5 1 509 197,9 1 555 451,2 1 595 517,8 1 636 654,6 1 676 353,7 1 712 372,5 1 756 316,9 

  Корректировка  -30 663,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.7. НВВ с корректировкой  903 720,7 1 072 676,9 1 170 572,1 1 251 573,2 1 316 884,2 1 382 462,5 1 449 823,5 1 509 197,9 1 555 451,2 1 595 517,8 1 636 654,6 1 676 353,7 1 712 372,5 1 756 316,9 

 2.8.1 Тариф на отпуск с коллекторов (проект)  788,30 928,28 966,24 1 006,82 1 025,30 1 046,45 1 068,84 1 096,47 1 129,23 1 165,80 1 203,57 1 240,26 1 274,66 1 313,81 

  В том числе топливная составляющая  666,93 784,90 819,54 856,45 876,32 898,14 920,92 947,18 976,46 1 008,32 1 041,21 1 074,78 1 109,47 1 144,92 

 2.8.2 Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) руб./Гкал 788,3 812,7 836,3 856,4 876,9 898,0 919,5 941,6 964,2 987,3 1 011,0 1 035,3 1 060,1 1 085,6 

  В том числе топливная составляющая  666,93 685,60 704,11 722,42 741,20 760,47 780,24 800,53 821,34 842,70 864,61 887,09 910,15 933,82 

3. Расчет тарифа с магистрали                              

3.1. Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 915,5 928,6 1 001,5 1 058,6 1 129,1 1 199,5 1 271,6 1 332,6 1 375,8 1 410,1 1 445,4 1 481,5 1 518,6 1 558,3 

3.1.1. Расход на электроэнергию тыс. руб. 915,5 928,6 1 001,5 1 058,6 1 129,1 1 199,5 1 271,6 1 332,6 1 375,8 1 410,1 1 445,4 1 481,5 1 518,6 1 558,3 

3.1.2. Расход воды, руб. тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Операционные расходы  76 422,6 79 686,8 82 864,9 85 319,5 87 777,8 90 315,5 92 935,4 95 640,5 98 433,9 101 318,9 104 298,8 107 377,2 110 557,5 113 843,8 

3.2.1. 
Материалы на эксплуатацию 

(соль+спирт+прочее) 
тыс. руб. 3 833,5 3 986,9 4 086,6 4 180,6 4 276,7 4 375,1 4 475,7 4 578,6 4 683,9 4 791,7 4 901,9 5 014,6 5 130,0 5 248,0 

3.2.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 18 841,9 19 802,9 20 654,4 21 563,2 22 555,1 23 592,6 24 677,9 25 813,0 27 000,4 28 242,5 29 541,6 30 900,5 32 322,0 33 808,8 

3.2.3. Оплата труда тыс. руб. 48 889,6 50 845,2 52 879,0 54 201,0 55 447,6 56 722,9 58 027,6 59 362,2 60 727,5 62 124,3 63 553,1 65 014,8 66 510,2 68 039,9 

3.2.4. Услуги производственного характера руб. 574,0 597,0 611,9 625,9 640,3 655,1 670,1 685,6 701,3 717,5 734,0 750,8 768,1 785,8 

3.2.5. Прочие операционные расходы тыс. руб. 4 283,5 4 454,8 4 633,0 4 748,9 4 858,1 4 969,8 5 084,1 5 201,1 5 320,7 5 443,1 5 568,2 5 696,3 5 827,3 5 961,4 

3.2.6. Цеховые расходы тыс. руб.                             

3.2.7. Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.                             

3.3. Неподконтрольные расходы  140 076,0 134 728,9 109 465,0 120 680,4 167 166,9 190 795,5 214 299,5 234 360,1 254 757,3 273 422,7 291 783,2 307 302,1 317 707,2 248 006,8 
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  Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3.3.1. Налоги и сборы тыс. руб. 27 058,4 21 109,9 31 988,3 42 099,2 47 058,4 53 612,4 59 880,2 64 712,8 69 445,3 73 356,8 76 953,5 80 235,5 83 258,6 657,5 

  Выбросы  0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

  Имущество  25 418,8 17 551,6 28 385,5 38 254,1 46 529,6 53 070,7 59 325,3 64 144,3 68 862,9 72 760,2 76 342,3 79 609,3 82 616,9 0,0 

  Прибыль  1 531,6 3 445,7 3 485,7 3 724,5 404,8 414,1 423,6 433,4 443,3 453,5 464,0 474,6 485,5 496,7 

  Прочие  107,2 111,7 116,2 119,6 123,1 126,6 130,3 134,1 138,0 142,1 146,3 150,6 155,0 159,6 

3.3.2. Расходы на обязательное страхование тыс. руб. 46,6 48,5 49,7 50,8 52,0 53,2 54,4 55,6 56,9 58,2 59,6 60,9 62,3 63,8 

3.3.3. Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 14 988,1 15 587,6 16 211,1 16 616,4 16 998,6 17 389,5 17 789,5 18 198,7 18 617,2 19 045,4 19 483,5 19 931,6 20 390,0 20 859,0 

3.3.4. 
Амортизация основных производственных 

фондов 
тыс. руб. 97 983,0 61 215,9 61 914,0 83 889,2 103 058,0 119 740,4 136 575,4 151 393,0 166 637,8 180 962,2 195 286,6 207 074,0 213 996,2 226 426,6 

3.4  
Расходы не учитываемые в целях 

налогообложения 
 7 658,1 17 228,6 17 428,5 18 622,7 2 023,9 2 070,5 2 118,1 2 166,8 2 216,7 2 267,6 2 319,8 2 373,2 2 427,7 2 483,6 

  

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

 5 843,9   

            
  Инвестиции    15 341,8 15 494,5 16 644,3           
  Коллективный договор  313,5 326,1 334,2 341,9 349,8 357,8 366,1 374,5 383,1 391,9 400,9 410,2 419,6 429,2 

  Прочие (представительские и пр)  1 500,7 1 560,7 1 599,7 1 636,5 1 674,1 1 712,6 1 752,0 1 792,3 1 833,6 1 875,7 1 918,9 1 963,0 2 008,2 2 054,3 

3.5. Недополученный доход тыс. руб.                 
3.6. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 245 570,8 232 572,9 210 759,9 225 681,2 258 097,8 284 380,9 310 624,6 333 500,0 356 783,6 378 419,4 399 847,2 418 533,9 432 211,0 365 892,4 

4.1. Тариф на передачу  252,13 241,06 207,42 215,39 236,70 251,65 265,76 279,07 296,43 314,41 332,21 347,73 359,10 303,66 

4.2. Тариф на отпуск с магистрали (проект)  1 075,2 1 684,0 1 718,0 1 222,2 1 262,0 1 298,1 1 334,6 1 375,5 1 425,7 1 480,2 1 535,8 1 588,0 1 633,8 1 617,5 

4.3. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР)  1 075,2 1 118,2 1 146,2 1 172,5 1 199,5 1 227,1 1 255,3 1 284,2 1 313,7 1 343,9 1 374,8 1 406,5 1 438,8 1 471,9 

5 
Затраты по сетям, арендованным у АО 

«Орелгортеплоэнерго 
 347 091,9 352 158,7 344 755,8 364 391,0 387 923,4 411 292,6 435 181,3 455 170,1 468 977,2 479 763,7 490 798,2 502 086,6 513 634,6 526 040,5 

6 Суммарная НВВ  1 496 383,3 2 252 180,4 2 385 594,3 1 841 647,4 1 962 908,4 2 078 140,1 2 195 634,4 2 297 874,0 2 381 218,9 2 453 708,8 2 527 309,1 2 596 984,2 2 658 229,1 2 648 261,8 

6.1. Тариф на полезный отпуск (проект)  1 536,3 2 334,4 2 347,7 1 757,6 1 800,2 1 838,9 1 878,5 1 922,8 1 978,4 2 038,6 2 099,8 2 157,7 2 208,6 2 197,8 

 6.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР)  1 524,3 1 525,3 1 563,4 1 599,4 1 636,2 1 673,8 1 712,3 1 751,7 1 792,0 1 833,2 1 875,3 1 918,5 1 962,6 2 007,7 
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Таблица 15.1.2 – Тарифно-балансовая модель ПАО "Квадра" - "Орловская генерация". Вариант 2 

 
  Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 Объемы тепловой энергии                  
1.1. Выработка тепловой энергии Гкал 1 280 281,4 1 257 990,3 1 328 636,0 1 369 509,7 1 384 246,7 1 394 459,3 1 403 776,7 1 397 700,2 1 399 393,3 1 391 261,4 1 382 633,2 1 374 557,0 1 366 480,7 1 360 055,6 

1.2. Отпуск с коллекторов Гкал 1189522,2 1169947,0 1237876,7 1278750,4 1293487,4 1303700,0 1313017,5 1306941,0 1308634,1 1300502,2 1291873,9 1283797,7 1275721,5 1269296,4 

1.3. Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 973 989,0 964 786,0 1 030 074,5 1 070 943,5 1 089 373,8 1 104 911,2 1 119 507,6 1 121 551,2 1 130 118,3 1 130 118,3 1 130 118,3 1 130 118,3 1 130 118,3 1 131 475,2 

  Расход топлива, тыс. т у.т.  152 725,9 184 195,4 194 539,4 200 524,1 202 681,9 204 177,3 205 541,5 204 651,8 204 899,7 203 709,0 202 445,7 201 263,2 200 080,6 199 139,9 

  Расход топлива, тыс. м. куб.  135 323,3 157 736,0 166 594,1 171 719,1 173 566,9 174 847,5 176 015,7 175 253,8 175 466,1 174 446,5 173 364,6 172 352,0 171 339,3 170 533,7 

2. Расчет тарифа коллектор                              

2.1. Расходы на энергоресурсы  764 775,60 816 722,90 766 303,4 909 048,7 986 021,4 1 042 780,3 1 081 405,4 1 117 707,7 1 154 430,5 1 179 318,7 1 211 446,7 1 235 721,5 1 259 987,4 1 285 195,9 

2.1.1. Расход натурального топлива газа, руб. тыс. руб. 746 706,00 788 218,00 764 576,8 907 000,5 983 799,7 1 040 430,7 1 078 968,8 1 115 189,3 1 151 829,4 1 176 661,5 1 208 717,1 1 232 937,2 1 257 148,4 1 282 300,1 

2.1.3. Расход воды, руб. тыс. руб. 1 682,00 1 780,00 1 726,6 2 048,2 2 221,7 2 349,6 2 436,6 2 518,4 2 601,1 2 657,2 2 729,6 2 784,3 2 839,0 2 895,8 

2.2. Операционные расходы  113 462,1 132 359,8 137 360,8 141 257,9 145 156,1 149 174,0 153 315,4 157 584,8 161 986,6 166 525,4 171 205,9 176 033,3 181 012,6 186 149,2 

2.2.1. 
Материалы на эксплуатацию 

(соль+спирт+прочее) 
тыс. руб. 16 018,6 16 659,4 17 075,9 17 468,6 17 870,4 18 281,4 18 701,9 19 132,0 19 572,1 20 022,2 20 482,7 20 953,8 21 435,8 21 928,8 

2.2.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 24 669,5 25 927,7 27 042,6 28 232,4 29 531,1 30 889,6 32 310,5 33 796,8 35 351,4 36 977,6 38 678,5 40 457,7 42 318,8 44 265,5 

2.2.3. Оплата труда тыс. руб. 69 801,4 72 593,4 75 497,2 77 384,6 79 164,5 80 985,2 82 847,9 84 753,4 86 702,7 88 696,9 90 736,9 92 823,9 94 958,8 97 142,9 

2.2.4. Услуги производственного характера руб. 7 774,7 8 085,7 8 287,8 8 478,4 8 673,5 8 872,9 9 077,0 9 285,8 9 499,4 9 717,9 9 941,4 10 170,0 10 403,9 10 643,2 

2.2.5. Прочие операционные расходы тыс. руб. 8 743,8 9 093,6 9 457,3 9 693,8 9 916,7 10 144,8 10 378,1 10 616,8 10 861,0 11 110,8 11 366,4 11 627,8 11 895,2 12 168,8 

2.3. Неподконтрольные расходы  46 995,0 29 031,2 35 817,5 40 911,9 41 256,5 41 615,0 41 987,9 42 375,5 42 778,0 43 195,9 43 629,5 41 542,2 34 661,9 33 228,7 

2.3.1. Налоги и сборы тыс. руб. 3 099,8 2 229,1 3 206,0 3 057,8 2 808,1 2 558,8 2 309,8 2 061,2 1 812,9 1 565,1 1 317,6 1 070,5 879,7 796,3 

  Выбросы  114,5 119,1 123,8 126,9 129,8 132,8 135,9 139,0 142,2 145,5 148,8 152,2 155,7 159,3 

  Имущество  1 431,3 1 628,5 2 588,2 2 425,3 2 160,9 1 896,5 1 632,1 1 367,7 1 103,3 838,9 574,5 310,1 101,6 0,0 

  Прибыль  1 524,7 447,4 458,6 469,2 480,0 491,0 502,3 513,9 525,7 537,8 550,1 562,8 575,7 589,0 

  Прочие  29,2 34,1 35,4 36,4 37,4 38,4 39,5 40,6 41,7 42,9 44,1 45,4 46,6 48,0 

2.3.1. Расходы на обязательное страхование тыс. руб. 254,6 264,7 271,4 277,6 284,0 290,5 297,2 304,0 311,0 318,2 325,5 333,0 340,6 348,5 

2.3.2. Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 21 636,2 22 501,7 23 401,7 23 986,8 24 538,5 25 102,9 25 680,2 26 270,9 26 875,1 27 493,2 28 125,6 28 772,5 29 434,2 30 111,2 

2.3.3. Амортизация  тыс. руб.   2 537,0 7 402,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 12 018,2 9 481,2 2 079,0 0,0 

2.3.4. Арендная плата тыс. руб. 1 441,07 1 498,7 1 536,2 1 571,5 1 607,7 1 644,6 1 682,5 1 721,2 1 760,7 1 801,2 1 842,7 1 885,0 1 928,4 1 972,8 

2.5  
Расходы не учитываемые в целях 

налогообложения 
 7 623,7 2 237,2 2 293,1 2 345,9 2 399,8 2 455,0 2 511,5 2 569,3 2 628,4 2 688,8 2 750,7 2 813,9 2 878,6 2 944,9 

  

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

 20 498,6   

            
  Инвестиции    0,0 0,0            
  Коллективный договор  690,8 718,4 736,4 753,3 770,7 788,4 806,5 825,1 844,0 863,5 883,3 903,6 924,4 945,7 

  Прочие (представительские и пр)  1 460,4 1 518,8 1 556,8 1 592,6 1 629,2 1 666,7 1 705,0 1 744,2 1 784,3 1 825,4 1 867,3 1 910,3 1 954,2 1 999,2 

2.6. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 934 384,2 1 072 676,9 1 161 492,8 1 227 295,9 1 270 217,9 1 310 951,7 1 352 245,4 1 381 848,2 1 418 839,6 1 448 131,6 1 477 573,5 1 505 585,3 1 529 416,6 1 560 944,8 

  Корректировка  -30 663,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

 2.7. НВВ с корректировкой  903 720,7 1 072 676,9 1 161 493,8 1 227 297,9 1 270 220,9 1 310 955,7 1 352 250,4 1 381 854,2 1 418 846,6 1 448 139,6 1 477 582,5 1 505 595,3 1 529 427,6 1 560 956,8 

 2.8.1 Тариф на отпуск с коллекторов (проект)  788,30 928,28 947,77 969,46 991,93 1 015,72 1 040,28 1 068,00 1 095,17 1 124,77 1 155,30 1 184,61 1 210,98 1 242,20 

  В том числе топливная составляющая  666,93 784,90 802,78 821,85 842,58 864,04 886,10 909,41 932,98 957,62 982,95 1 008,92 1 035,59 1 062,87 

 2.8.2 Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) руб./Гкал 788,3 812,7 836,3 856,4 876,9 898,0 919,5 941,6 964,2 987,3 1 011,0 1 035,3 1 060,1 1 085,6 

  В том числе топливная составляющая  666,93 685,60 704,11 722,42 741,20 760,47 780,24 800,53 821,34 842,70 864,61 887,09 910,15 933,82 

3. Расчет тарифа с магистрали                              

3.1. Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 915,5 928,6 1 015,3 1 081,9 1 128,1 1 172,8 1 218,0 1 250,7 1 291,8 1 324,1 1 357,2 1 391,1 1 425,9 1 463,3 

3.1.1. Расход на электроэнергию тыс. руб. 915,5 928,6 1 015,3 1 081,9 1 128,1 1 172,8 1 218,0 1 250,7 1 291,8 1 324,1 1 357,2 1 391,1 1 425,9 1 463,3 

3.2. Операционные расходы  76 422,6 79 686,8 82 864,9 85 319,5 87 777,8 90 315,5 92 935,4 95 640,5 98 433,9 101 318,9 104 298,8 107 377,2 110 557,5 113 843,8 

3.2.1. 
Материалы на эксплуатацию 

(соль+спирт+прочее) 
тыс. руб. 3 833,5 3 986,9 4 086,6 4 180,6 4 276,7 4 375,1 4 475,7 4 578,6 4 683,9 4 791,7 4 901,9 5 014,6 5 130,0 5 248,0 

3.2.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 18 841,9 19 802,9 20 654,4 21 563,2 22 555,1 23 592,6 24 677,9 25 813,0 27 000,4 28 242,5 29 541,6 30 900,5 32 322,0 33 808,8 

3.2.3. Оплата труда тыс. руб. 48 889,6 50 845,2 52 879,0 54 201,0 55 447,6 56 722,9 58 027,6 59 362,2 60 727,5 62 124,3 63 553,1 65 014,8 66 510,2 68 039,9 

3.2.4. Услуги производственного характера руб. 574,0 597,0 611,9 625,9 640,3 655,1 670,1 685,6 701,3 717,5 734,0 750,8 768,1 785,8 

3.2.5. Прочие операционные расходы тыс. руб. 4 283,5 4 454,8 4 633,0 4 748,9 4 858,1 4 969,8 5 084,1 5 201,1 5 320,7 5 443,1 5 568,2 5 696,3 5 827,3 5 961,4 

3.3. Неподконтрольные расходы  140 076,0 133 100,4 106 876,8 117 271,3 149 469,6 173 413,8 197 233,4 215 376,2 236 121,2 255 134,4 273 842,7 292 246,4 310 345,7 244 215,8 

3.3.1. Налоги и сборы тыс. руб. 27 058,4 19 481,4 29 400,1 38 690,1 43 708,6 50 578,2 57 161,6 61 538,1 66 618,4 70 877,7 74 822,3 78 452,1 81 767,1 657,5 

  Выбросы  0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

  Имущество  25 418,8 15 923,1 25 797,3 34 845,0 43 179,8 50 036,5 56 606,7 60 969,7 66 036,1 70 281,1 74 211,0 77 825,8 81 125,5 0,0 

  Прибыль  1 531,6 3 445,7 3 485,7 3 724,5 404,8 414,1 423,6 433,4 443,3 453,5 464,0 474,6 485,5 496,7 
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  Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  Прочие  107,2 111,7 116,2 119,6 123,1 126,6 130,3 134,1 138,0 142,1 146,3 150,6 155,0 159,6 

3.3.2. Расходы на обязательное страхование тыс. руб. 46,6 48,5 49,7 50,8 52,0 53,2 54,4 55,6 56,9 58,2 59,6 60,9 62,3 63,8 

3.3.3. Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 14 988,1 15 587,6 16 211,1 16 616,4 16 998,6 17 389,5 17 789,5 18 198,7 18 617,2 19 045,4 19 483,5 19 931,6 20 390,0 20 859,0 

3.3.4. 
Амортизация основных производственных 

фондов 
тыс. руб. 97 983,0 61 215,9 61 914,0 70 007,9 88 710,4 105 392,9 122 227,9 135 583,8 150 828,6 165 153,0 179 477,4 193 801,8 208 126,2 222 635,6 

3.4  
Расходы не учитываемые в целях 

налогообложения 
 7 658,1 17 228,6 17 428,5 18 622,7 2 023,9 2 070,5 2 118,1 2 166,8 2 216,7 2 267,6 2 319,8 2 373,2 2 427,7 2 483,6 

  

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

 5 843,9   

            
  Инвестиции    15 341,8 15 494,5 16 644,3           
  Коллективный договор  313,5 326,1 334,2 341,9 349,8 357,8 366,1 374,5 383,1 391,9 400,9 410,2 419,6 429,2 

  Прочие (представительские и пр)  1 500,7 1 560,7 1 599,7 1 636,5 1 674,1 1 712,6 1 752,0 1 792,3 1 833,6 1 875,7 1 918,9 1 963,0 2 008,2 2 054,3 

3.6. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 245 570,8 230 944,4 208 185,4 222 295,5 240 399,4 266 972,5 293 504,9 314 434,2 338 063,5 360 045,0 381 818,5 403 387,8 424 756,8 362 006,4 

4.1. Тариф на передачу  252,13 239,37 202,11 207,57 220,68 241,62 262,17 280,36 299,14 318,59 337,86 356,94 375,85 319,94 

4.2. Тариф на отпуск с магистрали (проект)  1 075,2 1 167,6 1 149,9 1 177,0 1 212,6 1 257,3 1 302,5 1 348,4 1 394,3 1 443,4 1 493,2 1 541,6 1 586,8 1 562,1 

4.3. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР)  1 075,2 1 118,2 1 146,2 1 172,5 1 199,5 1 227,1 1 255,3 1 284,2 1 313,7 1 343,9 1 374,8 1 406,5 1 438,8 1 471,9 

5 
Затраты по сетям, арендованным у АО 

«Орелгортеплоэнерго 
 347 091,9 352 158,7 344 755,8 367 395,1 382 313,3 396 684,7 411 169,4 421 394,1 434 379,1 444 369,8 454 590,3 465 045,9 475 741,9 487 268,3 

6 Суммарная НВВ  1 496 383,3 1 655 780,0 1 714 435,1 1 816 988,6 1 892 933,6 1 974 612,9 2 056 924,7 2 117 682,5 2 191 289,2 2 252 554,4 2 313 991,3 2 374 029,0 2 429 926,3 2 410 231,5 

6.1. Тариф на полезный отпуск (проект)  1 536,3 1 716,2 1 664,4 1 696,6 1 737,6 1 787,1 1 837,3 1 888,2 1 939,0 1 993,2 2 047,6 2 100,7 2 150,2 2 130,2 

 6.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР)  1 524,3 1 525,3 1 563,4 1 599,4 1 636,2 1 673,8 1 712,3 1 751,7 1 792,0 1 833,2 1 875,3 1 918,5 1 962,6 2 007,7 
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Таблица 15.1.3 – Тарифно-балансовая модель АО «ГТ Энерго» по Варианту 1 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой энергии Гкал 26 271,00 26038,00 42 003,09 66 073,18 65 834,94 65 396,46 65 217,99 65 039,52 64 861,05 64 682,58 64 504,11 64 325,64 64 147,17 63 968,70 

Расход тепла на собственные нужды Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск с коллекторов Гкал 26 271,00 26038,00 42 003,09 66 073,18 65 834,94 65 396,46 65 217,99 65 039,52 64 861,05 64 682,58 64 504,11 64 325,64 64 147,17 63 968,70 

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,00                           

Потери тепловой энергии в т/с* Гкал 0,00 3801,35 5 239,64 7 501,02 7 262,78 6 824,29 6 645,82 6 467,35 6 288,88 6 110,41 5 931,94 5 753,47 5 575,00 5 396,53 

Полезный отпуск Гкал  26 271,00 22236,65 36 763,45 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 58 572,17 

Операционные расходы тыс. руб. 2 325,64 2 641,96 2 713,43 2 782,70 2 853,87 2 927,01 3 002,17 3 079,43 3 158,83 3 240,46 3 324,39 3 410,67 3 499,39 3 590,62 

Расходы на сырье и материалы тыс. руб. 354,37 368,54 377,76 386,45 395,34 404,43 413,73 423,25 432,98 442,94 453,13 463,55 474,21 485,12 

Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 273,67 285,44 298,00 311,70 326,04 341,04 356,73 373,14 390,30 408,26 427,04 446,68 467,23 488,72 

Оплата труда тыс. руб. 1 069,59 1 334,85 1 368,22 1 399,69 1 431,88 1 464,81 1 498,51 1 532,97 1 568,23 1 604,30 1 641,20 1 678,95 1 717,56 1 757,06 

Прочие операционные расходы тыс. руб. 628,01 653,13 669,46 684,86 700,61 716,72 733,21 750,07 767,32 784,97 803,02 821,49 840,39 859,72 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2 585,61 424,20 3 034,46 5 604,40 5 535,19 5 466,22 5 397,50 5 329,02 5 260,79 5 192,81 5 125,11 5 057,67 4 990,51 4 923,63 

Налоги   27,7 0,6 794,9 1 549,6 1 470,1 1 390,7 1 311,3 1 231,9 1 152,5 1 073,0 993,6 914,2 834,8 755,4 

налог на имущество тыс. руб. 27,1 0,0 794,3 1 549,0 1 469,5 1 390,1 1 310,7 1 231,2 1 151,8 1 072,4 992,9 913,5 834,1 754,6 

плата за ПДВ тыс. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

на прибыль тыс. руб.   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на страхование  тыс. руб. 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 321,5 401,3 411,3 420,7 430,4 440,3 450,5 460,8 471,4 482,3 493,3 504,7 516,3 528,2 

Амортизация основных производственных фондов тыс. руб. 994,2 0,0 1 805,3 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 3 610,6 

Арендная плата тыс. руб. 18,6 19,3 19,8 20,3 20,8 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,8 24,3 24,9 25,5 

Сглаживание тарифа тыс. руб. 3 525,1                

Избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде  
тыс. руб. -2 304,4                

Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 18 060,82 18 211,3 30 199,90 48 788,55 49 876,35 50 832,09 52 011,18 53 217,23 54 450,84 55 712,63 57 003,23 58 323,29 59 673,47 61 054,43 

Расход воды, руб. тыс. руб. 3,3 3,5 5,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 

Расход натурального топлива газа, руб. тыс. руб. 18 057,6 18 208,2 30 194,7 48 780,3 49 868,1 50 823,9 52 003,0 53 209,1 54 442,7 55 704,6 56 995,2 58 315,3 59 665,5 61 046,4 

НВВ тыс. руб. 22 972,07 21 277,5 35 947,79 57 175,64 58 265,41 59 225,32 60 410,85 61 625,67 62 870,46 64 145,91 65 452,73 66 791,63 68 163,36 69 568,68 

Корректировка тыс. руб. 858,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НВВ с учетом корректировки тыс. руб. 23 158,6 21 277,5 35 947,8 57 175,6 58 265,4 59 225,3 60 410,8 61 625,7 62 870,5 64 145,9 65 452,7 66 791,6 68 163,4 69 568,7 

Тариф (проект) вар 1 руб./Гкал 907,71 956,86 855,84 865,34 885,02 905,63 926,29 947,51 969,31 991,70 1 014,71 1 038,34 1 062,61 1 087,54 

Тариф (МЭР) руб./Гкал 907,71 935,85 962,99 986,10 1 009,77 1 034,00 1 058,82 1 084,23 1 110,25 1 136,90 1 164,18 1 192,12 1 220,73 1 250,03 

*Потери в сетях ООО «ТСК Орел» 
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Таблица 15.1.4 – Тарифно-балансовая модель АО «ГТ Энерго» по Варианту 2 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой энергии Гкал 26 271,00 26038,00 26038,00 42 975,91 69 709,80 96 141,81 122 353,94 148 421,97 147 585,17 146 604,28 146 199,78 145 795,27 145 390,77 144 986,26 

Расход тепла на собственные нужды Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск с коллекторов Гкал 26 271,00 26038,00 26038,00 42 975,91 69 709,80 96 141,81 122 353,94 148 421,97 147 585,17 146 604,28 146 199,78 145 795,27 145 390,77 144 986,26 

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,00                           

Потери тепловой энергии в т/с* Гкал 0,00 3801,35 3801,35 7 549,78 10 126,00 12 400,36 14 454,82 16 365,19 15 528,40 14 547,51 14 143,00 13 738,50 13 333,99 12 929,49 

Полезный отпуск Гкал    22236,65 22236,65 35 426,13 59 583,79 83 741,45 107 899,11 132 056,77 132 056,77 132 056,77 132 056,77 132 056,77 132 056,77 132 056,77 

Операционные расходы тыс. руб. 2 325,64 2 641,96 2 713,43 2 782,70 2 853,87 2 927,01 3 002,17 3 079,43 3 158,83 3 240,46 3 324,39 3 410,67 3 499,39 3 590,62 

Расходы на сырье и материалы тыс. руб. 354,37 368,54 377,76 386,45 395,34 404,43 413,73 423,25 432,98 442,94 453,13 463,55 474,21 485,12 

Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 273,67 285,44 298,00 311,70 326,04 341,04 356,73 373,14 390,30 408,26 427,04 446,68 467,23 488,72 

Оплата труда тыс. руб. 1 069,59 1 334,85 1 368,22 1 399,69 1 431,88 1 464,81 1 498,51 1 532,97 1 568,23 1 604,30 1 641,20 1 678,95 1 717,56 1 757,06 

Прочие операционные расходы тыс. руб. 628,01 653,13 669,46 684,86 700,61 716,72 733,21 750,07 767,32 784,97 803,02 821,49 840,39 859,72 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2 585,61 424,20 434,80 2 753,10 21 514,84 36 638,36 48 708,77 50 515,71 49 651,69 48 787,92 47 924,42 47 061,18 46 198,23 20 101,23 

Налоги   27,7 0,6 0,6 705,9 8 338,7 10 834,6 10 277,2 10 246,1 9 370,8 8 495,6 7 620,4 6 745,2 5 870,0 4 994,8 

налог на имущество тыс. руб. 27,1 0,0 0,0 705,3 8 338,1 10 834,0 10 276,5 10 245,4 9 370,2 8 494,9 7 619,7 6 744,5 5 869,3 4 994,0 

плата за ПДВ тыс. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

на прибыль тыс. руб. 26 271,00 27 906,60 27 840,48 42 975,91 69 709,80 96 141,81 122 353,94 148 421,97 147 585,17 146 604,28 146 199,78 145 795,27 145 390,77 144 986,26 

Расходы на страхование  тыс. руб. 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 321,5 401,3 411,3 420,7 430,4 440,3 450,5 460,8 471,4 482,3 493,3 504,7 516,3 528,2 

Амортизация основных производственных фондов тыс. руб. 994,2 0,0 0,0 1 603,0 12 721,7 25 338,9 37 956,0 39 783,1 39 783,1 39 783,1 39 783,1 39 783,1 39 783,1 14 548,8 

Арендная плата тыс. руб. 18,6 19,3 19,8 20,3 20,8 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,8 24,3 24,9 25,5 

Сглаживание тарифа тыс. руб. 3 525,1                
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде  тыс. руб. -2 304,4                
Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 18 060,82 18 211,29 18 721,12 31 733,49 52 811,93 74 730,18 97 576,96 121 443,18 123 897,74 126 273,73 129 198,91 132 190,85 135 251,04 138 381,02 

Расход воды, руб. тыс. руб. 3,3 3,5 3,5 5,4 8,7 12,0 15,3 18,5 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,1 

Расход натурального топлива газа, руб. тыс. руб. 18 057,6 18 208,0 18 717,9 31 728,1 52 803,2 74 718,2 97 561,7 121 424,7 123 879,3 126 255,4 129 180,7 132 172,7 135 232,9 138 362,9 

НВВ тыс. руб. 22 972,07 21 277,46 21 869,36 37 269,28 77 180,63 114 295,54 149 287,90 175 038,32 176 708,26 178 302,12 180 447,71 182 662,70 184 948,65 162 072,87 

Корректировка тыс. руб. 858,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НВВ с учетом корректировки тыс. руб. 23 158,6 21 277,46 21 869,36 37 269,3 77 180,6 114 295,5 149 287,9 175 038,3 176 708,3 178 302,1 180 447,7 182 662,7 184 948,7 162 072,9 

Тариф (проект) вар 1 руб./Гкал 907,71 956,86 983,48 867,21 1 107,17 1 188,82 1 220,13 1 179,33 1 197,33 1 216,21 1 234,25 1 252,87 1 272,08 1 117,85 

Тариф (МЭР) руб./Гкал 907,71 935,85 962,99 986,10 1 009,77 1 034,00 1 058,82 1 084,23 1 110,25 1 136,90 1 164,18 1 192,12 1 220,73 1 250,03 

*Потери в сетях ООО «ТСК Орел» 
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Таблица 15.1.5 – Тарифно-балансовая модель АО «Орелгортеплоэнерго».  Вариант 1=2 

 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 Объемы тепловой энергии                  
1.1. Выработка тепловой энергии Гкал 620 426 653 934,9 666 492,3 683 601,4 682 723,9 680 312,6 678 237,5 676 223,7 674 210,0 672 577,7 670 952,5 668 921,3 668 328,9 666 313,6 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал   14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 14 572,0 

1.2. Отпуск с коллекторов Гкал 618 269 639 362,9 651 920,3 669 029,4 668 151,9 665 740,6 663 665,4 661 651,7 659 638,0 658 005,7 656 380,5 654 349,3 653 756,9 651 741,6 

  Получено тепловой энергии со стороны Гкал   8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 8 774,3 

  Потери тепл. энергии в т/с, Гкал. Гкал   77 577,8 78 332,9 80 355,8 78 407,0 75 995,8 73 920,6 71 906,8 69 893,1 67 937,7 65 924,0 63 892,7 62 036,9 60 021,6 

1.3. Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 570 443 570 559,4 582 361,7 597 447,8 598 519,1 598 519,1 598 519,1 598 519,1 598 519,1 598 842,2 599 230,8 599 230,8 600 494,2 600 494,2 

2. Расчет тарифа                  
2.1. Операционные расходы   223 796,5 235 706,8 241 934,6 247 922,7 254 068,0 260 375,1 266 848,5 273 493,0 280 313,8 287 315,8 294 504,4 301 885,0 309 463,3 317 245,1 

2.1.1. Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) тыс. руб. 6 930,2 7 207,4 7 387,6 7 557,5 7 731,4 7 909,2 8 091,1 8 277,2 8 467,6 8 662,3 8 861,5 9 065,4 9 273,9 9 487,2 

2.1.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 16 913,5 17 640,8 18 417,0 19 264,2 20 150,3 21 077,3 22 046,8 23 061,0 24 121,8 25 231,4 26 392,0 27 606,0 28 875,9 30 204,2 

2.1.3. Оплата труда тыс. руб. 178 188,9 188 224,1 192 929,7 197 367,1 201 906,6 206 550,4 211 301,1 216 161,0 221 132,7 226 218,8 231 421,8 236 744,5 242 189,6 247 760,0 

2.1.4. Цеховые расходы тыс. руб. 16 738,2 17 407,7 17 842,9 18 253,3 18 673,1 19 102,6 19 542,0 19 991,5 20 451,3 20 921,6 21 402,8 21 895,1 22 398,7 22 913,9 

2.1.5. Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 5 025,7 5 226,7 5 357,4 5 480,6 5 606,6 5 735,6 5 867,5 6 002,4 6 140,5 6 281,7 6 426,2 6 574,0 6 725,2 6 879,9 

2.2. Неподконтрольные расходы   100 160,1 129 315,6 226 711,6 308 984,4 312 724,9 316 375,0 319 936,1 323 409,5 320 448,2 317 449,9 314 381,8 308 845,1 296 469,7 255 444,0 

2.2.2. Налоги тыс. руб. 141,3 7 032,6 25 118,8 39 747,5 40 520,0 41 144,1 41 619,9 41 947,2 40 186,4 38 359,2 36 455,7 34 598,8 26 053,4 18 870,7 

  налог на имущество тыс. руб.   6 967,7 18 452,2 27 079,3 27 850,0 28 472,3 28 946,3 29 271,8 27 509,0 25 679,9 23 774,4 21 915,4 19 967,9 18 783,1 

  транспортный налог тыс. руб.   15,9 16,3 16,7 17,0 17,4 17,8 18,2 18,7 19,1 19,5 20,0 20,4 20,9 

  налог на прибыль     0,0 6 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 6 000,0 0,0 

  плата за ПДВ тыс. руб.   49,0 50,3 51,6 53,0 54,4 55,8 57,2 58,7 60,2 61,8 63,4 65,1 66,7 

2.2.4. Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 53 207,2 56 203,7 57 608,8 58 933,8 60 289,3 61 676,0 63 094,5 64 545,7 66 030,2 67 548,9 69 102,5 70 691,9 72 317,8 73 981,1 

2.2.5. Амортизация основных производственных фондов тыс. руб. 305,5 17 713,0 61 408,4 99 887,3 106 633,4 113 379,5 120 125,5 126 871,6 129 209,0 131 512,3 133 757,1 133 420,2 132 865,1 98 927,4 

2.2.6. Арендная плата тыс. руб. 45 356,3 47 170,6 48 349,8 49 461,9 50 599,5 51 763,3 52 953,9 54 171,8 55 417,7 56 692,3 57 996,3 59 330,2 60 694,8 62 090,8 

2.2.7. Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 149,8 1 195,8 1 225,6 1 253,8 1 282,7 1 312,2 1 342,4 1 373,2 1 404,8 1 437,1 1 470,2 1 504,0 1 538,6 1 574,0 

2.2.8. Внереализационные расходы тыс. руб.   0,0 33 000,0 59 700,0 53 400,0 47 100,0 40 800,0 34 500,0 28 200,0 21 900,0 15 600,0 9 300,0 3 000,0 0,0 

  проценты по кредитам банка тыс. руб.    33 000,0 59 700,0 53 400,0 47 100,0 40 800,0 34 500,0 28 200,0 21 900,0 15 600,0 9 300,0 3 000,0 0,0 

2.3. Расходы на энергоресурсы   683 258,3 686 743,2 704 633,2 720 831,6 738 845,3 755 754,9 773 302,6 791 340,8 809 883,6 829 408,5 849 294,7 869 136,9 891 166,4 911 370,8 

2.3.1. Расход воды, руб. тыс. руб. 1 851,6 1 853,9 1 895,7 1 925,7 1 973,0 2 017,2 2 063,2 2 110,5 2 158,8 2 209,7 2 261,4 2 313,0 2 370,7 2 424,9 

  
Расход натурального топлива газа, руб. 

тыс.м3   93 338,1 92 937,4 92 015,5 91 885,6 91 563,0 91 279,3 91 003,5 90 727,7 90 513,0 90 282,3 90 003,7 89 910,5 89 634,4 

2.3.2. тыс. руб. 541 466,6 542 126,4 554 373,8 563 145,0 576 971,5 589 894,4 603 356,3 617 173,1 631 300,4 646 181,3 661 292,5 676 392,3 693 259,4 709 100,2 

2.3.3. 
Расход э/энергии 

тыс. кВт*ч 18 206,0 17 942,0 18 313,1 18 787,5 18 821,2 18 821,2 18 821,2 18 821,2 18 821,2 18 831,4 18 843,6 18 843,6 18 883,3 18 883,3 

  тыс. руб. 126 531,9 127 689,6 133 458,8 140 339,0 144 105,4 147 708,0 151 400,7 155 185,7 159 065,4 163 130,0 167 316,8 171 499,7 176 157,8 180 561,8 

2.3.4. Покупная тепловая энергия тыс. руб. 13 374,4 15 073,3 14 904,9 15 421,9 15 795,4 16 135,2 16 482,2 16 871,5 17 359,0 17 887,5 18 424,0 18 931,9 19 378,4 19 284,0 

2.4.  

Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения 
    

0,0 33 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 30 000,0 0,0 

  прочие расходы тыс. руб.    33 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 30 000,0 0,0 

2.5. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 007 214,9 1 051 765,6 1 206 279,4 1 340 738,8 1 368 638,2 1 395 505,0 1 423 087,1 1 451 243,4 1 473 645,6 1 497 174,2 1 521 180,9 1 542 867,0 1 527 099,3 1 484 059,9 

  Тариф (проект) руб./Гкал 1 765,67 1 843,39 2 071,36 2 244,11 2 286,71 2 331,60 2 377,68 2 424,72 2 462,15 2 500,11 2 538,56 2 574,75 2 543,07 2 471,40 

  Тариф (МЭР) руб./Гкал 1 763,0 1 833,52 1 879,36 1 922,58 1 966,80 2 012,04 2 058,32 2 105,66 2 154,09 2 203,63 2 254,31 2 306,16 2 359,21 2 413,47 
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Таблица 15.1.6 – Тарифно-балансовая модель ООО «ТСК-Орел».  Вариант 1. 
       Статьи расходов Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Расходы на энергетические ресурсы  Тыс. руб 14 702,33 15 563,1 14 149,81 14 370,81 14 719,30 15 074,17 15 430,38 15 802,53 16 199,33 16 612,46 17 036,00 17 462,32 17 886,08 18 207,49 

покупная тепловая энергия Тыс. руб. 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 

ГТ Энерго тыс. Гкал 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 

Квадра тыс. Гкал 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 

Электроэнергия Тыс. руб 613,09 626,01 641,03 656,42 672,83 689,65 706,89 724,56 742,68 761,24 780,28 799,78 819,78 840,27 

Неподконтрольные расходы  Тыс. руб 2 082,53 2 055,32 2 403,47 2 550,22 2 695,57 2 839,54 2 982,14 3 123,38 3 436,34 3 824,12 4 206,77 4 584,31 4 956,76 5 324,13 

Амортизация Тыс. руб 40,54 176,36 264,54 352,73 440,91 529,09 617,27 705,45 966,70 1 227,94 1 489,18 1 750,42 2 011,67 2 272,91 

арендная плата Тыс. руб 1 064,61 1 009,82 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 

налог на имущество Тыс. руб 3,10 38,80 75,66 110,58 143,56 174,60 203,70 230,86 256,08 355,51 449,19 537,12 619,30 695,74 

отчисления на социальные нужды Тыс. руб 974,28 1 003,12 1 028,20 1 051,85 1 076,04 1 100,79 1 126,11 1 152,01 1 178,50 1 205,61 1 233,34 1 261,70 1 290,72 1 320,41 

Операционные расходы    Тыс. руб 4 164,12 4 287,37 4 394,55 4 495,63 4 599,03 4 704,81 4 813,02 4 923,72 5 036,96 5 152,81 5 271,33 5 392,57 5 516,60 5 643,48 

сырье и материалы Тыс. руб 430,51 443,25 454,33 464,78 475,47 486,41 497,59 509,04 520,75 532,72 544,98 557,51 570,33 583,45 

оплата труда Тыс. руб 3 226,08 3 321,57 3 404,61 3 482,92 3 563,02 3 644,97 3 728,81 3 814,57 3 902,30 3 992,06 4 083,87 4 177,80 4 273,89 4 372,19 

услуги сторонних организаций производственного характера Тыс. руб 137,02 141,08 144,61 147,93 151,34 154,82 158,38 162,02 165,75 169,56 173,46 177,45 181,53 185,70 

иные услуги, выполняемые сторонними организациями (услуги 

связи, вневедомственной охраны, программное обеспечение и др.) 
Тыс. руб 156,08 160,69 164,71 168,50 172,37 176,34 180,39 184,54 188,78 193,13 197,57 202,11 206,76 211,52 

другие расходы (охрана труда, канцтовары, аренда 

непроизводственных объектов, обучение, услуги банка и др.)  
Тыс. руб 214,43 220,78 226,30 231,50 236,83 242,28 247,85 253,55 259,38 265,35 271,45 277,69 284,08 290,61 

Расчетная предпринимательская прибыль  Тыс. руб 342,99 348,44 365,56 371,27 380,27 389,44 398,64 408,25 418,51 429,18 440,12 451,14 462,08 470,39 

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам 

предшествующих расчетных периодов регулирования 
Тыс. руб -14,38 0,00             

Плановая скорректированная необходимая валовая выручка Тыс. руб 21 570,05 22 254,33 21 313,39 21 787,93 22 394,17 23 007,95 23 624,18 24 257,89 25 091,14 26 018,57 26 954,22 27 890,34 28 821,52 29 645,48 

Необходимая валовая выручка Тыс. руб 21 570,05 22 254,33 21 313,39 21 787,93 22 394,17 23 007,95 23 624,18 24 257,89 25 091,14 26 018,57 26 954,22 27 890,34 28 821,52 29 645,48 

Объем отпуска полезного Тыс. Гкал 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 

Тариф (проект) вар 1 Руб/Гкал 1 484,71 1 531,80 1 467,04 1 499,70 1 541,43 1 583,68 1 626,10 1 669,72 1 727,07 1 790,91 1 855,31 1 919,74 1 983,84 2 040,55 

Тариф (МЭР) Руб/Гкал 1 484,71 1 544,10 1 582,70 1 619,10 1 656,34 1 694,44 1 733,41 1 773,28 1 814,06 1 855,78 1 898,47 1 942,13 1 986,80 2 032,50 
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Таблица 15.1.7 – Тарифно-балансовая модель ООО «ТСК-Орел».  Вариант 2. 
Статьи расходов Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Расходы на энергетические ресурсы  Тыс. руб 14 702,33 15 560,06 15 902,51 14 315,91 17 755,16 18 984,17 19 505,72 19 014,38 19 350,27 19 704,13 20 047,49 20 396,42 20 748,07 18 534,26 

покупная тепловая энергия Тыс. руб. 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 15 865,18 

ГТ Энерго тыс. Гкал 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 14 066,00 

Квадра тыс. Гкал 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 1 799,18 

Электроэнергия Тыс. руб 613,09 626,01 641,03 656,42 672,83 689,65 706,89 724,56 742,68 761,24 780,28 799,78 819,78 840,27 

Неподконтрольные расходы  Тыс. руб 2 082,53 2 055,32 2 403,47 2 550,22 2 695,57 2 839,54 2 982,14 3 123,38 3 436,34 3 824,12 4 206,77 4 584,31 4 956,76 5 324,13 

Амортизация Тыс. руб 40,54 176,36 264,54 352,73 440,91 529,09 617,27 705,45 966,70 1 227,94 1 489,18 1 750,42 2 011,67 2 272,91 

арендная плата Тыс. руб 1 064,61 1 009,82 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 

налог на имущество Тыс. руб 3,10 38,80 75,66 110,58 143,56 174,60 203,70 230,86 256,08 355,51 449,19 537,12 619,30 695,74 

отчисления на социальные нужды Тыс. руб 974,28 1 003,12 1 028,20 1 051,85 1 076,04 1 100,79 1 126,11 1 152,01 1 178,50 1 205,61 1 233,34 1 261,70 1 290,72 1 320,41 

Операционные расходы   ( Тыс. руб 4 164,12 4 287,37 4 394,55 4 495,63 4 599,03 4 704,81 4 813,02 4 923,72 5 036,96 5 152,81 5 271,33 5 392,57 5 516,60 5 643,48 

сырье и материалы Тыс. руб 430,51 443,25 454,33 464,78 475,47 486,41 497,59 509,04 520,75 532,72 544,98 557,51 570,33 583,45 

оплата труда Тыс. руб 3 226,08 3 321,57 3 404,61 3 482,92 3 563,02 3 644,97 3 728,81 3 814,57 3 902,30 3 992,06 4 083,87 4 177,80 4 273,89 4 372,19 

услуги сторонних организаций производственного характера Тыс. руб 137,02 141,08 144,61 147,93 151,34 154,82 158,38 162,02 165,75 169,56 173,46 177,45 181,53 185,70 

иные услуги, выполняемые сторонними организациями (услуги 

связи, вневедомственной охраны, программное обеспечение и др.) 
Тыс. руб 156,08 160,69 164,71 168,50 172,37 176,34 180,39 184,54 188,78 193,13 197,57 202,11 206,76 211,52 

другие расходы (охрана труда, канцтовары, аренда 

непроизводственных объектов, обучение, услуги банка и др.)  
Тыс. руб 214,43 220,78 226,30 231,50 236,83 242,28 247,85 253,55 259,38 265,35 271,45 277,69 284,08 290,61 

Расчетная предпринимательская прибыль  Тыс. руб 342,99 348,44 355,90 369,93 458,80 490,56 504,04 491,34 500,02 509,17 518,04 527,06 536,14 478,94 

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам 

предшествующих расчетных периодов регулирования 
Тыс. руб -14,38 0,00             

Плановая скорректированная необходимая валовая выручка Тыс. руб 21 570,05 22 251,19 23 056,64 21 731,68 25 508,56 27 019,08 27 804,92 27 552,82 28 323,60 29 190,22 30 043,62 30 900,36 31 757,57 29 980,80 

Необходимая валовая выручка Тыс. руб 21 570,05 22 251,19 23 056,64 21 731,68 25 508,56 27 019,08 27 804,92 27 552,82 28 323,60 29 190,22 30 043,62 30 900,36 31 757,57 29 980,80 

Объем отпуска полезного Тыс. Гкал 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 14 528,15 

Тариф (проект) вар 1 Руб/Гкал 1 484,71 1 531,59 1 587,03 1 495,83 1 755,80 1 859,77 1 913,87 1 896,51 1 949,57 2 009,22 2 067,96 2 126,93 2 185,93 2 063,63 

Тариф (МЭР) Руб/Гкал 1 484,71 1 544,10 1 582,70 1 619,10 1 656,34 1 694,44 1 733,41 1 773,28 1 814,06 1 855,78 1 898,47 1 942,13 1 986,80 2 032,50 

 

В обоих вариантах на конец анализируемого периода проектный тариф ПАО "Квадра" получается выше тарифа, полученного на основе индексов МЭР. В отличие от ПАО "Квадра" проектный тариф для 

ГТ Энерго на 2035 год в обоих вариантах находиться в рамках предельного роста.  

Поскольку в Схеме заложены значительные инвестиции на мероприятия по перекладке сетей, то для сетевых организаций это может привести к росту тарифов. Это АО "Орелгортеплоэнерго", ПАО 

"Квадра, ООО "ТСК-Орел". В этом случае целесообразно при тарифообразовании временно применять финансовые механизмы для сглаживания тарифов для конечного пользователя.  
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Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, 

предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-

дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов). 

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по 

мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным 

Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других 

индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий. 

Расчёт тарифных последствий произведен на базе финансовой модели условной 

теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоресурсы, воду, уровня 

заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а также с учётом 

текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на собственные 

нужды и технологических потерь. Прогноз ценовых (тарифных) последствий для потребителей 

по 2-м предложенным вариантам при реализации программ строительства, реконструкции и 

технического перевооружения систем теплоснабжения и без учета капитальных вложений для 

ТСО, представлен в таблицах 5.1.8-5.1.17. 

Таблица 5.1.8 – Тарифные последствия для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" по Варианту 1 

№ 

п/п 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.1. Тариф на отпуск с коллекторов (проект) 788,30 978,80 1 011,96 1 006,82 1 025,30 1 046,45 1 068,84 

 В том числе топливная составляющая 666,93 784,90 819,54 856,45 876,32 898,14 920,92 

1.2. Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 788,3 812,7 836,3 856,4 876,9 898,0 919,5 

 В том числе топливная составляющая 666,93 685,60 704,11 722,42 741,20 760,47 780,24 

2.1. Тариф на отпуск с магистрали (проект) 1 075,2 1 219,9 1 219,4 1 222,2 1 262,0 1 298,1 1 334,6 

2.2. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР) 1 075,2 1 118,2 1 146,2 1 172,5 1 199,5 1 227,1 1 255,3 

3.1 Тариф на полезный отпуск (проект) 1 536,3 1 778,4 1 753,2 1 757,6 1 800,2 1 838,9 1 878,5 

3.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР) 1 524,3 1 525,3 1 563,4 1 599,4 1 636,2 1 673,8 1 712,3 

 

Таблица 5.1.9 – Тарифные последствия для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" по Варианту 1 (продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1.1. Тариф на отпуск с коллекторов (проект) 1 096,47 1 129,23 1 165,81 1 203,58 1 240,27 1 274,67 1 313,82 

 В том числе топливная составляющая 947,18 976,46 1 008,32 1 041,21 1 074,78 1 109,47 1 144,92 

1.2. Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 941,6 964,2 987,3 1 011,0 1 035,3 1 060,1 1 085,6 

 В том числе топливная составляющая 800,53 821,34 842,70 864,61 887,09 910,15 933,82 

2.1. Тариф на отпуск с магистрали (проект) 1 375,5 1 425,7 1 480,2 1 535,8 1 588,0 1 633,8 1 617,5 

2.2. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР) 1 284,2 1 313,7 1 343,9 1 374,8 1 406,5 1 438,8 1 471,9 

3.1 Тариф на полезный отпуск (проект) 1 922,8 1 978,4 2 038,6 2 099,8 2 157,7 2 208,6 2 197,8 

3.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР) 1 751,7 1 792,0 1 833,2 1 875,3 1 918,5 1 962,6 2 007,7 
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Рисунок 5.1.1 -  Динамика тарифа для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

по Варианту 1 в сравнении с динамикой тарифа по МЭР   
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Таблица 5.1.10 – Тарифные последствия для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" по Варианту 2 

№ 

п/п 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.1. Тариф на отпуск с коллекторов (проект) 788,30 928,28 947,77 969,46 991,93 1 015,72 1 040,28 

 В том числе топливная составляющая 666,93 784,90 802,78 821,85 842,58 864,04 886,10 

1.2. Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 788,3 812,7 836,3 856,4 876,9 898,0 919,5 

 В том числе топливная составляющая 666,93 685,60 704,11 722,42 741,20 760,47 780,24 

2.1. Тариф на отпуск с магистрали (проект) 1 075,2 1 167,6 1 149,9 1 177,0 1 212,6 1 257,3 1 302,5 

2.2. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР) 1 075,2 1 118,2 1 146,2 1 172,5 1 199,5 1 227,1 1 255,3 

3.1 Тариф на полезный отпуск (проект) 1 536,3 1 716,2 1 664,4 1 696,6 1 737,6 1 787,1 1 837,3 

3.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР) 1 524,3 1 525,3 1 563,4 1 599,4 1 636,2 1 673,8 1 712,3 

 

Таблица 5.1.11 – Тарифные последствия для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская 

генерация" по Варианту 2 (продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1.1. Тариф на отпуск с коллекторов (проект) 1 068,00 1 095,17 1 124,77 1 155,30 1 184,61 1 210,98 1 242,20 

 В том числе топливная составляющая 909,41 932,98 957,62 982,95 1 008,92 1 035,59 1 062,87 

1.2. Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 941,6 964,2 987,3 1 011,0 1 035,3 1 060,1 1 085,6 

 В том числе топливная составляющая 800,53 821,34 842,70 864,61 887,09 910,15 933,82 

2.1. Тариф на отпуск с магистрали (проект) 1 348,4 1 394,3 1 443,4 1 493,2 1 541,6 1 586,8 1 562,1 

2.2. Тариф на отпуск с магистрали (МЭР) 1 284,2 1 313,7 1 343,9 1 374,8 1 406,5 1 438,8 1 471,9 

3.1 Тариф на полезный отпуск (проект) 1 888,2 1 939,0 1 993,2 2 047,6 2 100,7 2 150,2 2 130,2 

3.2. Тариф на полезный отпуск (МЭР) 1 751,7 1 792,0 1 833,2 1 875,3 1 918,5 1 962,6 2 007,7 

 

 

 

Рисунок 5.1.2 -  Динамика тарифа для филиала ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

по Варианту 2 в сравнении с динамикой тарифа по МЭР 
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Таблица 5.1.12 – Тарифные последствия для АО «ГТ Энерго»  по Вариантов 1 и 2 
№ 

п/п 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 1 907,71 956,86 855,84 865,34 885,02 905,63 926,29 

2 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 2 907,71 935,85 962,99 986,10 1 009,77 1 034,00 1 058,82 

3 Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 907,71 935,85 962,99 986,10 1 009,77 1 034,00 1 058,82 

 

Таблица 12.45.1.13 – Тарифные последствия для АО «ГТ Энерго»  по Вариантов 1 и 2 

(продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 1 947,51 969,31 991,70 1 014,71 1 038,34 1 062,61 1 087,54 

2 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 2 1 084,23 1 110,25 1 136,90 1 164,18 1 192,12 1 220,73 1 250,03 

3 Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 1 084,23 1 110,25 1 136,90 1 164,18 1 192,12 1 220,73 1 250,03 

 

 

Рисунок 5.1.3 - Динамика тарифа для АО «ГТ Энерго» по вариантам в сравнении с 

динамикой тарифа по МЭР 

 

Таблица 5.114 – Тарифные последствия для АО «Орелгортеплоэнерго», вариант 1 = 

вариант 2 
№ 

п/п 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Тариф на отпуск с 

коллекторов, вариант 1 = 2 1 763,00 1 844,32 2 072,18 2 244,11 2 286,71 2 331,60 2 377,68 

2 
Тариф на отпуск с 

коллекторов (МЭР) 
1 763,0 

1 833,52 1 879,36 1 922,58 1 966,80 2 012,04 2 058,32 

 

Таблица 5.1.15 – Тарифные последствия для АО «Орелгортеплоэнерго», вариант 1 = 

вариант 2 (продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Тариф на отпуск с 

коллекторов, вариант 1 = 2 2 424,72 2 462,15 2 500,11 2 538,56 2 574,75 2 543,07 2 471,40 

2 
Тариф на отпуск с 

коллекторов (МЭР) 2 105,66 2 154,09 2 203,63 2 254,31 2 306,16 2 359,21 2 413,47 
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Рисунок 5.1.4 - Динамика тарифа для АО «Орелгортеплоэнерго», вариант 1 = вариант 2 в 

сравнении с динамикой тарифа по МЭР 

 

Таблица 5.1.16 – Тарифные последствия для ООО «ТСК-Орел» по Вариантам 1 и 2 
№ 

п/п 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Тариф вариант 1 1 484,71 1 531,80 1 472,68 1 499,53 1 541,26 1 583,50 1 625,91 

2 Тариф вариант 2 1 484,71 1 531,80 1 587,03 1 495,83 1 755,80 1 859,77 1 913,87 

3 Тариф (МЭР) 1 484,71 1 544,10 1 582,70 1 619,10 1 656,34 1 694,44 1 733,41 

 

Таблица 5.1.7 – Тарифные последствия для ООО «ТСК-Орел» по Вариантам 1 и 2 

(продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 1 1 669,53 1 726,88 1 790,71 1 855,11 1 919,54 1 983,63 2 040,34 

2 Тариф на отпуск с коллекторов, вариант 2 1 896,51 1 949,57 2 009,22 2 067,96 2 126,93 2 185,93 2 063,63 

3 Тариф на отпуск с коллекторов (МЭР) 1 773,28 1 814,06 1 855,78 1 898,47 1 942,13 1 986,80 2 032,50 
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Рисунок 5.1.5 - Динамика тарифа для ООО «ТСК-Орел» по вариантам в сравнении с 

динамикой тарифа по МЭР 
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15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

единой теплоснабжающей организации 

 

Тарифно-балансовые расчетные модели по каждой единой теплоснабжающей организации 

совпадают с моделями по потребителям систем теплоснабжения и представлены в таблицах п/п 

15.1 
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15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

 

По результатам анализа тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжающих 

организаций, представленных в таблицах п/п 14.1 можно сделать вывод, что реализация 

мероприятий позволит сохранить прогнозное увеличение тарифов в рамках допустимых 

значений. 

Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства 

экономического развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


